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 1 Назначение руководства 

 Данное  руководство  предназначено  для  пользователей  программного комплекса 

«Мониторинг готовности  генерирующего и сетевого оборудования к выработке и передаче 

электроэнергии» (далее ПК «Мониторинг готовности»), осуществляющих работу в 

интерфейсе пользователя. Материал  руководства  направлен  на  формирование  основных  
навыков  работы  в Системе:

 

 загрузки и корректировки исходных данных для расчета показателей (в том 

числе индексов готовности, групп условий, показателей готовности) и 

специализированных индикаторов (далее – индикаторы); 

 расчета и корректировки показателей и индикаторов; 

 корректировки показателей и индикаторов; 

 подтверждения результатов расчета; 

 сравнения значений показателей и индикаторов; 

 подтверждения оптимальной версии коэффициентов готовности и актуализации 

графиков в ПК «Планы ремонтов»; 

 подтверждения значений показателей и индикаторов; 

 формирования и экспорта отчетности. 
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2 Уровень подготовки пользователя 

Пользователь ПК «Мониторинг готовности» должен иметь опыт работы с 

персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows на уровне 

квалифицированного пользователя. Также пользователь должен обладать навыками работы с 

браузером Internet Explorer и прикладным приложением MS Excel на уровне пользователя. 

Каждый пользователь в соответствии со своими правами должен обладать 

необходимыми знаниями в предметной области для корректной работы с предоставляемой 

информацией. 

Для работы с ПК «Мониторинг готовности» пользователю необходимо изучить 

настоящее руководство. 
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3 Список сокращений 

Перечень сокращений и их определений представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сокращения, принятые в документе 

Сокращение Определение 

AD Active Directory 

ADFS Active Directory Federation Services 

HTTP Протокол передачи данных в сети интернет 

HTTPS 
Расширение протокола HTTP, для поддержки шифрования в целях 

повышения безопасности 

IE Браузер Internet Explorer 

IIS 
Internet Information Services (IIS) – проприетарный набор серверов для 

нескольких служб Интернета от компании Microsoft 

АР Аварийный ремонт 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

ВПр Вынужденный простой 

ГТП Группа точек поставки 

ЕГО Единица генерирующего оборудования 

ИА Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» 

ИВГУ Индекс выполнения групп условий готовности объекта 

ИВУ Индекс выполнения условий готовности объекта 

ИГО Индекс готовности объекта 

ИГС Индекс готовности субъекта 

КР Капитальный ремонт 

Минэнерго Министерство энергетики Российской Федерации 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОИК «СК-2007» Оперативно-информационный комплекс «СК-2007» 

ПАК «MODES-Centre» 

Modes Data Exchange and Schedule Centre – Система MODES-Centre – 

Программно-аппаратный комплекс, состоящий из программного 

обеспечения «Система обмена уведомлениями о составе и параметрах 

оборудования», «Система обмена уведомлениями о топологии сети и 

сетевых ограничениях», «Обмен информацией с участниками рынка» 

ПАО «РусГидро» 
Публичное Акционерное Общество «Федеральная 

гидрогенерирующая компания – РусГидро» 

ПК Программный комплекс 

ПК «Оперативные заявки» Программный комплекс «Оперативные заявки» 

ПК «Планы ремонтов» 

Программный комплекс «Автоматизированная система 

формирования проектов годовых и месячных планов ремонтов 

оборудования и технического обслуживания устройств» 
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ПК «Мониторинг 

готовности» 

Программный комплекс «Мониторинг готовности генерирующего 

оборудования к выработке электроэнергии» 

ПО Программное обеспечение 

СДК Стандартная документируемая диспетчерская команда 

СИ Специализированные индикаторы 

Система Программный комплекс «Мониторинг готовности» 

СО 
АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО 

ЕЭС») 

СР Средний ремонт 

ТР Текущий ремонт 

ТСО Территориальные сетевые организации 

УДГ Уточненный диспетчерский график 

Филиал 
Предприятие ПАО «РусГидро» (Жигулевская ГЭС, Камская ГЭС и 

др.), кроме ИА.  

ХР Холодный резерв 
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4 Термины и определения 

Авторизация – процесс предоставления определенному лицу прав на выполнение 

некоторых действий, а также процесс подтверждения (проверки) прав пользователей на 

выполнение некоторых действий. 

Активная мощность (нагрузка) – нагрузка ГТП, зафиксированная в операционный 

час. 

Актуализация – процесс приведения данных к актуальному состоянию, включающий 

изменение данных, выполнение расчетов и подтверждение результатов расчетов. 

Аутентификация – процедура, проверяющая право на доступ к ресурсу 

пользователя, предъявившего идентификатор (имя (логин) и пароль). 

База данных – организованная в соответствии с определенными правилами и 

поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных, характеризующая актуальное 

состояние некоторой предметной области и используемая для удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. 

Включенная мощность – максимальная располагаемая мощность включенного в 

сеть по команде СО генерирующего оборудования в операционный час. 

Группа точек поставки – совокупность нескольких точек поставки участника 

оптового рынка, относящаяся к одному узлу расчетной модели и (или) к единому 

технологически неделимому энергетическому объекту.  

Единая энергетическая система России – совокупность производственных и иных 

имущественных объектов электроэнергетики, связанных единым процессом производства (в 

том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии) и передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике. 

Личные отчеты – отчеты, которые отображаются индивидуально для каждого 

пользователя и создаются индивидуально каждым пользователем.  

Модуль ОС  - модуль ПК «Мониторинг готовности», осуществляющий проверку 

готовности субъектов электроэнергетики Группы РусГидро к работе в отопительный сезон 

(осенне-зимний период). 

«Модуль расчета показателей аварийности и готовности» – форма, 

предназначенная для просмотра, расчета и проверки показателей аварийности и готовности. 

Общество – совокупность всех Предприятий ПАО «РусГидро» (ИА и все Филиалы). 

Общие отчеты – отчеты, которые отображаются для всех пользователей системы. 

Объект ДУ – объект диспетчерского управления. 

Объекты электроэнергетики, энергообъекты - объекты по производству 

электрической энергии (электростанции), объекты электросетевого хозяйства, объекты 

оперативно-диспетчерского управления. 

Подтверждение результатов расчета – согласие с результатами расчета показателей 

по ГТП. Подтверждение на уровне ИА равносильно подтверждению на уровне Филиала. При 

внесении изменений в значения показателей на подтвержденной ранее расчетной форме, 

подтверждение результатов расчета автоматически снимается. 
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Подтверждение оптимальной версии показателя – выбор версии коэффициента 

готовности, соответствующего требованиям, и инициация обновления графиков в ПК «Планы 

ремонтов», являющихся источниками исходных данных для расчета оптимальной версии 

коэффициента. 

Подтверждение значений показателей/ индикаторов - согласие с результатами 

расчета значений показателей/индикаторов по объекту. 

Показатели аварийности и готовности - под показателями аварийности и 

готовности понимаются коэффициент аварийности и коэффициент готовности: 

 расчет коэффициента аварийности производится для оценки параметра 

«Непревышение нормативного значения коэффициента аварийности, коэф.», 

используемого при расчете КПЭ «Критерий надежности»; 

 показатель готовности характеризует полноту и длительность использования 

оборудования в целях выработки электроэнергии и мощности, уровня 

эксплуатации энергооборудования и эффективности проведенного на нем 

ремонта, и определяется коэффициентом готовности (Кгот). При этом 

рассчитываются предварительный, плановый, ожидаемый и фактический 

коэффициенты готовности. Расчет коэффициента готовности производится по 

генерирующим филиалам Общества в соответствии с Методическими 

указаниями по расчету показателей готовности к работе Станций и энергосистем 

(РД 34.20.571) 

Показатели регулирования – показатели, характеризующие готовность 

генерирующего оборудования к участию в регулировании частоты электрического тока и 

перетоков активной электрической мощности. 

Показатели способности – показатели, характеризующие возможность работы 

генерирующих объектов в соответствии с заданным Системным оператором технологическим 

режимом работы, включая соблюдение максимальных почасовых значений мощности 

генерирующего оборудования, минимальных почасовых значений мощности и параметров 

маневренности в отношении энергоблоков Станции. 

Предприятие – конкретное структурное подразделение Общества (Филиал или ИА 

ПАО «РусГидро»). 

Расчетная форма ОС – форма, предназначенная для просмотра, расчета, 

корректировки, проверки, сравнения и подтверждения результатов расчета 

показателей/индикаторов модуля ОС. 

«Расчетная форма рыночных показателей за сутки» – форма, предназначенная для 

просмотра, расчета, корректировки, проверки, сравнения и подтверждения результатов 

расчета рыночных показателей. 

Расчет показателей/индикаторов – определение значений показателей/индикаторов 

по заданным алгоритмам расчета. 

Рыночные показатели – совокупность показателей способности и регулирования. 

Системный оператор – специализированная организация, единолично 

осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в пределах 

Единой энергетической системы России и уполномоченная на выдачу оперативных 

диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для субъектов электроэнергетики и 

потребителей электрической энергии, влияющих на электроэнергетический режим работы 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 15 из 355 

 

энергетической системы, в том числе потребителей электрической энергии с управляемой 

нагрузкой (ФЗ «Об электроэнергетике» 26 марта 2003 года N 35-ФЗ). 

Субъекты электроэнергетики - лица, осуществляющие деятельность в сфере 

электроэнергетики, в том числе производство электрической, тепловой энергии и мощности, 

приобретение и продажу электрической энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, 

оказание услуг по передаче электрической энергии, оперативно-диспетчерскому управлению 

в электроэнергетике, сбыт электрической энергии (мощности), организацию купли-продажи 

электрической энергии и мощности. 

Точка перелома – значение параметра внешней системы (ОИК, ПАК MODES-Centre) 

или показателя готовности за час h, отличающееся от предыдущего значения за час h-1. 

Филиал - предприятие ПАО «РусГидро» (Жигулевская ГЭС, Камская ГЭС и др.). 

Холодный резерв – максимальная располагаемая мощность генерирующего 

оборудования, находящегося в холодном резерве по команде СО в операционный час. 

Энергосистемы – технический объект, как совокупность Станций, приемников 

электрической энергии и электрических сетей, соединенных между собой и связанных 

общностью режима.  
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5 Назначение приложения 

ПК «Мониторинг готовности» предназначен для выполнения следующих функций: 

 расчет показателей способности и регулирования, включая возможность 

изменения пользователем формул расчета; 

 сравнение показателей способности и регулирования, рассчитанных в ПАО 

«РусГидро», с данными АО «СО ЕЭС», загруженными с сайта Балансирующего 

рынка; 

 загрузка отчетных форм, выгруженных из личных кабинетов Технической 

инспекции и Минэнерго России и используемых в качестве исходных данных 

для расчета показателей и индикаторов в модуле ОС; 

 расчет показателей готовности и аварийности, включая возможность изменения 

администратором ПК «Мониторинг готовности» формул расчета данных 

коэффициентов; 

 автоматизация расчета показателей и индикаторов модуля ОС; 

 централизованное хранение значений показателей и индикаторов субъектов 

Группы РусГидро в модуле ОС; 

 редактирование алгоритмов расчета показателей и индикаторов в модуле ОС; 

 подтверждение значений показателей и индикаторов ответственными 

структурными подразделениями в модуле ОС; 

 автоматизация сравнения значений показателей и индикаторов, рассчитанных 

субъектами, объектами Группы РусГидро, со значениями, рассчитанными в 

Минэнерго в модуле ОС; 

 выбор и подтверждение оптимальной версии коэффициентов готовности. 

Актуализация графиков в ПК «Планы ремонтов» на основании подтвержденной 

версии; 

 формирование и экспорт отчетности; 

 обмен информацией о результатах расчета между Предприятиями Общества; 

 накопление архивной информации по рассчитанным показателям и индикаторам 

для формирования отчетов за прошедший период; 

 журналирование. 
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6 Вход в ПК «Мониторинг готовности» 

6.1 Аутентификация пользователей 

В зависимости от настроек администрирования на стороне сервера ADFS 

аутентификация пользователей в ПК «Мониторинг готовности» осуществляется с помощью: 

 Windows-аутентификации (с использованием учетных записей Microsoft Active 

Directory (AD). Логин и пароль не требуется; 

 ввода логина и пароля пользователя. 

Пользователю, для которого не назначено ни одной роли, доступ к Системе не 

предоставляется (назначение ролей пользователям осуществляется в справочнике 

«Пользователи и роли» на странице администрирования).  

Если пользователю назначена хотя бы одна роль, то ему предоставляются права по 

умолчанию, а также права доступа в соответствии с назначенными ролями. 

По умолчанию, каждая роль в Системе обладает следующими правами: 

 вход в Систему; 

 просмотр НСИ; 

 формирование отчетов в Системе; 

 просмотр журналов Системы; 

 просмотр результатов расчета; 

 индивидуальная настройка оповещений. 

6.2 Запуск приложения 

Запуск ПК «Мониторинг готовности» может осуществлять несколькими способами: 

 через ярлык браузера Internet Explorer на рабочем столе; 

 через меню «Избранное» браузера Internet Explorer; 

 посредством ввода URL-адреса Системы в адресную строку браузера и перехода 

по ней. 

 Запуск системы через ярлык на рабочем столе 

Для создания ярлыка браузера Internet Explorer на рабочем столе пользователю 

необходимо по нажатию правой кнопкой мыши на пустую область рабочего стола вызвать 

контекстное меню. В контекстном меню выбрать пункт «Создать» / «Ярлык». В открывшемся 

диалоговом окне создания ярлыка указать URL-адрес системы (Рисунок 1) и нажать кнопку 

[Далее]. 

В следующем диалоговом окне пользователю необходимо ввести имя ярлыка, 

например, ПК «Мониторинг готовности» (Рисунок 2) и нажать на кнопку [Готово]. В 

результате на рабочем столе пользователя отобразится ярлык браузера Internet Explorer 

(Рисунок 3), в свойствах которого уже будет прописан необходимый URL-адрес системы. По 

двойному нажатию левой кнопки мыши или Enter на клавиатуре на созданный ярлык 

открывается стартовая страница ПК «Мониторинг готовности». 
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Рисунок 1 – Диалоговое окно создания ярлыка на рабочем столе 

 

Рисунок 2 – Наименование ярлыка 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 19 из 355 

 

 

Рисунок 3 – Ярлык Системы 

 Запуск системы через меню «Избранное» браузера Internet Explorer 

Для того, чтобы добавить страницу ПК «Мониторинг готовности» в раздел 

«Избранное» браузера, необходимо: 

 в адресной строке IE ввести URL-адрес системы и перейти по указанному 

адресу; 

 в меню браузера выбрать пункт «Избранное» / «Добавить в избранное»; 

 в диалоговом окно добавления веб-страницы указать необходимое 

наименование страницы и раздел (Рисунок 4).  

 

Рисунок 4 – Добавление веб-страницы в избранное 

6.3 Стартовая страница Системы 

После перехода по URL-адресу Системы отображается стартовая страница 

ПК «Мониторинг готовности» (Рисунок 5). 

Верхняя часть стартовой страницы является статичной, отображается на каждой 

странице Системы и содержит: 

 логотип системы; 

 наименование Системы и текущей страницы, кроме стартовой; 

 количество непрочитанных сообщений (см. п. 6.3.3); 

 сведения о пользователе. При наведении курсора мыши на ФИО пользователя 

отображается наименование его Предприятия и перечень ролей, которые ему 

назначены; 
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 кнопка  для вызова справки и информации о программе; 

 кнопка  для перехода на страницу администрирования; 

 кнопка  для формы отправки сообщения разработчикам (см. п.16.1). 

Основная часть стартовой страница Системы содержит: 

 Панель отчетов; 

 Рабочую область; 

 Панель сообщений. 

 

Рисунок 5 – Стартовая страница  

 Панель отчетов 

В левой части страницы отображается панель отчетов (Рисунок 6). Панель отчетов 

содержит: 

 кнопки для сворачивания и разворачивания всех групп отчетов ; 

 перечень ссылок на отчетные формы показателей; 

 кнопку скрытия/восстановления панели отчетов (Рисунок 6). При наведении 

мышью на кнопку скрытия/восстановления панели, кнопка подсвечивается 

желтым цветом. 

По нажатию на ссылку отчетной формы открывается страница формирования отчета. 

Формирование отчетов доступно пользователям Системы с любой ролью. 
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Рисунок 6 – Панель отчетов на стартовой странице 

Ссылки на отчетные формы сгруппированы по модулям ПК «Мониторинг 

готовности»: 

 Рыночные показатели; 

 Аварийность и готовность; 

 Отопительный сезон. 

Группа ссылок на отчетные формы не отображается, если не содержит ни одной 

ссылки на отчет. 

По нажатию кнопки  все группы отчетов сворачиваются. Кнопка активна, если хотя 

бы одна группа развернута.  

По нажатию кнопки  все группы отчетов раскрываются. Кнопка активна, если хотя 

бы одна группа свернута.  

По нажатию на заголовок группы , группа 

отчетов раскрывается. Кнопка справа от заголовка отображается, если группа свернута. 

По нажатию на заголовок группы , группа 

отчетов сворачивается. Кнопка справа от заголовка отображается, если группа раскрыта. 
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В группе отчетов по модулю отображаются ссылки на общие отчеты (справа от 

названия отображается значок ) и личные отчеты текущего пользователя. При этом 

используя прямую ссылку возможно открыть страницу формирования личного отчета другого 

пользователя и сформировать отчет.  

По нажатию кнопки скрытия панели отчетов, панель скрывается, у левого края 

страницы отображается кнопка восстановления панели.  

По нажатию кнопки восстановления панели отчетов, панель восстанавливается до 

прежних размеров. 

Увеличить или уменьшить ширину панели отчетов возможно передвигая ее правую 

границу вправо или влево соответственно. 

 Рабочая область 

Рабочая область стартовой страницы содержит: 

 поле «Отчетный месяц»; 

 кнопка перехода к модулю «Аварийность и готовность»; 

 кнопку перехода к модулю «Рыночные показатели за месяц»; 

 таблицу состояния расчетных данных модуля «Рыночные показатели» за сутки; 

 таблицу состояния расчетных данных модуля ОС за месяц. 

6.3.2.1 Поле «Отчетный месяц» 

Поле позволяет выбрать отчетный месяц и год для модуля ОС. Поле содержит: 

 стрелку влево  для выбора предыдущего отчетного месяца; 

 поле для выбора отчетного месяца и года; 

 стрелку вправо  для выбора следующего отчетного месяца. 

По нажатию левой кнопкой мыши в поле выбора осуществляется выбор отчетного 

месяца и года. В открывшемся компоненте даты (Рисунок 7) указывается отчетный год и 

месяц. По нажатию на пустую область страницы или после выбора значения отчетного месяца 

компонент даты сворачивается.  
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Рисунок 7 – Компонент даты 

6.3.2.2 Таблица состояния расчетных данных модуля «Рыночные показатели» 

за сутки 

В средней части стартовой страницы отображается рабочая область, которая содержит 

таблицу состояния расчетных данных рыночных показателей за сутки. 

Таблица состояния расчетных данных рыночных показателей за сутки отображает 

состояние подтверждения результатов расчета со страницы расчетной формы рыночных 

показателей за сутки за выбранные сутки (см. п. 7). После изменения отчетного месяца 

данные в таблице обновляются автоматически. Заголовок таблицы отображает следующие 

поля: 

 «Дата». В ячейках столбца отображаются все числа указанного месяца в порядке 

возрастания; 

 «Рыночные показатели». Ячейки столбца содержат цветовые значки индикации, 

которые сигнализируют о состоянии расчетных данных по странице расчетной 

формы рыночных показателей за сутки на соответствующую дату.  

Цвета значков соответствуют следующим состояниям расчетных данных: 

 Для Филиала: 

 зеленый – по всем ГТП, которые находятся в текущем Филиале, 

подтверждены результаты расчета; 

 желтый – хотя бы по одной ГТП, которая находится в текущем Филиале, 

подтверждены результаты расчета и хотя бы по одной ГТП, которая 

находится в текущем Филиале, не подтверждены результаты расчета; 

 красный – ни по одной ГТП, которая находится в текущем Филиале, не 

подтверждены результаты расчета. 

 Для ИА: 

 зеленый – по всем ГТП всех Филиалов подтверждены результаты расчета; 

 желтый – хотя бы по одной ГТП любого Филиала подтверждены 

результаты расчета и хотя бы по одной ГТП любого Филиала не 

подтверждены результаты расчета; 

 красный – ни по одной ГТП не подтверждены результаты расчета. 

 Для всех Филиалов и ИА: 

 серый – сутки еще не наступили или не закончены. 
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По нажатию правой кнопки мыши на значок индикации состояния отображается 

контекстное меню (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Контекстное меню значка индикации состояния 

По выбору пункта меню «Подробнее» отображается страница «Состояние расчетных 

данных рыночных показателей» за выбранные сутки (см. п. 7.3.4). 

6.3.2.3 Таблица состояния расчетных данных показателей ОС 

Таблица состояния расчетных данных показателей модуля ОС отображает состояние 

готовности предприятия пользователя к отопительному сезону со страницы расчетной формы 

ОС за выбранный месяц. 

После изменения отчетного года данные в таблице обновляются автоматически. 

Заголовок таблицы отображает следующие поля: 

 «Месяц». В ячейках столбца отображаются все месяца указанного года в порядке 

возрастания. 

 «ОС». Ячейки столбца содержат цветовые пиктограммы индикации, которые 

сигнализируют о состоянии готовности предприятия пользователя к 

отопительному сезону на соответствующий месяц. Цвет признака готовности 

зависит от рассчитанного значения ИГС: 

 Зеленый – ИГС = 1; 

 Желтый – значение ИГС принадлежит диапазону [0,95; 1); 

 Красный – значение ИГС принадлежит диапазону [0; 0,95); 

 Серый – не рассчитано значение ИГС. 

Заголовок столбца содержит пиктограмму перехода на страницу блокировок 

отчетных месяцев  (см. п. 6.3.4). 

 Панель сообщений 

Правая часть страницы содержит панель сообщений, которая предназначена для 

отображения сообщений пользователю о событиях, произошедших в ПК «Мониторинг 

готовности», при наступлении соответствующих условий. 

В зависимости от условий отправки определены темы сообщений: 

 «НСИ обновлена»; 

 «НСИ обновлена с прошедшей даты»; 
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 «Изменен показатель или алгоритм»; 

 «Изменен показатель с прошедшей даты»; 

 «Установлено подтверждение расчетов» (только для модуля расчета рыночных 

показателей); 

 «Снято подтверждение расчетов» (только для модуля расчета рыночных 

показателей); 

 «Принята версия показателя» (только для модуля расчета показателей 

аварийности и готовности); 

 «Изменен показатель/индикатор»; 

 «Изменен показатель/индикатор с прошедшей даты»; 

 «Запрошено подтверждение показателей/индикаторов» (только для модуля ОС); 

 «Установлено подтверждение показателей/индикаторов» (только для модуля 

ОС); 

 «Снято подтверждение показателей/индикаторов» (только для модуля ОС); 

 «Приближается срок предоставления приложения» (только для модуля ОС). 

Перечень уведомлений и оповещений, доступных для просмотра текущему 

пользователю формируется с учетом прав, Предприятия и индивидуальных настроек 

оповещения текущего пользователя. 

В панели сообщений отображаются последние 10 сообщений пользователя. 

Сообщения, созданные более чем за 7 календарных дней до текущей даты, не 

отображаются в панели сообщений и доступны пользователю для просмотра в журнале 

сообщений (подробнее о журнале сообщений см. «Руководство администратора», п.9.2). 

Сообщения, закрытые пользователем в панели сообщений, не отображаются в панели 

сообщений и доступны пользователю для просмотра в журнале сообщений. 

Обновление перечня сообщений в панели на стартовой странице происходит сразу 

после получения пользователем нового сообщения. 

На страницах ПК «Мониторинг готовности» отображается пиктограмма, отражающая 

наличие и отсутствие непрочитанных сообщений (Рисунок 9) у текущего пользователя. Рядом 

с пиктограммой отображается количество непрочитанных сообщений (Рисунок 10).  

 

Рисунок 9 – Нет непрочитанных сообщений 

 

Рисунок 10 – Количество непрочитанных сообщений 

При получении нового сообщения на пиктограмме в течение 5 секунд отображается 

анимация (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Непрочитанные сообщения и вновь поступившее 

По нажатию на пиктограмму сообщений с любой страницы ПК «Мониторинг 

готовности» осуществляется переход на стартовую страницу ПК «Мониторинг готовности» и 

отображении панели сообщений, в случае, если она была скрыта. 

По нажатию кнопки скрытия (Рисунок 12) панели сообщений, панель скрывается, у 

правого края страницы отображается кнопка восстановления панели. При наведении на 

кнопку скрытия/восстановления панели сообщений, кнопка подсвечивается желтым цветом. 

 

Рисунок 12 – Кнопка скрытия панели сообщений 

По нажатию кнопки восстановления панели сообщений, панель восстанавливается до 

прежних размеров. 

Увеличить или уменьшить ширину панели сообщений возможно передвигая ее левую 

границу влево или вправо соответственно. 

Текст сообщений со следующими темами содержит ссылку на «Журнал изменения 

НСИ»: 

 «НСИ обновлена»; 

 «НСИ обновлена с прошедшей даты»; 

 «Изменен показатель или алгоритм»; 

 «Изменен показатель с прошедшей даты»; 

 «Изменен показатель/индикатор или алгоритм»; 

 «Изменен показатель/индикатор с прошедшей даты». 
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При переходе по ссылке открывается страница «Журнал изменения НСИ» на 

указанную в сообщении дату. 

Текст сообщений со следующими темами содержит ссылки на страницу «Журнал 

подтверждения результатов расчетов»: 

 «Установлено подтверждение расчетов»; 

 «Снято подтверждение расчетов». 

При переходе по ссылке открывается страница «Журнал подтверждения 

результатов расчета» (модуль «Рыночные показатели») на указанную в сообщении дату. 

Текст сообщения со следующей темой относится к модулю «Аварийность и 

готовность»: 

 «Принята версия показателя»; 

Текст сообщений со следующими темами содержит ссылки на страницу результатов 

расчета Модуля ОС: 

 «Запрошено подтверждение показателей/индикаторов»; 

 «Установлено подтверждение показателей/индикаторов»; 

 «Снято подтверждение показателей/индикаторов». 

При переходе по ссылке открывается страница результатов расчета модуля ОС на 

указанный в сообщении месяц. 

Панель сообщений отображает следующие элементы: 

 заголовок панели, который содержит: 

 текст «Сообщения (N)», где N – количество непрочитанных сообщений у 

текущего пользователя; 

 кнопку , по нажатию которой осуществляется переход на страницу журнала 

сообщений; 

 кнопку , по нажатию которой открывается диалоговое окно (Рисунок 13) с 

сообщением «Вы действительно хотите закрыть все сообщения?» и кнопками 

[Закрыть сообщения] и [Отмена]. Также окно закрытия всех сообщений можно 

вызвать, используя сочетание клавиш «Ctrl-Q» на клавиатуре. 

По нажатию кнопки [Закрыть сообщения] выполняется закрытие всех 

сообщений для текущего пользователя. 

По нажатию кнопки [Отмена] форма подтверждения закрывается, сообщения 

пользователя отображаются на панели сообщений. 

 область отображения элементов сообщений, которая содержит уведомления и 

оповещения. 
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Рисунок 13 –Диалоговое окно подтверждения закрытия сообщений 

В каждом элементе сообщения отображаются (Рисунок 14): 

 дата и время создания сообщения в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ; 

 наименование модуля, к которому относится сообщение; 

 кнопка [X], по нажатию которой осуществляется закрытие элемента сообщения. 

Сообщение помечается, как прочитанное. Список сообщений в панели 

обновляется для текущего пользователя – закрытое сообщение перестает 

отображаться в списке; 

 текст сообщения – включает в себя тему, отражающую суть сообщения.  

 

Рисунок 14 – Элемент сообщения на стартовой странице 

Если текст сообщения не умещается полностью в элемент сообщения, то в конце 

текста отображается ссылка «(…)», при переходе по которой отображается окно просмотра 

полного текста сообщения (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Окно просмотра полного сообщения 

Окно просмотра содержит: 

 дату и время создания сообщения в Системе в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ; 

 наименование модуля, к которому относится сообщение; 
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 полный текст сообщения;  

 кнопку [Закрыть], по нажатию которой осуществляется закрытие окна. 

Сообщение при этом не закрывается в панели сообщений. 

 Страница блокировок отчетных месяцев 

Страница блокировок (Рисунок 16) отчетных месяцев предназначена для просмотра, 

снятия, установки блокировки по выбранным Филиалам/ПО за выбранные месяцы. 

 

Рисунок 16 – Страница блокировок отчетных месяцев 

Страница блокировок отчетных месяцев доступна на просмотр всем пользователям 

Системы. 

Если отчетный месяц заблокирован, то в Системе по данному месяцу и по выбранному 

предприятию, включая все его дочерние объекты (Станции/Сети/Объекты ДУ), недоступны 

следующие функции: 

 расчет/пересчет показателей/индикаторов; 

 установка пользовательской блокировки; 

 моделирование расчетов; 

 запуск сравнения результатов расчета показателей/индикаторов со значениями с 

сайта Минэнерго; 

 загрузка исходных данных; 

 добавление/удаление комментариев по расчетной форме. 
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Блокировка отчетного месяца может быть установлена: 

 автоматически при наступлении регламентного срока; 

 вручную пользователем. 

На форме расположены следующие элементы: 

 Поле "Год". По умолчанию содержит год, выбранный на расчетной форме ОС 

при переходе на страницу блокировок отчетных суток. За выбранный год 

отображаются блокировки в таблице. При нажатии на поле выбора года 

отображается список, начиная с 2018 года до текущего + 10 лет. 

 Кнопка [Установить блокировку]. По нажатию на кнопку устанавливается 

блокировка на выбранные предприятия за выбранные месяцы.  

 Кнопка [Снять блокировку]. По нажатию на кнопку снимается блокировка с 

выбранных предприятий за выбранные месяцы.  

 Кнопка [Открыть расчетную форму]. По нажатию на кнопку происходит переход 

на расчетную форму ОС. На расчетной форме выбран тот отчетный месяц, 

который был указаны в поле "Отчетный месяц" на расчетной форме ОС перед 

переходом на страницу блокировок отчетных месяцев. Если переход на страницу 

блокировок отчетных месяцев осуществлен со стартовой страницы, то при 

переходе на расчетную форму в качестве отчетного месяца выбирается январь 

выбранного года. 

 Таблица блокировок. Содержит информацию о блокировках отчетных месяцев 

для предприятий за выбранный год в поле "Год". В столбцах первой строки 

таблица содержит наименование месяца с января по декабрь. В строках первого 

столбца таблица содержит: 

 для пользователя ИА ПАО "РусГидро": наименования дочерних Филиалов и 

ПО; 

 для пользователей Филиала/ПО: наименование текущего Филиала/ПО. 

Месяцы, на которые не действует версия предприятия, недоступны для блокировки. 

При выборе интервала месяцев, в которые попадают месяцы, недоступные для 

блокировки, эти месяцы игнорируются. 

Для ячеек таблицы доступны следующие способы визуализации: 

 красным, если блокировка данного месяца установлена пользователем или 

Системой; 

 белым (не подсвечены), если данный месяц не заблокирован и доступен для 

блокировки; 

 серым, если за данный месяц не может быть снята/установлена блокировка 

 синим, если данный месяц и данное предприятие выделены пользователем 

(подсвечиваются выбранные ячейки). 

При выделении хотя бы одной ячейки таблицы автоматически выделяется цветом 

соответствующее ей предприятие и месяц. Выделенные элементы 

подсвечиваются синим цветом. 
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При нажатии на кнопку [Установить блокировку] отображается форма 

подтверждения блокировки (Рисунок 17), если по станциям/сетям/объектам ДУ выбранных 

предприятий за выбранный период: 

 есть установленные пользовательские или расчетные блокировки; 

 установлен режим моделирования. 

 

Рисунок 17 – Форма подтверждения установки блокировки 

На форме расположены следующие элементы: 

 Поле "Период с"– для выбора месяца начала отчетного периода. По умолчанию 

(при отображении формы) поле содержит наименьший месяц, выбранный в 

первой строке таблицы. 

 Поле "по"– для выбора месяца окончания отчетного периода. По умолчанию (при 

отображении формы) поле содержит наибольший месяц, выбранный в первой 

строке таблицы. 

 Информационное сообщение "Установлены пользовательские или расчетные 

блокировки следующих объектов:". Сообщение отображается, если сформирован 

список заблокированных объектов уровня Станция/Сети/Объект ДУ. 

 Список объектов, заблокированных пользователями. Список содержит только 

объекты, заблокированные пользователями, выбранных в таблице предприятий.  

 Информационное сообщение "Установлен режим моделирования следующих 

объектов:". Сообщение отображается, если сформирован список объектов 

уровня Станция/Сети/Объект ДУ, по которым установлен режим моделирования. 

 Список объектов, по которым установлен режим моделирования текущим или 

другим пользователем. Список содержит только объекты, выбранные в таблице, 

по которым установлен режим моделирования.  
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 Информационное сообщение: "При установке блокировки отчетных месяцев 

блокировки и режим моделирования будут сняты, несохраненные изменения 

будут потеряны". Сообщение отображается, если сформирован список 

заблокированных объектов. 

 Кнопка [Установить блокировку]. Кнопка активна, если пользователь обладает 

правом «Снятие пользовательских блокировок». 

 Кнопка [Отмена]. 
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7 Модуль «Рыночные показатели». «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» 

7.1 Страница «Расчетная форма рыночных показателей за сутки» 

Страница «Расчетная форма рыночных показателей за сутки» (Рисунок 18) содержит: 

 Панель инструментов; 

 Панель навигации; 

 Рабочую область; 

 Панель отображения протоколов. 

 

Рисунок 18 – Страница «Расчетная форма рыночных показателей за сутки» 

Страница доступна для просмотра любому пользователю ПК «Мониторинг 

готовности». При этом результаты расчета отображаются только по тем объектам, которые 

относятся к Предприятию пользователя. 

7.2 Панель инструментов 

В верхней части страницы «Расчетная форма рыночных показателей за сутки» 

отображается панель инструментов (Рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Панель инструментов на странице «Расчетная форма рыночных показателей за сутки» 

Панель инструментов содержит следующие кнопки: 

 [Редактировать] – по нажатию на кнопку блокируется/разблокируется расчетная 

форма рыночных показателей за сутки для выбранных объектов за выбранные 

отчетные сутки (см. п. 7.5.1); 

 [Подтвердить] – по нажатию на кнопку запускается процесс установки 

подтверждения результатов расчета/снятия подтверждения результатов расчета 

выбранных объектов за выбранные отчетные сутки (см. п. 7.10); 

 [Рассчитать] – по нажатию на кнопку запускается процесс расчета рыночных 

показателей и загрузки исходных данных по выбранным объектам за выбранные 

отчетные сутки (см. п. 7.5.1); 

 [Проверить] – по нажатию на кнопку запускается проверка рыночных 

показателей на наличие критических ошибок и предупреждений по выбранным 

объектам за выбранные отчетные сутки (см. п. 7.8); 

 [Проверить все] – по нажатию на кнопку запускается проверка рыночных 

показателей на наличие критических ошибок и предупреждений по всем 

объектам дерева за выбранные отчетные сутки (см. п. 7.8); 

 [Сравнить] – по нажатию на кнопку запускается процесс сравнения 

рассчитанных показателей с данными, загруженными с сайта Балансирующего 

рынка по выбранным объектам за выбранные отчетные сутки (см. п. 7.9); 

 [Сохранить] – по нажатию на кнопку сохраняются корректировки показателей 

выбранного объекта за выбранные отчетные сутки (см. п. 7.6.1.4); 

 [Комментарии] – по нажатию на кнопку отображается вкладка комментариев в 

панели протоколов (см. п. 7.7.1); 

 [История изменений] – по нажатию на кнопку осуществляется переход в журнал 

изменений значений показателей (см. п. 7.11); 

 [Исходные данные] – по нажатию на кнопку осуществляется переход на 

страницу исходных данных (см. п. 7.12); 

 [Экспорт в Excel] – по нажатию на кнопку табличная информация по 

рассчитанным значениям показателей выгружается в файл формата Excel (см. п. 

7.13). 

7.3 Панель навигации 

Панель навигации (Рисунок 20) отображается в левой части страницы «Расчетная 

форма рыночных показателей за сутки» и содержит следующие элементы: 
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 поле для выбора отчетных суток со стрелками перехода к предыдущим и 

следующим суткам ; 

 кнопку открытия расчетной формы в новой вкладке (дублирование вкладки)  

 кнопку перехода на страницу журнала подтверждения результатов расчета  

 кнопку перехода на страницу «Состояние расчетных данных» ; 

 поле отображения/скрытия панели поиска объекта в дереве ; 

 поле установки фильтра по уровням иерархии объектов, отображаемых в дереве

; 

 дерево объектов; 

 информационную панель подтверждения результатов расчета и состояния 

блокировки объектов. 

По нажатию кнопок перехода на другую страницу с нажатой клавишей «Ctrl», 

страница открывается в новой вкладке. 

 

Рисунок 20 – Панель навигации на странице «Расчетная форма рыночных показателей за сутки» 

По нажатию кнопки скрытия (Рисунок 21) панели навигации, панель скрывается, у 

левого края страницы отображается кнопка восстановления панели. 

По нажатию кнопки восстановления панели навигации, панель восстанавливается до 

прежних размеров. 

Увеличить или уменьшить ширину панели отчетов возможно передвигая ее правую 

границу влево или вправо соответственно. 
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Рисунок 21 – Кнопка скрытия/восстановления панели навигации 

 Выбор отчетных суток 

Выбор отчетных суток осуществляется одним из следующих способов: 

 по нажатию левой кнопкой мыши в поле выбора. В открывшемся компоненте 

даты (Рисунок 22) указывается (выбирается) число, месяц и год;  

 по нажатию левой кнопкой мыши кнопки  в поле даты автоматически 

выбирается дата суток, следующих за отчетными; 

 по нажатию левой кнопкой мыши кнопки  в поле даты автоматически 

выбирается дата суток, предыдущих относительно отчетных. 

 

Рисунок 22 – Компонент даты 

После выбора даты обновляется дерево объектов по данным из НСИ, действующим 

на выбранную дату, и обновляется рабочая область расчетной формы. 
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 Открытие копии расчетной формы в новой вкладке 

По нажатию кнопки  в новой вкладке браузера открывается расчетная форма за 

те отчетные сутки, которые выбраны в поле «Отчетные сутки» текущей вкладки браузера. 

На новой расчетной форме выбраны те же отчетные сутки и объекты в дереве объектов. 

 Переход на страницу журнала подтверждения результатов расчета 

По нажатию кнопки перехода на страницу журнала подтверждения результатов 

расчетов  выполняется переход на страницу журнала подтверждения результатов 

расчетов. На открывшейся странице журнала уже выбраны отчетные сутки и объекты со 

страницы «Расчетная форма рыночных показателей за сутки». Подробнее см. раздел 10.5 

«Журнал подтверждения результатов расчетов» в «Руководстве администратора». 

 Переход на страницу «Состояние расчетных данных рыночных 

показателей» по выбранным суткам 

По нажатию на кнопку  выполняется переход на страницу «Состояние 

расчетных данных рыночных показателей» по выбранным суткам. 

На странице «Состояние расчетных данных рыночных показателей» (Рисунок 23) 

отображается детальная информация о состоянии расчетов и подтверждений расчетов по 

рыночным показателям за выбранные отчетные сутки.  

 

Рисунок 23 – Страница «Состояние расчетных данных рыночных показателей» 

Верхняя часть страницы содержит: 

 вкладку «За сутки» - текущая страница состояния расчетных данных рыночных 

показателей; 

 вкладку «За месяц», по нажатию на которую осуществляется переход на 

страницу состояния расчетных данных рыночных показателей за месяц 

(подробнее см. р. «8.3.3 Переход на страницу «Состояние расчетных данных 

рыночных показателей» по выбранному месяцу»). 

 поле выбора даты «Отчетные сутки» (Рисунок 24).  
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Рисунок 24 – Поле выбора значения отчетных суток  

 кнопку [Открыть расчетную форму], по нажатию на которую открывается 

страница «Расчетная форма по рыночным показателям за сутки» за сутки, 

указанные в поле «Отчетные сутки»; 

Основная часть страницы содержит таблицу состояний расчетов и подтверждений 

результатов расчетов. Таблица предназначена для отображения детальной информации о 

состоянии расчетных данных по Филиалу. После изменения отчетных суток данные в таблице 

автоматически обновляются. Заголовок таблицы отображает следующие поля: 

 «Филиал». В ячейках столбца отображаются наименования Филиалов, по 

которым детализируется состояние расчетных данных. 

По нажатию на наименование Филиала выполняется переход на страницу расчетной 

формы.  

 «Дата» в поле «Расчеты». В ячейках столбца отображается дата последнего 

выполненного расчета по ГТП Филиала; 

 «Состояние» в поле «Расчеты». В ячейках столбца отображаются пиктограммы 

индикации состояния расчетов по рыночным показателям. В поле отображается 

один из следующих вариантов индикации: 

 «✔», если выполнены расчеты по всем ГТП Филиала; 

 «–», если не выполнен расчет хотя бы по одной ГТП Филиала; 

 «Дата» в поле «Подтверждение расчетов». В ячейках столбца отображается 

дата и время последнего подтверждения результатов расчета, установленного по 

ГТП Филиала; 

 «Состояние» в поле «Подтверждение расчетов». В ячейках столбца 

отображаются значки индикации состояния подтверждений результатов расчета 

по рыночным показателям. В поле отображается один из следующих вариантов 

индикации: 

 «✔», если установлены подтверждения по всем ГТП Филиала; 

 «–», если не установлено подтверждение хотя бы по одной ГТП Филиала. 

 Поиск объекта в дереве 

По нажатию на кнопку с фиксацией  под панелью навигации отображается 

область поиска (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Область поиска 

Область поиска содержит: 

 поле ввода поискового запроса; 

 кнопку для осуществления поиска «Вниз по дереву». Аналогично нажатию 

клавиши «Enter» на клавиатуре, если фокус находится в текстовом поле для 

ввода; 

 кнопку для осуществления поиска «Вверх по дереву».  

После ввода необходимого значения в поле по нажатию кнопок «Верх по дереву», 

«Вниз по дереву» или клавиши «Enter» выполняется поиск, начиная с выделенного элемента 

соответственно вниз или вверх по дереву, раскрывая при необходимости свернутые группы и 

выделяя найденный объект. Поиск производится по всем уровням дерева текущего способа 

отображения. Кнопки становятся не активны, если не найден ни один элемент дерева, название 

которого содержит введенное в тестовое поле значение (регистр не важен). 

Возможен циклический поиск элементов дерева вниз вверх. Т.е. если найден 

последний элемент дерева, удовлетворяющий условиям поиска, по поиск производится 

сначала. 

 Выбор объектов, отображаемых в дереве 

По нажатию на кнопку выбора объектов  отображается область отображения 

уровней иерархии дерева объектов (Рисунок 26). Область настройки содержит поле для 

множественного выбора уровней иерархии: 

 «Филиалы»; 

 «Станции»; 

 «ГТП»; 

 «Оборудование». 
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Рисунок 26 – Область настройки отображения уровней иерархии в дереве 

По умолчанию выбраны все уровни, которые доступны текущему пользователю. 

Выбор уровней иерархии влияет только на отображение дерева объектов:  

 При снятии флага с уровня «Оборудование» в дереве объектов не отображается 

уровень «Оборудование». При этом уровень «ГТП» является конечным (Рисунок 

27); 

 

Рисунок 27 – Отображение дерева объектов без уровня «Оборудование» 

 При снятии флага с уровня «ГТП» в дереве объектов не отображается уровень 

«ГТП»; 

 При снятии флага с уровня «Станции» в дереве объектов не отображается 

уровень «Станции»; 

 При снятии флага с уровня «Филиалы» в дереве объектов не отображается 

уровень «Филиалы». 
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 Дерево объектов 

Дерево объектов заполнено данными из НСИ, действующими на выбранную дату в 

поле «Отчетные сутки» на панели навигации. 

Информация в дереве отображается согласно следующим уровням иерархии: 

 корневой элемент «ПАО «РусГидро»; 

 Филиалы; 

 Станции; 

 ГТП; 

 Оборудование. 

Дерево содержит: 

 Уровень Исполнительного Аппарата ПАО «РусГидро». Обозначается 

пиктограммой ; 

 Уровень Филиалов из справочника «Предприятия». Обозначается пиктограммой 

; 

 Уровень Станций из справочника «Станции». Обозначается пиктограммой ; 

 Уровень ГТП из справочника «Группы точек поставки». Обозначается 

пиктограммой ; 

 Уровень Оборудования: гидрогенераторы (ГГ), гидроаккумуляторы (ГА), 

аккумуляторы (А) из справочника «Оборудование». Обозначается пиктограммой 

. 

Исполнительный Аппарат ПАО «РусГидро» и Филиалы также называют 

Предприятиями. 

Каждый из уровней, кроме самого низкого (по умолчанию «Оборудование»), можно 

сворачивать и разворачивать. Каждый из уровней объектов, кроме корневого, можно скрыть в 

дереве (см. п.7.3.6). 

При работе с деревом объектов пользователь может осуществить множественное 

выделение по «Ctrl» объектов разного уровня (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Множественное выделение объектов 

В дереве объектов отображается индикация наличия несохраненных текущим 

пользователем корректировок расчетов по объекту (Рисунок 29): 

 при наличии несохраненных данных соответствующая ГТП (ЕГО) 

подчеркивается синим цветом, а также отображается синяя полоска над деревом 

объектов; 

 при наличии дочерних объектов с несохраненными значениями, и при 

отсутствии несохраненных значений по данному объекту, названия элементов 

выделяются синим цветом (подчеркивание, пунктирная линия). 

 

Рисунок 29 – Дерево объектов при несохраненных корректировках на страницах расчета показателей 

«Расчетная форма рыночных показателей за сутки» 

По умолчанию в дереве выделен (находится в фокусе) последний выбранный текущим 

пользователем элемент, если данный элемент присутствует. Если данного элемента в дереве 

нет, то выбран корневой элемент. 
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 Панель подтверждения результатов расчета и состояния блокировки 

объектов 

Панель подтверждения результатов расчета и состояния блокировки объектов 

обновляется автоматически при обновлении дерева объектов и содержит таблицу со 

следующими столбцами: 

 Исполнительный аппарат (ИА); 

 Филиал(Фил.); 

 Блокировка ( ); 

 Комментарии ( ). 

В столбцах ИА и Филиал отображается состояние подтверждения результатов расчета 

на соответствующем уровне по соответствующему объекту из дерева объектов за выбранные 

отчетные сутки. 

Все подтверждения результатов расчета устанавливаются в отношении элементов 

дерева объектов уровня ГТП, а родительские элементы дерева отображают совокупное 

состояние подтверждения результатов расчета дочерних элементов (Рисунок 30).  

 

Рисунок 30 – Панель подтверждения результатов расчета с деревом объектов 

Слева от наименований столбцов расположена кнопка настройки отображения 

столбцов панели подтверждения результатов расчета . Кнопка отображается всегда 

(Рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Кнопка настройки отображения столбцов панели подтверждения результатов расчета 

Настройка состава и порядка столбцов дерева объектов выполняется индивидуально 

для каждого пользователя с сохранением выбранного способа отображения при последующем 

открытии форм. При последующем открытии расчетной формы используются настройки 

отображения, ранее сохраненные текущим пользователем.  

Настройка выполняется по нажатию на кнопку . При наведении курсора мыши на 

данную кнопку появляется подсказка с текстом: «Настройка отображения колонок». По 

нажатию на кнопку открывается форма настройки отображения столбцов панели 

подтверждения результатов расчета (Рисунок 32), на которой расположены следующие 

элементы: 

 флаг «ИА», для настройки видимости столбца с отображением подтверждения 

результатов расчета на уровне ИА; 

 флаг «Филиал», для настройки видимости столбца с отображением 

подтверждения результатов расчета на уровне Филиала; 

 флаг «Блокировки», для настройки видимости столбца с отображением 

состояния блокировки объектов; 

 флаг «Комментарии», для настройки видимости столбца с отображением 

наличия комментария по объекту; 

 кнопка [Применить], для сохранения выбранных настроек, по нажатию на 

кнопку форма настройки видимости закрывается и состав столбцов обновляется; 

 кнопка [Отмена], для отмены выбранных настроек, по нажатию на кнопку форма 

настройки видимости закрывается, обновления состава столбцов не происходит. 
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Рисунок 32 – Форма настройки отображения столбцов панели результатов акцепта 

Если флаг у соответствующего столбца заполнен, столбец отображается на форме.  

Порядок отображения столбцов также можно изменить. Для этого необходимо 

установить курсор мыши на столбец, затем нажать на левую кнопку мыши и перенести 

выбранный столбец правее или левее в блоке дерева объектов. 

Правила заполнения ячеек столбцов «ИА», «Филиал» для родительских (по 

отношению к ГТП) элементов дерева объектов: 

 ячейка заполнена значком «V» – ячейки всех дочерних объектов в 

соответствующем столбце заполнены значком «V»; 

 ячейка заполнена пиктограммой «V» (серый пиктограмма) – хотя бы одна ячейка 

дочерних объектов в соответствующем столбце заполнена пиктограммой «V» и 

хотя бы одна ячейка дочерних объектов в соответствующем столбце пустая; 

 ячейка пуста – ячейки всех дочерних объектов пусты. 

Правила заполнения ячеек столбца «Подтверждение» для ГТП: 

 «  » – подтверждение результатов расчета не установлено; 

 «» – подтверждение результатов расчета установлено. 

Для объектов уровня «Оборудование» все ячейки панели подтверждения результатов 

расчета всегда пустые. 

При наведении курсором мыши на значок «» ячейки столбца «ИА» или «Филиал», 

соответствующей объекту уровня ГТП, отображается информационное сообщение об 

установке подтверждения результатов расчета по текущей ГТП (Рисунок 33).  
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Рисунок 33 – Информационное сообщение об установке подтверждения результатов расчета по текущей 

ГТП в панели подтверждения результатов расчета 

Информационное сообщение содержит: 

 заголовок: «Установлено подтверждение»; 

 ФИО пользователя, установившего подтверждение результатов расчета по ГТП; 

 Предприятие пользователя, установившего подтверждение результатов расчета 

по ГТП. Предприятие отображается в случае установки подтверждения 

пользователем Филиала. В случае подтверждения результатов расчетов 

пользователем ПАО «РусГидро» Предприятие не отображается, но при этом 

подтверждение устанавливается в столбце «ИА»; 

 дату установки подтверждения результатов расчета, включая время; 

 текст комментария, введенного при установке подтверждения результатов 

расчета.  

Если ГТП подтверждена одновременно с другими ГТП из дерева объектов, то 

информационное сообщение об установке подтверждения результатов расчета одинаково для 

всех ГТП.  

В столбце «Блокировка » отображается состояние блокировки расчетов по 

Станции за выбранные отчетные сутки. 

Правила заполнения ячеек столбца «Блокировка » для элементов дерева уровня 

Станции (Рисунок 34): 

 ячейка заполнена значком «Замок закрыт» (без подсветки)  –Станция 

заблокирована не текущим (другим) пользователем; 

 ячейка заполнена значком «Замок закрыт»  –Станция заблокирована 

текущим пользователем; 

 ячейка заполнена значком «Калькулятор»  – на Станцию установлена 

расчетная блокировка (по Станции выполняется загрузка данных или по одной 

или нескольким дочерним ГТП или ЕГО выполняется расчет); 

 ячейка пуста – Станция не заблокирована. 
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Рисунок 34 – Пример заполнения столбца «Блокировка» в панели подтверждения результатов расчета 

Родительские элементы дерева отображают совокупное состояние блокировки 

дочерних элементов вне зависимости от фильтрации по уровням иерархии (отображается 

совокупное состояние всех дочерних элементов). 

Правила заполнения ячеек столбца «Блокировка » для родительских элементов 

дерева объектов по отношению к элементам уровня Станции: 

 ячейка заполнена значком «Замок закрыт»  – ячейки всех дочерних 

объектов в соответствующем столбце заполнены значком «Замок закрыт»; 

 ячейка заполнена значком «Замок закрыт» (серый значок)  – хотя бы одна 

ячейка дочерних объектов в соответствующем столбце заполнена значком 

«Замок закрыт», и хотя бы одна ячейка дочерних объектов в соответствующем 

столбце не заполнена значком «Замок закрыт»; 

 ячейка пуста – все ячейки дочерних объектов в соответствующем столбце пусты. 

При наведении курсором мыши на значок «Замок закрыт», соответствующей объекту 

уровня Станции, отображается информационное сообщение о блокировке по Станции 

(Рисунок 35). 

Информационное сообщение содержит: 

 текст «Заблокировано»; 

 ФИО пользователя; 

 Предприятие пользователя; 

 дату и время блокировки. 
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Рисунок 35 – Информационное сообщение о блокировке Станции 

При наведении курсором мыши на значок «Калькулятор» соответствующей объекту 

уровня ГТП и Станции, отображается информационное сообщение о расчетной блокировке 

(Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Информационное сообщение о расчетной блокировке 

Информационное сообщение содержит: 

 текст «Выполнение расчета»; 

 ФИО пользователя; 

 Предприятие пользователя; 

 дату и время начала расчета. 

В столбце «Комментарии » отображается наличие комментария по данному 

объекту дерева объектов и его дочерним объектам на расчетной форме (Рисунок 37). 

Правила заполнения ячеек столбца «Комментарии » для элементов дерева уровня 

Станции и выше: 

 ячейка заполнена значком серого цвета , если хотя бы у одной из 

дочерних ГТП и/или ЕГО есть комментарии;  

 ячейка пуста, если у дочерних ГТП и/или ЕГО комментариев нет.  

Правила заполнения ячеек столбца «Комментарии » для элементов дерева уровня 

ГТП: 

 ячейка заполнена значком синего цвета , если у текущей ГТП есть 

комментарии;  

 ячейка заполнена значком серого цвета если у текущего ГТП нет своих 

комментариев, но есть комментарии у дочерних ЕГО; 

 ячейка пуста, если у дочерних ГТП и/или ЕГО комментариев нет.  
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Правила заполнения ячеек столбца «Комментарии » для элементов дерева уровня 

ЕГО: 

 ячейка заполнена значком синего цвета , если по ЕГО есть комментарии 

к часу или таблице;  

 ячейка пуста, если комментариев нет.  

Значок комментария появляется в момент обновления страницы. 

 

Рисунок 37 – Пример заполнения столбца «Комментарии » в панели подтверждения результатов 

расчета 

При наведении курсора мыши на значок вид курсора меняется на указатель.  

При нажатии на значок комментария у объекта:  

 фокус в дереве объектов устанавливается на выбранный объект;  

 отображается расчетная форма выбранного объекта;  

 разворачивается панель комментариев (в случае, если она была свернута) и 

переключается на закладку «Комментарии»;  

 выбирается вариант отображения комментариев:  

 режим «Все, включая дочерние»: в таблице комментариев отображаются 

все комментарии к ячейкам и таблицам для текущего объекта, а также для 

всех дочерних: 

 для уровня ЕГО (нет дочерних объектов) - режим недоступен и 

переключатель не отображается; 

 для уровня ГТП переключатель отображается; 

 для уровня Станции (нет своих комментариев) - переключатель не 

отображается, отображаются все комментарии по всем дочерним 

объектам до уровня ЕГО. 
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 режим «Все для текущего объекта»: в таблице комментариев 

отображаются все комментарии к ячейкам и таблице, за исключением 

дочерних: 

 для уровней ЕГО и ГТП режим доступен; 

 для уровня Станции и выше недоступен и не отображается. 

 Режим «К ячейке» в таблице комментариев отображаются все 

комментарии к ячейке, выбранной на рабочей области (при наличии): 

 для уровней ЕГО и ГТП доступен; 

 для уровня Станции и выше недоступен и не отображается. 

При наличии комментариев по дочерним объектам выбранного в дереве объекта, 

вариант отображения «Все, включая дочерние» на закладке комментариев выделяется 

подчеркиванием (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Пример отображения панели «Комментарии» 

7.4 Рабочая область 

Рабочая область содержит следующие элементы (Рисунок 39): 

 наименование рабочей области; 

 сообщение об отсутствии исходных данных для проведения расчета; 

 индикатор выполнения пересчета зависимых показателей; 

 кнопку включения отображения соседних часов ; 

 параметр фильтрации «Группа»; 

 кнопку выбора отображаемых показателей (фильтр) ; 

 кнопку сравнения показателей с данными, загруженными с сайта 

Балансирующего рынка . Кнопка отображается только при выборе ГТП; 

 информационное сообщение о блокировке текущей расчетной формы, если 

форма заблокирована, или о выполнении расчета на текущей форме, если 

установлена расчетная блокировка; 

 информационное сообщение о последнем изменении, выполненном на 

расчетной форме; 

 таблицу значений рыночных показателей. 
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Рисунок 39 – Рабочая область страницы «Расчетная форма рыночных показателей за сутки» 

Наименование рабочей области отображает наименование объекта, выделенного в 

дереве объектов:  

 для корневого элемента ПАО «РусГидро», Филиала, Станции, ГТП 

отображается наименование объекта, выделенного в дереве объектов; 

 для ЕГО: отображается «Наименование ГТП > Наименование ЕГО». 

Информационное сообщение о блокировке или расчетной блокировке текущей 

расчетной формы содержит значок (для расчетной блокировки ), ФИО пользователя и 

Предприятие пользователя, установившего блокировку, и дату блокировки, включая время 

(Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Сообщение о блокировке в рабочей области на расчетной форме 

Информационное сообщение о последнем изменении, выполненном на расчетной 

форме содержит ФИО пользователя и Предприятие пользователя, выполнившего изменение, 

и дату изменения, включая время (Рисунок 41).  

Сообщение отображается если выполнено одно из действий: 

 расчет/пересчет показателей, инициированный пользователем; 

 ручная корректировка значений показателей; 

 автоматический расчет/пересчет значений показателей по расписанию; 
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 модификация расчетной формы (системой) при изменении справочника 

показателей, НСИ. 

 

Рисунок 41 - Сообщение о последнем изменении на расчетной форме 

Информационное сообщение об отсутствии исходных данных содержит текст 

«Исходные данные для выполнения расчета не загружены», в случае, если исходные данные 

не получены по всем системам. 

Информационное сообщение об отсутствии исходных данных содержит текст 

«Загружены не все данные для выполнения расчета», в случае, если исходные данные не 

получены не по всем системам (Рисунок 42).  

 

Рисунок 42 – Сообщение об отсутствии исходных данных. Данные получены не по всем системам 

При наведении курсора на область сообщения «Загружены не все данные для 

выполнения расчета» отображается всплывающая подсказка: 

 для объекта уровня Cтанции и ниже: 

 список наименований систем, по которым данные не получены (Рисунок 

42); 

 для объекта уровня выше Cтанции: 

 список наименований Cтанций, по которым данные не получены 

(Рисунок 43); 

 сообщение «Не загружены исходные данные более чем по 20 Cтанциям», 

если количество Станций, по которым данные не получены, превышает 

20 станций (Рисунок 44). 
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Рисунок 43 – Отображение всплывающей подсказки об отсутствии исходных данных по Станциям 

 

Рисунок 44 – Отображение всплывающей подсказки об отсутствии исходных данных по Станциям 

Над таблицей значений показателей отображается индикатор выполнения пересчета 

зависимых показателей в виде бегущей полосы синего цвета (Рисунок 45). Индикатор 

появляется во время пересчета зависимых показателей после ручного редактирования 

значений показателей и при распространении значений показателей с использованием 

контекстного меню. По окончании пересчета зависимых показателей бегущая полоса 

скрывается. 

 

Рисунок 45 – Отображение индикатора пересчета зависимых показателей 

Над таблицей значений показателей, справа от названия выбранного объекта, 

отображается кнопка отображения часов соседних суток, блок фильтрации и кнопка режима 

сравнения с сайтом Балансирующего рынка (Рисунок 46).  

 

Рисунок 46 – Кнопка отображения часов соседних суток, блок фильтрации и кнопка сравнения 

показателей с сайтом Балансирующего рынка 

Кнопка с фиксацией  предназначена для отображения показателей соседних 

часов – последнего часа предыдущих суток и первого часа суток, следующих за отчетными 

(Рисунок 47). 

Кнопка отображается для ГТП и ЕГО. При последующем открытии расчетной формы 

кнопка принимает состояние, соответствующее состоянию при предыдущем сеансе. При 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 54 из 355 

 

переходе к другому объекту в дереве объектов или смене параметров фильтрации (выбор 

показателя, группы показателей) состояние кнопки не меняется. 

 

Рисунок 47 – Отображение соседних часов значений рыночных показателей 

Если кнопка зафиксирована, в табличном блоке отображаются показатели за соседние 

часы, первым и последним столбцом соответственно. Столбец с часами соседних суток 

отображается на сером фоне. Если кнопка не зафиксирована, в табличном блоке отображаются 

только часы отчетных суток. 

Значения показателей соседних часов доступны только для отображения, для ручного 

редактирования и пересчета недоступны. Значения показателей соседних часов не 

отображаются, если по соседним суткам не произведен расчет (отображаются пустые ячейки). 

Блок фильтрации отображается для ГТП и ЕГО (Рисунок 48). При выборе группы в 

поле «Группа» в таблице скрываются все показатели, которые не относятся к выбранной 

группе. Если выбрать значение «Все», то в таблице будут отображены все показатели, 

соответствующие типу выбранного в дереве объекта. Подробнее о настройке групп 

показателей готовности можно посмотреть в «Руководстве администратора», раздел 8.2 

«Группы показателей». 

 

Рисунок 48 – Выбор группы показателей для фильтрации на расчетной форме 

Дополнительный выбор показателей производится по кнопке  (Рисунок 49). В 

списке отображаются показатели, принадлежащие выбранной группе. По умолчанию все 

показатели в списке выбраны.  
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Рисунок 49 – Выбор списка показателей для фильтрации на расчетной форме 

Таблица значений рыночных показателей отображает значения показателей для 

выбранного объекта по отчетным суткам с периодом в один час (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Таблица значений рыночных показателей 

Первая строка таблицы содержит значения часов. 

Первый столбец содержит номера отображаемых показателей согласно алгоритму 

видимости, настроенному для отчетных суток. Алгоритм видимости настраивается для 

каждых суток, для рыночных показателей из справочника «Показатели» для модуля 

«Рыночные показатели». Подробнее о настройке алгоритма видимости для показателей можно 

посмотреть в «Руководстве администратора», раздел.8.3 «Алгоритм видимости рыночных 

показателей». 

Второй столбец содержит наименования рыночных показателей из справочника 

«Показатели» для модуля «Рыночные показатели». При наведении на наименование 

показателя отображается сообщение с полным наименованием показателя.  

При выборе левой кнопкой мыши ячейки со значением показателя, подсвечивается 

заголовок столбца соответствующего часа и заголовок строки с наименованием и номером 

показателя (Рисунок 50). 

Значения показателей обновляются в таблице в следующих случаях: 
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 при выделении объектов в дереве объектов; 

 после завершения расчета или пересчета показателей; 

 после завершения автоматического пересчета зависимых показателей при 

редактировании значений показателей за выбранные отчетные сутки; 

 при изменении отчетных суток. 

Обновление таблицы значений показателей не осуществляется при множественном 

выделении объектов в дереве объектов. 

В таблице значений рыночных показателей отображаются показатели в зависимости 

от настроек: 

 при выделении объекта дерева уровня ГТП отображаются только те рыночные 

показатели, для которых в справочнике «Показатели» в модуле «Рыночные 

показатели» установлен тип объекта «ГТП» и флаг «Отображать на форме»; 

 при выделении объекта дерева уровня ЕГО отображаются только те рыночные 

показатели, для которых в справочнике «Показатели» в модуле «Рыночные 

показатели» установлен тип объекта «ЕГО» и флаг «Отображать на форме»; 

 при выделении объекта дерева уровня Станции, Филиала, а также при 

выделении корневого элемента дерева отображаются наименования только тех 

рыночных показателей, для которых в справочнике «Показатели» в модуле 

«Рыночные показатели» установлен тип объекта «ГТП», установлен флаг 

«Отображать на форме» и не установлен флаг «Только для ГТП». 

Если за выбранные отчетные сутки не выполнен первичный расчет, таблица значений 

показателей не отображается (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Рабочая область без таблицы значений показателей 

Изменение значений рыночных показателей доступно в режиме редактирования (см. 

п.7.8) формы, если: 

 для редактируемого показателя в справочнике «Показатели» установлен флаг 

«Редактируемый»; 

 редактируемый показатель соответствует объекту дерева уровня ГТП или ЕГО. 

После редактирования значения родительского показателя автоматически 

пересчитываются значения зависимых показателей.  

Если расчет показателя невозможен или показатель рассчитан с ошибкой (в том числе 

зависимый показатель), то результатом расчета является «0» и соответствующая ячейка 

подсвечивается светло-красным цветом (Рисунок 52). При наведении указателя мыши на 

ячейку с таким показателем отображается всплывающая подсказка с текстом ошибки, которая 

возникла при расчете.  
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Система формирует протокол (см. п. 7.6.1.4) с указанием причин, которые вызвали 

сбой в расчете. 

 

Рисунок 52 – Подсветка ячеек в случае, если рассчитать показатель невозможно или показатель 

рассчитан с ошибкой 

Если в процессе выполнения автоматического пересчета пользователь закрыл вкладку 

браузера с расчетной формой, с которой был запущен процесс автоматического пересчета, то 

процесс автоматического пересчета не прерывается. 

Заголовки и ячейки недоступных для редактирования показателей подсвечиваются 

светло-серым цветом (Рисунок 53).  

В таблице значения показателей подсвечиваются, если являются точкой перелома. 

Точка перелома появляется тогда, когда значение ячейки отличается от значения предыдущей 

ячейки. Точки перелома отображаются в том числе для часов соседних суток и 

нередактируемых показателей. 

 

Рисунок 53 – Недоступные для редактирования показатели и точки перелома 

Ячейки со скорректированными значениями визуально выделяются (Рисунок 54): 

 подчеркивание синим цветом: не сохранено значение ячейки, которое было 

скорректировано вручную или автоматически пересчитано в результате ручного 

изменения родительского показателя. Отображается только в режиме 

редактирования расчетной формы пользователю, редактирующему таблицу; 

 подчеркивание зеленым цветом: сохранено значение ячейки, которое было 

скорректировано вручную. Отображается всем пользователям. 
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Рисунок 54 – Скорректированные ячейки 

Значения рыночных показателей для Станции, Филиала и ИА рассчитываются как 

сумма значений соответствующих показателей всех рассчитанных дочерних ГТП (фильтрация 

не важна) и не доступны для редактирования. Если одна из дочерних ГТП Станции не 

рассчитана, то данные этой ГТП не учитываются в суммарных данных. В случае, если по 

расчетам одной из дочерних ГТП есть несохраненные корректировки текущего пользователя, 

то суммарное значение по родительскому элементу отображается с учетом корректировки для 

текущего пользователя, для другого пользователя отображаются суммарные значения 

сохраненных данных.  

При наведении курсором мыши на скорректированную ячейку или ячейку, 

автоматически пересчитанную в результате ручного изменения родительского показателя, 

отображается информационное сообщение о последнем изменении соответствующего 

показателя за соответствующий час (Рисунок 55). При этом сообщение не отображается, если 

был выполнен первичный расчет, пересчет, частичный пересчет. Информационное сообщение 

отображается пользователю, скорректировавшему показатель, сразу после изменения 

значения показателя (без нажатия кнопки [Сохранить]), другим пользователям только после 

нажатия кнопки [Сохранить]. 

Информационное сообщение о последнем изменении значения показателя за 

определенный час содержит: 

 старое и новое значение показателя; 

 ФИО пользователя, отредактировавшего значение текущего или родительского 

показателя (текущий показатель был автоматически пересчитан); 

 Предприятие пользователя, отредактировавшего значение текущего или 

родительского показателя (текущий показатель был автоматически пересчитан); 

 дату изменения, включая время. 

Справа от нового значения показателя отображается тип корректировки «(А)», если 

значение показателя автоматически пересчитано в результате корректировки родительского 

показателя (в режиме редактирования) (Рисунок 56). Если значение скорректировано 

вручную, то тип корректировки не отображается. 
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Рисунок 55 – Сообщение о последнем изменении 

 

Рисунок 56 – Сообщение об автоматическом пересчете значения показателя 

Наличие комментария к ячейке отображается значком треугольника в правом верхнем 

углу . При наведении курсора мыши на треугольник его вид изменяется на курсор в виде 

указателя. По нажатию на треугольник отображается панель протоколов. Если панель была 

свернута, разворачивается и переключается на закладку «Комментарии» (Рисунок 57). 

Закладка комментариев открывается с выбранным вариантом фильтрации «К ячейке» 

(Рисунок 58).  

 

Рисунок 57 – Отображение значка комментария к ячейке  

 

Рисунок 58 – Отображение панели комментариев с фильтрацией «К ячейке» 

Настройка скрытия строк для показателей в таблице показателей на расчетной форме 

определяются в алгоритме видимости. Подробнее о настройке алгоритма видимости для 

показателей указано в документе «Руководство администратора», п.8. 

Дополнительное подсвечивание цветом, а также применяемые стили отображения 

значений показателей в таблице показателей на расчетной форме определяются в алгоритме 

отображения. Подробнее о настройке алгоритма видимости для показателей указано в 

документе «Руководство администратора», п.7.3. 
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7.5 Панель отображения протоколов 

Панель отображения протоколов расположена в нижней части страницы расчетной 

формы и страницы исходных данных. При первом запуске приложения панель свернута, 

протоколы не содержат информации. Панель отображается по результатам выполнения 

действия, на соответствующей ему вкладке. Информация на вкладке обновляется 

(перезаписывается) после каждого действия.  

По нажатию кнопки скрытия (Рисунок 59), панель скрывается, у нижнего края 

страницы отображается кнопка восстановления панели.  

 

Рисунок 59 – Кнопка скрытия/восстановления панели отображения протоколов 

По нажатию кнопки восстановления, панель восстанавливается до прежних размеров.  

Увеличить или уменьшить высоту панели отображения протоколов возможно 

передвигая ее верхнюю границу вверх или вниз соответственно. 

Панель содержит следующие вкладки (протоколы): 

 Установка блокировки (см. п. 7.5.1.1, п. 7.5.1.2); 

 Протокол снятия блокировки (см. п. 7.5.1.4); 

 Расчет (отображается только на расчетной форме) (см. п. 7.6.1.4); 

 Проверка (отображается только на расчетной форме) (см. п. 7.8.1); 

 Подтверждение (отображается только на расчетной форме) (см. п. 7.10.3); 

 Сравнение (отображается только на расчетной форме) (см. п.7.9.4); 

 Загрузка данных (см. п. 7.6.2.1); 

 Видимость (отображается только на расчетной форме) (см. п. 7.6.1.5); 
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 Отображение (отображается только на расчетной форме) (см. п. 7.6.1.6); 

 Комментарии (отображается только на расчетной форме) (см. п. 7.7.2). 

На каждой вкладке (кроме вкладки «Комментарии») отображается следующая 

информация (Рисунок 60, Рисунок 61): 

 поле «Отчетные сутки» – отображает дату выполнения действия в формате: 

ДД.ММ.ГГГГ; 

 кнопки  - свернуть все,   -развернуть все. Кнопки отображаются, если 

в протоколе отображается таблица результатов (подробнее о таблице 

результатов см. разделы по протоколам); 

 время выполнения операции; 

 кнопка разворачивания/сворачивания панели протоколов / . 

 

Рисунок 60 – Элементы вкладок панели протоколов на расчетной форме по рыночным показателям 

 

Рисунок 61 – Элементы вкладок панели протоколов на странице исходных данных 

По нажатию кнопки  все группы элементов дерева объектов в таблице 

результатов сворачиваются. 

По нажатию кнопки  все группы элементов дерева объектов в таблице 

результатов раскрываются. 

По нажатию кнопки  панель отображения протоколов разворачивается на всю 

страницу браузера. Кнопка изменяется на следующую: . 

По нажатию кнопки  панель отображения протоколов сворачивается до прежних 

размеров. Кнопка изменяется на . 

Если интерфейс системы заблокирован, то панель протоколов отображается поверх 

блокировки интерфейса. 

На вкладке протокола доступно множественное выделение записей протокола (строк 

таблицы) и копирование выделенных строк протоколов в буфер обмена. 

Выделение строк протоколов осуществляется кликом мышкой на любую ячейку 

строки, в том числе на служебном столбце с подсветкой.  
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Применяется выделение нескольких строк с помощью клавиш «Ctrl» и «Shift»:  

 при использовании клавиши «Ctrl» выделяются только выделенные строки;  

 при использовании клавиши «Shift» выделяются все строки выделенного 

диапазона. 

Применяется также выделение всех строк с помощью ячейки в левом верхнем углу 

таблицы (аналогично как в MS Excel), визуального выделения ячейки при этом не происходит.  

Копирование выделенных строк протоколов в буфер обмена выполняется:  

 с помощью клавиш «Ctrl+C»; 

 с помощью выпадающего меню на любой выделенной строке таблицы 

протоколов, по нажатию правой кнопки мыши, по пункту «Копировать». 

В этом случае копируются выделенные строки.  

Копирование всей таблицы протоколов в буфер обмена выполняется по нажатию 

кнопки . В этом случае копируются все содержимое таблицы протоколов (с 

учетом фильтрации), включая названия столбцов таблицы, визуального выделения строк в 

таблицы комментариев не происходит. 

 Установка и снятие блокировки 

Установка и снятие блокировки осуществляется на расчетной форме рыночных 

показателей или на странице исходных данных рыночных показателей. 

По нажатию кнопки [Редактировать] пользователь блокирует/разблокирует 

расчетную форму по выбранным объектам за выбранные отчетные сутки, ограничивая тем 

самым возможность одновременного внесения изменений другим пользователем в результаты 

расчета выбранной Станции.  

Визуальное отображение состояния блокировки осуществляется в информационной 

панели результатов подтверждения результатов расчета и состояния блокировки объектов (см. 

п. 7.3.8). 

Кнопка [Редактировать] не активна в следующих случаях: 

 не выбран ни один элемент в дереве объектов; 

 пользователь не наделен правом «Редактирование результатов расчета». 

На расчетной форме все блокировки устанавливаются и снимаются в отношении 

элементов дерева объектов уровня Станции. Установить и снять блокировку возможно 

одновременно по нескольким Станциям, выделенным в дереве объектов. Множественное 

выделение осуществляется по нажатию клавиши «Ctrl» на клавиатуре и выделении 

соответствующего объекта.  

Если при установке или снятии блокировки выделены родительские элементы дерева 

по отношению к уровню Станции (например, Филиал или корневой элемент), то действие по 

установке или снятию блокировки распространяется на все дочерние Станции. 

Если при установке или снятии блокировки выделены элементы дерева уровня ниже 

Станции (ГТП, Оборудование), то блокировка устанавливается по родительским Станциям 

выбранных объектов. 
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В режиме просмотра или редактирования в рабочей области над таблицей значений 

показателей расчетной формы или в рабочей области на странице исходных данных 

отображается информационное сообщение о блокировке (Рисунок 62). 

Информационное сообщение отображается для ГТП и Оборудования на расчетной 

форме, для заблокированной Станции и всех ее дочерних объектов на странице исходных 

данных. 

 

Рисунок 62 – Информационное сообщение о блокировке 

Сообщение о блокировке Станции отображается в следующих случаях: 

 Станция заблокирована пользователем; 

 по ГТП или ЕГО Станции выполняется расчет или по Станции выполняется 

загрузка исходных данных. 

7.5.1.1 Установка пользовательской блокировки  

Для установки пользовательской блокировки необходимо: 

1. Выбрать отчетные сутки, удовлетворяющие условиям активности кнопки 

[Редактировать] (см. п. 7.5.1). 

2. Выбрать одну или несколько незаблокированных Станций в дереве объектов (или 

родительских/дочерних объектов). 

3. Нажать на кнопку [Редактировать] на панели инструментов. 

Если в п.2 выбраны только заблокированные текущим пользователем Станции, по 

нажатию на кнопку [Редактировать] выполняется снятие пользовательской блокировки (см. п. 

7.5.1.3). 

Если в п.2 выбраны одновременно и заблокированные, и незаблокированные текущим 

пользователем Станции, по нажатию на кнопку [Редактировать] все Станции становятся 

заблокированными.  

Если в п.2 выбраны только не заблокированные текущим пользователем Станции, 

выполняется установка пользовательской блокировки. 

Выполняется установка пользовательской блокировки по выбранным в п.2 Станциям 

за выбранные в п.1 отчетные сутки, если в п.2 все выбранные Станции не заблокированы 

(текущим или другим пользователем). 

После установки блокировки для текущего пользователя в дереве объектов напротив 

выбранных Станций в столбце «Блокировка » отображается значок блокировки . 

Над рабочей областью на странице исходных данных отображается сообщение о 

блокировке. Отображается протокол блокировки (см. п. 7.5.1.2) с информацией об Станциях, 

по которым выполнена блокировка, а также по которым не выполнена блокировка с указанием 

причины. 

Информация о Станциях, на которые установлена блокировка, отображаются на 

странице управления блокировками. Подробнее о странице управления блокировками можно 
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посмотреть в документе «Руководство администратора», п. 9.9 «Страница управления 

блокировками». 

7.5.1.2 Протокол блокировки 

Протокол установки блокировки (Рисунок 63) содержит таблицу результатов 

выполнения блокировки.  

Таблица результатов отображает: 

 объекты, по которым выполнялась блокировка;  

 статус выполнения блокировки; 

 комментарии. 

Станции сгруппированы по типам: 

 «Незаблокированные Станции»; 

 «Заблокированные Станции».  

Список не отображается, если не содержит ни одного элемента. 

 

Рисунок 63 – Протокол блокировки 

Статус выполнения блокировки по Станциям отображается в первом столбце таблицы 

результатов в виде подсветки: 

 красная: блокировка не выполнена; 

 зеленая: блокировка выполнена успешно. 

К каждому элементу списка «Заблокированные Станции» отображается 

комментарий: «Блокировка выполнена». 

К каждому элементу списка «Незаблокированные Станции» отображается 

комментарий: «Блокировка не выполнена: Причина невыполнения блокировки». 

Если пользователь одновременно пытается установить блокировку по одной и той же 

Станции (открыты одновременно несколько форм подтверждения блокировки по одной и той 

же Станции и последовательно на каждой из них подтверждается выполнение блокировки), то 

повторные блокировки игнорируются: не отображаются записи в протоколе блокировки. 

7.5.1.3 Снятие пользовательской блокировки 

Для снятия пользовательской блокировки необходимо: 

1. Выбрать отчетные сутки, удовлетворяющие условиям активности кнопки 

[Редактировать] (см. п. 7.5.1). 
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2. Выбрать одну или несколько заблокированных Станций в дереве объектов (или 

родительских/дочерних объектов). 

3. Нажать на кнопку [Редактировать] на панели инструментов. 

Если в п.2 выбраны только незаблокированные текущим пользователем Станции, по 

нажатию на кнопку [Редактировать] выполняется установка пользовательской блокировки 

(см. п.7.5.1.1). 

Если в п.2 выбраны одновременно и заблокированные, и незаблокированные текущим 

пользователем Станции, по нажатию на кнопку [Редактировать] все Станции становятся 

заблокированными.  

По нажатию кнопки [Редактировать] на панели инструментов, если выбраны только 

заблокированные текущим пользователем Станции, пользовательская блокировка снимается. 

Если есть несохраненные значения показателей, то открывается форма 

подтверждения снятия пользовательской блокировки (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Форма запроса на подтверждение снятия блокировки 

На форме отображаются флаги:  

 «Сохранить изменения расчетов». Если флаг установлен, то после 

подтверждения разблокировки будут сохранены корректировки расчетов по 

всем ГТП Станций; 

 «Сохранить изменения исходных данных». Если флаг установлен, то после 

подтверждения разблокировки будут сохранены корректировки исходных 

данных по Станциям и всем дочерним объектам Станций. 

По нажатию кнопки [Разблокировать] процесс снятия блокировки с Станций 

завершается.  

Прекращение процесса снятия блокировки и закрытие формы подтверждения 

выполняется по нажатию кнопки [Отмена]. 

Снять, при необходимости, флаги сохранения и нажать на кнопку [Разблокировать] 

на форме подтверждения снятия блокировки. 
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После нажатия на кнопку [Разблокировать] на форме подтверждения снятия 

блокировки выполняется снятие пользовательской блокировки с выбранных в п.2 Станций за 

выбранные в п.1 отчетные сутки. 

Если при снятии блокировки присутствуют корректировки исходных данных или 

расчетов, то изменения удаляются или сохраняются в зависимости от выбранных флагов. 

Если все данные сохранены, то форма подтверждения снятия блокировки не 

появляется и по нажатию кнопки [Редактировать] происходит разблокировка 

Станции/Станций. 

После снятия блокировки в дереве объектов напротив выбранных Станций в столбце 

«Блокировка » скрывается значок блокировки . Над рабочей областью на странице 

исходных данных скрывается сообщение о блокировке. Отображается протокол снятия 

блокировки (см. п.7.5.1.4) с информацией об Станциях, по которым снята блокировка, по 

которым не снята блокировка с указанием причины, а также с указанием комментария о 

сохранении или не сохранении корректировок исходных данных и/или расчетов, если они 

были. 

В случае, если пользователь не проявляет активность на расчетной форме (нажатие на 

кнопку мыши или клавиатуры), то пользовательская блокировка снимается автоматически. 

Несохраненные корректировки исходных данных и расчетов при снятии блокировки 

удаляются. После снятия блокировки отображается протокол снятия блокировки (см. п. 

7.5.1.4), а также информационная панель сообщений (см. п. 15), в которой содержится 

сообщение «Страница обновлена в связи с истечением периода неактивности». 

7.5.1.4 Протокол снятия блокировки 

Протокол снятия блокировки (Рисунок 65) содержит таблицу результатов снятия 

блокировки.  

 

Рисунок 65 – Протокол снятия блокировки  

Таблица результатов снятия блокировки отображает: 

 объекты, по которым выполнялось снятие блокировки;  

 статус снятия блокировки; 

 комментарии. 

Станции в таблице сгруппированы по типам: 

 «Неразблокированные Станции»; 

 «Разблокированные Станции».  

Список не отображается, если не содержит ни одного элемента. 
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Статус снятия блокировки по Станциям отображается в первом столбце таблицы 

результатов в виде подсветки: 

 красная: блокировка не снята; 

 зеленая: блокировка снята успешно. 

К элементам списка «Разблокированные Станции» отображаются следующие 

комментарии: 

 «Блокировка снята успешно», если соответствующая Станция относится к 

группе «Разблокированные Станции»; 

 «Блокировка снята успешно. Изменения расчетов сохранены», если 

соответствующая Станция относится к группе «Разблокированные Станции» и 

были сохранены изменения расчетов; 

 «Блокировка снята успешно. Изменения расчетов не сохранены», если 

соответствующая Станция относится к группе «Разблокированные Станции» и 

изменения расчетов не были сохранены; 

 «Блокировка снята успешно. Изменения исходных данных сохранены», если 

соответствующая Станция относится к группе «Разблокированные Станции» и 

были сохранены изменения исходных данных; 

 «Блокировка снята успешно. Изменения исходных данных не сохранены», если 

соответствующая Станция относится к группе «Разблокированные Станции» и 

изменения исходных данных не были сохранены; 

 «Блокировка не снята. [Текст причины невыполнения снятия блокировки]», если 

соответствующая Станция относится к группе «Неразблокированные Станции». 

Если был запрос сохранения и расчетов, и исходных данных, то в протоколе 

отображается общий комментарий, например: «Блокировка снята успешно. Изменения 

расчетов сохранены. Изменения исходных данных сохранены». 

Протокол снятия блокировки за отчетные сутки отображается также после 

принудительного снятия пользовательской блокировки при: 

 обновлении НСИ;  

 снятии блокировки со страницы управления блокировками;  

 автоматическом снятии блокировки по неактивности пользователя.  

Кроме протокола отображается панель сообщений с предупреждающим сообщением 

(см. п.15). 

К Станциям, разблокированным другим пользователем или системой, в столбце 

«Комментарий» в протоколе отображается текст: 

 «Блокировка снята пользователем <ФИО пользователя, Предприятие 

пользователя> <дата и время снятия пользовательской блокировки>. Все 

несохраненные изменения потеряны», если блокировка снята вследствие 

обновления НСИ или изменения справочника показателей готовности; 

 «Блокировка снята в связи с истечением периода неактивности. Все 

несохраненные изменения потеряны», если пользователь не проявлял 

активность на расчетной форме или странице исходных данных. 
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Если пользователь одновременно пытается снять блокировку с одной и той же 

Станции (открыты одновременно несколько форм подтверждения снятия блокировки по 

одной и той же Станции и последовательно на каждой из них подтверждается снятие 

блокировки), то повторные блокировки игнорируются: не отображаются записи в протоколе 

снятия блокировки. 

7.6 Расчет рыночных показателей 

По нажатию кнопки [Рассчитать] выполняется запуск расчета/пересчета рыночных 

показателей на расчетной форме. Расчет показателей ГТП возможен с предварительной 

загрузкой исходных данных.  

Расчет рыночных показателей – это определение значений рыночных показателей по 

заданным алгоритмам расчета. 

Пересчет рыночных показателей – это расчет рыночных показателей, которые уже 

были рассчитаны ранее. 

Кнопка [Рассчитать] не активна в следующих случаях: 

 не выбран ни один элемент в дереве объектов; 

 пользователь не наделен правом «Редактирование результатов расчета». 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] запускается расчет рыночных показателей по 

ГТП (выполняется расчет/пересчет рыночных показателей ГТП), если в дереве объектов 

выбрана хотя бы одна ГТП. Если выбран объект уровня выше ГТП (Филиал или Станция), то 

выбранными считаются все его дочерние ГТП, отображаемые в дереве. Если в дереве объектов 

не выбрана ни одна ГТП, но выбрана одна или несколько ЕГО, то по нажатию на кнопку 

[Рассчитать] запустится расчет/пересчет выбранных ЕГО (доступно только при 

заблокированной родительской станции). 

После выполнения полного первичного расчета или полного пересчета выполняется 

проверка рыночных показателей на наличие критических ошибок и предупреждений (п. 7.8).  

После выполнения полного первичного расчета или полного пересчета выполняется 

сравнение части рыночных показателей со значениями, загруженными с сайта 

Балансирующего рынка (п. 7.9). 

При первичном/повторном/частичном выполнении расчета показателей 

устанавливается расчетная блокировка. Расчетная блокировка не устанавливается при 

автоматическом пересчете зависимых показателей. 

При установке расчетной блокировки: 

 в информационной панели подтверждения результатов расчета в колонке 

«Блокировка » отображается значок  (см. п. 7.3.8); 

 над таблицей рыночных показателей в рабочей области расчетной формы 

отображается информационное сообщение (Рисунок 66). 
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Рисунок 66 – Информационное сообщение о расчетной блокировке в рабочей области расчетной формы 

Информационное сообщение содержит: 

 текст «Выполнение расчета»; 

 ФИО пользователя; 

 Предприятие пользователя; 

 Дату и время начала расчета. 

На Станцию устанавливается расчетная блокировка, даже если выполняется расчет по 

одной ГТП Станции, а Станция содержит несколько ГТП. 

При расчетной блокировке производятся следующие изменения на расчетной форме 

и странице исходных данных: 

 недоступна для редактирования таблица результатов расчета на расчетной 

форме рыночных показателей (режим просмотра); 

 недоступна для нажатия кнопка [Сохранить] на расчетной форме рыночных 

показателей, если выполняется пересчет выбранных показателей и есть 

несохраненные корректировки; 

 недоступны для редактирования исходные данные по всем внешним системам 

по заблокированной Станции и всем дочерним объектам (режим просмотра); 

 недоступна для нажатия кнопка [Сохранить] на странице исходных данных, если 

установлена расчетная блокировка по родительской или выбранной Станции. 

Записи об Станциях, на которые установлена расчетная блокировка, отображаются на 

странице управления блокировками. Работа со страницей управления блокировками описана 

в «Руководстве администратора», п.10. 

Если при выполнении расчета ГТП не была рассчитана, отображается 

информационное сообщение с предупреждением. Информационное сообщение содержит 

текст:  

 Расчет не выполнен. <Причина невыполнения расчета по ГТП>», если 

соответствующая ГТП не была рассчитана: 

 во время отображения формы подтверждения расчета по ГТП у текущего 

пользователя, по ГТП запущен расчет, загрузка или расчет с загрузкой 

другим пользователем. Комментарий содержит текст «Установлена 

расчетная блокировка», ФИО и Предприятие пользователя, 

выполняющего расчет\загрузку, включая время; 

 во время отображения формы подтверждения расчета по ГТП у текущего 

пользователя, родительская Станция ГТП заблокирована другим 

пользователем. Комментарий содержит текст «Установлена блокировка», 

ФИО и Предприятие пользователя, заблокировавшего Станцию и дату 

блокировки, включая время. 
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Если при выполнении расчета ЕГО не была рассчитана, отображается 

информационное сообщение с предупреждением. Информационное сообщение содержит 

текст: «Расчет не выполнен. Не заблокирована на редактирование Станция», если по 

родительской Станции выбранной ЕГО не установлена пользовательская блокировка и расчет 

по ЕГО не запущен. 

Если процесс выполнения расчета был отменен пользователем по кнопке [Отменить], 

отображается информационное сообщение с предупреждением «Расчет отменен 

пользователем. Данные не скорректированы». 

Если процесс выполнения расчета был прерван системой вследствие: 

 обновления НСИ; 

 изменения справочника показателей; 

 снятия расчетной блокировки на странице управления блокировками. 

 Страница обновляется, отображается информационное сообщение с 

предупреждением, которое содержит причину прерывания, а также текст 

«Расчет прерван. Данные не скорректированы».  

Если процесс выполнения расчета был прерван вследствие снятия расчетной 

блокировки пользователем со страницы управления блокировками, текст «Расчет прерван 

пользователем. Данные не скорректированы», ФИО и Предприятие пользователя, снявшего 

расчетную блокировку, включая время, и список объектов, которые не были рассчитаны. 

 Запуск расчета/пересчета показателей 

7.6.1.1 Запуск расчета/пересчета показателей ГТП 

Для запуска расчета или полного пересчета рыночных показателей ГТП необходимо: 

1. Выбрать отчетные сутки, удовлетворяющие условиям активности кнопки 

[Рассчитать] (см. п.7.5.1). 

2. Выбрать в дереве объектов одну или несколько ГТП для расчета (или 

родительских объектов). 

3. Нажать на кнопку [Рассчитать]. 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] отображается форма подтверждения расчета с 

загрузкой исходных данных (Рисунок 67). 

На форме подтверждения расчета отображаются следующие поля: 
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Рисунок 67 – Форма подтверждения расчета с загрузкой исходных данных 

 «Пересчитать без потери ручных корректировок». Флаг отображается, если в 

дереве объектов выбрана хотя бы одна ГТП с ручными корректировками (или 

ЕГО выбранной ГТП имеет ручные корректировки). По умолчанию флаг 

установлен. При установленном флаге: 

 сохраняются и не пересчитываются скорректированные значения 

показателей (ГТП и дочерних ЕГО); 

 не пересчитываются показатели, зависимые только от скорректированных 

показателей; 

 пересчитываются показатели, зависимые и от скорректированных, и от 

пересчитанных Системой показателей (нескорректированных, но 
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изменивших значение при пересчете). Новое значение показателя 

пересчитывается с учетом значений показателей, скорректированных 

пользователем, и пересчитанных значений показателей, от которых он 

зависит. 

 Предупреждающее сообщение «Ручные корректировки будут потеряны». 

Отображается правее флага «Пересчитать без потери ручных корректировок», 

если флаг не установлен. 

 «Рассчитать с загрузкой исходных данных». Если флаг установлен, 

отображается область запуска загрузки исходных данных. По умолчанию флаг 

не установлен, область запуска загрузки исходных данных скрыта. 

«Область запуска загрузки исходных данных» отображается на форме «Запуск 

загрузки исходных данных» и на форме «Запуск расчета». 

В «Области запуска загрузки исходных данных» отображаются следующие элементы: 

 флаг «Загрузить данные из всех систем». Предназначен для установки или 

снятия флагов всех систем: 

 флаг принимает значение «установлен», если в группе флагов для выбора 

систем установлены все флаги; 

 флаг принимает значение «частично установлен», если в группе флагов 

для выбора систем установлен хотя бы один флаг; 

 флаг принимает значение «не установлен», если в группе флагов для 

выбора систем не установлен ни один флаг; 

 при установке флага в группе для выбора систем все флаги принимают 

значение «установлен»; 

 при снятии флага в группе для выбора систем все флаги принимают 

значение «не установлен»; 

 если флаг находится в состоянии «частично установлен», при следующем 

нажатии флаг принимает значение «не установлен», все флаги в группе 

флагов для выбора систем принимают значение «не установлен». 

При смене состояния с состояния «частично установлен» (следующем 

нажатии) различное поведение в разных браузерах: 

 В Internet Explorer головной и дочерние флаги принимают значение 

«не установлен»; 

 В Google Chrome головной и дочерние флаги принимают значение 

«установлен». 

 группа флагов для выбора систем, из которых необходимо получить исходные 

данные. При открытии формы отмечены системы, по которым за выбранные 

отчетные сутки, хотя бы для одной выбранной Станции исходные данные не 

получены. Список флагов: 

 ПК «Планы ремонтов» – для получения данных из ПК «Планы 

ремонтов»; 

 ПК «Оперативные заявки» – для получения данных из ПК «Оперативные 

заявки»; 
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 СДК – для получения данных из ПАК «MODES-Centre» модуль СДК; 

 ПАК «MODES-Centre» – для получения данных из ПАК «MODES-

Centre»; 

 ОИК «СК-2007» – для получения данных из ОИК «СК-2007»; 

 Сайт БР – для получения данных с «Сайта Балансирующего рынка». 

Визуально, флаги сгруппированы в 2 блока: 

 На отчетный год - загрузка данных производится за весь отчетный 

год (загруженные данные хранятся в отчетных сутках 1 января 

отчетного года); 

 На выбранные отчетные сутки - загрузка данных производится за 

выбранные отчетные сутки (загруженные данные хранятся в 

выбранных отчетных сутках). 

 флаг «Загрузить только недостающие исходные данные». Предназначен для 

загрузки исходных данных, которые не были получены: 

 при открытии формы флаг принимает значение – «установлен», в случае 

если установлен хотя бы один флаг в блоке выбора систем, т.е. хотя бы по 

одной из выбранных станций на выбранные отчетные сутки (отчетный 

год для внешней системы ПК «Планы ремонтов») исходные данные не 

загружались, либо загружались, но не получены. Свойства флага: 

 снятие флага доступно; 

 если флаг установлен, в табличном блоке подсвечиваются 

пересечения строк, соответствующие внешней системе и станции, для 

которых исходные данные не получены (на выбранные отчетные 

сутки или отчетный год для внешней системы ПК «Планы 

ремонтов»). 

 при открытии формы флаг принимает значение «не установлен», в случае 

если не установлен ни один флаг в блоке выбора систем, т.е. по всем 

станциям из табличного блока исходные данные получены успешно (на 

выбранные отчетные сутки или отчетный год для внешней системы ПК 

«Планы ремонтов»). Свойство флага: 

 установка флага блокируется; 

 если флаг не установлен, в табличном блоке по выбранным отчетным 

суткам подсвечиваются пересечения строк, соответствующие 

выбранной внешней системе и выбранной станции, независимо от 

полученных исходных данных. 

 флаг становится не активен для установки или снятия если в «группе 

флагов для выбора систем, из которых необходимо получить 

исходные данные» не установлен ни один флаг; 

Исходные данные не получены, если: 

 не была инициирована загрузка исходных данных; 

 исходные данные загружались, но не были получены, в следующих 

случаях: 
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 в процессе загрузки возникла критическая ошибка, делающая 

невозможным дальнейший процесс получения данных. Например, 

ошибка связи с системой; 

 загрузка была прервана пользователем, и на момент прерывания 

данные еще не были получены; 

 превышен таймаут ожидания ответа внешней системы; 

 ошибок нет, но данные не получены для ОИК «СК-2007» – хотя бы 

по 1 дочернему объекту, хотя бы один параметр, хотя бы за 1 час; 

Исходные данные получены успешно, если при загрузке внешняя система 

вернула положительный ответ с данными, при этом данные могут быть пустыми; 

 табличный блок отображения исходных данных содержит: 

 столбцы с наименованиями внешних систем. Соответствуют системам в 

блоке выбора систем для загрузки данных; 

 строки с наименованием выбранных Станций, отсортированные по 

алфавиту. Список станций формируется на основании проверки перед 

отображением формы; 

 значки в ячейках таблицы, отображающие состояние загруженных 

данных на отчетные сутки (или отчетный год для внешней системы ПК 

«Планы ремонтов»): 

 «    » – исходные данные не могут загружаться на данные сутки; 

 – исходные данные получены успешно и не редактировались; 

  – исходные данные получены успешно, имеются ручные 

корректировки исходных данных для самой станции или ее дочернего 

оборудования, в т.ч. корректировки, не сохраненные текущим 

пользователем; 

 – исходные данные не получены. 

 подсветка желто-оранжевого цвета: 

 выделяет названия доступных для загрузки данных 

(незаблокированных) Станций и внешних систем, которые будут 

участвовать в загрузке исходных данных; 

 выделяет пересечения выбранных станций и выбранных внешних 

систем, которые определяют пару «Станция - система», по которым 

будет производиться загрузка данных. Например, для Станции 2 - 

будут загружены данные из систем «ПК Оперативные заявки», ОИК 

«СК-2007»; 

 если данные не умещаются по высоте, отображается вертикальная полоса 

прокрутки. 

 флаг «Отображать только станции с недостающими исходными данными» 

меняет состояние в зависимости от состояния флага «Загрузить только 

недостающие исходные данные». Флаг влияет только на отображение строк в 
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таблице. При отборе станций для выполнения загрузки положение данного 

флага не учитывается. 

Состояние флага, если флаг «Загрузить только недостающие исходные данные» 

установлен: 

 принимает значение «Отображать только станции с недостающими 

исходными данными»; 

 по умолчанию флаг не установлен: 

 если флаг установлен, в табличном блоке отображаются строки с 

наименованиями станций, по которым исходные данные не 

получены; 

 если флаг не установлен, в табличном блоке отображаются ВСЕ 

строки с наименованиями выбранных станций, независимо от 

состояния полученных исходных данных. 

Состояние флага, если флаг «Загрузить только недостающие исходные 

данные» не установлен: 

 принимает значение «Отображать только станции с недостающими 

исходными данными или ручными корректировками»; 

 по умолчанию флаг не установлен: 

 если флаг установлен, в табличном блоке отображаются строки с 

наименованиями станций, по которым выполняется одно из условий: 

 исходные данные не получены; 

 исходные данные получены успешно, имеются корректировки; 

 если флаг не установлен, в табличном блоке отображаются все строки 

с наименованиями выбранных станций, независимо от состояния 

полученных исходных данных. 

Если в «группе флагов для выбора систем, из которых необходимо получить 

исходные данные» не установлен ни один флаг, то флаг «Отображать 

только станции с недостающими исходными данными» становится 

недоступным для установки или снятия. 

Загрузка исходных данных осуществляется согласно выделенным подсветкой желто-

оранжевого цвета пересечениям выбранных Станций и выбранных внешних систем, 

отображаемым в табличном блоке области подтверждения загрузки. 

В случае, если имеются ручные корректировки исходных данных по Станции или ее 

дочернему объекту, при повторной загрузке исходных данных по данной Станции из данной 

внешней системы, все корректировки (сохраненные или несохраненные) будут потеряны. 

Отмена процесса расчета/пересчета и закрытие формы подтверждения выполняется 

по нажатию кнопки [Отмена]. 

7.6.1.2 Выполнение расчета/пересчета показателей 

Выполнение расчета/пересчета рыночных показателей по всем ГТП, выбранным на 

форме подтверждения расчета, запускается, если выполняется одно из следующих условий: 

 на форме подтверждения расчета нажата кнопка [Рассчитать] и загрузка 

исходных данных не выполняется; 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 76 из 355 

 

 загрузка исходных данных успешно завершена (все данные по всем внешним 

системам успешно загружены); 

 загрузка исходных данных завершена с ошибками и в протоколе загрузке нажата 

кнопка [Продолжить расчет] (см. п. 7.6.2.1). 

Выполнение расчета/пересчета рыночных показателей по ЕГО запускается по 

нажатию на кнопку [Рассчитать] при заблокированной Станции. 

Во время выполнения расчета/пересчета на расчетной форме отображается форма 

прерывания расчета (Рисунок 68). 

 

Рисунок 68 – Форма прерывания выполнения расчета 

На форме прерывания выполнения расчета отображаются следующие элементы: 

 информационное сообщение, описывающих состояние процесса: 

 «Выполнение расчета» (во время расчета значений показателей); 

 «Сохранение результатов» (после выполнения расчета значений всех 

показателей, во время сохранения значений); 

 «Прерывание расчета» (во время отмены расчета после нажатия на 

кнопку [Отменить]). 

 кнопку [Отменить].  

При прерывании расчета процесс выполнения расчета прекращается, значения 

показателей всех ГТП или ЕГО, которые были до момента начала расчета возвращаются. 

После окончания расчета показателей или отмены расчета форма прерывания расчета 

закрывается, отображается протокол расчета (см. п. 7.6.1.4), обновляется таблица значений 

рыночных показателей на расчетной форме рыночных показателей, с которой был запущен 

процесс расчета/пересчета, отображая результаты расчета по соответствующей ГТП и/или 

ЕГО. 

После выполнения расчета автоматически запускается выполнение проверки 

рассчитанных значений на критические ошибки и предупреждения (см. п. 7.8).  

После пересчета показателей данные о старых и новых значениях отображаются в 

«Журнале изменений значений показателей». Работа с журналом изменений значений 

показателей описана в документе «Руководство администратора», раздел 9.1 «Журнал 

изменений значений показателей». 

Если в процессе выполнения расчета/пересчета закрывается вкладка браузера с 

расчетной формой, с которой был запущен процесс расчета/пересчета, то процесс 

расчета/пересчета не прерывается. 
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Если расчет показателя невозможен, то результатом расчета является «ноль» и 

соответствующая ячейка подсвечивается светло-красным цветом. 

7.6.1.3 Расчет/пересчет показателей ЕГО 

Расчет/пересчет показателей ЕГО осуществляется только по ЕГО заблокированной 

Станции. 

Расчет показателей ЕГО запускается по нажатию кнопки [Рассчитать] на панели 

инструментов. 

Для запуска расчета или полного пересчета рыночных показателей ЕГО необходимо: 

1. Заблокировать Станцию, ЕГО которой необходимо рассчитать. При попытке 

выполнения расчета по ЕГО незаблокированной Станции, расчет не выполняется, 

соответствующее сообщение отображается в протоколе расчета (см. п. 7.6.1.4). 

2. Выбрать в дереве объектов одну или несколько ЕГО заблокированной Станции. 

Если выбрать объект выше уровня ЕГО (ГТП, Станция, Филиал), то расчет будет 

запущен по ГТП, дополнительно выбранные при этом ЕГО игнорируются. 

3. Нажать на кнопку [Рассчитать] на панели инструментов. 

После нажатия на кнопку [Рассчитать] выполняется расчет или полный пересчет 

показателей ЕГО. Загрузка исходных данных при этом не выполняется. 

Требования к выполнению расчета описаны в п. 7.6.1.1. 

Расчет/пересчет показателей ЕГО может быть запущен автоматически при расчете 

показателей ГТП (см. п. 7.6.1.1). 

7.6.1.4 Протокол расчета 

Протокол расчета сохраняется в системе (Рисунок 69) и отображает таблицу 

результатов выполнения расчета для каждого объекта в дереве объектов, по каждым суткам. 

При выборе в дереве конкретного объекта отображаются протокол для данного 

объекта и всех его дочерних: 

 при выборе ЕГО – отображается протокол только для данной ЕГО; 

 при выборе ГТП – отображается протокол для данной ГТП и дочерних ЕГО; 

 при выборе станции и выше – протокол по всем дочерним ГТП и ЕГО. 

Протокол не отображается, если расчет не был выполнен. Например, если ГТП была 

рассчитана без ЕГО, то при выборе ГТП в дереве объектов в протоколе будет информация 

только по ГТП, без ЕГО. 

В протоколе расчета отображается время расчета для ЕГО и ГТП: 

 Для ЕГО – время окончания расчета для выбранной ЕГО. 

 Для ГТП – отображается время окончания расчета для уровня ГТП. Если 

времена дочерних ЕГО не совпадают с родительским, то время ГТП 

подчеркивается, для индикации что у дочерних оно отличается. 

 Для станции и выше и выше – отображается самое последнее время среди 

дочерних ГТП. 

Состояние ячейки может быть изменено посредством ручных корректировок, 

пересчета показателя или вследствие пересчета зависимого показателя. Если состояние ячейки 
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(или группы ячеек) изменилось, с ошибочного на успешный или наоборот, то информация по 

данной ячейке (группе ячеек) в протоколе также изменяется.  

Протокол расчета сохраняется вместе с сохранением значений показателей. Если есть 

несохраненные корректировки значений показателей, выполненные текущим пользователем, 

то протокол расчета автоматически не сохраняется, а сохраняется вместе с сохранением 

значений показателей расчетной формы. 

 

Рисунок 69 – Протокол расчета 

Таблица результатов отображает: 

 объекты, по которым выполнялся расчет;  

 статус выполнения расчета; 

 комментарии. 

ГТП, по которым выполнялся расчет, сгруппированы по следующим спискам:  

 «Рассчитанные с ошибками». Для каждой ГТП в списке отображаются ЕГО, 

если выполняется расчет ГТП с дочерними ЕГО и ЕГО рассчитана с ошибками 

или предупреждениями. Список детализируется по рыночным показателям, по 

которым обнаружены ошибки выполнения расчета или предупреждения. Если 

выполнялся пересчет выбранных показателей на форме, то в списке также 

отображаются успешно рассчитанные показатели, если хотя бы один показатель 

среди выбранных рассчитан с ошибкой. Для каждого показателя отображается 

расчетный час, за который произошла ошибка расчета или диапазон часов, если 

одна и та же ошибка была несколько часов подряд (Рисунок 70); 

 «Рассчитанные успешно». Если выполнялся расчет ГТП с дочерними ЕГО, то в 

списке для каждой ГТП отображаются дочерние ЕГО. Детализация по 

показателям в списке выполняется только в случае выполнения пересчета 

выбранных показателей и все показатели успешно рассчитаны.  

Статус выполнения расчета по Станциям отображается в виде подсветки: 

 красная: расчет по ГТП в целом, дочерней ЕГО или по отдельному показателю 

не выполнен (выявлены ошибки); 

 желтая: расчет по ГТП в целом, дочерней ЕГО или по отдельному показателю 

не выполнен (выявлены предупреждения); 

 зеленая: расчет по ГТП в целом, по ГТП и дочерней ЕГО или по отдельному 

показателю выполнен успешно. 

Красный индикатор для ГТП отображается, если по ГТП или дочерней ЕГО выявлена 

хотя бы одна критическая ошибка. 
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Желтый индикатор для ГТП отображается, если ни по ГТП, ни по дочерним ЕГО не 

выявлено критических ошибок, но выявлено хотя бы одно предупреждение. 

Желтый индикатор для всей группы «Рассчитанные с ошибками» отображается 

только в том случае, если не выявлено ни одной критической ошибки, но выявлены 

предупреждения. 

 

Рисунок 70 – Ошибки расчета показателей в протоколе расчета 

К элементам списка «Рассчитанные с ошибками» отображается комментарий 

«Расчет выполнен», если соответствующий показатель по ГТП или ЕГО был рассчитан. 

Если один или несколько показателей по ГТП не были рассчитаны, то в строке 

показателя отображается причина невыполнения расчета по показателю.  

К каждому элементу списка «Рассчитанные успешно» отображается комментарий: 

«Расчет выполнен». 

При пересчете выбранных показателей в протоколе отображаются записи по 

выбранным показателям, а также автоматически пересчитанным показателям, зависимым от 

выбранных. 

На панели протокола расчета расположены кнопки с фиксацией состояния для 

фильтрации записей протокола по статусу выполнения расчета (Рисунок 71): 

 [Информация] – в протоколе расчета отображаются информационные 

сообщения с зеленым индикатором; 

 [Предупреждения] – в протоколе расчета отображаются предупреждающие 

сообщения с желтым индикатором; 

 [Ошибки] – в протоколе расчета отображаются критические ошибки с красным 

индикатором; 

 [Глобальные параметры] – в протоколе расчета отображаются сообщения, 

предупреждения и критические ошибки при расчете глобальных параметров. 

 

Рисунок 71 – Кнопки фильтрации на панели протокола расчета 

Кнопка [Показатели] представляет собой фильтр по показателям (Рисунок 72). По 

нажатию на кнопку отображается раскрывающийся список показателей ГТП и ЕГО, для 

которых имеются сообщения в протоколе. Если фильтр установлен, то кнопка выделяется 

рамкой . 

При вводе значения в поле предиктивного поиска, в списке отображаются только 

показатели, которые содержат в наименовании введенное значение без учета регистра. По 

умолчанию все флаги установлены, для всех ГТП и всех ЕГО. 
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Рисунок 72 – Кнопка фильтрации по показателям на панели протокола расчета и проверки 

В случае отсутствия ошибок расчета в протоколе расчета кнопка фильтрации 

[Ошибки] и кнопка [Показатели] недоступны. 

7.6.1.5 Протокол расчета алгоритма видимости 

Протокол расчета алгоритма видимости отображается на вкладке «Видимость» и 

содержит таблицу результатов расчета алгоритма видимости (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Протокол расчета алгоритма видимости 

Протокол алгоритма видимости отображается после выполнения расчета показателей. 

Если расчет выполнялся по нескольким ГТП, в протоколе алгоритма отображается 

информация по всем рассчитываемым объектам. 

Статус выполнения алгоритма отображается в виде подсветки: 

 красный: алгоритм не выполнен, или алгоритм выполнен, но выявлены ошибки; 

 желтый: алгоритм выполнен, но выявлены предупреждения; 

 зеленый: алгоритм выполнен успешно, ошибок и предупреждений не выявлено. 

В столбце «Объект» протокола отображается: 

 раскрывающийся список «Алгоритм выполнен с ошибками», который содержит 

перечень ГТП, для которых алгоритм видимости не выполнен, или выполнен, но 

выявлены ошибки или предупреждения; 

 раскрывающийся список «Алгоритм выполнен успешно», который содержит 

перечень ГТП, для которых алгоритм выполнен успешно, ошибок и 

предупреждений не выявлено. 

В столбце «Комментарий» отображается: 
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 для списка «Алгоритм выполнен с ошибками», против соответствующей ГТП: 

 Ошибки компиляции: «<Текст ошибки компиляции>» – если алгоритм не 

был выполнен по причине ошибки компиляции; 

 «<Текст причины невыполнения алгоритма>», а также тексты ошибок и 

предупреждений, заданных в коде алгоритма видимости – если алгоритм 

не был выполнен по ошибке выполнения (Runtime) или был выполнен с 

ошибками и предупреждениями; 

 для списка «Алгоритм выполнен успешно», против соответствующей ГТП 

сообщение «Алгоритм выполнен». 

7.6.1.6 Протокол расчета алгоритма отображения 

Протокол расчета алгоритма отображения отображается на вкладке 

«Отображение» и содержит таблицу результатов расчета алгоритма отображения  

(Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Протокол расчета алгоритма отображения 

Протокол алгоритма отображения отображается после выполнения расчета 

показателей. Если расчет выполнялся по нескольким ГТП, в протоколе алгоритма 

отображается информация по всем рассчитываемым объектам. 

Статус выполнения алгоритма отображается в виде подсветки: 

 красный: алгоритм не выполнен, или алгоритм выполнен, но выявлены ошибки; 

 желтый: алгоритм выполнен, но выявлены предупреждения; 

 зеленый: алгоритм выполнен успешно, ошибок и предупреждений не выявлено. 

В столбце «Объект» протокола отображается: 

 раскрывающийся список «Алгоритм выполнен с ошибками», который содержит 

перечень ГТП, для которых алгоритм видимости не выполнен, или выполнен, но 

выявлены ошибки или предупреждения; 

 раскрывающийся список «Алгоритм выполнен успешно», который содержит 

перечень ГТП, для которых алгоритм выполнен успешно, ошибок и 

предупреждений не выявлено. 

В столбце «Комментарий» отображается: 

 для списка «Алгоритм выполнен с ошибками», против соответствующей ГТП: 

 Ошибки компиляции: «<Текст ошибки компиляции>» – если алгоритм не 

был выполнен по причине ошибки компиляции; 
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 «<Текст причины невыполнения алгоритма>» а также тексты ошибок и 

предупреждений, заданных в коде алгоритма отображения – если 

алгоритм не был выполнен по ошибке выполнения (Runtime) или был 

выполнен с ошибками и предупреждениями; 

 для списка «Алгоритм выполнен успешно», против соответствующей ГТП 

сообщение «Алгоритм выполнен». 

 Загрузка исходных данных 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] на форме подтверждения закрывается форма 

подтверждения и запускается выполнение загрузки исходных данных по всем Станциям 

выбранных ГТП по всем выбранным системам. Загрузка исходных данных не осуществляется, 

если не выбрана ни одна система на форме подтверждения. 

Если загрузка осуществляется, во время загрузки на расчетной форме отображается 

окно прерывания загрузки (Рисунок 75). 

На форме прерывания загрузки исходных данных отображаются следующие 

элементы: 

 информационное сообщение, описывающих состояние процесса: «Загрузка 

данных» (в процессе загрузки данных) или «Прерывание загрузки данных» 

(после нажатия кнопки [Прервать] до закрытия формы); 

 список внешних систем, по которым выполняется загрузка исходных данных. 

Справа от наименования системы после окончания или ошибки загрузки 

отображается время выполнения загрузки. Слева от наименования системы 

отображается один из следующих индикаторов состояния загрузки из этой 

системы: 

 « » – загрузка выполнена успешно; 

 « » – загрузка не выполнена (возникли критичные ошибки); 

 «!» – загрузка выполнена частично или выполнена с некритичными 

предупреждениями; 

 « » – загрузка выполняется. 

 кнопка [Прервать]. По нажатию на кнопку [Прервать] загрузка прерывается. 

Данные, которые загрузились до прерывания, сохраняются. Выполнение расчета 

останавливается (расчет не выполняется). 
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Рисунок 75 – Форма прерывания загрузки исходных данных 

После окончания загрузки по всем внешним системам (успешно или ошибочно) или 

прерывания загрузки исходных данных форма прерывания закрывается, отображается 

протокол загрузки исходных данных (см. п. 7.6.2.1). 

Если во время выполнения загрузки исходных данных закрывается вкладка, с которой 

запущена загрузка, загрузка данных продолжится, данные сохранятся, но расчет показателей 

не будет запущен. 

7.6.2.1 Протокол загрузки 

Протокол загрузки исходных данных отображается после окончания или прерывания 

загрузки исходных данных на странице отображения исходных данных или на расчетной 

форме рыночных показателей. Вкладка протокола содержит таблицу результатов загрузки 

(Рисунок 76). 

 

Рисунок 76 – Протокол загрузки исходных данных 

Если во время загрузки данных произошли критичные или некритичные ошибки и 

процесс расчета не был выполнен, над таблицей результатов отображается кнопка 

[Продолжить расчет]. Если загрузка была прервана, то кнопка [Продолжить расчет] не 

отображается. По нажатию на кнопку выполняется расчет показателей с использованием 

исходных данных, сохраненных в Системе.  

Таблица результатов содержит: 

 объекты, по которым выполнялась загрузка; 
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 статус выполнения загрузки; 

 комментарии. 

Объекты (Филиалы, Станции, ГТП или Оборудование), по которым при загрузке 

данных произошли ошибки сгруппированы по внешним системам: 

 ПК «Планы ремонтов»; 

 ПК «Оперативные заявки»; 

 ПАК «MODES- Centre» модуль СДК; 

 ПАК «MODES- Centre»; 

 ОИК «СК-2007»; 

 Сайт Балансирующего рынка. 

В случае если ошибки произошли при загрузке данных по объекту уровня ГТП или 

оборудования, то в столбце «Объект» отображается иерархия объекта, в качестве разделителя 

уровней иерархии используется знак «/».  

Если при загрузке данных из внешней системы не произошло ошибок или возникла 

ошибка по внешней системе в целом, отображается только название внешней системы. 

Статус загрузки исходных данных отображается в виде подсветки: 

 красная: загрузка не выполнена (критичная ошибка) или прервана 

пользователем; 

 желтая: загрузка выполнена c некритичной ошибкой; 

 зеленая: загрузка выполнена успешно. 

В столбце «Комментарий» отображается текст: 

 для строки с названием внешней системы: 

 «Все данные успешно загружены», если из соответствующей системы 

загружены все запрашиваемые данные; 

 «Данные не загружены или загружены частично», если из 

соответствующей системы не были загружены запрашиваемые данные 

или загружена только часть запрашиваемых данных. В этом случае по 

внешней системе отображаются все объекты (строка по каждому 

объекту), по которым не были загружены исходные данные; 

 «Загрузка прервана пользователем», если загрузка прервана 

пользователем (по нажатию на кнопку [Прервать] на форме прерывания 

загрузки). Если по части загруженных данных произошли ошибки 

загрузки, объекты с ошибками отображаются в протоколе; 

 «Загрузка прервана пользователем <ФИО пользователя, Предприятие 

пользователя> <дата и время прерывания загрузки>» для тех внешних 

систем, по которым данные не загружены до момента прерывания 

загрузки. Информация о результате загрузки отображается по каждой 

системе, по которой запущена загрузка исходных данных. Для остальных 

внешних систем, по которым загрузка успела выполниться, в протоколе 

отображается информация согласно сценарию загрузки без прерывания. 
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 для строки с названием объекта, по которому не загружены данные: 

 «Данные по объекту не получены. <Подробности ошибки (при 

наличии)>», если при получении данных по объекту произошла ошибка и 

данные не получены или внешняя система вернула ошибку. 

 «Загрузка не выполнена: <Причина невыполнения загрузки по 

Станции>», если загрузка исходных данных по объекту не удалось 

запустить: 

 во время отображения формы подтверждения загрузки по Станции у 

текущего пользователя, по Станции запущен другим пользователем 

расчет, загрузка или расчет с загрузкой. Комментарий содержит текст 

«Установлена расчетная блокировка», ФИО и Предприятие 

пользователя, выполняющего расчет\загрузку, включая время. 

 во время отображения формы подтверждения загрузки по Станции у 

текущего пользователя, Станция заблокирована другим 

пользователем. Комментарий содержит текст «Установлена 

блокировка», ФИО и Предприятие пользователя, заблокировавшего 

Станцию и дату блокировки, включая время. 

Возможны и другие ошибки при загрузке из внешних систем. 

В случае, если во время загрузки возникли ошибки, даже некритичные, для 

выполнения расчета необходимо нажать на кнопку [Продолжить расчет] в протоколе загрузки. 

 Пересчет выбранных показателей 

Пересчет выбранных показателей осуществляется в таблице значений рыночных 

показателей на расчетной форме. 

Пользователь может выполнить пересчет выбранных показателей только в режиме 

редактирования (см п. 7.8). 

Пересчет запускается только по тем показателям и часам, которые соответствуют 

выделенным ячейкам таблицы значений показателей. 

При выполнении пересчета выбранных показателей автоматически пересчитываются 

показатели, зависимые от выделенных показателей, по часам, соответствующим выделенным 

ячейкам таблицы значений показателей. 

Если в справочнике «Показатели» для модуля «Рыночные показатели» для 

показателя установлен признак «Накапливаемый», то при пересчете данного показателя (в 

результате пересчета или редактирования родительского) значения будут пересчитаны с 

редактируемого часа до конца суток включительно.  

При пересчете выбранного значения показателя ЕГО за час N автоматически 

пересчитываются зависимые показатели текущей ЕГО и родительской ГТП за час N. 

При пересчете выбранных показателей ЕГО, автоматически пересчитанные 

показатели ГТП сохраняются автоматически. 

Пересчет зависимых показателей не осуществляется, если родительский показатель 

не рассчитан или рассчитан с ошибкой (подсвечен красным). 

По нажатию на номер показателя в таблице значений показателей (на ячейку первого 

столбца) автоматически выделяются все ячейки таблицы, соответствующие выделенному 

показателю (выделяется вся строка таблицы). 
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По нажатию на номер часа в таблице значений показателей (на ячейку первой строки) 

автоматически выделяются все ячейки таблицы, соответствующие выделенному часу 

(выделяется весь столбец таблицы). 

По нажатию правой кнопкой мыши на выделенную область таблицы отображается 

контекстное меню, содержащее пункт [Пересчитать] (Рисунок 77). 

Пункт [Пересчитать] контекстного меню доступен для нажатия, только если 

расчетная форма находится в режиме редактирования. 

 

Рисунок 77 – Контекстное меню в таблице значений показателей с пунктом «Пересчитать» 

Для пересчета выбранных показателей необходимо: 

1. Перевести расчетную форму по ГТП или ЕГО в режим редактирования. 

2. Выделить ячейки таблицы значений показателей, которые необходимо 

пересчитать. 

3. Нажать правой кнопкой мыши на выделенную область и выбрать пункт 

«Пересчитать» контекстного меню. 

Если в текущей таблице значений показателей, а также в таблице показателей 

дочерних ЕГО (в случае пересчета показателей ГТП) или таблицах показателей родительской 

ГТП (в случае пересчета показателей ЕГО), есть несохраненные значения показателей или есть 

несохраненные корректировки исходных данных по родительской Станции, то отображается 

запрос подтверждения выполнения пересчета (Рисунок 78). 

На форме подтверждения пересчета выбранных показателей отображаются 

следующие элементы: 

 информационное сообщение «Имеются несохраненные изменения расчетов или 

исходных данных»; 

 флаг «Сохранить изменения расчетов». Флаг отображается, если за диапазон 

пересчета имеются несохраненные корректировки расчетов выбранной ГТП или 

дочерних ЕГО (в случае пересчета показателей ГТП) либо выбранной ЕГО или 

родительской ГТП (в случае пересчета показателей ЕГО). Если флаг установлен, 

все несохраненные корректировки расчетов сохраняются.  

 Флаг «Сохранить изменения исходных данных». Флаг отображается, если за 

диапазон пересчета имеются несохраненные корректировки исходных данных 
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по родительской Станции (в т.ч. по любому дочернему объекту). Если флаг 

установлен, все несохраненные корректировки исходных данных сохраняются. 

 Флаг «Пересчитать без потери ручных корректировок». Флаг отображается, если 

за диапазон пересчета имеются сохраненные или несохраненные корректировки 

расчетов.  

 кнопка [Пересчитать]. 

 кнопка [Отмена]. 

 

Рисунок 78 – Форма подтверждения пересчета выбранных показателей на расчетной форме 

По нажатию на кнопку [Отмена] на форме подтверждения пересчета выбранных 

показателей процесс пересчета отменяется, значения не пересчитываются. 

1. Выбрать флаги на форме подтверждения пересчета (если необходимо, и форма 

подтверждения пересчета отображается). 

2. Нажать на кнопку [Пересчитать] на форме подтверждения пересчета выбранных 

показателей (если форма подтверждения пересчета отображается). 

После нажатия на кнопку [Пересчитать] на форме подтверждения пересчета 

выбранных показателей закрывается форма подтверждения пересчета, выполняется 

сохранение корректировок расчетов и исходных данных, если соответствующие флаги 

выбраны на форме подтверждения пересчета выбранных показателей. Во время сохранения 

исходных данных отображается форма индикации сохранения исходных данных (Рисунок 79), 

содержащая текст «Сохранение изменений исходных данных». 
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Рисунок 79 – Форма индикации сохранения исходных данных 

После сохранения (при необходимости) расчетов и исходных данных закрывается 

форма индикации сохранения исходных данных, запускается пересчет выбранных 

показателей. На время пересчета выбранных показателей отображается форма прерывания 

пересчета (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Форма прерывания пересчета показателей 

По нажатию на кнопку [Отменить] на форме прерывания пересчета пересчет 

отменяется, значения не пересчитываются, форма прерывания закрывается. 

Если в процессе выполнения пересчета пользователь закрыл вкладку браузера с 

расчетной формой по показателям, с которой был запущен процесс пересчета, то процесс 

пересчета выбранных показателей не прерывается: по окончанию пересчета значения 

пересчитанных показателей сохраняются. 

После окончания пересчета выбранных показателей или прерывания пересчета, 

форма прерывания пересчета закрывается, отображается протокол расчета (см п.7.6.1.4). 

7.7 Режим редактирования расчетной формы 

Расчетная форма по рыночным показателям может находиться в следующих режимах: 

 режим просмотра – не установлена блокировка родительской Станции 

выбранной ГТП или ЕГО на расчетной форме текущим пользователем; 

 режим редактирования – установлена блокировка родительской Станции 

выбранной ГТП или ЕГО на расчетной форме текущим пользователем. 

В режиме редактирования на расчетной форме возможно: 

 рассчитывать и пересчитывать показатели по ЕГО (см. п. 7.6.1.3); 

 редактировать значения показателей по ГТП и ЕГО (только для редактируемых 

показателей) (см. п. 7.7.1); 

 оставлять комментарии к результатам расчета (см. п. 7.7.2); 

 выполнять пересчет выбранных показателей (см. п. 7.6.3); 

 выполнять пересчет накапливаемых показателей (см. п. 7.7.3); 
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 выполнять пересчет показателей с применением пользовательских функций (см. 

п. 7.7.4). 

Редактирование рыночных показателей – это изменение значений показателей, 

доступных для редактирования, с последующим автоматическим пересчетом зависимых 

показателей. 

Редактирование рыночных показателей осуществляется в таблице значений 

показателей (см. п. 7.4) по ГТП или ЕГО. 

Редактирование значений параметров возможно, только если расчетная форма по 

рыночным показателям находится в режиме редактирования. 

При закрытии вкладки во время выполнения расчета отображается предупреждение, 

содержащее сообщение «Выполняется расчет. При закрытии вкладки расчет продолжится, 

результаты расчета сохранятся.» 

При закрытии вкладки во время выполнения загрузки исходных данных с расчетом 

отображается предупреждение, содержащее сообщение «Выполняется загрузка исходных 

данных. При закрытии вкладки загрузка данных продолжится, исходные данные сохранятся, 

расчет рыночных показателей не будет выполнен.» 

При закрытии вкладки с расчетной формой1, при условии, что других вкладок с 

расчетной формой или страницей исходных данных нет, отображается сообщение о наличии 

несохраненных корректировок расчетов, корректировок исходных данных, блокировок 

Станций. Если при этом выполняется расчет или загрузка исходных данных, отображается 

общее сообщение (Рисунок 81). 

Предупреждение содержит кнопки: 

 [Покинуть эту страницу]. По нажатию на кнопку все несохраненные 

корректировки расчетов и исходных данных удаляются, форма предупреждения 

закрывается, страница закрывается; 

 [Остаться на этой странице]. По нажатию на кнопку форма предупреждения 

закрывается, но страница не закрывается, изменений на странице не происходит. 

                                                 

1 Нажатие стандартных кнопок браузера «Обновить», «Перейти назад» и «Перейти вперед», а также 

изменение url-адреса воспринимается как закрытие текущей страницы. 
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Рисунок 81 – Форма подтверждения закрытия вкладки 

 Редактирование показателей и автоматический пересчет 

После редактирования показателя автоматически пересчитываются зависимые 

показатели (которые рассчитываются на основании редактируемого). 

При редактировании/пересчете показателя ЕГО могут автоматически 

пересчитываться показатели ГТП. 

Если расчет показателя невозможен, то результатом расчета является «ноль» и 

соответствующая ячейка подсвечивается светло-красным. 

На время пересчета зависимых показателей пересчитываемые значения являются 

нередактируемыми. Ячейки, соответствующие пересчитываемым значениям, подсвечиваются 

светло-серым цветом. Над таблицей значений показателей отображается индикатор 

выполнения пересчета зависимых показателей (Рисунок 45). 

В режиме редактирования показателей доступны для редактирования значения 

рыночных показателей (ячейки), для которых в справочнике «Показатели» установлен флаг 

«Редактируемый» и флаг «Отображать на форме». В режиме редактирования показателей, 

недоступные для редактирования показатели (ячейки), подсвечены светло-серым цветом. 

Если в справочнике «Показатели» для показателя установлен признак 

«Накапливаемый», то при пересчете данного показателя (в результате пересчета или 

редактирования родительского) значения будут пересчитаны с редактируемого часа до конца 

суток включительно.  

Копирование значения показателей возможно по нажатию сочетания клавиш 

«Ctrl+C», вставка скопированных значений в одну или несколько выделенных ячеек – по 

нажатию сочетания клавиш «Ctrl+V».  

Сохранение внесенных изменений выполняется по нажатию кнопки [Сохранить] в 

панели инструментов. Кнопка активна, если в таблице значений показателей изменено хотя 

бы одно значение редактируемого показателя. 

При сохранении изменений, сделанных пользователем, создаются записи в «Журнале 

изменений значений показателей». Работа с журналом изменений значений показателей 
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описана в документе «Руководство администратора», р.9.1 «Журнал изменений значений 

показателей». 

Рассчитанные и отредактированные значения показателей отображаются на форме и 

используются в других расчетах c точностью, которая указана в справочнике «Показатели» 

для модуля «Рыночные показатели» для данного показателя. Работа со справочником 

показателей описана в документе «Руководство администратора», п.7.1.1. 

Значения рассчитанных/редактируемых показателей округляются автоматически до 

заданной точности по правилам математического округления. 

По нажатию кнопки [Сохранить], расположенной на панели инструментов, 

осуществляется сохранение сделанных изменений в выбранной таблице значений 

показателей. Кнопка [Сохранить] становится активной, если в таблице значений показателей 

изменено минимум одно значение редактируемого показателя (ячейка) и изменения не были 

сохранены. 

По нажатию на кнопку [Сохранить] при отображении таблицы показателей по ГТП не 

выполняется сохранение изменений по дочерним ЕГО. 

Старые и новые значения показателя после сохранения изменений можно посмотреть 

в журнале изменений значений показателей по нажатию кнопки [История изменений] в панели 

инструментов или выбору пункта контекстного меню «История изменений» (см. п. 7.11). 

Скорректированные значение показателей подсвечиваются синим цветом. 

Автоматически пересчитанные показатели также подсвечиваются синим цветом. Подсветка 

отображается только для текущего пользователя.  

Скорректированные и сохраненные значения показателей подсвечиваются зеленым 

цветом. Автоматически пересчитанные сохраненные показатели не подсвечиваются. 

Подсветка отображается для всех пользователей. 

 Комментарии 

Панель комментариев отображается по нажатию кнопки [Комментарии] на панели 

инструментов (Рисунок 82). 

 

Рисунок 82 – Форма ведения комментариев 

Чтобы кнопка стала активной, необходимо в дереве объектов выбрать ГТП или ЕГО. 

При переходе на панель комментариев по нажатию на значок комментария  в 

дереве объектов, перечень комментариев определяется уровнем объекта в дереве, с которого 

был осуществлен переход. 

При переходе на панель комментариев также по нажатию на значок комментария  

в ячейке значения показателей на расчетной форме, закладка комментариев открывается с 

выбранным вариантом фильтрации «К ячейке». 
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В панели комментариев отображается: 

 радиокнопки режима отображения комментариев «Все, включая дочерние», «Все 

для текущего объекта», «К ячейке» и «Комментарии к ячейке», с возможностью 

выбора одного варианта.  

 кнопка [Добавить] – активна, если выделена ячейка таблицы значений 

показателей; 

 кнопка раскрытия [Добавить комментарий к таблице] – активна всегда (Рисунок 

83); 

 

Рисунок 83 – Кнопка [Добавить комментарий к таблице] 

 кнопка [Удалить] – активна, если выделена ячейка с комментарием; 

 кнопка раскрытия [Удалить все комментарии] – активна всегда (Рисунок 84). 

  

Рисунок 84 – Кнопка [Удалить все комментарии] 

 кнопка [Скопировать] - активна всегда. По нажатию на кнопку копируется все 

содержимое таблицы комментариев, включая названия столбцов таблицы; 

 таблица комментариев, которая содержит следующие столбцы: 

 «Время»; 

 «Пользователь»; 

 «Предприятие пользователя»; 

 «Показатель»; 

 «Час»; 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 93 из 355 

 

 «Текст комментария». 

Сортировка доступна по всем столбцам таблицы, кроме «Предприятие пользователя» 

и «Текст комментария» по нажатию на заголовок таблицы комментариев.  

Если в таблице нет значений, в области комментариев отображается только ее 

заголовок.  

 Если выбран режим  «К ячейке», в таблице комментариев отображаются все 

комментарии к выбранной ячейке на рабочей области (при наличии). 

 Доступен для уровней ЕГО и ГТП; 

 Для уровня Станции и выше недоступен и не отображается. 

 Если выбран режим «Все для текущего объекта», в таблице комментариев 

отображаются все комментарии к ячейкам и таблице, за исключением дочерних: 

 Доступен для уровней ЕГО и ГТП; 

 Для уровня Станции и выше недоступен и не отображается. 

 Если выбран режим «Все, включая дочерние», в таблице комментариев 

отображаются все комментарии к ячейкам и таблицам для текущего объекта, а 

также для всех дочерних: 

 Для уровня ЕГО - (нет дочерних объектов) - режим недоступен и 

переключатель не отображается 

 Для уровня ГТП переключатель отображается 

 Для уровня Станции, нет своих комментариев, - переключатель не 

отображается, отображаются все комментарии по всем дочерним 

объектам до уровня ЕГО. 

Если есть комментарии по дочерним объектам, режим отображения «Все, включая 

дочерние» выделяется подчеркиванием. 

На вкладке комментариев доступно множественное выделение комментариев 

(выделение сразу нескольких комментариев) и копирование выделенных комментариев. 

Выделение строк комментариев осуществляется кликом мышкой на любую ячейку 

строки. Выделение нескольких строк выполняется с помощью клавиш «Ctrl и Shift»: 

 при использовании клавиши «Ctrl» копируются только выделенные строки; 

 при использовании клавиши «Shift» копируются все строки выделенного 

диапазона. 

Выделение всех строк комментариев выполняется с помощью ячейки в левом верхнем 

углу таблицы (Рисунок 85). 
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Рисунок 85 – Ячейка для выделения всех строк комментариев 

Копирование выделенных строк комментариев в буфер обмена выполняется: 

 с помощью клавиш «Ctrl+C»; 

 с помощью выпадающего меню на любой выделенной строке таблицы 

комментариев, по нажатию правой кнопки мыши, по пункту «Копировать». 

В этом случае копируются выделенные строки и названия столбцов таблицы. 

Условия отображения комментариев: 

 если выбран режим «Все комментарии», в таблице комментариев отображаются 

все комментарии к ячейкам и таблице. Режим задан по умолчанию. 

 если выбран режим «Комментарии к ячейке», в таблице комментариев 

отображаются все комментарии к выбранной ячейке на рабочей области (при 

наличии). 

По нажатию кнопки [Добавить] добавляется новая строка таблицы, отображается поле 

ввода текста комментария c кнопками [Сохранить] и [Отмена], автоматически заполняются 

значения следующих столбцов: 

 «Пользователь» – ФИО текущего пользователя. 

 «Предприятие пользователя» – Предприятие текущего пользователя. 

 «Показатель» – наименование показателя, соответствующий выделенной 

ячейке на рабочей области. 

 «Час» – номер часа, соответствующий выделенной ячейке в рабочей области. 

После ввода комментария необходимо нажать на кнопку [Сохранить] в поле для ввода 

текста комментария. При сохранении комментария автоматически заполняется значение 

столбца «Время» (указывается время сохранения комментария). После сохранения 

комментария к выделенной ячейке, в ячейке отображается зеленый треугольник в правом 

верхнем углу: . 

Если текст комментария не введен (поле для ввода текста комментария пустое), 

комментарий не сохраняется. 

Редактирование текста комментария выполняется по двойному нажатию левой 

кнопкой мыши на ячейку «Текст комментария», в форме для ввода текста.  

По нажатию кнопки [Добавить комментарий к таблице] добавляется новая строка 

таблицы, отображается поле ввода текста комментария c кнопками [Сохранить] и [Отмена], 

автоматически заполняются значения столбцов: 

 «Пользователь» – ФИО текущего пользователя; 

 «Показатель» – пустое значение; 
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 «Час» – пустое значение. 

После нажатия кнопки [Сохранить] в поле для ввода текста комментарий к таблице 

сохраняется в системе. При сохранении комментария автоматически заполняется значение 

поля «Время». 

Сохраненный комментарий виден всем пользователям системы. Для отображения 

сохраненного комментария не требуется снятие блокировки с родительской Станции текущей 

ГТП (ЕГО). 

По нажатию кнопки [Удалить] отображается запрос на подтверждение удаления 

комментария (Рисунок 86): 

 по нажатию кнопки [Удалить комментарий] удаляются выделенные 

комментарии и автоматически сохраняются изменения; 

 по нажатию кнопки [Отмена] прекращается процесс удаления комментариев.  

 

Рисунок 86 – Запрос на удаление комментария 

По нажатию кнопки [Удалить все комментарии] отображается запрос на 

подтверждение удаления всех комментариев (Рисунок 87): 

 по нажатию кнопки [Удалить все комментарии] удаляются все комментарии к 

текущей расчетной форме и автоматически сохраняются изменения; 

 по нажатию кнопки [Отмена] прекращается процесс удаления всех 

комментариев. 

 

Рисунок 87 – Запрос на удаление всех комментариев 

Редактирование комментария происходит по двойному нажатию левой кнопкой 

мыши на ячейку таблицы комментариев, содержащую текст комментария. По нажатию кнопки 

[Сохранить] в поле для ввода комментария, комментарий сохраняется, автоматически 

меняются значения следующих столбцов: 

 «Время» – время сохранения нового комментария; 

 «Пользователь» – ФИО текущего пользователя. 
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При удалении показателя, по которому есть комментарии за отчетные сутки, за 

которые удален показатель, комментарии удаляются. 

 Пересчет накапливаемых показателей 

Пересчет накапливаемых показателей осуществляется в таблице значений рыночных 

показателей на расчетной форме. 

Пользователь может выполнить пересчет накапливаемых показателей только в 

режиме редактирования (см п.7.8). 

При выполнении пересчета накапливаемых показателей автоматически 

пересчитываются показатели, зависимые от выделенных показателей, по часам, 

соответствующим выделенным ячейкам таблицы значений показателей. 

При пересчете выбранного значения накапливаемого показателя ЕГО за час N 

автоматически пересчитываются зависимые показатели текущей ЕГО и родительской ГТП за 

час N. 

При пересчете накапливаемого показателя ЕГО, автоматически пересчитанные 

показатели ГТП сохраняются автоматически. 

Пересчет зависимых показателей не осуществляется, если родительский показатель 

не рассчитан или рассчитан с ошибкой (подсвечен красным). 

Пересчет накапливаемых показателей запускается по тем показателям, которые 

соответствуют выделенным ячейкам таблицы значений показателей. 

Старые и пересчитанные значения показателя можно посмотреть в журнале 

изменений значений показателей по нажатию кнопки [История изменений] в панели 

инструментов или выбору пункта контекстного меню «История изменений» (см. п. 7.11). 

Пересчет накапливаемых показателей запускается по диапазонам: 

 до конца суток: 

 выполняется пересчет значений выбранных показателей для выбранных 

отчетных суток, начиная с часа, соответствующего крайней левой ячейке 

выбранной области таблицы показателей, заканчивая последним часом 

отчетных суток; 

 до последнего дня месяца: 

 выполняется пересчет значений выбранных показателей для 

ограниченного диапазона пересчета, начиная с часа расчетных суток, 

соответствующего крайней левой ячейке выбранной области таблицы 

показателей, заканчивая последним часом суток, в которых для 

выбранного объекта выполнен расчет (может не совпадать с последним 

календарным днем месяца). 
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Рисунок 88 - Контекстное меню в таблице значений показателей с пунктами пересчета накапливаемых 

показателей 

При определении интервала пересчета до последнего дня месяца, диапазон пересчета 

дополнительно ограничивается, проверяется, что для всех суток диапазона: 

 выполнен расчет; 

 объект ГТП/ЕГО, показатели которой выбраны для пересчета, имеет 

действующую версию; 

 все показатели, выбранные для пересчета, имеют действующую версию; 

 все показатели, выбранные для пересчета, являются накапливаемыми 

(установлен флаг «Накапливаемый» в справочнике «Показатели»). 

Диапазон пересчета ограничивается первой датой, на которую не выполняется хотя 

бы одна из проверок хотя бы для одного показателя (сутки не рассчитаны, отсутствует версия 

показателя, показатель не является накапливаемым и т.п.). 

В качестве ограниченного диапазона пересчета выбирается непрерывный интервал, 

на котором успешно выполнены все проверки. 

При выполнении пересчета накапливаемых показателей Система для каждого 

выбранного рыночного показателя запускает алгоритмы расчета: 

 при выборе диапазона до конца суток, алгоритмы последовательно запускаются 

для каждого часа из диапазона пересчета, пересчитанные значения сохраняются 

в базу; 

 при выборе диапазона до конца месяца, алгоритмы запускаются 

последовательно для каждого часа, начиная с крайней левой ячейки выбранной 

области таблицы, заканчивая последним часом отчетных суток, пересчитанные 

значения сохраняются в базу; 

 если ограниченный диапазон состоит из нескольких суток, после того, как 

пересчитаны выбранные показатели за первые сутки, выполняется запуск 

алгоритмов для каждого часа следующих суток, и так до конца диапазона 

пересчета. 

Пересчет значений запускается по выбору пункта из контекстного меню (Рисунок 88): 
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 Пересчитать до конца суток; 

 Пересчитать до последнего дня месяца. 

Контекстное меню вызывается по нажатию правой кнопки мыши на выделенную 

ячейку или выделенную область в таблице показателей. Пункты контекстного меню не 

отображаются: 

 в режиме просмотра расчетной формы; 

 если выбран показатель, не являющийся накапливаемым 

 выбрано несколько показателей, среди который есть показатели, не являющиеся 

накапливаемыми. 

7.7.3.1 Пересчет накапливаемых показателей до конца суток 

Для пересчета накапливаемых показателей до конца суток необходимо: 

1. Перевести расчетную форму по ГТП или ЕГО в режим редактирования. 

2. Выделить ячейки таблицы значений накапливаемых рыночных показателей, 

которые необходимо пересчитать. 

3. Нажать правой кнопкой мыши на выделенную область и выбрать пункт 

«Пересчитать до конца суток» контекстного меню. 

Если в текущей таблице значений показателей, а также в таблице показателей 

дочерних ЕГО (в случае пересчета показателей ГТП) или таблицах показателей родительской 

ГТП (в случае пересчета показателей ЕГО), есть несохраненные значения показателей или есть 

несохраненные корректировки исходных данных по родительской Станции, то отображается 

запрос подтверждения выполнения пересчета (Рисунок 89). 

 

Рисунок 89 – Форма подтверждения пересчета при пересчете до конца суток 

На форме подтверждения пересчета отображаются следующие элементы: 

 Информационное сообщение «Имеются несохраненные изменения расчетов или 

исходных данных». Сообщение отображается, если за пересчитываемые 

отчетные сутки имеются: 
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 несохраненные корректировки расчетов по ГТП и дочерним ЕГО/ЕГО и 

родительской ГТП, показатели которой выбраны для пересчета; 

 несохраненные изменения исходных данных для родительской (в т.ч. по 

любому дочернему объекту) Станции. 

 Флаг «Сохранить изменения расчетов». Флаг отображается, если за диапазон 

пересчета имеются несохраненные корректировки расчетов выбранной ГТП или 

дочерних ЕГО (в случае пересчета показателей ГТП) либо выбранной ЕГО или 

родительской ГТП (в случае пересчета показателей ЕГО). Если флаг установлен, 

все несохраненные корректировки расчетов сохраняются.  

 Флаг «Сохранить изменения исходных данных». Флаг отображается, если за 

диапазон пересчета имеются несохраненные корректировки исходных данных 

по родительской Станции (в т.ч. по любому дочернему объекту). Если флаг 

установлен, все несохраненные корректировки исходных данных сохраняются. 

 Флаг «Пересчитать без потери ручных корректировок». Флаг отображается, 

если за диапазон пересчета имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки расчетов.  

 Если флаг установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и установлен также флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

не пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей сохраняются и не пересчитываются. При этом 

несохраненные значения корректировок других показателей по ГТП и 

дочерним ЕГО/ЕГО и родительской ГТП также сохраняются и НЕ 

пересчитываются. 

 если флаг установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и не установлен флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

не пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей удаляются и пересчитываются. При этом несохраненные 

значения корректировок других показателей по ГТП и дочерним 

ЕГО/ЕГО и родительской ГТП также удаляются. 

 если флаг не установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и установлен также флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей пересчитываются. При этом несохраненные значения 

корректировок других показателей по ГТП и дочерним ЕГО/ЕГО и 

родительской ГТП сохраняются. 
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 если флаг не установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей и не установлен флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей пересчитываются. При этом несохраненные значения 

корректировок других показателей по ГТП и дочерним ЕГО/ЕГО и 

родительской ГТП удаляются. 

По нажатию на кнопку [Отмена] на форме подтверждения пересчета накапливаемых 

показателей процесс пересчета отменяется, значения не пересчитываются. 

1. Выбрать флаги на форме подтверждения пересчета (если необходимо, и форма 

подтверждения пересчета отображается). 

2. Нажать на кнопку [Пересчитать] на форме подтверждения пересчета (если форма 

подтверждения пересчета отображается). 

После нажатия на кнопку [Пересчитать] закрывается форма подтверждения 

пересчета, выполняется сохранение корректировок расчетов и исходных данных, если 

соответствующие флаги выбраны на форме подтверждения пересчета накапливаемых 

показателей. Во время сохранения исходных данных отображается форма индикации 

сохранения исходных данных (Рисунок 79), содержащая текст «Сохранение изменений 

исходных данных». 

После сохранения (при необходимости) расчетов и исходных данных закрывается 

форма индикации сохранения исходных данных, запускается пересчет накапливаемых 

показателей до конца суток. На время пересчета накапливаемых показателей отображается 

форма прерывания пересчета (Рисунок 80). 

Пример применения флага «Рассчитать с сохранением ручных корректировок»: 

Пересчитывается показатель за часы 3,4,5...24, за час 6 значение показателя скорректировано. 

При выполнении пересчета будут пересчитаны значения за часы 3,4,5, значение за час 6 

останется неизменным (равным скорректированному), и при расчете значения за час 7 и далее, 

будет использовано скорректированное значение часа 6. 

По нажатию на кнопку [Отменить] на форме прерывания пересчета пересчет 

отменяется, значения не пересчитываются, форма прерывания закрывается. 

7.7.3.2 Пересчет накапливаемых показателей до конца месяца 

Для пересчета накапливаемых показателей до конца месяца необходимо: 

1. Перевести расчетную форму по ГТП или ЕГО в режим редактирования. 

2. Выделить ячейки таблицы значений накапливаемых рыночных показателей, 

которые необходимо пересчитать. 

3. Нажать правой кнопкой мыши на выделенную область и выбрать пункт 

«Пересчитать до конца месяца» контекстного меню. 

Запускается механизм блокирующих проверок, результат выполнения которых влияет 

на запуск пересчета накапливаемых показателей. Запускаются следующие проверки по всем 

суткам диапазона пересчета: 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 101 из 

355 
 

 проверка наличия блокировки интерфейса системы при обновлении НСИ, и 

изменении справочника «Показатели»; 

 проверка наличия расчетной блокировки по родительской Станции выбранного 

объекта (любым пользователем); 

 проверка наличия пользовательской блокировки по родительской Станции 

выбранного объекта, установленной другим пользователем (если блокировка 

установлена текущим пользователем, то пересчет возможен. 

Если хотя бы одна из блокирующих проверок не выполняется, то отображается форма 

предупреждения о невозможности выполнения пересчета (Рисунок 90) пересчет 

накапливаемых показателей не запускается.  

 

Рисунок 90 – Форма предупреждения о невозможности выполнения расчета 

На форме предупреждения о невозможности выполнения расчета отображаются 

следующие элементы: 

 Список «Установлена блокировка интерфейса», отображается причина 

блокировки интерфейса и перечисляются даты, за которые выполняются 

изменения. 

 Список «Установлена расчетная блокировка», перечисляются даты, за которые 

установлена расчетная блокировка по родительской Станции и отображается 

ФИО и Предприятие пользователя, установившего блокировку; 

 Список «Установлена пользовательская блокировка», перечисляются даты, за 

которые установлена пользовательская блокировка по родительской Станции, 

отображается ФИО и Предприятие пользователя, редактирующего данные. 

По нажатию на кнопку [Закрыть] предупреждение закрывается. 

Если все блокирующие проверки выполняются успешно, далее запускается механизм 

неблокирующих проверок, результат выполнения которых влияет на отображение формы 

подтверждения пересчета (Рисунок 91). Запускаются следующие проверки по всем суткам 

диапазона пересчета: 

 проверка наличия изменения алгоритма расчета показателя в справочнике 

показателей. Проверка выполняется по каждому показателю, выбранному для 

пересчета; 
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 проверка наличия подтверждения результатов расчета, по ГТП, показатели 

которой выбраны для пересчета, и по родительской ГТП, если для пересчета 

выбраны показатели ЕГО. 

 проверка наличия сохраненных изменений расчетов показателя, по каждому 

показателю, выбранному для пересчета; 

 проверка наличия несохраненных изменений расчетов показателя, по ГТП и 

дочерним ЕГО (если для пересчета выбраны показатели ГТП) либо ЕГО и 

родительской ГТП (если для пересчета выбраны показатели ЕГО); 

 Проверка наличия несохраненных изменений исходных данных, по родительской 

Станции (в т.ч. по любому дочернему объекту) выбранного объекта. 

Проверки выполняются только для показателей, выбранных к пересчету. Показатели, 

являющиеся родительскими или зависимыми для выбранных к пересчету показателей, не 

рассматриваются. Проверки применяются к ограниченному диапазону пересчета. 

Если хотя бы одна из неблокирующих проверок не выполняется, то отображается 

форма подтверждения пересчета (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91 – Форма подтверждения пересчета при пересчете до конца месяца 

На форме подтверждения пересчета отображаются следующие элементы: 

 Списки, сформированные на основании неблокирующих проверок: 
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 Список «Изменен алгоритм расчета», содержит наименования 

показателей и даты, за которые изменен алгоритм расчета рыночных 

показателей в справочнике «Показатели»; 

 Список «Установлено подтверждение результатов расчета», 

перечисляются даты, за которые установлено подтверждение результатов 

расчета; 

 Список «Имеются сохраненные изменения расчетов», перечисляются 

даты, за которые в базе присутствуют сохраненные ручные 

корректировки значений показателей из выбранных к пересчету. 

 Список «Имеются несохраненные изменения расчетов», перечисляются 

даты, за которые в базе присутствуют несохраненные ручные 

корректировки значений показателей, по ГТП и дочерним ЕГО (если для 

пересчета выбраны показатели ГТП) либо ЕГО и родительской ГТП (если 

для пересчета выбраны показатели ЕГО),  

 Список «Имеются несохраненные изменения исходных данных», 

перечисляются даты, за которые для родительской Станции (в т.ч. по 

любому дочернему объекту) в базе присутствуют несохраненные 

изменения исходных данных. 

 Списки выполнения проверок при ограничении диапазона пересчета: 

 Список «Не выполнен расчет», перечисляются даты, за которые расчет 

показателей не выполнен (таблица значений показателей на расчетной 

форме отсутствует). 

 Список «Отсутствует действующая версия ГТП/ЕГО», перечисляются 

даты, за которые у ГТП/ЕГО, показатели которой выбраны к пересчету, 

отсутствует действующая версия; 

 Список «Отсутствует действующая версия показателя», 

перечисляются наименования показателей и даты, за которые у 

показателя в справочнике «Показатели» отсутствует действующая версия. 

 Список «Отсутствует признак «Накапливаемый» у показателя», 

перечисляются наименования показателей и даты, за которые, за которые 

у показателя в справочнике «Показатели» отсутствует признак 

«Накапливаемый». 

 Сообщение «Показатели будут пересчитаны с...», содержит диапазон дат, за 

который будет выполнен пересчет накапливаемых показателей. Окончание 

диапазона может не совпадать с последним рассчитанным днем месяца. 

 Информационное сообщение «Имеются несохраненные изменения расчетов или 

исходных данных». Сообщение отображается, если за пересчитываемые 

отчетные сутки имеются: 

 несохраненные корректировки расчетов по ГТП и дочерним ЕГО (если 

для пересчета выбраны показатели ГТП) либо ЕГО и родительской ГТП 

(если для пересчета выбраны показатели ЕГО); 

 несохраненные изменения исходных данных для родительской (в т.ч. по 

любому дочернему объекту) Станции. 
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 Флаг «Сохранить изменения расчетов». Флаг отображается, если за диапазон 

пересчета имеются несохраненные корректировки расчетов выбранной ГТП или 

дочерних ЕГО (в случае пересчета показателей ГТП) либо выбранной ЕГО или 

родительской ГТП (в случае пересчета показателей ЕГО). Если флаг установлен, 

все несохраненные корректировки расчетов сохраняются.  

 Флаг «Сохранить изменения исходных данных». Флаг отображается, если за 

диапазон пересчета имеются несохраненные корректировки исходных данных 

по родительской Станции (в т.ч. по любому дочернему объекту). Если флаг 

установлен, все несохраненные корректировки исходных данных сохраняются. 

 Флаг «Пересчитать без потери ручных корректировок»". Флаг отображается, 

если за диапазон пересчета имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки расчетов.  

 Если флаг установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и установлен также флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

не пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей сохраняются и не пересчитываются. При этом 

несохраненные значения корректировок других показателей по ГТП и 

дочерним ЕГО/ЕГО и родительской ГТП также сохраняются и не 

пересчитываются. 

 если флаг установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и не установлен флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

не пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей удаляются и пересчитываются. При этом несохраненные 

значения корректировок других показателей по ГТП и дочерним 

ЕГО/ЕГО и родительской ГТП также удаляются. 

 если флаг не установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и установлен также флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей пересчитываются. При этом несохраненные значения 

корректировок других показателей по ГТП и дочерним ЕГО/ЕГО и 

родительской ГТП сохраняются. 

 если флаг не установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и не установлен флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 
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 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей пересчитываются. При этом несохраненные значения 

корректировок других показателей по ГТП и дочерним ЕГО/ЕГО и 

родительской ГТП удаляются. 

По нажатию на кнопку [Отмена] на форме подтверждения пересчета накапливаемых 

показателей процесс пересчета отменяется, значения не пересчитываются. 

1. Выбрать флаги на форме подтверждения пересчета (если необходимо, и форма 

подтверждения пересчета отображается). 

2. Нажать на кнопку [Пересчитать] на форме подтверждения пересчета (если форма 

подтверждения пересчета отображается). 

После нажатия на кнопку [Пересчитать] закрывается форма подтверждения 

пересчета, выполняется сохранение корректировок расчетов и исходных данных, если 

соответствующие флаги выбраны на форме подтверждения пересчета накапливаемых 

показателей. Во время сохранения исходных данных отображается форма индикации 

сохранения исходных данных (Рисунок 79), содержащая текст «Сохранение изменений 

исходных данных». 

После сохранения (при необходимости) расчетов и исходных данных закрывается 

форма индикации сохранения исходных данных, запускается пересчет накапливаемых 

показателей за первые сутки диапазона пересчета. После пересчета накапливаемых 

показателей за первые сутки пересчитанные значения сохраняются, запускается пересчет 

вторых суток из диапазона пересчета, и так далее, до последних суток. 

На время пересчета накапливаемых показателей отображается форма прерывания 

пересчета (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92 – Форма прерывания пересчета накапливаемых показателей 

По нажатию на кнопку [Отменить] на форме прерывания пересчета, значения 

накапливаемых показателей за полностью пересчитанные сутки (предыдущие по отношению 

к суткам, отображаемым на форме прерывания) сохраняются, пересчет текущих суток (суток, 

которые пересчитывались в момент отмены операции) отменяется, значения накапливаемых 

показателей за текущие сутки остаются без изменений (в т.ч. значения зависимых показателей, 

ручные корректировки и т.п.), форма прерывания закрывается. 
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Рисунок 93 – Сообщение о прерывании пересчета накапливаемых показателей 

После выполнения пересчета накапливаемых показателей до конца месяца 

пользователю отображается информационное сообщение (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 – Информационное сообщение после выполнения пересчета накапливаемых показателей 

На форме информационного сообщения отображаются следующие элементы: 

 список «Снято подтверждение результатов расчета», перечисляются даты, за 

которые было снято подтверждение результатов расчета; 

 список «Выполнен пересчет», перечисляются даты, за которые показатели были 

пересчитаны. Отображается, если расчет показателей был прерван и часть 

показателей были пересчитаны; 

 список «Не выполнен пересчет», отображается дата, за которую обнаружена 

блокирующая проверка, и описание блокировки; 

 список «Ошибки при выполнении пересчета», перечисляются даты, за которые в 

протокол расчета выполнены записи о наличии критических ошибок. 

Текст информационного сообщения можно скопировать в буфер обмена. По нажатию 

на кнопку [Закрыть] форма информационного сообщения закрывается. 

 Пересчет показателей с применением пользовательских функций 

Пересчет показателей с применением пользовательских функций осуществляется в 

таблице значений рыночных показателей на расчетной форме. 
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Пользователь может выполнить пересчет показателей с применением 

пользовательских функций только в режиме редактирования (см п. 7.8). 

При выполнении пересчета показателей с применением пользовательских функций 

автоматически пересчитываются показатели, зависимые от выделенных показателей, по 

часам, соответствующим выделенным ячейкам таблицы значений показателей. 

При пересчете с применением пользовательских функций выбранного значения 

показателя ЕГО за час N автоматически пересчитываются зависимые показатели текущей ЕГО 

и родительской ГТП за час N. 

При пересчете с применением пользовательских функций показателей ЕГО, 

автоматически пересчитанные показатели ГТП сохраняются автоматически. 

Пересчет зависимых показателей не осуществляется, если родительский показатель 

не рассчитан или рассчитан с ошибкой (подсвечен красным). 

Если в алгоритме пользовательской функции используется значение другого 

показателя, и он рассчитан с ошибкой (равен нулю и подсвечивается красным), то при 

пересчете какого-либо показателя с применением данной пользовательской функции, он 

также будет рассчитан с ошибкой (равен нулю и подсвечивается красным). 

Старые и пересчитанные значения показателя можно посмотреть в журнале 

изменений значений показателей по нажатию кнопки «История изменений» в панели 

инструментов или выбору пункта контекстного меню «История изменений» (см. п. 7.11). 

Числовой параметр пользовательской функции используется с точностью, которая 

указана в справочнике «Пользовательские функции» для данной функции. Работа со 

справочником пользовательских функций описана в документе «Руководство 

администратора», раздел 7.8 «Пользовательские функции». 

Пересчитанные значения показателей подсвечиваются зеленым цветом. 

Автоматически пересчитанные показатели не подсвечиваются.  

Пересчет с применением пользовательских функций выполняется для показателей, 

определенных в алгоритме пользовательской функции. 

Пересчет показателей запускается по диапазонам: 

 на выбранный час (диапазон): 

 выполняется пересчет значений показателей, определенных в алгоритме 

пользовательской функции, для выбранного часа; 

 до начала суток: 

 выполняется пересчет значений показателей, определенных в алгоритме 

пользовательской функции, для выбранных отчетных суток, начиная с 

часа, соответствующего крайней правой ячейке выбранной области 

таблицы показателей, заканчивая первым часом отчетных суток; 

 до конца суток: 

 выполняется пересчет значений показателей, определенных в алгоритме 

пользовательской функции, для выбранных отчетных суток, начиная с 

часа, соответствующего крайней левой ячейке выбранной области 

таблицы показателей, заканчивая последним часом отчетных суток; 

 до конца месяца: 
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 выполняется пересчет значений показателей, определенных в алгоритме 

пользовательской функции для ограниченного диапазона пересчета, 

начиная с часа расчетных суток, соответствующего крайней левой ячейке 

выбранной области таблицы показателей, заканчивая последним часом 

суток, в которых для выбранного объекта выполнен расчет (может не 

совпадать с последним календарным днем месяца). 

Подробнее о настройке пользовательских функций можно посмотреть в документе 

«Руководство администратора», п.7.8. 

При определении интервала пересчета до последнего дня месяца, диапазон пересчета 

дополнительно ограничивается, проверяется, что для всех суток диапазона: 

 выполнен расчет; 

 объект ГТП/ЕГО, показатели которой определены в алгоритме 

пользовательской функции, имеет действующую версию; 

 все показатели, определенные в алгоритме пользовательской функции, имеют 

действующую версию. 

Диапазон пересчета ограничивается первой датой, на которую не выполняется хотя 

бы одна из проверок хотя бы для одного показателя, определенного в алгоритме 

пользовательской функции (сутки не рассчитаны, отсутствует версия показателя и т.п.). 

В качестве ограниченного диапазона пересчета выбирается непрерывный интервал, 

на котором успешно выполнены все проверки. 

При выполнении пересчета показателей с применением пользовательских функций 

Система запускает алгоритм расчета выбранной пользовательской функции: 

 при выборе функции с диапазоном на выбранный час (диапазон), алгоритмы 

последовательно запускаются на выбранный час или для каждого часа из 

диапазона пересчета, пересчитанные значения сохраняются в базу; 

 при выборе функции с диапазоном до начала суток, или с диапазоном до конца 

суток, алгоритмы последовательно запускаются для каждого часа из диапазона 

пересчета, пересчитанные значения сохраняются в базу; 

 при выборе функции с диапазоном до конца месяца, алгоритмы запускаются 

последовательно для каждого часа, начиная с крайней левой ячейки выбранной 

области таблицы, заканчивая последним часом отчетных суток, в которых для 

выбранного объекта выполнен расчет (может не совпадать с последним днем 

месяца), пересчитанные значения сохраняются в базу; 

 если ограниченный диапазон состоит из нескольких суток, после того, как 

пересчитаны показатели за первые сутки, выполняется запуск алгоритмов для 

каждого часа следующих суток, и так до конца диапазона пересчета. 

Пересчет значений запускается по выбору соответствующей пользовательской 

функции из контекстного меню (Рисунок 95): 
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Рисунок 95 - Контекстное меню в таблице значений показателей с пользовательскими функциями 

Контекстное меню вызывается по нажатию правой кнопки мыши на выделенную 

ячейку или выделенную область в таблице показателей. Пункты контекстного меню не 

отображаются в режиме просмотра расчетной формы.  

7.7.4.1 Применение пользовательской функции с диапазонами: на выбранный 

час (диапазон), до начала суток, до конца суток 

Для пересчета показателей с применением пользовательской функции с диапазонами: 

на выбранный час (диапазон), до начала суток, до конца суток: 

1. Перевести расчетную форму по ГТП или ЕГО в режим редактирования. 

2. Выделить ячейки таблицы значений показателей, для которых определены 

пользовательские функции. 

3. Нажать правой кнопкой мыши на выделенную область и выбрать 

соответствующую функцию в контекстном меню. 

Если в текущей таблице значений показателей есть несохраненные значения 

показателей или есть несохраненные корректировки исходных данных, то отображается 

запрос подтверждения выполнения пересчета (Рисунок 96). 
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Рисунок 96 - Форма подтверждения пересчета при пересчете выбранный час (диапазон) или до конца 

суток 

На форме подтверждения пересчета отображаются следующие элементы: 

 Информационное сообщение «Имеются несохраненные изменения расчетов или 

исходных данных». Сообщение отображается, если за пересчитываемые 

отчетные сутки имеются: 

 несохраненные корректировки расчетов по ГТП и дочерним ЕГО (если 

для пересчета выбраны показатели ГТП) либо ЕГО и родительской ГТП 

(если для пересчета выбраны показатели ЕГО); 

 несохраненные изменения исходных данных для родительской (в т.ч. по 

любому дочернему объекту) Станции. 

 Флаг «Сохранить изменения расчетов». Флаг отображается, если за диапазон 

пересчета имеются несохраненные корректировки расчетов по ГТП и дочерним 

ЕГО (если для пересчета выбраны показатели ГТП) либо по ЕГО и родительской 

ГТП (если для пересчета выбраны показатели ЕГО). Если флаг установлен, все 

несохраненные корректировки расчетов сохраняются.  

 Флаг «Сохранить изменения исходных данных». Флаг отображается, если за 

диапазон пересчета имеются несохраненные корректировки исходных данных 

по родительской Станции (в т.ч. по любому дочернему объекту). Если флаг 

установлен, все несохраненные корректировки исходных данных сохраняются. 

 Флаг «Пересчитать без потери ручных корректировок». Флаг отображается, 

если за диапазон пересчета имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки расчетов.  

 Если флаг установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и установлен также флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 
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 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

не пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей сохраняются и не пересчитываются. При этом 

несохраненные значения корректировок других показателей по ГТП и 

дочерним ЕГО/ЕГО и родительской ГТП также сохраняются и не 

пересчитываются. 

 если флаг установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и не установлен флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

не пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей удаляются и пересчитываются. При этом несохраненные 

значения корректировок других показателей по ГТП и дочерним 

ЕГО/ЕГО и родительской ГТП также удаляются. 

 если флаг не установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и установлен также флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей пересчитываются. При этом несохраненные значения 

корректировок других показателей по ГТП и дочерним ЕГО/ЕГО и 

родительской ГТП сохраняются. 

 если флаг не установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и не установлен флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей пересчитываются. При этом несохраненные значения 

корректировок других показателей по ГТП и дочерним ЕГО/ЕГО и 

родительской ГТП удаляются. 

 Окно ввода числового параметра, отображается, если установлен флаг 

«Отображать окно ввода числового параметра» в справочнике 

пользовательских функций для данной функции. Работа со справочником 

пользовательских функций описана в документе «Руководство 

администратора»», п.7.8.  

 Текст сообщения при вводе числового параметра, определенный в справочнике 

пользовательских функций для данной функции. Работа со справочником 

пользовательских функций описана в документе «Руководство 

администратора», п.7.8. 

По нажатию на кнопку [Отмена] на форме подтверждения пересчета показателей 

процесс пересчета отменяется, значения не пересчитываются. 
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1. Выбрать флаги на форме подтверждения пересчета (если необходимо, и форма 

подтверждения пересчета отображается). 

2. Нажать на кнопку [Пересчитать] на форме подтверждения пересчета (если форма 

подтверждения пересчета отображается). 

После нажатия на кнопку [Пересчитать] закрывается форма подтверждения 

пересчета, выполняется сохранение корректировок расчетов и исходных данных, если 

соответствующие флаги выбраны на форме подтверждения пересчета показателей. Во время 

сохранения исходных данных отображается форма индикации сохранения исходных данных 

(Рисунок 79), содержащая текст «Сохранение изменений исходных данных». 

После сохранения (при необходимости) расчетов и исходных данных закрывается 

форма индикации сохранения исходных данных, запускается пересчет показателей на 

выбранный час (диапазон) или до конца суток. На время пересчета показателей отображается 

форма прерывания пересчета (Рисунок 80). 

Пример применения флага «Рассчитать с сохранением ручных корректировок»: 

Пересчитывается показатель за часы 3,4,5...24, за час 6 значение показателя скорректировано. 

При выполнении пересчета будут пересчитаны значения за часы 3,4,5, значение за час 6 

останется неизменным (равным скорректированному), и при расчете значения за час 7 и далее, 

будет использовано скорректированное значение часа 6. 

По нажатию на кнопку [Отменить] на форме прерывания пересчета, пересчет 

отменяется, значения не пересчитываются, форма прерывания закрывается. 

7.7.4.2 Применение пользовательской функции с диапазоном до конца месяца 

Для пересчета показателей с применением пользовательской функции с диапазоном 

до конца месяца: 

1. Перевести расчетную форму по ГТП или ЕГО в режим редактирования. 

2. Выделить ячейки таблицы значений показателей, для которых определены 

пользовательские функции. 

3. Нажать правой кнопкой мыши на выделенную область и выбрать 

соответствующую функцию в контекстном меню. 

Запускается механизм блокирующих проверок, результат выполнения которых влияет 

на запуск пересчета показателей. Запускаются следующие проверки по всем суткам диапазона 

пересчета: 

 проверка наличия блокировки интерфейса системы при обновлении НСИ, и 

изменении справочника «Показатели» для модуля «Рыночные показатели»; 

 проверка наличия расчетной блокировки по родительской Станции выбранного 

объекта (любым пользователем); 

 проверка наличия пользовательской блокировки по родительской Станции 

выбранного объекта, установленной другим пользователем (если блокировка 

установлена текущим пользователем, то пересчет возможен. 

Если хотя бы одна из блокирующих проверок не выполняется, то отображается форма 

предупреждения о невозможности выполнения пересчета (Рисунок 97) пересчет показателей 

не запускается.  
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Рисунок 97 - Форма предупреждения о невозможности выполнения пересчета 

На форме предупреждения о невозможности выполнения пересчета отображаются 

следующие элементы: 

 Список «Установлена блокировка интерфейса», отображается причина 

блокировки интерфейса и перечисляются даты, за которые выполняются 

изменения. 

 Список «Установлена расчетная блокировка», перечисляются даты, за которые 

установлена расчетная блокировка по родительской Станции и отображается 

ФИО и Предприятие пользователя, установившего блокировку; 

 Список «Установлена пользовательская блокировка», перечисляются даты, за 

которые установлена пользовательская блокировка по родительской Станции, 

отображается ФИО и Предприятие пользователя, редактирующего данные. 

По нажатию на кнопку [Закрыть] предупреждение закрывается. 

Если все блокирующие проверки выполняются успешно, далее запускается механизм 

неблокирующих проверок, результат выполнения которых влияет на отображение формы 

подтверждения пересчета (Рисунок 98). Запускаются следующие проверки по всем суткам 

диапазона пересчета: 

 проверка наличия изменения алгоритма расчета показателя в справочнике 

«Показатели»; 

 проверка наличия подтверждения результатов расчета по ГТП, показатели 

которой выбраны для пересчета, и по родительской ГТП, если для пересчета 

выбраны показатели ЕГО; 

 проверка наличия сохраненных изменений расчетов показателя, по каждому 

показателю, выбранному для пересчета; 

 проверка наличия несохраненных изменений расчетов показателя, по ГТП и 

дочерним ЕГО (если для пересчета выбраны показатели ГТП) либо ЕГО и 

родительской ГТП (если для пересчета выбраны показатели ЕГО), показатели 

которой выбраны для пересчета; 

 Проверка наличия несохраненных изменений исходных данных, по родительской 

Станции (в т.ч. по любому дочернему объекту) выбранного объекта. 

Если хотя бы одна из неблокирующих проверок не выполняется, то отображается 

форма подтверждения пересчета (Рисунок 91).  
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Рисунок 98 – Форма подтверждения пересчета при пересчете до конца месяца 

На форме подтверждения пересчета отображаются следующие элементы: 

 Списки, сформированные на основании неблокирующих проверок: 

 Список «Установлено подтверждение результатов расчета», 

перечисляются даты, за которые установлены подтверждения результатов 

расчета. 

 Список «Имеются сохраненные изменения расчетов», перечисляются 

даты, за которые в базе присутствуют сохраненные ручные 

корректировки значений показателей из выбранных к пересчету. 

 Список «Имеются несохраненные изменения расчетов», перечисляются 

даты, за которые в базе присутствуют несохраненные ручные 

корректировки значений показателей по ГТП и дочерним ЕГО (если для 

пересчета выбраны показатели ГТП) либо ЕГО и родительской ГТП (если 

для пересчета выбраны показатели ЕГО). 

 Список «Имеются несохраненные изменения исходных данных», 

перечисляются даты, за которые для родительской Станции (в т.ч. по 

любому дочернему объекту) в базе присутствуют несохраненные 

изменения исходных данных. 

 Списки выполнения проверок при ограничении диапазона пересчета: 
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 Список «Не выполнен расчет», перечисляются даты, за которые расчет 

показателей не выполнен (таблица значений показателей на расчетной 

форме отсутствует). 

 Список «Отсутствует действующая версия ГТП/ЕГО», перечисляются 

даты, за которые у ГТП/ЕГО, показатели которой выбраны к пересчету, 

отсутствует действующая версия; 

 Список «Отсутствует действующая версия показателя», 

перечисляются наименования показателей и даты, за которые у 

показателя в справочнике «Показатели» отсутствует действующая версия. 

 Информационное сообщение «Имеются несохраненные изменения расчетов или 

исходных данных». Сообщение отображается, если за пересчитываемые 

отчетные сутки имеются: 

 несохраненные корректировки расчетов по ГТП и дочерним ЕГО (если 

для пересчета выбраны показатели ГТП) либо ЕГО и родительской ГТП 

(если для пересчета выбраны показатели ЕГО); 

 несохраненные изменения исходных данных для родительской (в т.ч. по 

любому дочернему объекту) Станции. 

 Флаг «Сохранить изменения расчетов». Флаг отображается, если за диапазон 

пересчета имеются несохраненные корректировки расчетов по ГТП и дочерним 

ЕГО (если для пересчета выбраны показатели ГТП) либо по ЕГО и родительской 

ГТП (если для пересчета выбраны показатели ЕГО). Если флаг установлен, все 

несохраненные корректировки расчетов сохраняются.  

 Флаг «Сохранить изменения исходных данных». Флаг отображается, если за 

диапазон пересчета имеются несохраненные корректировки исходных данных 

по родительской Станции (в т.ч. по любому дочернему объекту). Если флаг 

установлен, все несохраненные корректировки исходных данных сохраняются. 

 Флаг «Пересчитать без потери ручных корректировок». Флаг отображается, 

если за диапазон пересчета имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки расчетов.  

 Если флаг установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и установлен также флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

не пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей сохраняются и не пересчитываются. При этом 

несохраненные значения корректировок других показателей по ГТП и 

дочерним ЕГО/ЕГО и родительской ГТП также сохраняются и не 

пересчитываются. 

 если флаг установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и не установлен флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

не пересчитываются; 
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 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей удаляются и пересчитываются. При этом несохраненные 

значения корректировок других показателей по ГТП и дочерним 

ЕГО/ЕГО и родительской ГТП также удаляются. 

 если флаг не установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и установлен также флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей пересчитываются. При этом несохраненные значения 

корректировок других показателей по ГТП и дочерним ЕГО/ЕГО и 

родительской ГТП сохраняются. 

 если флаг не установлен, имеются сохраненные или несохраненные 

корректировки пересчитываемых показателей, и не установлен флаг 

«Сохранить изменения расчетов», то при выполнении расчета: 

 значения сохраненных корректировок пересчитываемых показателей 

пересчитываются; 

 значения несохраненных корректировок пересчитываемых 

показателей пересчитываются. При этом несохраненные значения 

корректировок других показателей по ГТП и дочерним ЕГО/ЕГО и 

родительской ГТП удаляются. 

 Окно ввода числового параметра, отображается, если установлен флаг 

«Отображать окно ввода числового параметра» в справочнике 

пользовательских функций для данной функции. Работа со справочником 

пользовательских функций описана в документе «Руководство 

администратора», п.7.8.  

 Текст сообщения при вводе числового параметра, определенный в справочнике 

пользовательских функций для данной функции. Работа со справочником 

пользовательских функций описана в документе «Руководство 

администратора», п.7.8. 

По нажатию на кнопку [Отмена] на форме подтверждения пересчета показателей 

процесс пересчета отменяется, значения не пересчитываются. 

1. Выбрать флаги на форме подтверждения пересчета (если необходимо, и форма 

подтверждения пересчета отображается). 

2. Нажать на кнопку [Пересчитать] на форме подтверждения пересчета (если форма 

подтверждения пересчета отображается). 

После нажатия на кнопку [Пересчитать] закрывается форма подтверждения 

пересчета, выполняется сохранение корректировок расчетов и исходных данных, если 

соответствующие флаги выбраны на форме подтверждения пересчета показателей. Во время 

сохранения исходных данных отображается форма индикации сохранения исходных данных 

(Рисунок 79), содержащая текст «Сохранение изменений исходных данных». 

После сохранения (при необходимости) расчетов и исходных данных закрывается 

форма индикации сохранения исходных данных, запускается пересчет показателей за первые 

сутки диапазона пересчета. После пересчета показателей за первые сутки пересчитанные 
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значения сохраняются, запускается пересчет вторых суток из диапазона пересчета, и так далее, 

до последних суток. 

На время пересчета показателей отображается форма прерывания пересчета (Рисунок 

99). 

 

Рисунок 99 – Форма прерывания пересчета показателей 

По нажатию на кнопку [Отменить] на форме прерывания пересчета, значения 

показателей за полностью пересчитанные сутки (предыдущие по отношению к суткам, 

отображаемым на форме прерывания) сохраняются, пересчет текущих суток (суток, которые 

пересчитывались в момент отмены операции) отменяется, значения за текущие сутки остаются 

без изменений (в т.ч. значения зависимых показателей, ручные корректировки и т.п.), форма 

прерывания закрывается. 

После выполнения пересчета показателей до конца месяца пользователю 

отображается информационное сообщение (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100 – Информационное сообщение после выполнения пересчета накапливаемых показателей 

На форме информационного сообщения отображаются следующие элементы: 

 Список «Снято подтверждение результатов расчета», перечисляются даты, 

за которые были сняты подтверждения результатов расчета; 

 Список «Выполнен пересчет», перечисляются даты, за которые показатели были 

пересчитаны. Отображается, если расчет показателей был прерван и часть 

показателей были пересчитаны. 
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 Список «Не выполнен пересчет», отображается дата, за которую обнаружена 

блокирующая проверка, и описание блокировки. 

 Список «Ошибки при выполнении пересчета», перечисляются даты, за которые 

в протокол расчета выполнены записи о наличии критических ошибок. 

Текст информационного сообщения можно скопировать в буфер обмена. По нажатию 

на кнопку [Закрыть] форма информационного сообщения закрывается. 

7.8 Проверка рыночных показателей 

Проверка расчетов выполняется для обнаружения предупреждений и критических 

ошибок в расчетах рыночных показателей. Проверка расчетов на наличие критических 

ошибок и предупреждений выполняется по алгоритму проверки, заданному для показателя в 

справочнике «Показатели». Работа со справочником «Показатели» описана в документе 

«Руководство администратора», п.7.1.1. 

Алгоритм проверки для выбранных ГТП или ЕГО запускается: 

 автоматически после расчета рыночных показателей; 

 автоматически перед установкой пользователем подтверждения результатов 

расчета; 

 вручную. 

Если родительская Станция ГТП (ЕГО) заблокирована пользователем, проверка 

выполняется следующим образом: 

 выполняется проверка последних сохраненных результатов расчетов, если 

родительская Станция данной ГТП (ЕГО) заблокирована другим пользователем; 

 выполняется проверка текущих результатов (в том числе несохраненных), если 

родительская Станция данной ГТП (ЕГО) заблокирована текущим 

пользователем. 

Вручную проверка выполняется по нажатию кнопок [Проверить] и [Проверить все] на 

панели инструментов. 

Кнопки [Проверить] и [Проверить все] не активны в следующих случаях: 

 в дереве объектов не выбран ни один элемент; 

 пользователь не наделен правом «Проверка результатов расчета». 

По нажатию кнопки [Проверить] выполняется ручной запуск алгоритма проверки 

результатов расчета значений показателей выбранных и дочерних объектов.  

По нажатию кнопки [Проверить все] выполняется ручной запуск алгоритма проверки 

результатов расчета значений показателей всех объектов. 

При выполнении проверки по ГТП автоматически выполняется проверка по всем ЕГО 

текущей ГТП, если: 

 в дереве объектов выбрана ГТП и нажата кнопка [Проверить]; 

 выполняется проверка по ГТП перед установкой подтверждения результатов 

расчета; 

 выполнен полный расчет/пересчет ЕГО (расчет выполнялся по ГТП и всем 

дочерним ЕГО). 
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Проверку показателей по ЕГО можно запустить отдельно, если в дереве объектов 

выбрать ЕГО (одну или несколько) и нажать на кнопку [Проверить]. Если в дереве объектов 

выбрать объекты других уровней (Филиал, Станция или ГТП), то инициируется запуск 

проверки выбранных ГТП и выбранные ЕГО игнорируются. 

Во время выполнения проверки отображается форма прерывания проверки (Рисунок 

101). 

 

Рисунок 101 – Форма прерывания выполнения проверки 

Форма прерывания проверки содержит: 

 информационное сообщение, описывающее состояние процесса: «Выполнение 

проверки»; 

 кнопку [Отменить].  

Если процесс выполнения проверки был отменен пользователем по кнопке 

[Отменить], отображается информационное сообщение с предупреждением «Проверка 

отменена пользователем. Результаты расчета не проверены». 

Если процесс выполнения проверки был прерван системой вследствие: 

 обновления НСИ; 

 изменения справочника показателей. 

 Страница обновляется, отображается информационное сообщение с 

предупреждением, которое содержит причину прерывания, а также текст 

«Проверка прервана. Результаты расчета не проверены».  

Если при выполнении проверки, результаты расчета по ГТП не были проверены, 

отображается информационное сообщение с предупреждением. Информационное сообщение 

содержит текст:  

 Проверка не выполнена. <Причина невыполнения проверки по ГТП>», если 

соответствующая ГТП не была проверена: 

 во время отображения формы подтверждения расчета по ГТП у текущего 

пользователя, по ГТП запущен расчет, загрузка или расчет с загрузкой 

другим пользователем. Комментарий содержит текст «Установлена 

расчетная блокировка», ФИО и Предприятие пользователя, 

выполняющего расчет\загрузку, включая время; 

 во время отображения формы подтверждения расчета по ГТП у текущего 

пользователя, родительская Станция ГТП заблокирована другим 

пользователем. Комментарий содержит текст «Установлена блокировка», 

ФИО и Предприятие пользователя, заблокировавшего Станцию и дату 

блокировки, включая время. 
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После выполнения проверки отображается протокол проверки результатов расчета 

(см. п.7.8.1). 

ГТП, по которым в результате проверки выявлены критические ошибки, нельзя 

подтвердить. Если в результате проверки обнаружены критические ошибки по ЕГО 

выбранной ГТП, ГТП также нельзя подтвердить. 

Если в процессе выполнения проверки закрыть вкладку браузера с расчетной формой, 

с которой был запущен процесс проверки, то процесс проверки не прерывается. 

 Протокол проверки 

Протокол проверки сохраняется в системе и отображает информацию о наличии 

выявленных критических ошибок и предупреждений. Протокол проверки сохраняется 

автоматически после выполнения проверки, если нет несохраненных корректировок, 

выполненных текущим пользователем. Если есть несохраненные корректировки значений 

показателей, выполненные текущим пользователем, то протокол проверки сохраняется вместе 

с сохранением значений показателей расчетной формы. 

При выборе в дереве конкретного объекта отображаются протокол для данного 

объекта и всех его дочерних: 

 при выборе ЕГО – отображается протокол только для данной ЕГО; 

 при выборе ГТП – отображается протокол для данной ГТП и дочерних ЕГО; 

 при выборе станции и выше – протокол по всем дочерним ГТП и ЕГО. 

В протоколе проверки отображается время проверки для ЕГО и ГТП: 

 Для ЕГО – время окончания проверки для выбранной ЕГО. 

 Для ГТП – отображается время окончания проверки для уровня ГТП. Если 

времена дочерних ЕГО не совпадают с родительским, то время ГТП 

подчеркивается, для индикации того, что у дочерних оно отличается. 

 Для станции и выше – отображается самое последнее время среди дочерних 

ГТП. 

Если проверка результатов расчета выполнена успешно, отображается сообщение: 

«Проверка выполнена. Ошибок и предупреждений не выявлено»; 

Если во время проверки результатов расчета были выявлены критические ошибки 

и/или предупреждения, отображается таблица результатов выполнения проверки.  

Таблица результатов проверки отображает: 

 объекты, по которым выполнялась проверка;  

 статус выполнения проверки; 

 комментарии. 

В дереве объектов отображаются ГТП, по которым возникли критические ошибки или 

предупреждения (Рисунок 102). Для ГТП, по которой возникли ошибки и/или 

предупреждения, отображаются показатели, в расчетах которых обнаружены ошибки и/или 

предупреждения. Кроме того, для ГТП в протоколе отображаются ЕГО и показатели ЕГО, по 

которым возникли критические ошибки или предупреждения. 
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Рисунок 102 – Протокол проверки 

Статус выполнения проверки по Станциям отображается в виде подсветки: 

 красная: в результате проверки по ГТП в целом, по ЕГО отдельной ГТП или по 

отдельному показателю ГТП или ЕГО выявлены критические ошибки; 

 желтая: в результате проверки по ГТП в целом, по ЕГО отдельной ГТП или по 

отдельному показателю выявлены предупреждения. 

В начале протокола отображаются все критические ошибки, после критических 

ошибок отображаются предупреждения (если установлен флаг «Отображать 

предупреждения»). 

К каждому показателю отображается следующие комментарии: 

 для критических ошибок комментарий, указанный в алгоритме проверки на 

критические ошибки; 

 для предупреждений комментарий, указанный в алгоритме проверки; 

 для показателей, для которых не выполняется проверка по причине ошибки 

расчета, отображается текст: «Показатель рассчитан с ошибкой». Данный 

показатель считается показателем с критической ошибкой; 

 для нерассчитанных ГТП: «Проверка невозможна. Расчет ГТП не выполнен»; 

 для нерассчитанных ЕГО текст «Проверка невозможна. Расчет ЕГО не 

выполнен». 

В случае если для одного показателя для одного объекта ошибка или предупреждение 

возникают при расчете нескольких часов и ошибки идентичны, то в таблице отображается 

сводная запись, содержащая интервал часов и текст ошибки. 

В случае если при проверке одного показателя одного объекта возникает несколько 

различных критических ошибок за один час, в таблице отображается одна строка на все 

критические ошибки. Каждая критическая ошибка отображается с новой строки и маркера 

«*». 

В случае если при проверке одного показателя одного объекта возникает несколько 

различных предупреждений за один час, в таблице отображается одна строка на все 

предупреждения. Каждое предупреждение отображается с новой строки и маркера «*». 

По двойному нажатию левой кнопкой мыши на строке протокола устанавливается 

фокус на ячейку таблицы значений показателей. 

На панели протокола расчета расположены кнопки с фиксацией состояния для 

фильтрации записей протокола по статусу выполнения проверки (Рисунок 103): 
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 «Предупреждения» – в протоколе отображаются предупреждающие сообщения 

при проверке показателей, отображаются с желтым индикатором; 

 «Ошибки» – в протоколе отображаются критические ошибки при расчете 

показателей, отображаются с красным индикатором. 

 

Рисунок 103 – Кнопки фильтрации на панели протокола проверки 

Кнопка [Показатели] представляет собой фильтр по показателям (Рисунок 72). По 

нажатию на кнопку отображается раскрывающийся список показателей ГТП и ЕГО, для 

которых имеются сообщения в протоколе. При вводе значения в поле предиктивного поиска, 

в списке отображаются только показатели, которые содержат в наименовании введенное 

значение без учета регистр. По умолчанию все флаги установлены, для всех ГТП и всех ЕГО. 

7.9 Сравнение рыночных показателей 

Сравнение рыночных показателей осуществляется по алгоритму сравнения. 

Алгоритм сравнения должен осуществлять сравнение результатов расчетов, 

произведенных в ПК «Мониторинг готовности» со значениями, загруженными с сайта 

Балансирующего рынка. 

Показатель, для которого будет производится сравнение (Сравниваемый показатель) 

– рыночный показатель ПК «Мониторинг готовности», у которого в справочнике 

«Показатели» установлен флаг «Сравниваемый». 

Сравнение показателей осуществляется только в отношении объекта уровня ГТП, 

выбранного в дереве объектов за выбранные отчетные сутки. 

 Запуск сравнения 

Запуск сравнения осуществляется одним из следующих способов: 

 автоматически, после выполнения полного расчета показателей (см. п. 7.6.1.1), 

запущенного пользователем. При этом, запуск сравнения происходит после 

выполнения проверки показателей (см. п. 7.8); 

 автоматически, после выполнения расчета показателей, запущенного Системой 

после выполнения автоматической загрузки исходных данных за сутки (см. п. 

7.6.2). При этом, запуск сравнения происходит после выполнения проверки 

показателей; 

 вручную пользователем – по нажатию кнопки [Сравнить]; 

 автоматически, после редактирования значения Сравниваемого показателя, по 

которому уже был выполнен алгоритм сравнения. 

В случае, если запуск сравнения был инициирован пользователем вручную по 

нажатию кнопки [Сравнить] и при этом, в дереве объектов выделен объект уровня ГТП, то по 

окончанию выполнения сравнения рабочая область отображается в режиме сравнения 

(Рисунок 104). 
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Рисунок 104 – Расчетная форма в режиме сравнения с Сайтом Балансирующего рынка 

Кнопка [Сравнить] доступна для нажатия при одновременном выполнении 

следующих условий (при невыполнении хотя бы одного условия кнопка отображается на 

панели инструментов, но является не активной): 

 пользователь обладает правом «Редактирование результатов расчета»; 

 дата в поле «Отчетные сутки» меньше либо равна последним суткам текущего 

месяца. Например, если текущая дата = 22.05.2017, то отчетные сутки должны 

быть меньше либо равны 31.05.2017; 

 кнопка [Рассчитать], расположенная на панели инструментов, доступна для 

нажатия; 

 в дереве объектов выбран один или несколько элементов уровня ГТП. 

Выбранной считается ГТП, если: 

 выбрана она сама; 

 выбран её родительский элемент (Станция, Филиал, ИА). 

 на хотя бы один объект из выбранных не установлена расчетная 

блокировка или пользовательская блокировка другим пользователем. 

Если в дереве объектов выбраны только объекты уровня ЕГО, то кнопка является не 

активной. 

 Выполнение сравнения 

При выполнении сравнения показателей по ГТП за выбранные отчетные сутки 

Система в отношении каждого сравниваемого показателя и каждого часа (от 1 до 24) запускает 

алгоритм сравнения. 
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Алгоритм сравнения осуществляет: 

 сравнение значения сравниваемого показателя с соответствующим ему 

показателем сайта Балансирующего рынка; 

 определяет отклонение между данными показателями. 

В случае, если отклонение превышает «Допустимое отклонение», предусматривает 

возможность визуального информирования пользователя о наличии такого отклонения 

(Рисунок 105). При этом в ячейке в верхней строке отображается серым цветом рассчитанное 

значение, в нижней строчке – красным цветом значение с сайта Балансирующего рынка. При 

наведении курсора на такую ячейку отображается окно предупреждения, в котором 

сообщается о размере отклонения (Рисунок 112). Допустимое отклонение указывается в 

свойствах Сравниваемого показателя в справочнике «Показатели». По умолчанию составляет 

10%.  

 

Рисунок 105 – Отклонение от данных с Сайта Балансирующего рынка 

Алгоритм сравнения един для всех сравниваемых показателей и настраивается разово 

при разработке Системы. 

Сравнение показателей запускается только по показателям, отображаемым на 

расчетной форме (сравнение не запускается по показателям, которые скрыты алгоритмом 

видимости).  

По нажатию на кнопку [Сравнить] запускается сравнение показателей объектов 

уровня ГТП, выбранных в дереве объектов. Пользователю доступна возможность запуска 

сравнения: 

 по отдельной ГТП; 

 одновременно по нескольким ГТП; 

 по всем дочерним ГТП Филиала. 

Если родительская станция ГТП была заблокирована пользователем, то сравнение 

показателей выполняется следующим образом: 

 не выполняется, если родительская станция данной ГТП заблокирована другим 

пользователем (установлена пользовательская блокировка, запущен расчет, 

загрузка или расчет с загрузкой); 

 не выполняется, если родительская станция данной ГТП заблокирована 

текущим пользователем (запущен расчет, загрузка или расчет с загрузкой); 
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 выполняется сравнение текущих результатов (в том числе несохраненных), если 

родительская станция данной ГТП заблокирована текущим пользователем 

(только если установлена пользовательская блокировка). 

Сравнение показателей выполняется по значениям, которые были отображены в 

таблице рабочей области на момент запуска сравнения. При редактировании значений 

показателей (например, в соседней вкладке) по объекту, по которому осуществляется 

сравнение показателей, произойдет следующее: 

 после редактирования запускается собственное сравнение; 

 оба сравнения отработают параллельно; 

 сравнение, запущенное позже сохраниться в протокол. 

Если запущено сравнение нескольких или всех объектов, все из которых 

заблокированы другим пользователем (установлена пользовательская блокировка, запущен 

расчет, загрузка или расчет с загрузкой), то сравнение показателей не запускается (т.к. кнопка 

[Сравнить] будет не доступна). 

Если запущено сравнение нескольких или всех объектов, часть из которых 

заблокирована другим пользователем (установлена пользовательская блокировка, запущен 

расчет, загрузка или расчет с загрузкой), то сравнение показателей запускается, выполняется 

только по незаблокированным объектам, завершается и в конце в зависимости от типа 

блокировки отображается информационное сообщение, содержащее список заблокированных 

ГТП: 

 «Сравнение не выполнено. 

<Наименование ГТП1:> Установлена блокировка: <ФИО пользователя1, 

Предприятие пользователя1, установившего пользовательскую блокировку>, 

<дата и время установки блокировки>». 

 «Сравнение не выполнено. 

<Наименование ГТП2:> Установлена расчетная блокировка: <ФИО 

пользователя2, Предприятие пользователя2, запустившего расчет>, <дата и 

время запуска расчета>». 

На время выполнения сравнения показателей не устанавливается расчетная 

блокировка станции. Расчетная блокировка, установленная во время расчета, не 

распространяется на автоматическое сравнение показателей после расчета. 

На время выполнения сравнения отображается отдельным модальным окном форма 

«Прерывание выполнения сравнения». Пользователь может прервать выполнение сравнения 

(Рисунок 106) по нажатию кнопки [Отменить].  
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Рисунок 106 – Форма прерывания сравнения 

Кнопка отображается на форме всегда. Кнопка активна при выполнении сравнения и 

не активна во время прерывания сравнения. По нажатию на кнопку [Отменить]: 

 сравнение показателей» отменяется; 

 отображается информационное сообщение (синяя шторка): «Сравнение 

отменено пользователем. Результаты расчета не сравнены». 

Форма закрывается автоматически после окончания или отмены процесса cравнения 

показателей. 

 Режим сравнения 

Режим сравнения – состояние рабочей области на расчетной форме при нажатой 

кнопке [Отображение расхождений сравниваемых показателей]. Кнопка отображается, только 

если в дереве выбран объект типа ГТП и по нему рассчитаны показатели. По умолчанию 

кнопка не активна. Кнопка активна, если за отчетные сутки отработал алгоритм сравнения 

хотя бы по одной ГТП. По нажатию на кнопку включается режим сравнения (рабочая область 

обновляется) (Рисунок 107). 

 

Рисунок 107 – Кнопка управления режимом сравнения 

 По наведению на кнопку отображается подсказка: «Включить режим сравнения» - 

если кнопка не нажата, «Выключить режим сравнения» - если кнопка нажата.  

Состояние кнопки [Отображение расхождений сравниваемых показателей] 

сохраняется для отчетных суток и пользователя. Состояние кнопки не сбрасывается: 

 при переходе к другому объекту в дереве объектов или смене параметров 

фильтрации (выбор показателя, группы показателей); 

 при обновлении браузера при последующем открытии расчетной формы (кнопка 

принимает состояние, соответствующее состоянию при предыдущем сеансе). 

Режим сравнения действует для всех ГТП на расчетной форме, по которым выполнено 

сравнение показателей. В случае, если было отменено выполнение сравнения, рабочая область 

не изменит своего состояния. 

Режим сравнения изменяет отображение рабочей области только для объектов уровня 

ГТП. Режим сравнения не скрывает строки с не сравниваемыми показателями. В режиме 

сравнения доступно редактирование всех редактируемых показателей без исключения. 

Режим сравнения предназначен для: 
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 визуального информирования пользователя о наличии расхождений – 

отображения значений показателей Балансирующего рынка, которые расходятся 

с аналогичными показателями, рассчитанными в Системе, больше чем на 

допустимое отклонение. Такое информирование доступно по каждой часовой 

ячейке для каждой строки со сравниваемым показателем. При этом, в 

соответствующей ячейке под рассчитанным показателем отображается значение 

показателя Балансирующего рынка. Значение показателя Балансирующего 

рынка выделяется красным цветом шрифта с целью: 

 корректировки пользователем значения, рассчитанного Системой, у ячеек 

«с расхождениями» (по редактируемым показателям и если установлена 

пользовательская блокировка): 

 при выделении фокусом ячейки «с расхождениями» – ее отображение 

не изменяется; 

 при редактировании ячейки «с расхождениями» (двойной клик мыши 

по ячейке) – значение с сайта Балансирующего рынка не 

отображается. Пользователь может изменить только значение, 

рассчитанное Системой; 

 при выходе из режима редактирования ячейки «с расхождениями» 

(фокус на ячейке может остаться или перейти на другую ячейку) 

значение с сайта Балансирующего рынка отображается 

(отображаются 2 значения в ячейке: отредактированное и 

загруженное с сайта Балансирующего рынка); 

 визуального информирования пользователя о наличии критических ошибок 

алгоритма сравнения – подсвечивания красным фоном ячеек со значением 

показателя; 

 отображения всплывающей подсказки с информацией из протокола сравнения 

при наведении указателя мыши на ячейку, по которой в протоколе сравнения 

есть критическая ошибка или предупреждение отображается всплывающая 

подсказка с соответствующим текстом ошибки. 

 Протокол сравнения 

В случае, если запуск сравнения был инициирован пользователем вручную по 

нажатию кнопки [Сравнить], то по окончанию выполнения сравнения отображается протокол 

сравнения (Рисунок 108). 

Протокол сравнения предназначен: 

 для отображения ошибок выполнения сравнения (критические ошибки); 

 для отображения отклонения сравниваемого показателя от соответствующего 

ему показателя Балансирующего рынка (предупреждения). 

Протокол сравнения отображается для объектов уровня ИА, Филиал, Станция и ГТП. 

Для объектов уровня ЕГО протокол не отображается выводится текст «Для просмотра данных 

выберите Филиал, Станцию или ГТП» 

Сравнение может быть запущено как для заблокированной, так и для 

незаблокированной ГТП. 

Если ГТП не заблокирована: 
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 после запуска сравнения новый протокол сравнения автоматически сохраняется 

в базу данных, перезаписывая предыдущий сохраненный протокол; 

 если в процессе выполнения сравнения (по незаблокированной ГТП) 

пользователь закрыл вкладку браузера, то сравнение продолжает выполняться, 

по окончании сравнения протокол сохраняется в базе данных. 

Если ГТП заблокирована текущим пользователем: 

 если есть несохраненные корректировки, то новый протокол сравнения 

отображается на расчетной форме, но не сохраняется в базе данных. Протокол 

сохранится в базе данных только при сохранении изменений по ГТП; 

 если несохраненных корректировок нет, то протокол сравнения сохраняется 

автоматически после выполнения сравнения; 

 если в процессе выполнения сравнения (по заблокированной собой форме) 

пользователь закрыл вкладку браузера (с сопутствующим запросом на потерю 

изменений), то сравнение продолжит выполняться и по окончании сравнения 

протокол сохранится в базе данных. 

Если изменения по ГТП не сохранены, и расчетная форма была нештатно закрыта (без 

запроса на выход), то при повторном открытии расчетной формы (в рамках текущей сессии, 

до истечения таймаута) отображается актуальный протокол сравнения (так же, как и значения 

показателей). Т.е. отображается тот же самый протокол, который был до закрытия формы, и 

который соответствует значениям показателей - тоже несохраненных в БД, но хранящихся в 

памяти в период жизни сессии). 

Аналогично и при запуске сравнения и нештатном закрытии: 

При наличии несохраненных корректировок - сравнение выполнится, запишется 

новый протокол в сессию, но не в базу данных. 

Если несохраненных корректировок нет, сравнение выполнится, протокол сравнения 

запишется в базу данных. 

Если ГТП заблокирована другим пользователем: 

 если была выделена одна (или все) заблокированная ГТП, то после нажатия 

кнопки [Сравнить], сравнение не выполняется и в панели сообщений (синей 

шторке) пользователю отображается информационное сообщение о 

невозможности выполнения сравнения; 

 Если было выделено несколько ГТП, часть из которых заблокирована, то 

сравнение выполняется, а по его завершению в панели сообщений (синей 

шторке) пользователю отображается информационное сообщение о 

невозможности выполнения сравнения по заблокированным ГТП. 
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Рисунок 108 – Протокол сравнения 

В столбце «Статус выполнения сравнения» отображаются индикаторы выполнения 

сравнения в виде подсветки ячеек столбца. 

Правила индикации: 

 для ГТП отображается зеленый индикатор, если в дереве выделено несколько 

ГТП или родительский объект с несколькими ГТП (на форме присутствует хотя 

бы один сравниваемый показатель) и по данной ГТП не выявлено ни одной 

ошибки или предупреждения по алгоритму сравнения, то отображается 

индикатор. 

Если же по всем ГТП не выявлено ни одной ошибки или предупреждения по 

алгоритму сравнения, то ГТП и индикатор не отображаются. 

 Для ГТП отображается красный индикатор, если: 

 по ГТП выявлены только ошибки; 

 по ГТП выявлены и ошибки и предупреждения. 

 Для ГТП отображается желтый индикатор, если: 

 по ГТП выявлены только предупреждения, ошибки не выявлены. 

Для показателя отображается красный индикатор, если по показателю выявлены 

только ошибки. 

Для показателя отображается желтый индикатор, если по показателю выявлены 

только предупреждения. 

На панели протокола расчета расположены кнопки с фиксацией состояния для 

фильтрации записей протокола по статусу выполнения расчета: 

 «Информация» – в протоколе расчета отображаются информационные 

сообщения с зеленым индикатором; 

 «Предупреждения» – в протоколе расчета отображаются предупреждающие 

сообщения с желтым индикатором; 

 «Ошибки» – в протоколе расчета отображаются критические ошибки с красным 

индикатором. 
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Рисунок 109 – Кнопки фильтрации на панели протокола расчета 

Кнопка [Показатели] представляет собой фильтр по показателям (Рисунок 110). По 

нажатию на кнопку отображается раскрывающийся список показателей ГТП, для которых 

имеются сообщения в протоколе. Если фильтр установлен, то кнопка выделяется рамкой . 

При вводе значения в поле предиктивного поиска, в списке отображаются только 

показатели, которые содержат в наименовании введенное значение без учета регистра. По 

умолчанию все флаги установлены. 

 

Рисунок 110 – Кнопка фильтрации по показателям на панели протокола сравнения 

В случае отсутствия ошибок расчета в протоколе расчета кнопка фильтрации 

[Ошибка] и кнопка [Показатели] недоступны. 

Таблица «Результат сравнения» отображается, если выявлено хотя бы одно 

предупреждение или ошибка. Таблица содержит столбцы: 

 Статус выполнения сравнения; 

 Объект; 

 Комментарий. 

Таблица результатов выполнения сравнения содержит вертикальный полосу 

прокрутки, если все строки не могут быть одновременно отображены в таблице. При 

изменении высоты панели отображения протоколов высота таблицы результатов выполнения 

расчета автоматически увеличивается или уменьшается. 

В случае если: 

 сравнение результатов расчета выполнено успешно и при сравнении не 

выявлено критических ошибок и предупреждений (ни по одной дочерней ГТП 

выбранного в фокусе Филиала или ПАО «РусГидро»); 

 среди показателей нет ни одного сравниваемого показателя (ни по одной 

дочерней ГТП выбранного в фокусе Филиала или ПАО «РусГидро»); 

то в таком случае в протоколе сравнения: 

 скрываются: 
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 кнопка [Копировать]; 

 кнопка [Свернуть все уровни дерева]; 

 кнопка [Развернуть все уровни дерева]; 

 элементы фильтрации; 

 таблица результатов выполнения сравнения. 

 отображается текст: 

 «Сравнение выполнено. Отклонений нет или находятся в пределах 

допустимых» - если сравнение выполнено успешно. Текст выделен 

зеленым цветом фона; 

 «Сравнение невозможно. Не найдены сравниваемые показатели» – если 

среди показателей нет ни одного сравниваемого показателя. Текст 

выделен красным цветом фона. 

В столбце «Объект» отображаются элементы в следующей иерархии: 

 ГТП, отсортированные по наименованию (сворачиваемая группа); 

 Строка, сформированная по шаблону [<наименование показателя по ГТП> 

(<перечень часов, по которым возникла критическая ошибка или 

предупреждение> час)]. Если одна и та же критическая ошибка или одно и то 

же предупреждение было несколько часов подряд, указывается диапазон часов. 

Отображается, если выполнялось сравнение показателей по ГТП. 

В столбце «Комментарий» отображается текст: 

 для строки с наименованием ГТП: 

 для нерассчитанных ГТП текст «Сравнение невозможно. Расчет ГТП не 

выполнен». Данная ошибка является критической; 

 для рассчитанных успешно ГТП (не содержащих ни одной ошибки или 

предупреждения) текст «Сравнение выполнено. Отклонений нет или 

находятся в пределах допустимых». 

 для строки с наименованием показателя: 

 для критических ошибок текст, заложенный в алгоритме сравнения на 

критические ошибки; 

 для предупреждений текст, заложенный в алгоритме сравнения. 

Столбец «Объект» и столбец «Комментарий» уникальны в рамках ГТП среди 

критических ошибок: для одной ГТП не может быть двух строк с одинаковыми значениями в 

столбце «Объект» или в столбце «Комментарий» среди критических ошибок. 

Столбец «Объект» и столбец «Комментарий» уникальны в рамках ГТП среди 

предупреждений: для одной ГТП не может быть двух строк с одинаковыми значениями в 

столбце «Объект» или в столбце «Комментарий» среди предупреждений. 

Вначале отображаются все критические ошибки, после критических ошибок 

отображаются предупреждения. 

В случае если при сравнении одного показателя одного объекта возникает несколько 

различных критических ошибок за один час, в таблице отображается одна строка на все 
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критические ошибки. Каждая критическая ошибка отображается с новой строки и маркера 

«*». 

В случае если при сравнении одного показателя одного объекта возникает несколько 

различных предупреждений за один час, в таблице отображается одна строка на все 

предупреждения. Каждое предупреждение отображается с новой строки и маркера «*». 

В случае если для одного показателя для одного объекта ошибка или предупреждение 

возникают при расчете нескольких часов и ошибки идентичны, то в таблице отображается 

сводная запись, содержащая интервал или перечень часов и текст ошибки. 

В случае если по одной или нескольким выбранным ГТП не был произведен расчет, в 

таблице отображается отдельная запись для каждой нерассчитанной ГТП с указанием ошибки. 

В таблице сравнения отображаются только те ГТП: 

 по которым возникли критические ошибки или предупреждения при сравнении 

показателей. Группировка ГТП развернута по умолчанию до показателей, по 

которым найдены критические ошибки или предупреждения; 

 по которым не был произведен расчет (полностью). 

7.10 Установка и снятие подтверждения результатов расчета 

По нажатию кнопки [Подтверждение] выполняется установка/снятие подтверждения 

результатов расчета выбранной ГТП. ГТП считается выбранной, если выделен сам объект или 

хотя бы один ее родительский в дереве объектов, независимо от уровня родительского 

элемента. 

Если при установке/снятии подтверждения выделены элементы дерева уровня выше 

ГТП, то подтверждение устанавливается/снимается автоматически для всех дочерних ГТП 

выбранных элементов дерева. 

Если при установке/снятии подтверждения в дереве объектов выделены ЕГО и 

объекты других уровней (ГТП, Станция, Филиал, корневой элемент), то выбранные ЕГО 

игнорируются, выполняется установка/снятие подтверждения выбранных ГТП. Если в дереве 

объектов выделены только ЕГО, то установка/снятие подтверждения не выполняется. 

Визуальное отображение результатов подтверждения осуществляется в 

информационной панели результатов подтверждения и состояния блокировки объектов (см. 

п. 7.3.8). Подтверждение устанавливается или снимается в отношении объекта уровня ГТП из 

дерева объектов (одной или нескольким). 

Кнопка [Подтверждение] не активна в следующих случаях: 

 не выбран ни один элемент в дереве объектов;  

 пользователь не наделен правом «Подтверждение результатов расчета». 

Результат установки и снятия подтверждения отображается в протоколе 

подтверждения (см. п. 7.10.3). 

 Установка подтверждения по ГТП за отчетные сутки 

Для того, чтобы установить подтверждение по ГТП необходимо: 

1. Выбрать отчетные сутки, удовлетворяющие условиям активности кнопки 

[Подтвердить] (см. п. 7.10). 

2. Выбрать одну или несколько ГТП в дереве объектов (или родительских объектов). 
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3. Нажать на кнопку [Подтвердить] на панели инструментов. 

Если все выбранные ГТП подтверждены, выполняется снятие подтверждения (см. п. 

7.10.2). 

Если все выбранные ГТП из дерева объектов не подтверждены, выполняется 

установка подтверждения. 

Если выбраны подтвержденные и неподтвержденные ГТП отображается форма 

подтверждения действия (Рисунок 111) с кнопками [Подтвердить], [Снять подтверждение], 

[Отмена]. 

По нажатию кнопки [Подтвердить] на форме подтверждения действия выполняется 

процесс установки подтверждения результатов расчета по всем выбранным ГТП. 

По нажатию кнопки [Снять подтверждение] на форме подтверждения действия 

выполняется процесс снятия подтверждения результатов расчета по всем выбранным ГТП (см. 

п. 7.10.2). 

По нажатию кнопки [Отмена] форма подтверждения закрывается, процесс 

установки/снятия подтверждения результатов расчета прекращается.  

 

Рисунок 111 – Форма подтверждения действия при установке/снятии подтверждения 

Если в расчетах имеются несохраненные изменения, отображается запрос на 

сохранение результатов расчета (Рисунок 112) с кнопками [Сохранить], [Не сохранять], 

[Отмена]. 

 

Рисунок 112 – Форма запроса на сохранение изменений результатов расчета 

По нажатию кнопки [Сохранить] на форме подтверждения сохранения сохраняются 

изменения в результатах расчета и продолжается процесс установки подтверждения. 

По нажатию кнопки [Не сохранять] на форме подтверждения сохранения 

возвращаются значения в результатах расчета до последнего сохраненного состояния 
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(удаляются несохраненные корректировки) и продолжается процесс установки 

подтверждения. 

По нажатию кнопки [Отмена] форма подтверждения сохранения закрывается, процесс 

установки подтверждения прекращается.  

После сохранения изменений текущего пользователя (при необходимости), 

выполняется проверка результатов расчета по всем выбранным ГТП на наличие критических 

ошибок и предупреждений (см. п. 7.8). 

Если проверка показателей на критические ошибки и предупреждения прервана 

(нажата кнопка [Отменить] на форме прерывания проверки), процесс установки 

подтверждения прерывается. 

Если проверка выполнена, отображается форма установки подтверждения (Рисунок 

113). 

 

Рисунок 113 – Форма запроса на подтверждение установки подтверждения 

На форме установки подтверждения отображаются списки: 

 «Доступные для установки подтверждения ГТП». В списке отображаются ГТП, 

по которым возможна установка подтверждения. 

 «ГТП Станций, заблокированных текущим пользователем». В списке 

отображаются ГТП, по родительским Станциям которых установлена 

блокировка текущим пользователем, но которые не содержатся в списке «Не 

доступные для установки подтверждения ГТП» и в списке «Подтверждённые 

ГТП».  
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 «ГТП с предупреждениями». В списке отображаются ГТП, по результатам 

расчетов которых в результате проверки на наличие критических ошибок и 

предупреждений обнаружены предупреждения или ее дочерние ЕГО по 

результатам проверки расчета содержат предупреждения.  

 «Не доступные для установки подтверждения ГТП». В списке отображаются 

ГТП, по которым невозможно установить подтверждение вследствие одной из 

следующих причин (для каждой ГТП в списке указана причина, по которой ГТП 

не может быть подтверждена): 

 «Показатели не рассчитаны», если по одной или нескольким выбранным 

ГТП за выбранные отчетные сутки не рассчитаны показатели; 

 «Показатели ЕГО не рассчитаны», если хотя бы по одной ЕГО данной 

ГТП не произведен первичный расчет, но произведен расчет ГТП; 

 «Установлена блокировка родительской Станции», если выбраны одна 

или несколько ГТП, у которых за выбранные отчетные сутки установлена 

расчетная блокировка родительской Станции выбранных ГТП; 

 «Критические ошибки», если при проверке результатов расчетов по ГТП 

или ее дочерним ЕГО обнаружены критические ошибки; 

 «Подтвержденные ГТП». В списке отображаются ГТП, по которым уже 

установлено подтверждение за выбранные отчетные сутки. Если родительская 

Станция подтвержденной ГТП заблокирована (установлена блокировка или 

выполняется расчет или загрузка), то для ГТП отображается информационное 

сообщение «Установлена блокировка родительской Станции». 

Список не отображается, если не содержит ни одного элемента. Группы списков могут 

быть свернуты/развернуты по необходимости.  

В средней части формы установки подтверждения отображаются следующие флаги: 

 «Подтвердить доступные для установки подтверждения ГТП». Если флаг 

установлен, то после подтверждения установки подтверждения, будут 

подтверждены ГТП из списка «Доступные для установки подтверждения 

ГТП», не попавшие в другие списки. 

 «Подтвердить ГТП Станций, заблокированных текущим пользователем». Если 

флаг установлен, то после подтверждения установки подтверждения, будут 

подтверждены ГТП из списка «ГТП Станций, заблокированных текущим 

пользователем», не попавшие в другие списки.  

 «Подтвердить ГТП с предупреждениями». Если флаг установлен, то после 

подтверждения установки подтверждения, будут подтверждены ГТП из списка 

«ГТП с предупреждениями», не попавшие в другие списки.  

 «Снять блокировку после подтверждения всех ГТП Станции». Блокировка 

Станции снимается, если флаг установлен и подтверждены все ГТП Станции 

(подтверждена последняя ГТП Станции). 

При попадании одной ГТП в два списка, ГТП считается выбранной для установки 

подтверждения, если уставлены оба флага, соответствующие спискам. 

В нижней части формы установки подтверждения отображается поле 

«Комментарий». Комментарий вводится один для всех подтверждаемых ГТП из списков 

выше и отображается в информационном сообщении при наведении на значок подтверждения 
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в информационной панели результатов подтверждения и состояния блокировки объектов (см. 

п. 7.3.8). 

Кнопка [Подтвердить] на форме установки подтверждения активна, если выбрана 

хотя бы одна ГТП на форме. По нажатию кнопки форма подтверждения закрывается, процесс 

установки подтверждения завершается. 

Прекращение процесса установки подтверждения и закрытие формы подтверждения 

выполняется по нажатию кнопки [Отмена]. 

После установки подтверждения отображается протокол подтверждения с 

информацией о ГТП, по которым установлено подтверждение и по которым не установлено 

подтверждение, с указанием причины не установки подтверждения. 

 Снятие подтверждения ГТП за отчетные сутки 

Для того, чтобы снять подтверждение по ГТП необходимо: 

1. Выбрать отчетные сутки, удовлетворяющие условиям активности кнопки 

[Подтвердить] (см. п. 7.10). 

2. Выбрать одну или несколько ГТП в дереве объектов (или родительских объектов). 

3. Нажать на кнопку [Подтвердить] на панели инструментов. 

Если все выбранные ГТП не подтверждены, выполняется установка подтверждения 

(см. п. 7.10.1). 

Если все выбранные ГТП из дерева объектов подтверждены, выполняется снятие 

подтверждения. 

Если выбраны подтвержденные и неподтвержденные ГТП отображается форма 

подтверждения действия (Рисунок 111) с кнопками [Установить подтверждение], [Снять 

подтверждение], [Отмена]. 

По нажатию кнопки [Подтвердить] на форме подтверждения действия выполняется 

процесс установки подтверждения по всем выбранным ГТП (см. п. 7.10.1). 

По нажатию кнопки [Снять подтверждение] на форме подтверждения действия 

выполняется процесс снятия подтверждения по всем выбранным ГТП. 

По нажатию кнопки [Отмена] форма подтверждения закрывается, процесс 

установки/снятия подтверждения прекращается.  

После нажатия на кнопку [Снять подтверждение] на форме подтверждения действия 

или на кнопку [Подтвердить] на панели инструментов отображается форма снятия 

подтверждения (Рисунок 114). 
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Рисунок 114 – Форма запроса на подтверждение снятия подтверждения 

На форме подтверждения снятия подтверждения отображаются следующие списки: 

 «Доступные для снятия подтверждения ГТП». В списке отображаются ГТП, по 

которым возможно снять подтверждение. 

 «Недоступные для снятия подтверждения ГТП (Не установлено 

подтверждение)». В списке отображаются ГТП, с результатов расчетов по 

которым невозможно снять подтверждение, т.к. подтверждения не было 

установлено или уже снято. 

 «Недоступные для снятия подтверждения ГТП (Установлена блокировка 

родительской Станции)». В списке отображаются ГТП, с результатов расчетов 

по которым невозможно снять подтверждение, т.к. на родительские Станции 

этих ГТП установлена расчетная блокировка (выполняется расчет или загрузка 

исходных данных). 

Группы списков могут быть свернуты/развернуты по необходимости. Список не 

отображается, если не содержит ни одного элемента.  

Кнопка [Снять подтверждение] на форме запроса на снятия подтверждения активна, 

если сформирован список «Доступные для снятия подтверждения ГТП». 

Завершение процесса снятия подтверждения выполняется по нажатию кнопки [Снять 

подтверждение]. 

Прекращение процесса снятия подтверждения и закрытие формы снятия 

подтверждения выполняется по нажатию кнопки [Отмена]. 

После снятия подтверждения отображается протокол снятия подтверждения (см. п. 

7.10.3) с информацией о ГТП, по которым подтверждение снято и по которым подтверждения 

не снято, с указанием причины не снятия подтверждения. 

 Протокол подтверждения 

«Протокол подтверждения» отображает таблицу результатов установки и снятия 

подтверждений (Рисунок 115). 
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Рисунок 115 – Протокол подтверждения 

Таблица результатов содержит: 

 объекты, по которым выполнялась установка или снятие подтверждения; 

 статус установки/снятия подтверждения; 

 комментарии. 

ГТП в таблице результатов сгруппированы по следующим спискам: 

 «Подтверждение не установлено». Список отображается в случае, если 

протокол сформирован по результатам установки подтверждения. 

 «Подтверждение не снято». Список отображается в случае, если протокол 

сформирован по результатам снятия подтверждения. 

 «Подтверждение установлено». Список отображается, если протокол 

сформирован по результатам установки подтверждения. 

 «Подтверждение снято». Список отображается, если протокол сформирован по 

результатам снятия подтверждения. 

Статус установки/снятия подтверждения по ГТП отображается в виде подсветки: 

 красная: подтверждение не установлено/не снято; 

 зеленая: подтверждения установлено/снято. 

Для каждой ГТП отображаются следующие комментарии: 

 «Подтверждение установлено», если по соответствующей ГТП успешно 

установлено подтверждение. 

 «Подтверждение снято», если по соответствующей ГТП успешно снято 

подтверждение. 

 «Подтверждение не установлено. <Причина невыполнения установки 

подтверждения>», если по соответствующей ГТП подтверждение не 

установлено. 

 «Подтверждение не снято. <Причина невыполнения снятия 

подтверждения>», если по соответствующей ГТП подтверждение не снято. 

Если пользователь одновременно пытается установить/снять подтверждение по одной 

и той же ГТП (открыты одновременно несколько форм подтверждения /снятия подтверждения 

по одной и той же ГТП и последовательно на каждой из них подтверждается выполнение 

подтверждения), то повторные подтверждения игнорируются: не отображаются записи в 

протоколе подтверждения. 
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7.11 Просмотр истории изменений значений показателей 

«Журнал изменений значений показателей» за отчетные сутки по ГТП или ЕГО 

отображается в текущей вкладке браузера одним из следующих способов: 

 по нажатию кнопки [История изменений] на панели инструментов; 

 по выбору пункта контекстного меню «История изменений». 

Контекстное меню отображается по нажатию правой кнопкой мыши на ячейку 

таблицы, содержащую значение показателя за определенный час (Рисунок 116).  

По пункту «История изменений в новой вкладке» журнал откроется в новой вкладке 

браузера. 

 

Рисунок 116 – Контекстное меню ячейки таблицы 

Работа с журналом изменений значений показателей описана в документе 

«Руководство администратора», п.9.1. 

7.12 Просмотр исходных данных 

По нажатию кнопки [Исходные данные] на странице «Расчетная форма рыночных 

показателей за сутки» открывается страница отображения исходных данных по рыночным 

показателям (см. п. 12).  

При одновременном нажатии клавиши «Ctrl» на клавиатуре и левой кнопки мыши или 

средней кнопки мыши страница исходных данных открывается в новой вкладке браузера. 

7.13 Экспорт расчетной формы в Excel 

Пользователь имеет возможность выгрузить табличную информация по 

рассчитанным показателям объекта, выбранного в дереве объектов, за выбранные отчетные 

сутки/ отчетный месяц. 

Информация по рассчитанным показателям выгружается в файл формата MS Excel. 

Файл экспорта содержит несохраненные изменения значений показателей (при 

экспорте таблицы рыночных показателей за сутки). 

По нажатию кнопки [Экспорт в Excel] инициируется процесс экспорта расчетной 

формы в файл формата Excel (Рисунок 117). 

Кнопка [Экспорт в Excel] отображается на панели инструментов расчетной формы. 
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По нажатию на кнопку [Экспорт в Excel] инициируется процесс экспорта табличной 

информации по рассчитанным показателям в файл формата MS Excel. 

Кнопка [Экспорт в Excel]: 

 отображается всегда; 

 активна, если отображается таблица с рассчитанными показателями; 

 неактивна и недоступна для нажатия, если не отображается таблица с 

рассчитанными показателями. 

Файл экспорта состоит из 1 страницы с информацией о рассчитанных показателях. 

Содержит табличную информацию по рассчитанным показателям на выбранные отчетные 

сутки с учетом всех наложенных фильтров. Несохраненные изменения значений показателей 

также выгружаются. Значения показателей в файле аналогичны показателям на расчетной 

области. 

 

Рисунок 117 – Пример экспорта расчетной формы в файл MS Excel 
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8 Модуль «Рыночные показатели». «Расчетная форма 

рыночных показателей за месяц» 

8.1 Страница «Расчетная форма рыночных показателей за месяц» 

Страница «Расчетная форма рыночных показателей за месяц» (Рисунок 118) 

содержит: 

 Панель инструментов; 

 Панель навигации; 

 Рабочую область; 

 Панель отображения протоколов. 

 

Рисунок 118 – Страница «Расчетная форма рыночных показателей за месяц» 

Страница доступна для просмотра любому пользователю ПК «Мониторинг 

готовности». При этом результаты расчета отображаются только по тем объектам, которые 

относятся к Предприятию пользователя. 

8.2 Панель инструментов 

В верхней части страницы «Расчетная форма рыночных показателей за месяц» 

отображается панель инструментов (Рисунок 119). 
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Рисунок 119 – Панель инструментов на странице «Расчетная форма рыночных показателей за месяц» 

Панель инструментов содержит следующие кнопки: 

 [Рассчитать] – по нажатию на кнопку запускается процесс расчета рыночных 

показателей и загрузки исходных данных по выбранным объектам за выбранные 

отчетные сутки (см.п.8.6.1); 

 [Проверить] – по нажатию на кнопку запускается проверка рыночных 

показателей на наличие критических ошибок и предупреждений по выбранным 

объектам за выбранные отчетные сутки (см. п. 8.7); 

 [Проверить все] – по нажатию на кнопку запускается проверка рыночных 

показателей на наличие критических ошибок и предупреждений по всем 

объектам дерева за выбранные отчетные сутки (см. п. 8.7); 

 [Сравнить] – по нажатию на кнопку запускается процесс сравнения 

рассчитанных показателей с данными, загруженными с сайта Балансирующего 

рынка по выбранным объектам за выбранные отчетные сутки (см. п. 8.8); 

  [История изменений] – по нажатию на кнопку осуществляется переход в журнал 

изменений значений показателей (см. п. 8.9); 

 [Исходные данные] – по нажатию на кнопку осуществляется переход на 

страницу исходных данных (см. п. 12); 

 [Экспорт в Excel] – по нажатию на кнопку табличная информация по 

рассчитанным значениям показателей выгружается в файл формата Excel (см. 

п.8.11). 

8.3 Панель навигации 

Отличия от панели навигации страницы «Расчетная форма рыночных показателей за 

сутки»: 

 отсутствуют следующие элементы: 

 кнопка перехода на страницу журнала подтверждения результатов 

расчета ; 

 кнопка перехода на страницу «Состояние расчетных данных» ; 

 поле отображения/скрытия панели поиска объекта в дереве ; 

 поле установки фильтра по уровням иерархии объектов, отображаемых в 

дереве  (см. п.7.3.6); 
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 поле для выбора отчетного периода позволяет выбрать отчетный месяц 

 (см. п.7.3.1); 

 в дереве объектов отображается только уровень Филиалов. 

В остальном описание данного раздела аналогично описанию для страницы 

«Расчетная форма рыночных показателей за сутки» (см. п. 7.3) 

 Выбор отчетного месяца 

Выбор отчетного месяца осуществляется одним из следующих способов: 

 по нажатию левой кнопкой мыши в поле выбора. В открывшемся компоненте 

даты (Рисунок 120) указывается (выбирается) месяц и год;  

 по нажатию левой кнопкой мыши кнопки  в поле даты автоматически 

выбирается месяц, следующий за отчетным; 

 по нажатию левой кнопкой мыши кнопки  в поле даты автоматически 

выбирается месяц, предыдущий относительно отчетного. 

 

Рисунок 120 – Выбор отчетного месяца 

После выбора месяца обновляется дерево объектов по данным из НСИ, действующим 

на выбранную дату, и обновляется рабочая область расчетной формы. 

 Открытие копии расчетной формы в новой вкладке 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (п. 7.3.2). 

 Переход на страницу «Состояние расчетных данных рыночных 

показателей» по выбранному месяцу 

Переход выполняется: 

 по нажатию на кнопку  на странице «Расчетная форма рыночных 

показателей за сутки»; 

 при переходе со стартовой страницы по пункту контекстного меню 

«Подробнее». Контекстное меню отображается по нажатию правой кнопкой 

мыши на ячейку индикации состояния расчетов модуля «Рыночные показатели» 

за сутки. 
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На странице «Состояние расчетных данных рыночных показателей» (Рисунок 121) 

отображается информация о подтверждении расчетов по рыночным показателям за 

выбранный месяц посуточно.  

 

Рисунок 121 – Страница «Состояние расчетных данных рыночных показателей» 

Верхняя часть страницы содержит: 

 вкладку «За сутки» - страница состояния расчетных данных рыночных 

показателей за сутки (подробнее п. 7.3.4); 

 вкладку «За месяц», по нажатию на которую осуществляется переход на 

страницу состояния расчетных данных рыночных показателей за месяц.  

 поле выбора даты «Отчетный месяц» (Рисунок 120).  

 

Рисунок 122 – Поле выбора значения отчетного месяца  

Основная часть страницы содержит таблицу подтверждений результатов расчетов по 

Филиалу. После изменения отчетного месяца данные в таблице автоматически обновляются. 

Заголовок таблицы отображает следующие поля: 

 «Филиал». В ячейках столбца отображаются наименования Филиалов, по 

которым детализируется состояние расчетных данных. 

 «1,2….30,31» - перечень столбцов с датой отчетного месяца. В ячейках столбца 

отображаются значки индикации состояния подтверждения расчетов по 

рыночным показателям. В поле отображается один из следующих вариантов 

индикации: 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 145 из 

355 
 

 «✔», если установлены подтверждения по всем ГТП Филиала; 

 «Х», если не установлено подтверждение хотя бы по одной ГТП Филиала; 

 Поиск объекта в дереве 

Функция поиска объектов в дереве объектов на странице «Расчетная форма рыночных 

показателей за месяц» отсутствует. 

 Выбор объектов, отображаемых в дереве 

Функция выбора объектов, отображаемых в дереве объектов, на странице «Расчетная 

форма рыночных показателей за месяц» отсутствует. 

 Дерево объектов 

Дерево объектов заполнено данными из НСИ, действующими на выбранную дату в 

поле «Отчетный месяц» на панели навигации. 

Информация в дереве отображается согласно следующим уровням иерархии: 

 корневой элемент «ПАО «РусГидро»; 

 филиалы; 

Дерево содержит: 

 уровень Исполнительного Аппарата ПАО «РусГидро». Обозначается 

пиктограммой ; 

 уровень Филиалов из справочника «Предприятия». Обозначается пиктограммой 

; 

Исполнительный Аппарат ПАО «РусГидро» и Филиалы также называют 

Предприятиями. 

При работе с деревом объектов пользователь может осуществить множественное 

выделение по «Ctrl».  

 Панель подтверждения результатов расчета и состояния блокировки 

объектов 

Панель подтверждения результатов расчета и состояния блокировки объектов 

обновляется автоматически при обновлении дерева объектов и содержит таблицу со столбцом 

Блокировка ( ). 

В столбце «Блокировка » отображается состояние расчетной блокировки по 

Филиалу за выбранный отчетный месяц. Пользовательская блокировка на странице 

«Расчетная форма рыночных показателей за месяц» недоступна. 

Правила заполнения ячеек столбца «Блокировка » для элементов дерева уровня 

Филиала (Рисунок 123): 

 ячейка заполнена значком «Калькулятор»  – на Филиал установлена 

расчетная блокировка выполняется загрузка данных или выполняется расчет); 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 146 из 

355 
 

 ячейка пуста –Филиал не заблокирована. 

 

Рисунок 123 – Пример заполнения столбца «Блокировка» в панели подтверждения результатов расчета 

При наведении курсором мыши на значок «Калькулятор» отображается 

информационное сообщение о расчетной блокировке (Рисунок 124). 

 

Рисунок 124 – Информационное сообщение о расчетной блокировке 

Информационное сообщение содержит: 

 текст «Выполнение расчета»; 

 ФИО пользователя; 

 Предприятие пользователя; 

 дату и время начала расчета. 

8.4 Рабочая область 

Рабочая область содержит следующие элементы (Рисунок 125): 

 наименование рабочей области; 

 сообщение об отсутствии исходных данных для проведения расчета; 

 индикатор выполнения пересчета зависимых показателей; 
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 параметр фильтрации «Группа»; 

 кнопку выбора отображаемых показателей (фильтр) ; 

 кнопку сравнения показателей с данными, загруженными с сайта 

Балансирующего рынка ; 

 информационное сообщение о выполнении расчета на текущей форме, если 

установлена расчетная блокировка; 

 информационное сообщение о последнем изменении, выполненном на 

расчетной форме; 

 таблицу значений рыночных показателей. 

 

Рисунок 125 – Рабочая область страницы «Расчетная форма рыночных показателей за месяц» 

Наименование рабочей области отображает наименование объекта, выделенного в 

дереве объектов - ПАО «РусГидро» или Филиала. 

Информационное сообщение о расчетной блокировке текущей расчетной формы 

содержит значок , текст «Выполнение расчета», ФИО пользователя и Предприятие 

пользователя, установившего блокировку, и дату блокировки, включая время (Рисунок 126). 

 

Рисунок 126 – Сообщение о блокировке в рабочей области на расчетной форме 

Информационное сообщение о последнем изменении, выполненном на расчетной 

форме содержит ФИО пользователя и Предприятие пользователя, выполнившего изменение, 

и дату изменения, включая время (Рисунок 127). 

Сообщение отображается если выполнено одно из действий: 

 расчет/пересчет показателей, инициированный пользователем; 

 автоматический расчет/пересчет значений показателей по расписанию; 

 модификация расчетной формы (системой) при изменении справочника 

показателей, НСИ. 
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Рисунок 127 - Сообщение о последнем изменении на расчетной форме 

Информационное сообщение об отсутствии исходных данных содержит текст 

«Исходные данные для выполнения расчета не загружены», в случае, если исходные данные 

не получены по всем системам. 

Информационное сообщение об отсутствии исходных данных содержит текст 

«Загружены не все данные для выполнения расчета», в случае, если исходные данные не 

получены не по всем системам.  

При наведении курсора на область сообщения «Загружены не все данные для 

выполнения расчета» отображается всплывающая подсказка, содержащая список 

наименований Cтанций, по которым данные не получены. 

Над таблицей значений показателей, справа от названия выбранного объекта, 

отображается кнопка блока фильтрации (выделено красным) и кнопки изменения режима 

отображения сравнения значений с сайтом Балансирующего рынка (Рисунок 128).  

 

Рисунок 128 – Кнопка отображения блока фильтрации и кнопки сравнения значений с сайтом 

Балансирующего рынка 

При выборе группы в поле «Группа» в таблице скрываются все показатели, которые 

не относятся к выбранной группе. Если выбрать значение «Все», то в таблице будут 

отображены все показатели, соответствующие типу выбранного в дереве объекта. Подробнее 

о настройке групп показателей готовности можно посмотреть в документе «Руководство 

администратора», п.7.2. 

Дополнительный выбор показателей производится по кнопке  (Рисунок 129). В 

списке отображаются показатели, принадлежащие выбранной группе. По умолчанию все 

показатели в списке выбраны.  
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Рисунок 129 – Выбор списка показателей для фильтрации на расчетной форме 

Описание кнопки изменения режима отображения сравнения значений с сайтом 

Балансирующего рынка содержится в п.8.8.3. 

Таблица значений рыночных показателей отображает значения показателей для 

выбранного объекта по отчетному месяцу (Рисунок 130). 

 

Рисунок 130 – Таблица значений рыночных показателей за месяц  

Первая строка таблицы содержит номера отображаемых показателей согласно 

алгоритму видимости, настроенному для отчетного месяца. Алгоритм видимости 

настраивается для рыночных показателей из справочника «Показатели» для модуля 

«Рыночные показатели» за месяц. Подробнее о настройке алгоритма видимости для 

показателей можно посмотреть в документе «Руководство администратора», п.7.3. 

Вторая строка содержит наименования рыночных показателей из справочника 

«Показатели» для модуля «Рыночные показатели». При наведении на наименование 

показателя отображается сообщение с полным наименованием показателя.  

Первый столбец содержит наименование выбранного в дереве объектов Филиала, для 

которого имеются рассчитанные значения показателей.  

Значения показателей обновляются в таблице в следующих случаях: 

 при выделении объектов в дереве объектов; 

 после завершения расчета или пересчета показателей; 

 при изменении отчетного месяца. 
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Обновление таблицы значений показателей не осуществляется при множественном 

выделении объектов в дереве объектов. 

В таблице значений рыночных показателей отображаются значения показателей по 

ГТП с дискретностью «Месячный» в справочнике «Показатели». 

Если за выбранные отчетный месяц не выполнен первичный расчет, таблица значений 

показателей не отображается. 

Если расчет показателя невозможен или показатель рассчитан с ошибкой (в том числе 

зависимый показатель), то результатом расчета является «0» и соответствующая ячейка 

подсвечивается светло-красным цветом (Рисунок 131). При наведении указателя мыши на 

ячейку с таким показателем отображается всплывающая подсказка с текстом ошибки, которая 

возникла при расчете.  

Система формирует протокол (см. п.8.6.4) с указанием причин, которые вызвали сбой 

в расчете. 

 

Рисунок 131 – Подсветка ячеек в случае, если рассчитать показатель невозможно или показатель 

рассчитан с ошибкой 

Если в процессе выполнения автоматического пересчета пользователь закрыл вкладку 

браузера с расчетной формой, с которой был запущен процесс автоматического пересчета, то 

процесс автоматического пересчета не прерывается. 

Настройка скрытия строк для показателей в таблице показателей на расчетной форме 

определяются в алгоритме видимости. Подробнее о настройке алгоритма видимости для 

показателей можно посмотреть в документе «Руководство администратора», п.7.3. 

Дополнительное подсвечивание цветом, а также применяемые стили отображения 

значений показателей в таблице показателей на расчетной форме определяются в алгоритме 

отображения. Подробнее о настройке алгоритма отображения для показателей можно 

посмотреть в документе «Руководство администратора», п.7.4. 

8.5 Панель отображения протоколов 

Панель содержит следующие вкладки (протоколы): 

 Расчет (см. п. 8.6.4); 

 Проверка (см. п.8.7.1); 

 Сравнение (см. п.8.8.4); 

 Загрузка данных (см. п.8.6.2.1); 

 Видимость (см. п.8.6.5); 
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 Отображение (см. п.8.6.6). 

В остальном описание данного раздела аналогично описанию для страницы 

«Расчетная форма рыночных показателей за сутки» (п. 7.5) 

 Установка и снятие расчетной блокировки 

Расчетная блокировка устанавливается во время выполнения расчета/пересчета 

показателей (полного, частичного) и во время загрузки исходных данных. 

Расчетная блокировка устанавливается: 

 по родительским станциям всех ГТП, по которым выполняется расчет рыночных 

показателей за месяц; 

 по станциям, по которым выполняется загрузка исходных данных рыночных 

показателей за месяц. 

В момент выполнения расчета/загрузки на Странице управления блокировками 

добавляется запись о расчетной блокировке: 

 по каждой родительской станции всех ГТП, по которым выполняется расчет 

рыночных показателей за месяц; 

 по каждой станции, по которой выполняется загрузка исходных данных 

рыночных показателей за месяц. 

Расчетные блокировки, установленные одновременно при расчете или загрузке 

исходных данных рыночных показателей за месяц, являются связанными. 

По окончании выполнения расчета записи о расчетной блокировке и всем связанным 

расчетным блокировкам на странице управлениями блокировками, добавленные в процессе 

выполнения расчета/загрузки, автоматически удаляются. 

Признак установки расчетной блокировки отображается: 

 пиктограммой « » в ячейке столбца «Блокировки» на панели навигации 

(дерево объектов). 

 информационным сообщением в рабочей области расчетной формы. 

Пиктограмма « » в ячейке столбца «Блокировки» отображается в строках, 

соответствующих родительскому предприятию станциям рассчитываемых ГТП. 

Информационное сообщение о расчетной блокировке отображается в следующих 

случаях: 

 при наведении на пиктограмму « » ячейки столбца «Блокировки»; 

 над таблицей показателей в рабочей области расчетной формы (Рисунок 132). 

Информационное сообщение о расчетной блокировке содержит текст: [Выполнение 

расчета <ФИО пользователя> <Предприятие пользователя, инициировавшего расчет> <дата и 

время начала расчета>]. 
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Рисунок 132 –Информационное сообщение о расчетной блокировке 

При снятии расчетной блокировки за месяц прерываются следующие операции: 

 расчет показателей (отменяется); 

 полный или частичный пересчет показателей (отменяется); 

 загрузка исходных данных (прерывается). 

Расчет выполняется либо по всем выбранным предприятиям за выбранный месяц, 

либо не выполняется (если часть показателей рассчитаны и расчет был прерван, рассчитанные 

до прерывания значения показателей не сохраняются). 

При снятии расчетной блокировки по станции за месяц снимаются все расчетные 

блокировки, связанные с текущей расчетной блокировкой (снимаются все расчетные 

блокировки со всех станций выбранного предприятия). 

Принудительное снятие расчетных блокировок (прерывание процесса расчета и 

загрузки данных) происходит в следующих случаях: 

 при обновлении НСИ; 

 при изменении справочника показателей; 

 при ручном снятии расчетной блокировки со страницы управления 

блокировками. 

После принудительного снятия расчетных блокировок: 

 на странице управления блокировками удаляются соответствующие записи; 

 обновляется информация на расчетных формах и страницах исходных данных, 

открытых за месяц, по которым были сняты расчетные блокировки, у 

пользователя, чьи блокировки были сняты (даже если сняты не все расчетные 

блокировки за месяц): 

 обновляется дерево объектов (пропадают соответствующие пиктограммы 

« » в столбце «Блокировки»); 

 удаляются соответствующие записи о расчетных блокировках над 

таблицей значений показателей и в рабочей области на странице 

исходных данных; 

 закрываются формы подтверждения (все, независимо от того, были ли 

среди выбранных предприятий те, по станциям которых принудительно 

сняты блокировки); 

 отображается протокол расчета/загрузки (см. п.8.6.4 и п.8.6.2.1); 

 отображается информационная панель сообщений (синяя шторка), 

содержащая причину снятия блокировки: 

«Страница обновлена в связи с изменением справочника «Показатели» пользователем 

<ФИО пользователя, Предприятие пользователя, инициировавшего изменение справочника 

показателей> <дата и время изменения справочника показателей>. Расчет прерван. Данные 

не скорректированы». 
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«Страница обновлена в связи с обновлением НСИ пользователем <ФИО 

пользователя, Предприятие пользователя, инициировавшего обновление НСИ> <дата и 

время обновления НСИ>. Расчет прерван. Данные не скорректированы». 

«Страница обновлена в связи с принудительным снятием блокировки пользователем 

<ФИО пользователя, Предприятие пользователя, снявшего блокировку со страницы 

управления блокировками> <дата и время принудительного снятия блокировки>. Расчет 

прерван. Данные не скорректированы». 

8.6 Расчет рыночных показателей 

Расчет показателей – определение значений показателей по заданным алгоритмам 

расчета. 

Пересчет показателей – расчет показателей, которые уже были рассчитаны ранее. 

Запуск расчета/пересчета рыночных показателей с дискретностью «Месячный» 

осуществляется только на Расчетной форме рыночных показателей за месяц по нажатию 

кнопки [Рассчитать]. 

Запуск расчета возможен по нескольким объектам, выбранным в дереве объектов. 

Для корректного расчета рыночных показателей за месяц необходимо предварительно 

рассчитать все сутки месяца. 

По нажатию кнопки [Рассчитать] выполняется запуск расчета/пересчета рыночных 

показателей на расчетной форме. Расчет показателей ГТП возможен с предварительной 

загрузкой исходных данных.  

Кнопка [Рассчитать] доступна для нажатия при одновременном выполнении 

следующих условий (при невыполнении хотя бы одного условия кнопка отображается на 

панели инструментов, но является неактивной) 

 не выбран хотя бы один элемент в дереве объектов; 

 пользователь наделен правом «Редактирование результатов расчета». 

 поле «Отчетный месяц» выбран месяц, меньше текущего. 

 На все станции хотя бы одного Филиала из выбранных не установлена расчетная 

или пользовательская блокировка другим пользователем. 

 Запуск расчета/пересчета показателей  

Для запуска расчета или полного пересчета рыночных показателей ГТП необходимо: 

1. Выбрать отчетный месяц, удовлетворяющий условиям активности кнопки 

[Рассчитать] (см. п.8.6). 

2. Выбрать в дереве объектов один или несколько Филиалов для расчета. 

3. Нажать на кнопку [Рассчитать]. 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] отображается форма подтверждения расчета с 

загрузкой исходных данных (Рисунок 133). 

На форме подтверждения расчета отображаются следующие поля: 
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Рисунок 133 – Форма подтверждения расчета с загрузкой исходных данных 

В области запуска загрузки исходных данных» отображаются следующие элементы: 

 флаг «Загрузить данные из всех систем». Предназначен для установки или 

снятия флагов всех систем: 

 флаг принимает значение «установлен», если в группе флагов для выбора 

систем установлены все флаги; 

 флаг принимает значение «частично установлен», если в группе флагов 

для выбора систем установлен хотя бы один флаг; 

 флаг принимает значение «не установлен», если в группе флагов для 

выбора систем не установлен ни один флаг; 

 при установке флага в группе для выбора систем все флаги принимают 

значение «установлен»; 

 при снятии флага в группе для выбора систем все флаги принимают 

значение «не установлен»; 

 если флаг находится в состоянии «частично установлен», при следующем 

нажатии флаг принимает значение «не установлен», все флаги в группе 

флагов для выбора систем принимают значение «не установлен». 

 При смене состояния с состояния «частично установлен» (следующем 

нажатии) различное поведение в разных браузерах: 

 в Internet Explorer головной и дочерние флаги принимают значение 

«не установлен»; 

 в Google Chrome головной и дочерние флаги принимают значение 

«установлен». 
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 группа флагов для выбора систем, из которых необходимо получить исходные 

данные. При открытии формы отмечены системы, по которым за выбранный 

отчетный месяц, хотя бы для одной Станции, входящей в выбранный Филиал, 

исходные данные не получены. Список флагов: 

 СДК – для получения данных из ПАК «MODES-Centre» модуль СДК; 

 Сайт БР – для получения данных с «Сайта Балансирующего рынка». 

 флаг «Загрузить только недостающие исходные данные». Предназначен для 

загрузки исходных данных, которые не были получены: 

 при открытии формы флаг принимает значение – «установлен», в случае 

если установлен хотя бы один флаг в блоке выбора систем, т.е. хотя бы по 

одной из выбранных станций на выбранный отчетный месяц исходные 

данные не загружались, либо загружались, но не получены. Свойства 

флага: 

 снятие флага доступно; 

 если флаг установлен, в табличном блоке подсвечиваются 

пересечения строк, соответствующие внешней системе и станции, для 

которых исходные данные не получены; 

 при открытии формы флаг принимает значение «не установлен», в случае 

если не установлен ни один флаг в блоке выбора систем, т.е. по всем 

станциям из табличного блока исходные данные получены успешно. 

Свойство флага: 

 установка флага блокируется; 

 если флаг не установлен, в табличном блоке по выбранным отчетным 

суткам подсвечиваются пересечения строк, соответствующие 

выбранной внешней системе и выбранной станции, независимо от 

полученных исходных данных. 

 флаг становится не активен для установки или снятия если в группе 

флагов для выбора систем, из которых необходимо получить 

исходные данные не установлен ни один флаг. 

Исходные данные не получены, если: 

 не была инициирована загрузка исходных данных; 

 исходные данные загружались, но не были получены, в следующих 

случаях: 

 в процессе загрузки возникла критическая ошибка, делающая 

невозможным дальнейший процесс получения данных. Например, 

ошибка связи с системой; 

 загрузка была прервана пользователем, и на момент прерывания 

данные еще не были получены; 

 превышен таймаут ожидания ответа внешней системы; 

Исходные данные получены успешно, если при загрузке внешняя система 

вернула положительный ответ с данными, при этом данные могут быть 

пустыми. 
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 Табличный блок отображения исходных данных содержит: 

 столбцы с наименованиями внешних систем. Соответствуют системам в 

блоке выбора систем для загрузки данных; 

 строки с наименованием выбранных Станций, отсортированные по 

алфавиту. Список станций формируется на основании проверки перед 

отображением формы; 

 значки в ячейках таблицы, отображающие состояние загруженных 

данных на отчетный месяц: 

 – исходные данные получены успешно; 

 – исходные данные не получены. 

 подсветка желто-оранжевого цвета: 

 выделяет названия доступных для загрузки данных 

(незаблокированных) Станций и внешних систем, которые будут 

участвовать в загрузке исходных данных; 

 выделяет пересечения выбранных станций и выбранных внешних 

систем, которые определяют пару «Станция - система», по которым 

будет производиться загрузка данных; 

 если данные не умещаются по высоте, отображается вертикальная полоса 

прокрутки. 

 флаг «Отображать только станции с недостающими исходными данными» 

меняет состояние в зависимости от состояния флага «Загрузить только 

недостающие исходные данные». Флаг влияет только на отображение строк в 

таблице. При отборе станций для выполнения загрузки положение данного 

флага не учитывается. 

Состояние флага, если флаг «Загрузить только недостающие исходные данные» 

установлен: 

 принимает значение «Отображать только станции с недостающими 

исходными данными»; 

 по умолчанию флаг не установлен: 

 если флаг установлен, в табличном блоке отображаются строки с 

наименованиями станций, по которым исходные данные не получены; 

 если флаг не установлен, в табличном блоке отображаются все строки с 

наименованиями выбранных станций, независимо от состояния 

полученных исходных данных. 

 Состояние флага, если флаг «Загрузить только недостающие исходные 

данные» не установлен: 

 по умолчанию флаг не установлен: 

 если флаг установлен, в табличном блоке отображаются строки с 

наименованиями станций, по которым исходные данные не 

получены; 
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 если флаг не установлен, в табличном блоке отображаются все строки 

с наименованиями выбранных станций, независимо от состояния 

полученных исходных данных. 

Если в группе флагов для выбора систем, из которых необходимо получить 

исходные данные не установлен ни один флаг – то флаг «Отображать 

только станции с недостающими исходными данными» становится 

недоступным для установки или снятия. 

Загрузка исходных данных осуществляется согласно выделенным подсветкой желто-

оранжевого цвета пересечениям выбранных Станций и выбранных внешних систем, 

отображаемым в табличном блоке области подтверждения загрузки. 

Отмена процесса расчета/пересчета и закрытие формы подтверждения выполняется 

по нажатию кнопки [Отмена]. 

 Загрузка исходных данных 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] на форме подтверждения закрывается форма 

подтверждения и запускается выполнение загрузки исходных данных по всем Филиалам по 

всем выбранным системам. Загрузка исходных данных не осуществляется, если не выбрана ни 

одна система на форме подтверждения. 

Если загрузка осуществляется, во время загрузки на расчетной форме отображается 

окно прерывания загрузки (Рисунок 134). 

На форме прерывания загрузки исходных данных отображаются следующие 

элементы: 

 информационное сообщение, описывающих состояние процесса: «Загрузка 

данных» (в процессе загрузки данных) или «Прерывание загрузки данных» 

(после нажатия кнопки [Прервать] до закрытия формы); 

 список внешних систем, по которым выполняется загрузка исходных данных. 

Справа от наименования системы после окончания или ошибки загрузки 

отображается время выполнения загрузки. Слева от наименования системы 

отображается один из следующих индикаторов состояния загрузки из этой 

системы: 

 « » – загрузка выполнена успешно; 

 « » – загрузка не выполнена (возникли критичные ошибки); 

 «!» – загрузка выполнена частично или выполнена с некритичными 

предупреждениями; 

 « » – загрузка выполняется. 

 кнопка [Прервать]. По нажатию на кнопку [Прервать] загрузка прерывается. 

Данные, которые загрузились до прерывания, сохраняются. Выполнение расчета 

останавливается (расчет не выполняется). 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 158 из 

355 
 

 

Рисунок 134 – Форма прерывания загрузки исходных данных 

После окончания загрузки по всем внешним системам (успешно или ошибочно) или 

прерывания загрузки исходных данных форма прерывания закрывается, отображается 

протокол загрузки исходных данных (см. п.8.6.2.1). 

Если во время выполнения загрузки исходных данных закрывается вкладка, с которой 

запущена загрузка, загрузка данных продолжится, данные сохранятся, но расчет показателей 

не будет запущен. 

8.6.2.1 Протокол загрузки 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (п. 7.6.2.1). 

 Выполнение расчета/пересчета показателей 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] запускается расчет рыночных показателей по 

ГТП (выполняется расчет/пересчет рыночных показателей ГТП), если в дереве объектов 

выбран хотя бы один Филиал. При этом выбранными считаются все его дочерние ГТП.  

После выполнения полного первичного расчета или полного пересчета выполняется 

проверка рыночных показателей на наличие критических ошибок и предупреждений (п. 8.7). 

После выполнения расчета с проверкой отображается протокол расчета и протокол проверки, 

активен протокол расчета. 

После выполнения полного первичного расчета или полного пересчета выполняется 

сравнение части рыночных показателей со значениями, загруженными с сайта 

Балансирующего рынка (п.8.8). 

При первичном/повторном/частичном выполнении расчета показателей 

устанавливается расчетная блокировка. 

Причины невыполнения расчета: 

 по выбранной ГТП запущен расчет, загрузка или расчет с загрузкой другим 

пользователем или текущим пользователем в другой вкладке браузера. Текст 

причины невыполнения расчета содержит слова «Установлена расчетная 

блокировка», ФИО и Предприятие пользователя, выполняющего 

расчет\загрузку, включая время. 

Пример: «Расчет не выполнен. Установлена расчетная блокировка: Иванов Иван 

Иванович, Жигулевская ГЭС, 06.03.2017 14:33». 
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Причины невыполнения расчета по ГТП отображаются в соответствующем 

информационном сообщении.  

Если в процессе выполнения расчета возникли системные ошибки, то протокол не 

отображается, расчет отменяется, отображается информационная панель с текстом системной 

ошибки (красная шторка). Текст системной ошибки зависит от типа ошибки. 

Если процесс выполнения расчета был прерван системой вследствие: 

 обновления НСИ; 

 изменения справочника показателей; 

 снятия расчетной блокировки на странице управления блокировками. 

 Страница обновляется, отображается информационное сообщение с 

предупреждением, которое содержит причину прерывания, а также текст 

«Расчет прерван. Данные не скорректированы».  

Если процесс выполнения расчета был прерван вследствие снятия расчетной 

блокировки пользователем со страницы управления блокировками, текст «Расчет прерван 

пользователем. Данные не скорректированы», ФИО и Предприятие пользователя, снявшего 

расчетную блокировку, включая время, и список объектов, которые не были рассчитаны. 

Если процесс выполнения расчета был отменен пользователем по кнопке [Отменить] 

на форме прерывания выполнения расчета, то отображается информационное сообщение с 

предупреждением «Расчет отменен пользователем. Данные не скорректированы». 

Форма прерывания выполнения расчетов отображается отдельным модальным окном 

на расчетной форме, с которой был запущен расчет (Рисунок 135). Форма отображается во 

время выполнения расчетов, сохранения результатов расчетов в базу и выполнения отмены 

расчетов. Форма закрывается автоматически после окончания процесса сохранения 

результатов или отмены расчета. 

 

Рисунок 135 – Форма прерывания выполнения расчета 

На форме прерывания выполнения расчетов расположены следующие элементы: 

 Значок-индикатор процесса выполнения расчетов (динамический). 

 Текстовое поле, описывающее состояние процесса выполнения расчетов. Поле 

отображает одно из следующих значений: 

 «Выполнение расчета...». Текст отображается во время расчета значений 

показателей. 

 «Сохранение результатов...». Текст отображается после выполнения 

расчета значений всех показателей, при сохранении значений в базу 

данных. 
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 «Прерывание расчета...». Текст отображается при выполнении отмены 

расчетов, после нажатия кнопки [Отменить]. 

 Кнопка [Отменить]. Кнопка отображается на форме всегда. Кнопка активна при 

выполнении расчетов. Кнопка не активна при сохранении расчетов и 

выполнении отмены расчетов. 

 Протокол расчета 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (см. п. 7.6.1.4).  

 Протокол расчета алгоритма видимости 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (см. п. 7.6.1.5, п. 7.6.1.4).  

 Протокол расчета алгоритма отображения 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (см. п. 7.6.1.6, п. 7.6.1.4).  

 Пересчет выбранных показателей 

Пересчет выбранных показателей осуществляется в таблице значений рыночных 

показателей на расчетной форме. Пользователь может выбрать: 

 область ячеек показателей, удерживая и передвигая курсор мыши по ячейкам 

показателей; 

 всю строку или весь столбец таблицы: 

 по нажатию на порядковый номер показателя в таблице значений показателей 

(на ячейку первой строки) автоматически выделяются все ячейки таблицы, 

соответствующие выделенному показателю (выделяется весь столбец таблицы); 

 по нажатию на название ГТП в таблице значений показателей (на ячейку первого 

столбца) автоматически выделяются все ячейки таблицы, соответствующие 

выделенной ГТП (выделяется вся строка таблицы). 

По нажатию правой кнопкой мыши на выделенную область таблицы отображается 

контекстное меню, содержащее пункт [Пересчитать]. 

Пересчет запускается только по тем показателям, которые соответствуют 

выделенным ячейкам таблицы значений показателей. 

При выполнении пересчета выбранных показателей автоматически пересчитываются 

показатели, зависимые от выделенных показателей, по часам, соответствующим выделенным 

ячейкам таблицы значений показателей. 

Пересчет зависимых показателей не осуществляется, если родительский показатель 

не рассчитан или рассчитан с ошибкой (подсвечен красным). 

По нажатию правой кнопкой мыши на выделенную область таблицы отображается 

контекстное меню, содержащее пункт [Пересчитать] (Рисунок 136). 
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Рисунок 136 – Контекстное меню в таблице значений показателей с пунктом [Пересчитать] 

По нажатию на пункт [Пересчитать] запускается пересчет выбранных показателей. На 

время пересчета выбранных показателей отображается форма прерывания пересчета (Рисунок 

137). 

 

Рисунок 137 – Форма прерывания пересчета показателей 

По нажатию на кнопку [Отменить»] на форме прерывания пересчета пересчет 

отменяется, значения не пересчитываются, форма прерывания закрывается. 

Если в процессе выполнения пересчета пользователь закрыл вкладку браузера с 

расчетной формой по показателям, с которой был запущен процесс пересчета, то процесс 

пересчета выбранных показателей не прерывается: по окончанию пересчета значения 

пересчитанных показателей сохраняются. 

После окончания пересчета выбранных показателей или прерывания пересчета, 

форма прерывания пересчета закрывается, отображается протокол расчета (см п.7.6.1.4). 

8.7 Проверка рыночных показателей 

Алгоритм проверки осуществляет проверку результатов расчета (значений 

рассчитанных показателей) на наличие предупреждений и критических ошибок. 

Алгоритм проверки задается для каждого показателя в справочнике показателей. 

Алгоритм проверки запускается: 

 автоматически после полного расчета показателей (первичного, повторного); 

 вручную. 

При выполнении проверки результатов расчетов показателей по Филиалу за 

выбранный отчетный месяц Система для всех показателей каждой дочерней ГТП (в 

соответствии со схемой обхода графа зависимости показателей) запускает алгоритмы 

проверки. Если алгоритм проверки показателя не задан, показатель не проверяется. 

Работа со справочником показателей описана в документе «Руководство 

администратора», п.7.1.1. 
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Кнопки [Проверить] и [Проверить все] (Рисунок 138) доступны для нажатия при 

одновременном выполнении следующих условий (при невыполнении хотя бы одного условия 

кнопки отображаются на панели инструментов, но являются не активными): 

 пользователь обладает хотя бы одним правом из следующих: 

 «Редактирование результатов расчета»; 

 «Проверка результатов расчета»; 

 в поле «Отчетный месяц» выбран месяц меньше текущего. 

 в дереве объектов выбран один или несколько элементов. 

 на хотя бы один объект из выбранных не установлена расчетная блокировка. 

 

Рисунок 138 – Кнопки [Проверить] и [Проверить все] на панели инструментов 

По нажатию на кнопку [Проверить] запускается проверка результатов расчета 

значений показателей объектов, выбранных в дереве объектов. 

По нажатию на кнопку [Проверить все] запускается проверка результатов расчета 

значений показателей всех объектов дерева объектов.  

При выполнении проверки по ПАО «РусГидро» выполняется проверка по дочерним 

ГТП всех Филиалов. 

Алгоритм проверки не запускается для нерассчитанных показателей, показателей, 

рассчитанных с ошибками (подсвеченные красным), и всех их зависимых показателей. Такие 

показатели автоматически содержат критические ошибки. 

Если на родительскую станцию ГТП установлена расчетная блокировка, выполняется 

проверка последних сохраненных результатов расчетов. 

На время проверки не устанавливается расчетная блокировка станции. Расчетная 

блокировка, установленная во время расчета, не распространяется на автоматическую 

проверку после расчета. 

Проверка показателей запускается по значениям, которые были отображены в таблице 

на момент запуска проверки. При редактировании значений показателей (например, в 

соседней вкладке) по объекту, по которому осуществляется проверка, реакция системы не 

определена (действия пользователя остаются на совести пользователя). 

Проверка запускается только по показателям, отображаемым на расчетной форме 

(проверка не запускается по показателям, которые скрыты алгоритмом видимости). 

Во время выполнения проверки результатов расчета проверка не прерывается 

системой вследствие: 

 обновления НСИ; 

 изменения справочника показателей. 

Если запущена проверка нескольких объектов, или проверка всех объектов по 

нажатию кнопки [Проверить все], в это время другой пользователь (или тот же в соседней 
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вкладке) запускает расчет, загрузку или расчет с загрузкой (устанавливает расчетную 

блокировку), отображается информационное сообщение: 

«Проверка не выполнена. 

<Наименование ГТП:> Установлена расчетная блокировка: <ФИО пользователя, 

Предприятие пользователя, запустившего расчет>, <дата и время запуска расчета>». 

Пример: «Проверка не выполнена. 

Жигулевская ГЭС-1: Установлена расчетная блокировка: Иванов Иван Иванович, 

Исполнительный аппарат, в 14:00 12.05.2016». 

Если в процессе выполнения проверки пользователь закрыл вкладку браузера с 

расчетной формой, с которой была запущена проверка, то Система не прерывает процесс 

проверки выбранных показателей. По окончанию пересчета Система сохраняет в базу данных 

значения пересчитанных показателей (результаты пересчета доступны для просмотра всем 

пользователям). 

Во время выполнения проверки отображается форма прерывания проверки (Рисунок 

139). 

 

Рисунок 139 – Форма прерывания выполнения проверки 

Форма прерывания проверки содержит: 

 информационное сообщение, описывающее состояние процесса: «Выполнение 

проверки»; 

 кнопку [Отменить].  

Если процесс выполнения проверки был отменен пользователем по кнопке 

[Отменить], отображается информационное сообщение с предупреждением «Проверка 

отменена пользователем. Результаты расчета не проверены». 

После выполнения проверки отображается протокол проверки результатов расчета 

(см. п.7.8.1). 

 Протокол проверки 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (п. 7.8.1). 

8.8 Сравнение рыночных показателей 

Сравнение рыночных показателей осуществляется по алгоритму сравнения. 

Алгоритм сравнения должен осуществлять сравнение результатов расчетов, 

произведенных в ПК «Мониторинг готовности» со значениями, загруженными с сайта 

Балансирующего рынка. 
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Показатель, для которого будет производится сравнение (сравниваемый показатель) 

– рыночный показатель ПК «Мониторинг готовности», у которого в справочнике 

«Показатели» дискретность «Месячный» и установлен флаг «Сравниваемый». 

Сравнение показателей осуществляется в отношении объекта уровня Филиал, 

выбранного в дереве объектов, по всем дочерним ГТП за выбранный отчетный месяц. 

 Запуск сравнения 

Запуск сравнения осуществляется одним из следующих способов: 

 автоматически, после выполнения полного расчета показателей (п.8.6.2), 

запущенного пользователем. При этом, запуск сравнения происходит после 

выполнения проверки показателей (п.8.7); 

 автоматически по выбранным ячейкам рабочей области, после пересчета 

значения сравниваемого показателя, по которому уже был выполнен алгоритм 

сравнения; 

 вручную пользователем – по нажатию кнопки [Сравнить]. 

При выполнении сравнения показателей» по Филиалу за выбранный отчетный месяц 

Система в отношении каждой дочерней ГТП Филиала(-ов) и каждого сравниваемого 

показателя запускает алгоритм сравнения. В случае пересчета выбранных показателей 

Система запускает алгоритм сравнения в отношении выбранных пользователем ГТП и 

выбранных сравниваемых показателей за отчетный месяц. 

Алгоритм сравнения осуществляет: 

 сравнение значения сравниваемого показателя с соответствующим ему 

показателем сайта Балансирующего рынка; 

 определяет отклонение между данными показателями; 

 в случае, если отклонение превышает допустимое отклонение, предусматривает 

возможность визуального информирования пользователя о наличии такого 

отклонения. 

Алгоритм сравнения един для всех сравниваемых показателей и настраивается разово 

при разработке Системы. 

В случае, если запуск сравнения был инициирован пользователем вручную по 

нажатию кнопки [Сравнить] и после пересчета выбранных значений, то по окончанию 

выполнения сравнения рабочая область отображается в режиме сравнения (Рисунок 140) 

 

Рисунок 140 – Расчетная форма в режиме сравнения с Сайтом Балансирующего рынка 

Кнопка [Сравнить] доступна для нажатия при одновременном выполнении 

следующих условий (при невыполнении хотя бы одного условия кнопка отображается на 

панели инструментов, но является не активной): 
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 пользователь обладает правом «Редактирование результатов расчета»; 

 кнопка [Рассчитать], расположенная на панели инструментов, доступна для 

нажатия; 

 в дереве объектов выбран один или несколько элементов уровня Филиал. 

Филиал считается выбранным: 

 если выбран он сам; 

 если выбран объект ПАО «РусГидро»; 

 на хотя бы один объект из выбранных не установлена расчетная блокировка. 

По нажатию на кнопку [Сравнить] запускается сравнение показателей по всем 

дочерним ГТП выбранных в дереве объектов Филиалов. При этом не учитываются выбранные 

ячейки в таблице рабочей области (колонки с показателями, строки с ГТП или ячейки со 

значениями): сравнение показателей выполняется по всем ГТП и всем сравниваемым 

показателям. 

Сравнение показателей только по выбранным ГТП и выбранным показателям 

возможно только при пересчете выбранных показателей 

 Выполнение сравнения 

В случае, если при выполнении алгоритма сравнения отклонение превышает 

«Допустимое отклонение», предусматривает возможность визуального информирования 

пользователя о наличии такого отклонения (Рисунок 105). При этом в ячейке в верхней строке 

отображается серым цветом рассчитанное значение, в нижней строчке – красным цветом 

значение с сайта Балансирующего рынка. При наведении курсора на такую ячейку 

отображается окно предупреждения, в котором сообщается о размере отклонения (Рисунок 

141). Допустимое отклонение указывается в свойствах cравниваемого показателя в 

справочнике «Показатели». По умолчанию составляет 10%.  

 

Рисунок 141 – Отклонение от данных с Сайта Балансирующего рынка 

Сравнение показателей запускается только по показателям, отображаемым на 

расчетной форме (сравнение не запускается по показателям, которые скрыты алгоритмом 

видимости.  

Если родительская станция ГТП была заблокирована пользователем, то сравнение 

показателей выполняется следующим образом: сравнение показателей не выполняется, если 

родительская станция данной ГТП заблокирована текущим пользователем (запущен расчет, 

загрузка или расчет с загрузкой). 
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Сравнение показателей выполняется по значениям, которые были отображены в 

таблице рабочей области на момент запуска сравнения. При пересчете выбранных значений 

показателей (например, в соседней вкладке) по объекту, по которому осуществляется 

сравнение показателей, реакция системы не определена (действия пользователя остаются на 

совести пользователя). 

Если запущено сравнение показателей по нескольким или всем объектам, часть из 

которых заблокирована другим пользователем (запущен расчет, загрузка или расчет с 

загрузкой), то сравнение показателей запускается, выполняется только по незаблокированным 

объектам, завершается и в конце в зависимости от типа блокировки отображается 

информационное сообщение (синяя шторка), содержащее список заблокированных Филиалов: 

«Сравнение не выполнено. 

<Наименование ГТП:> Установлена расчетная блокировка: <ФИО пользователя2, 

Предприятие пользователя2, запустившего расчет>, <дата и время запуска расчета>». 

Пример: «Сравнение не выполнено. 

Жигулевская ГЭС: Установлена расчетная блокировка: Иванов Иван Иванович, 

Исполнительный аппарат, в 14:00 12.05.2016». 

 На время выполнения сравнения отображается отдельным модальным окном форма 

прерывание выполнения сравнения. Пользователь может прервать выполнение сравнения 

(Рисунок 142) по нажатию кнопки [Отменить].  

 

Рисунок 142 – Форма прерывания сравнения 

Кнопка отображается на форме всегда. Кнопка активна при выполнении сравнения и 

не активна во время прерывания сравнения. По нажатию на кнопку [Отменить]: 

 сравнение показателей» отменяется; 

 отображается информационное сообщение (синяя шторка): «Сравнение 

отменено пользователем. Результаты расчета не сравнены». 

Форма закрывается автоматически после окончания или отмены процесса cравнения 

показателей. 

 Режим сравнения 

Режим сравнения – состояние рабочей области на расчетной форме при нажатой 

кнопке [Отображение расхождений сравниваемых показателей]. Кнопка отображается, только 

если в дереве выбран Филиал и по нему рассчитаны показатели. По умолчанию кнопка не 

активна. Кнопка активна, если за отчетный месяц отработал алгоритм сравнения хотя бы по 

одному Филиалу. По нажатию на кнопку включается режим сравнения (рабочая область 

обновляется) (Рисунок 143). 
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Рисунок 143 – Кнопка управления режимом сравнения 

 По наведению на кнопку отображается подсказка: «Включить режим сравнения» - 

если кнопка не нажата, «Выключить режим сравнения» - если кнопка нажата. 

Состояние кнопки [Отображение расхождений сравниваемых показателей] 

сохраняется для отчетного месяца и пользователя. Состояние кнопки не сбрасывается: 

 при переходе к другому объекту в дереве объектов или смене параметров 

фильтрации (выбор показателя, группы показателей); 

 при обновлении браузера при последующем открытии расчетной формы (кнопка 

принимает состояние, соответствующее состоянию при предыдущем сеансе). 

Режим сравнения действует для всех Филиалов на расчетной форме, по которым 

выполнено сравнение показателей. В случае, если было отменено выполнение сравнения, 

рабочая область не изменит своего состояния. 

Режим сравнения не скрывает строки с не сравниваемыми показателями.  

Режим сравнения предназначен для: 

 визуального информирования пользователя о наличии расхождений – 

отображения значений показателей Балансирующего рынка, которые расходятся 

с аналогичными показателями, рассчитанными в Системе, больше чем на 

допустимое отклонение. При этом в соответствующей ячейке под рассчитанным 

показателем отображается значение показателя Балансирующего рынка. 

Значение показателя Балансирующего рынка выделяется красным цветом 

шрифта; 

 визуального информирования пользователя о наличии критических ошибок 

алгоритма сравнения – подсвечивания красным фоном ячеек со значением 

показателя; 

 отображения всплывающей подсказки с информацией из протокола сравнения 

при наведении указателя мыши на ячейку, по которой в протоколе сравнения 

есть критическая ошибка или предупреждение отображается всплывающая 

подсказка с соответствующим текстом ошибки. 

Пользователь может пересчитать выбранное значение, рассчитанное Системой, в 

ячейках с расхождениями. 

 Протокол сравнения 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (см. п. 7.9.4).  

8.9 Просмотр истории изменений значений показателей 

«Журнал изменений значений показателей» за отчетный месяц отображается в 

текущей вкладке браузера по нажатию кнопки [История изменений] на панели инструментов. 

При этом журнал откроется в новой вкладке браузера. 
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Работа с журналом изменений значений показателей описана в документе 

«Руководство администратора», п.9.1. 

8.10 Просмотр исходных данных 

По нажатию кнопки «Исходные данные» на странице «Расчетная форма рыночных 

показателей за месяц» открывается страница отображения исходных данных по рыночным 

показателям (см. п.12).  

При одновременном нажатии кнопки «Ctrl» на клавиатуре и левой кнопки мыши или 

средней кнопки мыши страница исходных данных открывается в новой вкладке браузера. 

8.11 Экспорт расчетной формы в Excel 

Пользователь имеет возможность выгрузить табличную информация по 

рассчитанным показателям объекта, выбранного в дереве объектов, за выбранный отчетный 

месяц. 

Информация по рассчитанным показателям выгружается в файл формата MS Excel. 

По нажатию кнопки [Экспорт в Excel] инициируется процесс экспорта расчетной 

формы в файл формата Excel (Рисунок 117). 

Кнопка [Экспорт в Excel] отображается на панели инструментов расчетной формы 

(Рисунок 144). 

 

Рисунок 144 – Кнопка [Экспорт в Excel] 

По нажатию на кнопку [Экспорт в Excel] инициируется процесс экспорта табличной 

информации по рассчитанным показателям в файл формата MS Excel. 

Требования к кнопке [Экспорт в Excel]: 

 отображается всегда; 

 активна, если отображается таблица с рассчитанными показателями; 

 неактивна и недоступна для нажатия, если не отображается таблица с 

рассчитанными показателями. 

Файл экспорта (Рисунок 145) состоит из 1 страницы с информацией о рассчитанных 

показателях. Содержит табличную информацию по рассчитанным показателям на выбранный 

отчетный месяц с учетом всех наложенных фильтров. Значения показателей в файле 

аналогичны показателям на расчетной области. 
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Рисунок 145 – Пример экспорта расчетной формы в файл MS Excel 
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9 Модуль «Аварийность и готовность» 

9.1 Страница «Расчетная форма аварийность и готовность» 

Страница «Расчетная форма аварийность и готовность» (Рисунок 146) содержит: 

 Панель инструментов; 

 Панель навигации; 

 Рабочую область; 

 Панель отображения протоколов. 

 

Рисунок 146 – Страница «Расчетная форма аварийность и готовность» 

Страница доступна для просмотра любому пользователю ПК «Мониторинг 

готовности». При этом результаты расчета отображаются только по тем объектам, которые 

находятся в Филиале пользователя. 

9.2 Панель инструментов 

В верхней части страницы «Расчетная форма аварийность и готовность» отображается 

панель инструментов (Рисунок 147). 

 

Рисунок 147 – Панель инструментов на странице «Расчетная форма аварийность и готовность» 

Панель инструментов содержит следующие кнопки: 

 [Редактировать] – по нажатию на кнопку блокируется/разблокируется расчетная 

форма показателей аварийности и готовности для выбранных объектов за 

выбранный отчетный год (см. п.9.6); 
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 [Рассчитать] – по нажатию на кнопку запускается процесс расчета показателей 

аварийности и готовности и загрузки исходных данных по выбранным объектам 

за выбранные отчетный год (см. п.9.7); 

 [Проверить] – по нажатию на кнопку запускается проверка показателей 

аварийности и готовности на наличие критических ошибок и предупреждений 

по выбранным объектам за выбранный отчетный год (см. п.9.9); 

 [Сохранить] – по нажатию на кнопку сохраняются корректировки выбранного 

объекта за выбранный отчетный год (см. п.9.8); 

 [История изменений] – по нажатию на кнопку осуществляется переход в журнал 

изменений значений показателей (см. п.9.11); 

 [Исходные данные] – по нажатию на кнопку осуществляется переход на 

страницу исходных данных (см. п.9.12); 

 [Экспорт в Excel] – по нажатию на кнопку табличная информация по 

рассчитанным значениям показателей выгружается в файл формата Excel (см. 

п.9.13). 

9.3 Панель навигации 

Панель навигации (Рисунок 148) отображается с левой части страницы «Расчетная 

форма аварийность и готовность» и содержит следующие элементы: 

 поле для выбора отчетного года со стрелками перехода к предыдущему и 

следующему году  (см. п.9.3.1); 

 кнопку открытия расчетной формы в новой вкладке (дублирование вкладки)  

(см. п.9.3.2); 

 поле отображения/скрытия панели поиска объекта в дереве  (см. п.); 

 поле установки фильтра по уровням иерархии объектов, отображаемых в дереве

 (см. п.9.3.4); 

 дерево объектов (см. п.9.3.5); 

 информационную панель подтверждения результатов расчета и состояния 

блокировки объектов (см. п.9.3.6). 

По нажатию кнопок перехода на другую страницу с нажатой клавишей «Ctrl», 

страница открывается в новой вкладке. 
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Рисунок 148 – Панель навигации на странице «Расчетная форма аварийность и готовность» 

По нажатию кнопки скрытия (Рисунок 149) панели навигации, панель скрывается, у 

левого края страницы отображается кнопка восстановления панели. 

По нажатию кнопки восстановления панели навигации, панель восстанавливается до 

прежних размеров. 

Увеличить или уменьшить ширину панели отчетов возможно передвигая ее правую 

границу влево или вправо соответственно. 

 

Рисунок 149 – Кнопка скрытия/восстановления панели навигации 

 Выбор отчетного года 

Выбор отчетного года осуществляется одним из следующих способов: 

 по нажатию левой кнопкой мыши в поле выбора. В открывшемся компоненте 

даты (Рисунок 150) выбирается необходимый год;  
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 по нажатию левой кнопкой мыши кнопки  в поле даты автоматически 

выбирается год, следующий за отчетным; 

 по нажатию левой кнопкой мыши кнопки  в поле даты автоматически 

выбирается год, предыдущий относительно отчетного. 

 

Рисунок 150 – Выбор отчетного года 

После выбора года обновляется дерево объектов по данным из НСИ, действующим на 

1 января выбранного года, и обновляется рабочая область расчетной формы. 

 Открытия копии расчетной формы в новой вкладке 

По нажатию кнопки  в новой вкладке браузера открывается расчетная форма за 

тот отчетный год, который выбран в поле «Отчетный год» текущей вкладки браузера. На 

новой расчетной форме выбран те же отчетный год и объекты в дереве объектов.  

 Поиск объекта в дереве 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (п. 7.3.2). 

 Выбор объектов, отображаемых в дереве 

По нажатию на кнопку выбора объектов  отображается область отображения 

уровней иерархии дерева объектов. Область настройки содержит поле для множественного 

выбора уровней иерархии: 

 «Филиалы»; 

 «Станции»; 

 «Оборудование». 

По умолчанию выбраны все уровни, которые доступны текущему пользователю. 

Выбор уровней иерархии влияет только на отображение дерева объектов:  
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 При снятии флага с уровня «Оборудование» в дереве объектов не отображается 

уровень «Оборудование». При этом уровень «Станции» является конечным 

(Рисунок 151); 

 

Рисунок 151 – Отображение дерева объектов без уровня «Оборудование» 

 При снятии флага с уровня «Станции» в дереве объектов не отображается 

уровень «Станции»; 

 При снятии флага с уровня «Филиалы» в дереве объектов не отображается 

уровень «Филиалы». 

 Дерево объектов 

Дерево объектов заполнено данными из НСИ, действующими на 1 января года из поля 

«Отчетный год» на панели навигации. 

Информация в дереве отображается согласно следующим уровням иерархии: 

 корневой элемент «ПАО «РусГидро»; 

 Филиалы; 

 Станции; 

 Оборудование. 

Дерево содержит: 

 уровень Исполнительного Аппарата ПАО «РусГидро». Обозначается 

пиктограммой ; 

 уровень Филиалов из справочника «Предприятия». Обозначается пиктограммой 

; 

 уровень Станций из справочника «Станции». Обозначается пиктограммой ; 

 уровень Оборудования: гидрогенераторы (ГГ), гидроаккумуляторы (ГА), 

аккумуляторы (А) из справочника «Оборудование». Обозначается пиктограммой 

. 

Исполнительный Аппарат ПАО «РусГидро» и Филиалы также называют 

Предприятиями. 
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Каждый из уровней, кроме самого низкого (по умолчанию «Оборудование»), можно 

сворачивать и разворачивать. Каждый из уровней объектов, кроме корневого, можно скрыть в 

дереве. 

При работе с деревом объектов пользователь может осуществить множественное 

выделение по «Ctrl» объектов разного уровня (Рисунок 152). 

 

Рисунок 152 – Множественное выделение объектов 

В дереве объектов отображается индикация наличия несохраненных текущим 

пользователем корректировок расчетов по объекту (Рисунок 153): 

 при наличии несохраненных данных соответствующий объект (ЕГО, Станция, 

Филиал) подчеркивается синим цветом, а также отображается синяя полоска над 

деревом объектов; 

 при наличии дочерних объектов с несохраненными значениями, и при 

отсутствии несохраненных значений по данному объекту, названия элементов 

выделяются синим цветом (подчеркивание, пунктирная линия). 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 176 из 

355 
 

 

Рисунок 153 – Дерево объектов при несохраненных корректировках на страницах расчета показателей 

«Расчетная форма аварийность и готовность» 

По умолчанию в дереве выделен (находится в фокусе) последний выбранный текущим 

пользователем элемент, если данный элемент присутствует. Если данного элемента в дереве 

нет, то выбран корневой элемент. 

 Панель состояния блокировки объектов 

Панель состояния блокировки объектов обновляется автоматически при обновлении 

дерева объектов. Содержит столбец «Блокировка ». 

В столбце «Блокировка » отображается состояние блокировки расчетов по 

Филиалу за выбранный отчетный год. 

Вне зависимости от блокированного объекта, блокировка отображается на уровне 

Филиала. Правила заполнения ячеек столбца «Блокировка » (Рисунок 154): 

 ячейка заполнена значком «Замок закрыт» (без подсветки)  – объект 

заблокирован не текущим (другим) пользователем; 

 ячейка заполнена значком «Замок закрыт»  – объект заблокирован текущим 

пользователем; 

 ячейка заполнена значком «Калькулятор»  – на объект установлена 

расчетная блокировка (выполняется загрузка данных или расчет); 

 ячейка пуста – объект не заблокирован. 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 177 из 

355 
 

 

Рисунок 154 – Пример заполнения столбца «Блокировка» в панели состояния блокировки 

При наведении курсором мыши на значок «Замок закрыт», соответствующей объекту 

уровня Филиал, отображается информационное сообщение о блокировке по Филиалу 

(Рисунок 155). 

Информационное сообщение содержит: 

 текст «Заблокировано»; 

 ФИО пользователя; 

 Предприятие пользователя; 

 дату и время блокировки. 

 

Рисунок 155 – Информационное сообщение о блокировке Филиала 

При наведении курсором мыши на значок «Калькулятор » отображается 

информационное сообщение о расчетной блокировке (Рисунок 36). 

 

Рисунок 156 – Информационное сообщение о расчетной блокировке 

Информационное сообщение содержит: 

 текст «Выполнение расчета»; 
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 ФИО пользователя; 

 Предприятие пользователя; 

 дату и время начала расчета. 

9.4 Рабочая область 

Рабочая область содержит следующие элементы (Рисунок 157): 

 наименование рабочей области; 

 сообщение об отсутствии исходных данных для проведения расчета; 

 кнопку выбора отображаемых показателей (фильтр) ; 

 информационное сообщение о блокировке текущей расчетной формы, если 

форма заблокирована, или о выполнении расчета на текущей форме, если 

установлена расчетная блокировка; 

 информационное сообщение о последнем изменении, выполненном на 

расчетной форме; 

 таблицу значений показателей аварийности и готовности. 

 

Рисунок 157 – Рабочая область страницы «Расчетная форма аварийность и готовность» 

Наименование рабочей области отображает наименование объекта, выделенного в 

дереве объектов:  

 для корневого элемента ПАО «РусГидро», Филиала, Станции отображается 

наименование объекта, выделенного в дереве объектов; 

 для ЕГО: отображается «Наименование ГТП > Наименование ЕГО». 

Информационное сообщение о блокировке или расчетной блокировке текущей 

расчетной формы содержит значок (для расчетной блокировки ), ФИО пользователя и 

Предприятие пользователя, установившего блокировку, и дату блокировки, включая время 

(Рисунок 158). 
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Рисунок 158 – Сообщение о блокировке в рабочей области на расчетной форме 

Информационное сообщение о последнем изменении, выполненном на расчетной 

форме содержит ФИО пользователя и Предприятие пользователя, выполнившего изменение, 

и дату изменения, включая время (Рисунок 159).  

Сообщение отображается если выполнено одно из действий: 

 расчет/пересчет показателей, инициированный пользователем; 

 ручная корректировка значений показателей; 

 модификация расчетной формы (системой) при изменении справочника 

показателей, НСИ. 

 

Рисунок 159 - Сообщение о последнем изменении на расчетной форме 

Информационное сообщение об отсутствии исходных данных содержит текст 

«Исходные данные для выполнения расчета не загружены», в случае, если исходные данные 

не получены по всем системам. 

Информационное сообщение об отсутствии исходных данных содержит текст 

«Загружены не все данные для выполнения расчета», в случае, если исходные данные не 

получены не по всем системам (Рисунок 160).  

 

Рисунок 160 – Сообщение об отсутствии исходных данных. Данные получены не по всем системам 

При наведении курсора на область сообщения «Загружены не все данные для 

выполнения расчета» отображается всплывающая подсказка: 

 для объекта уровня Cтанции и ниже: 

 список наименований систем, по которым данные не получены (Рисунок 

160); 

 для объекта уровня выше Cтанции: 

 список наименований Cтанций, по которым данные не получены 

(Рисунок 161); 
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 сообщение «Не загружены исходные данные более чем по 20 Cтанциям», 

если количество Станций, по которым данные не получены, превышает 

20 станций (Рисунок 162). 

 

Рисунок 161 – Отображение всплывающей подсказки об отсутствии исходных данных по Станциям 

 

Рисунок 162 – Отображение всплывающей подсказки об отсутствии исходных данных по Станциям 

Над таблицей значений показателей, справа от названия выбранного объекта, 

отображается кнопка блока фильтрации показателей , по нажатию которой производится 

дополнительный выбор показателей (Рисунок 163). По умолчанию все показатели в списке 

выбраны.  

 

Рисунок 163 – Выбор списка показателей для фильтрации на расчетной форме 

Таблица значений показателей аварийности и готовности отображает значения 

показателей для выбранного объекта по отчетному году с дискретностью месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год (Рисунок 164). 
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Рисунок 164 – Таблица значений рыночных показателей  

Первая строка таблицы содержит значения дискретности. 

Первый столбец содержит номера отображаемых показателей согласно справочнику 

«Показатели» для модуля «Аварийность и готовность». Подробнее о справочнике 

«Показатели» можно посмотреть в документе «Руководство администратора», п.7.1.2. 

Второй столбец содержит наименования показателей аварийности и готовности из 

справочника «Показатели» для модуля «Аварийность и готовность». При наведении на 

наименование показателя отображается сообщение с полным наименованием показателя.  

Значения показателей обновляются в таблице в следующих случаях: 

 при выделении объектов в дереве объектов; 

 после завершения расчета или пересчета показателей; 

 при изменении отчетного года; 

 при ручной корректировки значений показателей; 

 при принятии версии показателя. 

Обновление таблицы значений показателей не осуществляется при множественном 

выделении объектов в дереве объектов. 

В таблице значений отображаются показатели в зависимости от выбранного объекта: 

 при выделении объекта дерева уровня «ЕГО» отображаются только те 

показатели, для которых в справочнике «Показатели» в модуле «Аварийность и 

готовность» установлен тип объекта «ЕГО»; 

 при выделении объекта дерева уровня «Станции» отображаются только те 

показатели, для которых в справочнике «Показатели» в модуле «Аварийность и 

готовность» установлен тип объекта «Станция»; 

 при выделении объекта дерева уровня «Филиалы» отображаются только те 

показатели, для которых в справочнике «Показатели» в модуле «Аварийность и 

готовность» установлен тип объекта «Филиал»; 

 при выделении объекта дерева уровня ПАО «РусГидро» отображаются только те 

показатели, для которых в справочнике «Показатели» в модуле «Аварийность и 

готовность» установлен тип объекта «ИА». 

Если за выбранный отчетный год не выполнен первичный расчет, таблица значений 

показателей не отображается (Рисунок 165). 
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Рисунок 165 – Рабочая область без таблицы значений показателей 

Изменение значений рыночных показателей доступно в режиме редактирования (см. 

п.7.8) формы, если для редактируемого показателя в справочнике «Показатели» в модуле 

«Аварийность и готовность» установлен флаг «Редактируемый». 

Если расчет показателя невозможен или показатель рассчитан с ошибкой, то 

результатом расчета является «0» и соответствующая ячейка подсвечивается светло-красным 

цветом. При наведении указателя мыши на ячейку с таким показателем отображается 

всплывающая подсказка с текстом ошибки, которая возникла при расчете.  

Система формирует протокол (см. п.9.7.5) с указанием причин, которые вызвали сбой 

в расчете. 

Заголовки и ячейки недоступных для редактирования показателей подсвечиваются 

светло-серым цветом (Рисунок 166). Выделенная пользователем ячейка подсвечивается 

светло-голубым цветом. 

 

Рисунок 166 – Недоступные для редактирования показатели  

Ячейки со скорректированными значениями визуально выделяются (Рисунок 167): 

 подчеркивание синим цветом: не сохранено значение ячейки, которое было 

скорректировано вручную или автоматически пересчитано в результате ручного 

изменения родительского показателя. Отображается только в режиме 

редактирования расчетной формы пользователю, редактирующему таблицу; 

 подчеркивание зеленым цветом: сохранено значение ячейки, которое было 

скорректировано вручную. Отображается всем пользователям. 
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Рисунок 167 – Скорректированные ячейки 

При наведении курсором мыши на скорректированную ячейку или ячейку, 

автоматически пересчитанную в результате ручного изменения родительского показателя, 

отображается информационное сообщение о последнем изменении соответствующего 

показателя за соответствующий час (Рисунок 168). При этом сообщение не отображается, если 

был выполнен первичный расчет, пересчет, частичный пересчет. Информационное сообщение 

отображается пользователю, скорректировавшему показатель, сразу после изменения 

значения показателя (без нажатия кнопки [Сохранить]), другим пользователям только после 

нажатия кнопки [Сохранить]. 

Информационное сообщение о последнем изменении значения показателя содержит: 

 старое и новое значение показателя; 

 ФИО пользователя, отредактировавшего значение показателя; 

 Предприятие пользователя, отредактировавшего значение текущего или 

родительского показателя (текущий показатель был автоматически пересчитан); 

 дату изменения, включая время. 

  

Рисунок 168 – Сообщение о последнем изменении 

9.5 Панель отображения протоколов 

Панель отображения протоколов расположена в нижней части страницы расчетной 

формы и страницы исходных данных. При первом запуске приложения панель свернута, 

протоколы не содержат информации. Панель отображается по результатам выполнения 

действия, на соответствующей ему вкладке. Информация на вкладке обновляется 

(перезаписывается) после каждого действия.  

Панель содержит следующие вкладки: 

 Установка блокировки (см. п.9.6.3); 

 Протокол снятия блокировки (см. п.9.6.6); 

 Расчет (см. п.9.7.5); 

 Проверка (отображается только на расчетной форме) (см. п.9.9.1); 
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 Загрузка данных (см. п.9.7.3). 

В остальном, описание работы с панелью отображения протоколов аналогично 

описанию для страницы «Расчетная форма рыночных показателей за сутки» (п. 7.5). 

9.6 Установка и снятие блокировки 

Установка и снятие блокировки осуществляется на странице расчетной форме 

рыночных показателей или на странице исходных данных рыночных показателей. 

По нажатию кнопки [Редактировать] пользователь блокирует/разблокирует 

расчетную форму по выбранным объектам за выбранный отчетный год, ограничивая тем 

самым возможность одновременного внесения изменений другим пользователем в результаты 

расчета выбранного объекта.  

Визуальное отображение состояния блокировки осуществляется в информационной 

панели состояния блокировки объектов (см. п.9.3.6). 

Кнопка [Редактировать] не активна в следующих случаях: 

 пользователь не наделен правом «Редактирование результатов расчета»; 

 в дереве объектов выбран объект не уровня ПАО «РусГидро»; 

 в дереве объектов выбран хотя бы один Филиал; 

 на хотя бы один Филиал из выбранных не установлена расчетная или 

пользовательская блокировка (другим пользователем). 

Кнопка [Редактировать] может находится в следующих состояниях: 

 нажата, если все выбранные Филиалы в дереве объектов заблокированы; 

 отжата, если хотя бы один выбранный Филиал в дереве объектов не 

заблокирован. 

Филиал считается выбранным, если: 

 выбран он сам; 

 выбран хотя бы один дочерний элемент Филиала: Станция, ЕГО. 

На расчетной форме все блокировки устанавливаются и снимаются в отношении 

элементов дерева объектов уровня Филиал. Установить и снять блокировку возможно 

одновременно по нескольким Филиалам, выделенным в дереве объектов. Множественное 

выделение осуществляется по нажатию кнопки «Ctrl» на клавиатуре и выделении 

соответствующего объекта.  

В режиме просмотра или редактирования в рабочей области над таблицей значений 

показателей расчетной формы или в рабочей области на странице исходных данных 

отображается информационное сообщение о блокировке (Рисунок 169). 

Информационное сообщение отображается для всех объектов заблокированного 

Филиала на странице исходных данных. 
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Рисунок 169 – Информационное сообщение о блокировке 

Сообщение о блокировке отображается в следующих случаях: 

 Объект заблокирован пользователем; 

 по объекту выполняется расчет или по загрузка исходных данных. 

 Установка пользовательской блокировки  

Для установки пользовательской блокировки необходимо: 

1. Выбрать отчетный год; 

2. Выбрать одну или несколько объектов в дереве объектов; 

3. Нажать на кнопку [Редактировать] на панели инструментов. 

Если в п.2 выбраны только заблокированные текущим пользователем Филиалы, по 

нажатию на кнопку [Редактировать] выполняется снятие пользовательской блокировки (см. 

п.9.6.4). 

Если в п.2 выбраны одновременно и заблокированные, и незаблокированные текущим 

пользователем Филиалы, по нажатию на кнопку [Редактировать] все Филиалы становятся 

заблокированными.  

Если в п.2 выбраны только не заблокированные текущим пользователем Станции, 

выполняется установка пользовательской блокировки. 

Выполняется установка пользовательской блокировки по выбранным в п.2 Станциям 

за выбранный в п.1 отчетный год, если в п.2 все выбранные Филиалы не заблокированы 

(текущим или другим пользователем). 

После установки блокировки для текущего пользователя в дереве объектов напротив 

выбранных Станций в столбце «Блокировка » отображается значок блокировки . 

Над рабочей областью на странице исходных данных отображается сообщение о 

блокировке. Отображается протокол блокировки (см. п.9.6.2) с информацией о Филиалах, по 

которым выполнена блокировка, а также по которым не выполнена блокировка с указанием 

причины. 

Отображение признака блокировки в п. (9.3.6). 

Информация о Филиалах, на которые установлена блокировка, отображаются на 

странице управления блокировками. Подробнее о странице управления блокировками можно 

посмотреть в документе «Руководство администратора», п.9.9. 

 Установка расчетной блокировки  

Расчетная блокировка устанавливается вовремя: 

 выполнения расчета/пересчета показателей; 

 во время загрузки исходных данных. 

Расчетная блокировка не устанавливается при автоматическом пересчете зависимых 

показателей. 
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Расчетная блокировка устанавливается: 

 по ПАО «РусГидро», если для объекта уровня ПАО «РусГидро» запущен расчет; 

 по выбранному Филиалу или родительскому Филиалу выбранного объекта, для 

показателя которого запущен расчет; 

 по Филиалу, по Станциям которого выполняется загрузка исходных данных. 

На ПАО «РусГидро» устанавливается блокировка только в случае расчета 

показателей объекта уровня ПАО «РусГидро». 

На Филиал устанавливается расчетная блокировка, даже если выполняется расчет 

показателей по одной дочерней Станции и/или ЕГО, а Филиал содержит несколько Станций и 

ЕГО. 

Если на Филиал установлена расчетная блокировка, для данного Филиала и его 

дочерних объектов на расчетной форме: 

 недоступна для редактирования таблица результатов расчета; 

 недоступна для нажатия кнопка [Сохранить]. 

Если на Филиал установлена расчетная блокировка, на странице исходных данных: 

 недоступны для редактирования исходные данные по всем внешним системам 

по заблокированному Филиалу и всем дочерним объектам; 

 недоступна для нажатия кнопка [Сохранить], если установлена расчетная 

блокировка выбранного Филиала (Филиал считается выбранным, если выбран 

он сам или хотя бы один его дочерний элемент); 

 недоступна для нажатия кнопка [Сохранить все], если установлена расчетная 

блокировка хотя бы одного Филиала. 

В момент выполнения расчета/загрузки на странице управления блокировками 

добавляется запись о расчетной блокировке: 

 по ПАО «РусГидро», если для объекта уровня ПАО «РусГидро» запущен расчет; 

 по Филиалу или родительскому Филиалу объектов, по показателям которых 

выполняется расчет; 

 по Филиалу, по которому выполняется загрузка исходных данных. 

По окончании выполнения расчета/загрузки запись о расчетной блокировке, 

добавленной в процессе выполнения расчета/загрузки, автоматически удаляется со страницы 

управления блокировками. 

Признак установки расчетной блокировки отображается (Рисунок 169): 

 пиктограммой «Калькулятор » в ячейке столбца «Блокировка » в дереве 

объектов; 

 информационным сообщением в рабочей области расчетной формы. 
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Рисунок 170 – Отображение расчетной блокировки в дереве объектов  

Пиктограмма «Калькулятор »  в ячейке столбца «Блокировка » отображается 

в строках, соответствующих: 

 ПАО «РусГидро», если рассчитываются показателя объекта ПАО «РусГидро»; 

 рассчитываемому Филиалу или родительскому Филиалу рассчитываемых 

объектов. 

Если на Филиал, заблокированный пользователем, устанавливается расчетная 

блокировка, то на время действия расчетной блокировки в столбце «Блокировка » для 

текущего Филиала: 

 скрывается пиктограмма установки пользовательской блокировки « »; 

 отображается пиктограмма установки расчетной блокировки « ». 

По окончанию действия расчетной блокировки: 

 скрывается пиктограмма установки расчетной блокировки « »; 

 отображается пиктограмма установки пользовательской блокировки « ». 

Обновление пиктограммы выполняется автоматически на всех расчетных формах, 

открытых текущим пользователем или другими пользователями. 

Информационное сообщение о расчетной блокировке отображается в следующих 

случаях: 

 при наведении на пиктограмму « » ячейки столбца «Блокировка », 

соответствующей объекту уровня ПАО «РусГидро» или Филиала (Рисунок 171); 

 над таблицей показателей в рабочей области расчетной формы. 
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Рисунок 171 – Отображение расчетной блокировки при наведении курсора на пиктограмму блокировки  

Информационное сообщение о расчетной блокировке содержит текст: [Выполнение 

расчета <ФИО пользователя> <Предприятие пользователя, инициировавшего расчет> 

<дата и время начала расчета>]. 

Пример: Выполнение расчета Иванов Иван Иванович Дагестанский филиал 2016-06-

10 13:35:37. 

Если на момент начала расчета установлена пользовательская блокировка данного 

Филиала или родительского Филиала для объектов рассчитываемых показателей, то во время 

выполнения расчета выполняются следующие действия: 

 над таблицей показателей: 

 скрывается информационное сообщение о пользовательской блокировке; 

 отображается информационное сообщение о расчетной блокировке; 

 в столбце «Блокировки »: 

 скрывается пиктограмма « »; 

 отображается пиктограмма « ». 

 Протокол блокировки 

Протокол установки блокировки (Рисунок 172) содержит таблицу результатов 

выполнения блокировки.  

Таблица результатов отображает: 

 объекты, по которым выполнялась блокировка;  

 статус выполнения блокировки; 

 комментарии. 

Филиалы сгруппированы по типам: 

 «Незаблокированные Филиалы»; 

 «Заблокированные Филиалы».  

Список не отображается, если не содержит ни одного элемента. 
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Рисунок 172 – Протокол блокировки 

Статус выполнения блокировки по Филиалам отображается в первом столбце таблицы 

результатов в виде подсветки: 

 красная: блокировка не выполнена; 

 зеленая: блокировка выполнена успешно. 

К каждому элементу списка «Заблокированные Филиалы» отображается 

комментарий: «Блокировка выполнена». 

К каждому элементу списка «Незаблокированные Филиалы» отображается 

комментарий: «Блокировка не выполнена: Причина невыполнения блокировки». 

Если пользователь одновременно пытается установить блокировку по одному и тому 

же Филиалу (открыты одновременно несколько форм подтверждения блокировки по одному 

и тому же Филиалу и последовательно на каждой из них подтверждается выполнение 

блокировки), то повторные блокировки игнорируются: не отображаются записи в протоколе 

блокировки. 

 Снятие пользовательской блокировки 

Для снятия пользовательской блокировки необходимо: 

1. Выбрать отчетный год; 

2. Выбрать одну или несколько объектов в дереве объектов; 

3. Нажать на кнопку [Редактировать] на панели инструментов. 

Если в п. 2 выбраны только незаблокированные текущим пользователем Филиалы, по 

нажатию на кнопку [Редактировать] выполняется установка пользовательской блокировки 

(см. п.9.6.1). 

Если в п. 2 выбраны одновременно и заблокированные, и незаблокированные 

текущим пользователем Филиалы, по нажатию на кнопку [Редактировать] все Филиалы 

становятся заблокированными.  

По нажатию кнопки [Редактировать] на панели инструментов, если выбраны только 

заблокированные текущим пользователем Филиалы, пользовательская блокировка снимается. 

Если есть несохраненные значения показателей, то открывается форма 

подтверждения снятия пользовательской блокировки (Рисунок 173). 
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Рисунок 173 – Форма запроса на подтверждение снятия блокировки 

На форме отображаются флаги:  

 «Сохранить изменения расчетов». Если флаг установлен, то после 

подтверждения разблокировки будут сохранены корректировки расчетов; 

 «Сохранить изменения исходных данных». Если флаг установлен, то после 

подтверждения разблокировки будут сохранены корректировки исходных 

данных. 

По нажатию кнопки [Разблокировать] процесс снятия блокировки с Филиала 

завершается.  

Прекращение процесса снятия блокировки и закрытие формы подтверждения 

выполняется по нажатию кнопки [Отмена]. 

4. Снять, при необходимости, флаги сохранения и нажать на кнопку 

[Разблокировать] на форме подтверждения снятия блокировки. 

После нажатия на кнопку [Разблокировать] на форме подтверждения снятия 

блокировки выполняется снятие пользовательской блокировки с выбранных в п. 2 Филиалов 

за выбранный в п. 1 отчетный год. 

Если при снятии блокировки присутствуют корректировки исходных данных или 

расчетов, то изменения удаляются или сохраняются в зависимости от выбранных флагов. 

Если все данные сохранены, то форма подтверждения снятия блокировки не 

появляется и по нажатию кнопки [Редактировать] происходит разблокировка 

Филиала/Филиалов. 

После снятия блокировки в дереве объектов напротив выбранных Филиалов в столбце 

«Блокировка » скрывается значок блокировки . Над рабочей областью на странице 

исходных данных скрывается сообщение о блокировке. Отображается протокол снятия 

блокировки (см. п.9.6.5) с информацией об Филиалах, по которым снята блокировка, по 

которым не снята блокировка с указанием причины, а также с указанием комментария о 

сохранении или несохранении корректировок исходных данных и/или расчетов, если они 

были. 

В случае, если пользователь не проявляет активность на расчетной форме (нажатие на 

кнопку мыши или клавиатуры), то пользовательская блокировка снимается автоматически. 
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Несохраненные корректировки исходных данных и расчетов при снятии блокировки 

удаляются. После снятия блокировки отображается протокол снятия блокировки (см. п.9.6.5), 

а также информационная панель сообщений (см. п.15), в которой содержится сообщение 

«Страница обновлена в связи с истечением периода неактивности». 

 Снятие расчетной блокировки 

При снятии расчетной блокировки за год прерываются следующие операции: 

 расчет показателей (отменяется); 

 пересчет показателей (отменяется); 

 загрузка исходных данных (прерывается). 

Если расчет прерывается, то рассчитанные до прерывания значения показателей не 

сохраняются. 

Принудительное снятие расчетных блокировок (прерывание процесса расчета и 

загрузки данных) происходит в следующих случаях: 

 при обновлении НСИ; 

 при изменении справочника показателей; 

 при ручном снятии расчетной блокировки со страницы управления 

блокировками. 

После принудительного снятия расчетных блокировок: 

 на странице управления блокировками удаляются соответствующие записи; 

 обновляется информация на расчетных формах и страницах исходных данных, 

открытых за года, по которым были сняты расчетные блокировки, у 

пользователя, чьи блокировки были сняты (даже если сняты не все расчетные 

блокировки за год): 

 не затираются несохраненные корректировки расчетов и исходных данных; 

 обновляется дерево объектов (пропадают соответствующие символы « » в 

столбце «Блокировка »); 

 удаляются соответствующие записи о расчетных блокировках над таблицей 

значений показателей и в рабочей области на странице исходных данных; 

 закрываются формы подтверждения (все, не зависимо от того, были ли среди 

выбранных объектов те, по которым принудительно сняты блокировки); 

 отображается протокол расчета/загрузки (см. п. 9.7.5 и п. 9.7.2); 

 отображается информационная панель сообщений (синяя шторка), содержащая 

причину снятия блокировки: 

«Страница обновлена в связи с изменением справочника «Показатели» пользователем 

<ФИО пользователя, Предприятие пользователя, инициировавшего изменение справочника 

показателей> <дата и время изменения справочника показателей>. Расчет прерван. Данные 

не скорректированы». 
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«Страница обновлена в связи с обновлением НСИ пользователем <ФИО 

пользователя, Предприятие пользователя, инициировавшего обновление НСИ> <дата и 

время обновления НСИ>. Расчет прерван. Данные не скорректированы». 

«Страница обновлена в связи с принудительным снятием блокировки пользователем 

<ФИО пользователя, Предприятие пользователя, снявшего блокировку со страницы 

управления блокировками> <дата и время принудительного снятия блокировки>. Расчет 

прерван. Данные не скорректированы». 

 Протокол снятия блокировки 

Протокол снятия блокировки (Рисунок 174) содержит таблицу результатов снятия 

блокировки. 

 

Рисунок 174 – Протокол снятия блокировки  

Таблица результатов снятия блокировки отображает: 

 объекты, по которым выполнялось снятие блокировки;  

 статус снятия блокировки; 

 комментарии. 

Станции в таблице сгруппированы по типам: 

 «Неразблокированные Филиалы»; 

 «Разблокированные Филиалы».  

Список не отображается, если не содержит ни одного элемента. 

Статус снятия блокировки по Филиалам отображается в первом столбце таблицы 

результатов в виде подсветки: 

 красная: блокировка не снята; 

 зеленая: блокировка снята успешно. 

К элементам списка «Разблокированные Филиалы» отображаются следующие 

комментарии: 

 «Блокировка снята успешно», если соответствующий Филиал относится к 

группе «Разблокированные Филиалы»; 

 «Блокировка снята успешно. Изменения расчетов сохранены», если 

соответствующий Филиал относится к группе «Разблокированные Филиалы» и 

были сохранены изменения расчетов; 

 «Блокировка снята успешно. Изменения расчетов не сохранены», если 

соответствующий Филиал относится к группе «Разблокированные Филиалы» и 

изменения расчетов не были сохранены; 
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 «Блокировка снята успешно. Изменения исходных данных сохранены», если 

соответствующий Филиал относится к группе «Разблокированные Филиалы» и 

были сохранены изменения исходных данных; 

 «Блокировка снята успешно. Изменения исходных данных не сохранены», если 

соответствующий Филиал относится к группе «Разблокированные Филиалы» и 

изменения исходных данных не были сохранены; 

 «Блокировка не снята. [Текст причины невыполнения снятия блокировки]», если 

соответствующий Филиал относится к группе «Неразблокированные Филиалы». 

Если был запрос сохранения и расчетов, и исходных данных, то в протоколе 

отображается общий комментарий, например: «Блокировка снята успешно. Изменения 

расчетов сохранены. Изменения исходных данных сохранены». 

Протокол снятия блокировки отображается также после принудительного снятия 

пользовательской блокировки при: 

 обновлении НСИ;  

 снятии блокировки со страницы управления блокировками;  

 автоматическом снятии блокировки по неактивности пользователя.  

Кроме протокола отображается панель сообщений с предупреждающим сообщением 

(см. п.15). 

К Филиалам, разблокированным другим пользователем или системой, в столбце 

«Комментарий» в протоколе отображается текст: 

 «Блокировка снята пользователем <ФИО пользователя, Предприятие 

пользователя> <дата и время снятия пользовательской блокировки>. Все 

несохраненные изменения потеряны», если блокировка снята вследствие 

обновления НСИ или изменения справочника показателей готовности; 

 «Блокировка снята в связи с истечением периода неактивности. Все 

несохраненные изменения потеряны», если пользователь не проявлял 

активность на расчетной форме или странице исходных данных. 

Если пользователь одновременно пытается снять блокировку с одного и того же 

Филиала (открыты одновременно несколько форм подтверждения снятия блокировки по 

одному и тому же Филиалу и последовательно на каждой из них подтверждается снятие 

блокировки), то повторные блокировки игнорируются: не отображаются записи в протоколе 

снятия блокировки. 

9.7 Расчет показателей аварийности и готовности 

Расчет показателей – определение значений показателей по заданным алгоритмам 

расчета. 

Пересчет показателей – расчет показателей, которые уже были рассчитаны ранее. 

Запуск расчета по нескольким объектам, выбранным в дереве объектов, не возможен. 

Расчет/пересчет выполняются в рамках одного отчетного года. 

Пользователь уровня ИА может выполнить расчет/пересчет показателей по объектам 

любого Предприятия. 
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Пользователь уровня Филиала может выполнить расчет/пересчет показателей по 

объектам своего Филиала. 

Если в дереве объектов выбран Филиал/Станция/ЕГО, запуск расчета возможен 

только после выбора одной ячейки показателя в таблице показателей. Расчет запускается по 

всей группе вертикально-зависимых показателей, в которую входит выбранный показатель. 

Выбор нескольких ячеек на странице «Расчетная форма аварийность и готовность» не 

возможен. 

Если в дереве объектов выбран ПАО «РусГидро», расчет запускается по всем 

показателям данного объекта. 

 Запуск расчета/пересчета показателей 

Запуск расчета показателей аварийности и готовности осуществляется по нажатию 

кнопки [Рассчитать]. 

Кнопка [Рассчитать] расположена на панели инструментов расчетной формы 

(Рисунок 175) 

 

Рисунок 175 – Кнопка [Рассчитать] на панели инструментов 

Если в дереве объектов выбран ПАО «РусГидро», кнопка [Рассчитать] доступна для 

нажатия при одновременном выполнении следующих условий (при невыполнении хотя бы 

одного условия кнопка отображается на панели инструментов, но является неактивной): 

 пользователю назначено право «Редактирование результатов расчета»; 

 на выбранный объект – ПАО «РусГидро» - не установлена расчетная 

блокировка. 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] запускается расчет по всем показателям ПАО 

«РусГидро». 

Если в дереве объектов выбран Филиал/Станция/ЕГО, кнопка [Рассчитать] доступна 

для нажатия при одновременном выполнении следующих условий (при невыполнении хотя 

бы одного условия кнопка отображается на панели инструментов, но является неактивной): 

 пользователю назначено право «Редактирование результатов расчета»; 

 на родительский филиал выбранного объекта, не установлена расчетная или 

пользовательская блокировка другим пользователем; 

 на расчетной форме выбрана ячейка, входящая в отчетный период. 

Дискрет выбранной ячейки установлен для данного показателя в справочнике 

«Показатели» для модуля «Аварийность и готовность» (в группе флагов «Дискретность»). 

Выбрана ячейка главной строки показателя: 

 Неверсионируемый показатель имеет только одну строку, которая является 

главной; 

 версионируемый показатель имеет главную и версионные строки (при выборе 

версионной строки, кнопка [Рассчитать] не активна). 
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Доступная для выбора ячейка - ячейка, при установке фокуса на которую, кнопка 

[Рассчитать] активна. 

Выбранная ячейка отображается светло-голубым цветом (Рисунок 176). 

 

Рисунок 176 – Выбранная ячейка 

Ячейка показателя доступна для выбора, если отчетный период данного показателя 

включает в себя дискрет выбранной ячейки. 

Недоступные для выбора ячейки выделяются светло-серым цветом фона. 

Отчетный период показателя задается в поле «Отчетный период n месяцев от 

текущего» справочника «Показатели» модуля «Аварийность и готовность» (см. Руководство 

Администратора, п. 7.1.2). 

В зависимости от значения поля «n» отчетный период показателя включает 

следующие месяцы в рамках отчетного года: 

 n<0: отчетный период с января по [текущий месяц - n] (включительно); 

 n=0: отчетный период с января по текущий месяц (включительно); 

 n>0: отчетный период с января по [текущий месяц + n] (включительно); 

 n=Null: отчетный период – все месяцы. 

Доступность для выбора ячеек зависит от отчетного периода показателя: 

 ячейка с дискретом «Месяц» доступна для выбора, если данный месяц включен 

в отчетный период. 

 ячейка с дискретом «Квартал»/«Полугодие» доступна для выбора, если 

отчетный период включает все месяцы, входящие в данный квартал/полугодие; 

 ячейка с дискретом «9 месяцев» доступна для выбора, если отчетный период 

включает месяцы январь-сентябрь текущего года. 

 ячейка с дискретом «Год» доступна для выбора, если отчетный период включает 

месяцы январь-декабрь текущего года. 

Диапазон рассчитываемых ячеек выбранного показателя для любого объекта 

формируется в зависимости от дискрета выбранной ячейки и режима расчета выбранного 

показателя (режим расчета задается в справочнике показателей): 

 Выбрана ячейка с дискретом «Месяц»: 

 Режим «Отчетный месяц»: расчет производится только за выбранный 

месяц (выбранная ячейка); 

 Режим «С начала года до отчетного месяца»: расчет производится с 

января до выбранного месяца (включительно); 
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 Режим «С отчетного месяца до конца года»: расчет производится с 

выбранного месяца до декабря (включительно); 

 Режим «За год»: производится расчет всех ячеек показателя. 

 Выбрана ячейка с дискретом «Квартал»: 

 Режим «Отчетный месяц»: расчет производится только за выбранный 

квартал; 

 Режим «С начала года до отчетного месяца»: расчет производится с 1 

квартала до выбранного (включительно); 

 Режим «С отчетного месяца до конца года»: расчет производится с 

выбранного квартала до 4 (включительно); 

 Режим «За год»: производится расчет всех ячеек показателя. 

 Выбрана ячейка с дискретом «Полугодие»: 

 Режим «Отчетный месяц»: расчет производится за выбранное 

полугодие; 

 Режим «С начала года до отчетного месяца»: расчет производится с 1 

полугодия до выбранного включительно; 

 Режим «С отчетного месяца до конца года»: расчет производится с 

выбранного полугодия до 2 включительно; 

 Режим «За год»: производится расчет всех ячеек показателя. 

 Выбрана ячейка с дискретом «9 месяцев»: 

 Рассчитывается всегда (не зависит от режима расчета); 

 Режим «За год»: производится расчет всех ячеек показателя. 

 Выбрана ячейка с дискретом «Год»: 

 Рассчитывается всегда (не зависит от режима расчета); 

 Режим «За год»: производится расчет всех ячеек показателя. 

Значение ячейки с дискретом «Квартал»/«Полугодие»/«9 месяцев»/«Год» также 

включается в диапазон расчета: 

 при расчете, если диапазон включает все месяцы, входящие в период данного 

дискрета; 

 при пересчете, если диапазон включает хотя бы один месяц, входящий в период 

данного дискрета. 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] отображается форма запуска расчета (Рисунок 

177). 
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Рисунок 177 – Форма запуска расчета 

Форма запуска расчета отображается, если расчет запускается по показателям 

объектов уровня Филиал/Станция/ЕГО. 

При запуске расчета по ПАО «РусГидро» форма запуска расчета не отображается. 

На форме запуска расчета расположены следующие элементы: 

 Текстовое поле «Рассчитываемые показатели». Поле содержит наименования 

рассчитываемых показателей (все показатели рассчитываемой группы 

вертикально-зависимых показателей). Формат наименования: 

«Показатель_Объект». 

 Текстовое поле «Диапазон расчета». Поле содержит диапазон ячеек, которые 

будут рассчитаны/пересчитаны. Значение поля зависит от режима расчета и 

дискрета ячейки, на которую установлен фокус. Если значение поля не 

умещается в отведенной области, осуществляется перенос на следующую 

строку. Пример значений поля для различных дискретов: 

 Месяц: «Диапазон расчета: Январь 2018 – Июль 2018, I квартал 2018 – II 

квартал 2018, I полугодие 2018»; 

 Квартал: «Диапазон расчета: I квартал 2018 – III квартал 2018»; 
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 Полугодие: «Диапазон расчета: I полугодие 2018 – II полугодие 2018»; 

 9 месяцев: «Диапазон расчета: 9 месяцев»; 

 Год: «Диапазон расчета: Год 2018». 

 Группа флагов «Учет категорий ремонта». Флаги группы предназначены для 

учета дополнительных категорий ремонта в расчете. Флаги группы 

отображается на форме только, если в справочнике показателей для 

рассчитываемого показателя установлены соответствующие флаги. Группа 

содержит: 

 Флаг «НПЛ (неплановый ремонт)». По умолчанию не установлен. 

 Группа флагов «Учет видов ремонта». Флаги группы предназначены для учета 

дополнительных видов ремонта в расчете. Флаги группы отображается на форме 

только, если в справочнике показателей для рассчитываемого показателя 

установлены соответствующие флаги. Группа содержит: 

 Флаг «ЗРР (заявленный режим работы)». По умолчанию не установлен. 

 Флаг «ИСП (испытание)». По умолчанию не установлен. 

 Флаг «ВКЛ (включение в работу)». По умолчанию не установлен. 

 Флаг «Пересчитать без потери ручных корректировок». Флаг отображается, 

если в диапазоне расчета показателя, по которому запущен расчет, есть хотя бы 

одна отредактированная пользователем ячейка. По умолчанию флаг установлен. 

При установленном флаге сохраняются и не пересчитываются все 

скорректированные значения показателей: 

 не пересчитываются показатели, зависимые только от скорректированных 

показателей; 

 пересчитываются показатели, зависимые и от скорректированных, и от 

пересчитанных Системой показателей (нескорректированных, но 

изменивших значение при пересчете). Новое значение показателя 

пересчитывается с учетом значений показателей, скорректированных 

пользователем, и пересчитанных значений показателей, от которых он 

зависит. 

 Пример: 

 Показатель П1 зависит от показателей П2 и П3. 

 Если значения показателей П2 и П3 скорректированы пользователем, 

показатель П1 автоматически скорректирован. При запуске пересчета П1 

не пересчитается. 

 Если значение П2 скорректировано пользователем, а П3 нет, показатель 

П1 автоматически скорректирован. При запуске пересчета П1 

пересчитается, если при пересчете Системой будет изменено значение 

показателя П3. Показатель П1 пересчитается с учетом 

скорректированного пользователем значения П2 и пересчитанного 

значения П3. 

Предупреждающее сообщение «Ручные корректировки будут потеряны». 

Отображается правее флага «Пересчитать без потери ручных корректировок», если флаг не 

установлен. 
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 Флаг «Рассчитать с загрузкой исходных данных». При установке флага, 

отображается область запуска загрузки исходных данных. По умолчанию флаг 

не установлен, область запуска загрузки исходных данных скрыта. 

 Кнопка [Рассчитать]- по нажатию на кнопку запускается расчет ячеек из списка 

«Диапазон расчета» для всех показателей из списка «Рассчитываемые 

показатели». 

 Кнопка [Отмена] – по нажатию на кнопку форма запуска расчета закрывается, 

расчет не запускается. 

 Загрузка исходных данных 

Загрузка исходных данных в модуле «Аварийность и готовность» – это получение из 

внешних систем данных, на основании которых могут быть рассчитаны показатели 

аварийности и готовности. 

Загрузка исходных данных осуществляется Системой после запуска загрузки 

исходных данных в модуле «Аварийность и готовность» (пользователем). Запуск загрузки 

исходных данных осуществляется со страницы исходных данных (см. п.14) и с страницы 

расчетной формы (см. п.9.7.1). 

Загрузка исходных данных осуществляется за отчетный год, выбранный на панели 

навигации, дочерним Станциям выбранного Филиала и внешним системам (и графикам для 

ПК «Планы ремонтов»), выбранным в области «Запуск загрузки исходных», расположенной на 

форме «Запуск расчета». 

При загрузке данных по Станции автоматически загружаются данные по всему 

дочернему оборудованию. Не может быть осуществлена загрузка исходных данных отдельно 

по элементам дерева объектов уровня ниже станции. 

Загруженные значения параметров исходных данных отображаются на странице 

исходных данных в рабочей области, записываются в базу данных и используются в расчетах, 

округленные до 3-х знаков после запятой. 

Из внешней системы успешно загружены исходные данные, если внешняя система 

вернула положительный ответ с данными за отчетный год. При этом данные могут 

отсутствовать. 

Загрузка исходных данных осуществляется из следующих внешних систем: 

 ПК «Планы ремонтов»; 

 ПК «Оперативные заявки». 

После нажатия кнопки [Рассчитать] на форме запуска расчета (Рисунок 177) 

начинается процесс загрузки исходных данных из внешних систем. На время выполнения 

загрузки исходных данных из внешних систем устанавливается расчетная блокировка станций 

выбранного Филиала, по которому выполняется загрузка. 

При наличии ручных корректировок исходных данных по объекту, при повторной 

загрузке исходных данных, все корректировки (сохраненные или несохраненные) будут 

потеряны. 

Загрузка осуществляется параллельно по всем выбранным пользователем внешним 

системам. Если в процессе загрузки исходных данных произошла ошибка получения 

исходных данных из внешней системы по одному из объектов (дочерних объектов), то процесс 

загрузки данных из соответствующей системы по данному объекту (дочернему объекту) 
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прерывается, но продолжает выполняться загрузка из данной системы по всем остальным 

объектам (дочерним объектам). Ошибка загрузки данных из внешней системы по одному из 

объектов не влияет на загрузку данных по данному объекту из остальных систем. Загрузка 

данных выполняется по всем выбранным объектам (дочерним объектам) из других внешних 

систем. 

Пользователь может прервать процесс выполнения загрузки, нажав кнопку 

[Прервать]. на форме прерывания загрузки (Рисунок 178). 

 

Рисунок 178 – Форма прерывания загрузки данных 

Если пользователь прервал выполнение загрузки, то данные, которые были 

полностью загружены из внешней системы и записаны в базу данных Системы до момента 

прерывания процесса загрузки, не удаляются, новые данные не записываются. То есть: 

 если данные из внешней системы записаны в базу данных Системы, то эти 

данные не удаляются; 

 если данные из внешней системы были загружены, но не записаны в базу данных 

Системы, то загруженные данные не сохраняются (не записываются). 

По окончании процесса загрузки (успешной, неуспешной или частично успешной) 

отображается протокол загрузки данных (см. п.9.7.3). 

Если во время загрузки данных: 

 произошли критичные или некритичные ошибки и процесс расчета не был 

выполнен; 

 загрузка данных была прервана пользователем по нажатию кнопки [Прервать]. 

то открывается протокол загрузки и над таблицей результатов отображается кнопка 

[Продолжить расчет]. Если загрузка была прервана, то кнопка [Продолжить расчет] не 

отображается. По нажатию на кнопку выполняется расчет показателей с использованием 

исходных данных, сохраненных в Системе (см. п.9.7.3) 

При любом пересчете выбранных показателей (автоматическом и ручном) загрузка 

исходных данных не осуществляется. 

 Протокол загрузки 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (п. 7.6.2.1). 
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 Выполнение расчета/пересчета показателей 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] запускается расчет/пересчет показателей 

аварийности и готовности, если в дереве объектов выбран хотя бы один объект уровня ЕГО/ 

Станции/Филиалы.  

После выполнения полного первичного расчета или полного пересчета выполняется 

проверка показателей на наличие критических ошибок и предупреждений (п. 9.9). После 

выполнения расчета с проверкой отображается протокол расчета и протокол проверки, 

активен протокол расчета. 

При первичном/повторном/частичном выполнении расчета показателей 

устанавливается расчетная блокировка. 

При выполнении расчета показателей аварийности и готовности по ИА, рассчитанные 

значения отображаются в таблице показателей на расчетной форме и сохраняются в базе 

данных. 

При выполнении расчета показателей аварийности и готовности по 

ЕГО/Станции/Филиалу за выбранный отчетный год и выбранный дискрет Система: 

 выполняет расчет; 

 выполняет алгоритм создания версии для исходных данных и рассчитанного 

значения показателя (см. п.9.10). 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] открывается форма прерывания расчета (Рисунок 

179). 

 

Рисунок 179 – Форма прерывания расчета 

Форма прерывания выполнения расчета отображается отдельным модальным окном 

на расчетной форме, с которой был запущен расчет. Форма отображается во время: 

 выполнения расчета; 

 создания версии, если выбран версионируемый показатель (только при 

выполнении расчета показателей объектов уровня Филиала/Станции/ЕГО); 

 сохранения результатов расчетов в базу данных; 

 выполнения отмены расчетов. 

Форма закрывается автоматически после окончания процесса сохранения результатов 

или отмены расчета. 

На форме прерывания выполнения расчетов расположены следующие элементы: 

 Значок-индикатор процесса выполнения расчетов (динамический). 
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 Текстовое поле, описывающее состояние процесса выполнения расчетов. Поле 

отображает одно из следующих значений: 

 «Выполнение расчета...» - текст отображается во время расчета значений 

показателей. 

 Текст, отображаемый при создании версии версионируемого показателя 

(см. п.9.10). Отображается только при выполнении расчета показателей 

объектов уровня Филиала/Станции/ЕГО; 

 «Сохранение результатов...» - текст отображается после выполнения 

расчета значений всех показателей, при сохранении значений в базу. 

 «Отмена расчета...» - текст отображается при выполнении отмены 

расчетов, после нажатия кнопки [Отменить]. 

 Кнопка [Отменить] - отображается на форме всегда. Кнопка активна при 

выполнении расчетов, не активна при сохранении расчетов и выполнении 

отмены расчетов. 

Если в процессе выполнения расчета возникли системные ошибки, то протокол не 

отображается, расчет отменяется, отображается информационная панель с текстом системной 

ошибки (красная шторка). Текст системной ошибки зависит от типа ошибки. 

Если процесс выполнения расчета был прерван системой вследствие: 

 обновления НСИ; 

 изменения справочника показателей; 

 снятия расчетной блокировки на странице управления блокировками. 

 Страница обновляется, отображается информационное сообщение с 

предупреждением, которое содержит причину прерывания, а также текст 

«Расчет прерван. Данные не скорректированы».  

Если процесс выполнения расчета был прерван вследствие снятия расчетной 

блокировки пользователем со страницы управления блокировками, текст «Расчет прерван 

пользователем. Данные не скорректированы», ФИО и Предприятие пользователя, снявшего 

расчетную блокировку, включая время, и список объектов, которые не были рассчитаны. 

Если процесс выполнения расчета был отменен пользователем по кнопке [Отменить] 

на форме прерывания выполнения расчета, то отображается информационное сообщение с 

предупреждением «Расчет отменен пользователем. Данные не скорректированы». 

 Протокол расчета 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (см. п.7.6.1.4). 

9.8 Режим редактирования расчетной формы 

Редактирование показателей – изменение значений показателей, доступных для 

редактирования, с последующим автоматическим пересчетом зависимых показателей. 

Родительским показателем является показатель, значение которого используется в 

алгоритме расчета текущего показателя. 
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Зависимым показателем является показатель, который использует значение другого 

показателя в алгоритме расчета. 

Редактирование показателей осуществляется пользователем на странице «Расчетная 

форма аварийность и готовность» в таблице значений показателей. 

Страница «Расчетная форма аварийность и готовность» может находиться в 

следующих режимах: 

 режим просмотра – на родительский Филиал выбранного объекта (или на 

выбранный Филиал) не установлена пользовательская блокировка текущим 

пользователем, либо установлена расчетная или пользовательская блокировка 

другим пользователем. Расчетная форма недоступна для редактирования; 

 режим редактирования – на родительский Филиал выбранного объекта (или на 

выбранный Филиал) установлена пользовательская блокировка текущим 

пользователем. Расчетная форма доступна для редактирования текущим 

пользователем. 

Требования к установке и снятию блокировки см. в п.9.6. 

Редактирование значений показателей возможно, только если расчетная форма 

находится в режиме редактирования. 

В режиме редактирования на расчетной форме в таблице показателей доступны для 

редактирования значения отображаемых показателей (ячейки), которые: 

 обладают свойством «Редактируемый» (для показателя в справочнике 

«Показатели» модуля «Аварийность и готовность» установлен флаг 

«Редактируемый»); 

 пользователю назначено право «Редактирование результатов расчета»; 

 отображаются в таблице показателей для объектов уровня Филиала, Станции 

или ЕГО (в дереве объектов выбран объект уровня Филиала/Станции/ЕГО); 

 ячейка включена в отчетный период показателя. 

Значения показателей аварийности и готовности для объекта уровня ПАО «РусГидро» 

не доступны для редактирования. 

Недоступные для редактирования показатели (ячейки) подсвечиваются светло-серым 

цветом фона. 

Для редактирования показателя пользователю необходимо два раза кликнуть левой 

кнопкой мыши на ячейку таблицы, соответствующую редактируемому показателю, и ввести 

значение. При снятии фокуса с ячейки редактируемого показателя введенное пользователем 

значение округляется. Округление происходит автоматически до точности, которая указана в 

справочнике «Показатели» для модуля «Аварийность и готовность» для данного показателя. 

Скорректированные пользователем ячейки отображаются (Рисунок 180): 

 Подчеркиванием синим цветом: не сохранено значение ячейки, которое было 

скорректировано вручную пользователем. Отображается только в режиме 

редактирования расчетной формы пользователю, редактирующему таблицу. 

 Подчеркиванием зеленым цветом: сохранено значение ячейки, которое было 

скорректировано вручную пользователем. Отображается всем пользователям. 

Отображается в режиме просмотра и в режиме редактирования расчетной 

формы. 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 204 из 

355 
 

 

Рисунок 180 – Скорректированные значения показателей 

При наведении на ячейку, отредактированную пользователем, отображается 

информационное сообщение о последнем изменении соответствующего показателя за 

соответствующий дискрет (при наведении на ячейки после первичного расчета\пересчета 

сообщение не отображается). Информационное сообщение отображается пользователю, 

отредактировавшему показатель, сразу после изменения значения показателя (без нажатия 

кнопки [Сохранить]), другим пользователям только после нажатия кнопки [Сохранить] 

(Рисунок 180). 

В дереве объектов при наличии несохраненных изменений: 

 соответствующий объект подчеркивается синей сплошной линией; 

 наименование объекта подчеркиваются синей пунктирной линией, если у 

данного объекта есть дочерние объекты, по которым имеются несохраненные 

значения, и отсутствуют несохраненные значения по данному объекту; 

 над деревом объектов отображается синяя линия. 

При подчеркивании наименований объектов в дереве объектов анализируются только 

несохраненные изменения показателей. Изменения анализируются только по отображаемой 

странице: 

 в дереве объектов на расчетной форме отображается подсветка в соответствии с 

наличием несохраненных изменений только результатов расчетов; 

 в дереве объектов на странице исходных данных отображается подсветка в 

соответствии с наличием несохраненных изменений только исходных данных. 

Подсветка отображается без учета фильтров по уровням иерархии (Рисунок 181). 
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Рисунок 181 – Отображение корректировок показателей в дереве объектов 

Кнопка [Сохранить]: 

 по умолчанию не активна; 

 активна, если в таблице значений показателей выбранного объекта есть хотя бы 

одно несохраненное значение редактируемого показателя. 

По нажатию на кнопку [Сохранить] сохраняются ручные корректировки по всем 

объектам выбранного Филиала. Филиал считается выбранным, если выбран он сам или хотя 

бы один из его дочерних элементов. 

Также, сохранение изменений показателей по всем объектам выбранного Филиала, 

осуществляется в следующих случаях: 

по нажатию кнопки [Разблокировать] на форме запроса снятия блокировки, если на 

форме установлен флаг «Сохранить изменения расчетов» (см. п.9.6.4); 

по нажатию кнопки [Рассчитать] на форме запуска расчета, если установлен флаг 

«Пересчитать без потери ручных корректировок» (см. п.9.7.1). 

При сохранении значений отредактированных показателей создаются записи в 

журнале изменений значений показателей (см. документ «Руководство администратора» п. 

9.1). 

Доступ в журнал изменений показателей осуществляется по выбору пункта в 

контекстном меню, которое вызывается нажатием правой кнопки мыши по ячейки с 

скорректированным показателем (Рисунок 182). 
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Рисунок 182 – Контекстное меню показателя 

В меню отображаются пункты: 

 «История изменений» - по нажатию на открывается журнал изменений 

показателей; 

 «История изменений в новой вкладке» - по нажатию на открывается журнал 

изменений показателей на отдельной странице. 

Отредактированные значения показателей отображаются в таблице показателей, 

записываются в базе данных и используются в других расчетах. 

 Автоматический пересчет зависимых показателей 

Автоматически пересчитываются показатели, зависимые от измененного 

родительского показателя (на основании которого они были рассчитаны). Вертикально-

зависимые показатели не пересчитываются, если алгоритмы расчета данных показателей не 

содержат значения показателя, который был отредактирован. 

При изменении значения показателя за дискрет N: 

 автоматически пересчитываются зависимые показатели текущего объекта за 

дискрет N и зависимые показатели других объектов за дискрет N; 

 не пересчитываются значения текущего показателя за другие дискреты. 

При выполнении автоматического пересчета зависимых показателей за выбранный 

отчетный год Система запускает алгоритм расчета для каждого зависимого показателя (в 

соответствии со схемой обхода графа зависимости показателей) за дискрет, за который был 

отредактирован родительский показатель. 

Автоматически пересчитанные показатели подсвечиваются синим цветом, в случае, 

если значения изменились. Подсветка отображается только для текущего пользователя. 

Подчеркиваются синим цветом только те автоматически пересчитанные показатели, значения 

которых изменились. Изменением считается: изменение значения или изменение цвета 

ячейки. Т.е. если ячейка была рассчитана с ошибкой (значение «0», цвет ячейки красный) и 

после пересчета или ввода вручную значение стало «0» (расчет без ошибок), то ячейка 

подчеркивается синим и наоборот. 

Результатом пересчета является результат работы алгоритма расчета – числовое 

значение с заданной в справочнике показателей точностью. Если пересчет показателя 

невозможен, то результатом пересчета является значение «0» и соответствующая ячейка 

подсвечивается светло-красным цветом фона. 

На время пересчета зависимых показателей пересчитываемые значения являются 

нередактируемыми. Ячейки, соответствующие пересчитываемым значениям, подсвечиваются 

серым цветом. 
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При автоматическом пересчете зависимых показателей в связи с редактированием 

родительского не формируется протокол расчета. 

Если в процессе выполнения автоматического пересчета пользователь закрыл вкладку 

браузера страница «Расчетная форма аварийность и готовность», с которой был запущен 

процесс автоматического пересчета, то Система не прерывает процесс автоматического 

пересчета. 

9.9 Проверка показателей аварийности и готовности 

Алгоритм проверки осуществляет проверку результатов расчета (значений 

рассчитанных показателей) на наличие предупреждений и критических ошибок. 

Алгоритм проверки задается для каждого показателя в справочнике «Показатели» 

модуля «Аварийность и готовность». 

Алгоритм проверки запускается: 

 автоматически после расчета показателей (первичного, повторного); 

 вручную по нажатию кнопки [Проверить]. 

Если алгоритм проверки показателя не задан, показатель не проверяется. 

'Кнопка [Проверить] предназначена для ручного запуска проверки значений 

показателей. Кнопка расположена на панели инструментов страницы «Расчетная форма 

аварийность и готовность». 

Если в дереве объектов выбран Филиал/Станция/ЕГО, кнопка [Проверить] доступна 

для нажатия при одновременном выполнении следующих условий (при невыполнении хотя 

бы одного условия кнопка отображаются на панели инструментов, но не активна): 

 Пользователь обладает хотя бы одним правом из следующих: 

 «Редактирование результатов расчета»; 

 «Проверка результатов расчета»; 

 на выбранный объект в дереве объектов не установлена расчетная или 

пользовательская блокировка другим пользователем; 

 на расчетной форме выбрана рассчитанная ячейка показателя. 

По нажатию на кнопку [Проверить] Система запускает алгоритмы проверки для 

каждого показателя из выбранной группы вертикально-зависимых показателей по всем 

дискретам за выбранный отчетный год. 

Под выбранной группой вертикально-зависимых показателей подразумевается группа 

показателя, на ячейку которого установлен фокус перед запуском расчета или проверки. 

Если в дереве объектов выбран ПАО «РусГидро», кнопка [Проверить] доступна для 

нажатия при одновременном выполнении следующих условий (при невыполнении хотя бы 

одного условия кнопка отображаются на панели инструментов, но не активна): 

 Пользователь обладает хотя бы одним правом из следующих: 

 «Редактирование результатов расчета»; 

 «Проверка результатов расчета». 

 На выбранный объект в дереве объектов не установлена расчетная блокировка. 
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 Показатели объекта ПАО «РусГидро» рассчитаны. 

По нажатию на кнопку [Проверить] Система запускает алгоритмы проверки для 

каждого показателя объекта ПАО «РусГидро». 

Если в дереве объектов выбран Филиал/Станция/ЕГО: 

 при выполнении автоматической проверки после расчета/пересчета – 

выполняется проверка всех рассчитанных/пересчитанных значений показателей 

из диапазона расчета; 

 при выполнении проверки по нажатию кнопки [Проверить] для каждого 

показателя из выбранной группы вертикально-зависимых показателей (с учетом 

горизонтальных зависимостей в соответствии со схемой обхода графа 

зависимости показателей) для каждого дискрета за выбранный отчетный год 

запускаются алгоритмы проверки. 

Если в дереве объектов выбран ПАО «РусГидро»: при любом запуске проверки 

(ручном, автоматическом после расчета/пересчета) проверка выполняется по всем 

показателям только для объекта ПАО «РусГидро». 

Алгоритм проверки не запускается для нерассчитанных показателей, показателей, 

рассчитанных с ошибками (подсвеченные красным), и всех их зависимых показателей. Такие 

показатели автоматически содержат критические ошибки. 

Если выбранный объект заблокирован текущим пользователем, выполняется 

проверка текущих результатов (в том числе несохраненных). 

На время проверки не устанавливается расчетная блокировка текущего Филиала или 

родительского Филиала текущего объекта. Расчетная блокировка, установленная во время 

расчета, не распространяется на автоматическую проверку после расчета. 

Проверка показателей запускается по значениям, которые были отображены в таблице 

на момент запуска проверки. При редактировании значений показателей (например, в 

соседней вкладке) по объекту, по которому осуществляется проверка, реакция системы не 

определена (действия пользователя остаются на совести пользователя). 

Во время выполнения проверки результатов расчета проверка не прерывается 

системой вследствие: 

 обновления НСИ; 

 изменения справочника показателей. 

Если запущена проверка, в это время другой пользователь (или тот же в соседней 

вкладке) устанавливает пользовательскую блокировку, запускает расчет, загрузку или расчет 

с загрузкой (устанавливает расчетную блокировку) по тем же объектам, в зависимости от типа 

блокировки отображаются информационные сообщение: 

«Проверка не выполнена. 

Установлена блокировка: <ФИО пользователя1, Предприятие пользователя1, 

установившего пользовательскую блокировку>, <дата и время установки блокировки>». 

Пример: «Проверка не выполнена. 

Установлена блокировка: Сидоров Иван Иванович, Исполнительный аппарат, в 14:00 

12.05.2016». 

«Проверка не выполнена. 
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Установлена расчетная блокировка: <ФИО пользователя2, Предприятие 

пользователя2, запустившего расчет>, <дата и время запуска расчета>». 

Пример: «Проверка не выполнена. 

Установлена расчетная блокировка: Иванов Иван Иванович, Исполнительный 

аппарат, в 14:00 12.05.2016». 

Если в процессе выполнения проверки пользователь закрыл вкладку браузера с 

расчетной формой, с которой была запущена проверка, то Система не прерывает процесс 

проверки выбранных показателей. 

Во время выполнения проверки на расчетной форме отображается форма прерывания 

выполнения проверки (Рисунок 183). 

 

Рисунок 183 – Форма прерывания выполнения проверки 

Форма прерывания выполнения проверки отображается отдельным модальным окном 

на текущей расчетной форме, с которой запущена проверка результатов расчета. 

Форма отображается во время выполнения проверки. 

Форма закрывается автоматически после окончания процесса проверки или отмены 

проверки. 

На форме прерывания выполнения проверки расположены следующие элементы: 

 значок-индикатор процесса выполнения проверки (динамический); 

 текстовое поле, описывающее состояние процесса выполнения проверки. Поле 

отображает значение «Выполнение проверки...». Текст отображается во время 

проверки результатов расчета значений показателей; 

 кнопка [Отменить]. Кнопка отображается на форме всегда. Кнопка активна при 

выполнении проверки. Кнопка не активна во время прерывания проверки. По 

нажатию на кнопку [Отменить]: 

 проверка отменяется; 

 отображается информационное сообщение (синяя шторка): «Проверка 

отменена пользователем. Результаты расчета не проверены». 

 Протокол проверки 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (см. п.7.8.1). 

9.10 Создание и принятие версии показателя 

Определения показателей: 
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 «Версионируемый показатель» – показатель, для которого возможно создание и 

принятие версии рассчитанных значений всех вертикально-зависимых 

показателей. Версионируемый показатель, это показатель модуля «Аварийность 

и готовность», у которого в справочнике «Показатели» установлен флаг 

«Версионируемый». 

 «Версионируемый показатель с обновлением графиков в ПК «Планы ремонтов» 

– это «Версионируемый показатель», у которого в справочнике показателей 

установлен флаг «Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов». 

 «Вертикально-зависимые показатели» – показатели модуля «Аварийность и 

готовность», у которых в справочнике «Показатели» одинаковое поле 

«Наименование». К вертикально-зависимым показателям может относится один, 

два или три показателя (показатели объектов уровня Филиала, Станции и ЕГО). 

Группы показателей: 

 Версионируемая группа показателей – одна группа вертикально-зависимых 

показателей, содержащая версионируемый показатель. 

 Неверсионируемая группа показателей – одна группа вертикально-зависимых 

показателей, не содержащая версионируемый показатель. 

Показатели, входящие в группу вертикально-зависимых показателей, имеют 

одинаковые значения следующих параметров, задаваемых в справочнике «Показатели»: 

 Дискретность; 

 Возможность редактирования; 

 Режим расчета; 

 Срок действия показателя; 

 Отчетный период; 

 Учет дополнительных категорий ремонта; 

 Учет дополнительных видов ремонта. 

Определение функций: 

«Расчет показателей» – выполнение расчета показателей аварийности и готовности. 

Функция предусматривает: 

 Определение списка вертикально-зависимых показателей и выполнение по ним 

алгоритма расчета показателей (см. п.9.7.1); 

 Создание версии для рассчитанной версионируемой группы показателей; 

 Завершение расчета показателей (обновление протокола расчета, запуск 

проверки) (см. п.9.7.4). 

«Создание версии» – создание версии рассчитанных значений показателя по Филиалу 

в модуле «Аварийность и готовность». Функция доступна только для версионируемой группы 

показателей. Результат выполнения функции – создание версии по версионируемому 

показателю. Функция предусматривает: 

 анализ рассчитанных значений версионируемого показателя по объекту уровня 

Филиала; 
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 создание в таблице «Версии значений показателей» новой версии по всем 

рассчитанным значениям версионируемой группы показателей»; 

 Принятие версии – принятие версии рассчитанных значений показателя по 

Филиалу в модуле «Аварийность и готовность». Функция доступна только для 

версионируемого показателя. Функция предусматривает: 

 для версионируемого показателя с обновлением графиков в ПК «Планы 

ремонтов» обновление версий заявок в графиках в ПК «Планы ремонтов» 

из слепка исходных данных принимаемой версии (с учетом 

отредактированных пользователем параметров). После чего выполняется 

загрузка исходных данных; 

 Удаление непринятых версий в таблице «Версии значений показателей» и 

на расчетных формах объектов, содержащих показатели из данной 

вертикально-зависимой группы показателей (удаление всех строк версий, 

кроме принятой, для объектов уровня Филиала, Станции, ЕГО). 

Запуск создания версии происходит автоматически после выполнения расчета 

вертикально-зависимых показателей. Во время выполнения создания версии устанавливается 

расчетная блокировка по выбранному в дереве Филиалу и отображается форма прерывания 

создания версии. После создания версии: 

 Отображается информационное сообщение (зеленая шторка). Информационное 

сообщение содержит текст в зависимости от результата выполнения алгоритма 

создания версии: 

 «Создана версия результатов расчета (<Дата и время расчета в формате 

XX.YY.GGGG HH:MM:SS>)»; 

 «Обновлена последняя версия результатов расчета (<Дата и время расчета 

в формате XX.YY.GGGG HH:MM:SS>)». 

 Обновляется рабочая область – в таблице появляется версионная строка со 

значениями созданной версии (по Филиалу и всем дочерним объектам данного 

Филиала). 

Запуск принятия версии происходит при выборе пункта контекстного меню «Принять 

версию» При выборе пункта отображается форма подтверждения принятия версии. Во время 

принятия версии устанавливается расчетная блокировка по выбранному в дереве Филиалу и 

отображается форма прерывания принятия версии.  

После принятия версии: 

 отображается информационное сообщение (зеленая шторка): 

 «Принята версия результатов расчета (<Дата и время расчета в формате 

XX.YY.GGGG HH:MM:SS>), остальные версии удалены», если принята 

версия показателя, для которого в справочнике показателей не установлен 

флаг «Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов»; 

 «Принята версия результатов расчета (<Дата и время расчета в формате 

XX.YY.GGGG HH:MM:SS>), остальные версии удалены. Исходные 

данные в ПК «Планы ремонтов» успешно обновлены», если принята 

версия показателя, для которого в справочнике показателей установлен 

флаг «Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов». 
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Обновляется рабочая область – в таблице удаляются все строки версий значений 

показателя (по выбранному Филиалу и всем его дочерним объектам). 

Если принята версия показателя, для которого в справочнике показателей установлен 

флаг «Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов», то обновляется рабочая область страницы 

исходных данных – отображаются исходные данные, на основе которых была рассчитана 

принятая версия значений показателей. 

 Создание новой версии показателя 

Для создания версии версионируемого показателя необходимо выполнить расчет 

показателя, предварительно выполнив загрузку исходных данных (п.9.7.1, п.9.7.2, п.9.7.4). 

При этом Система отображает: 

 форму создания версии (Рисунок 185); 

 проводит анализ рассчитанных значений версионируемого показателя по 

объекту уровня Филиала; 

 создает/обновляет версию всех показателей из рассчитанной группы 

вертикально-зависимых показателей (показатели уровня Филиала, Станции, 

ЕГО) в таблице «Версии значений показателей»; 

В конце выполнения алгоритма Система: 

 обновляет протокол расчета; 

 снимает расчетную блокировку; 

 скрывает форму прерывания расчета или создания версии; 

 обновляет данные на расчетной форме; 

 запускает проверку расчетов. 

По окончанию расчета ниже строки показателя отображается дополнительная строка 

(версия) с рассчитанными данными с указанием даты и времени формирования (Рисунок 184). 

 

Рисунок 184 – Создание версии показателя 

Если рассчитанные значения показателя совпадают с данными последней версии (при 

ее наличии), то последняя версия перезаписывается. 

Таблица «Версии значений показателей» состоит из главной и версионных строк. 
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Для объекта уровня ИА таблица любого показателя всегда состоит только из главной 

строки: т.к. на уровне ИА нет версионируемых показателей. 

Главная строка таблиц обоих групп видна всегда. При выделении ячейки главной 

строки в фокус попадает выделенная ячейка. 

Версионная строка отображается в случае, если создается версия (после создания 

версии). Строка отображает значения показателей из таблицы «Версии значений 

показателей». При выделении ячейки версионной строки в фокус попадают все ячейки 

таблицы (дискреты). 

Форма создания версии отображается отдельным модальным окном на текущей 

расчетной форме при создании версии (заменяет форму прерывания расчета). 

 

Рисунок 185 – Окно прерывания версии 

Форма закрывается автоматически после окончания (или отмены) создания версии. 

На форме отображаются следующие элементы: 

 значок-индикатор процесса выполнения сравнения (динамический); 

 текст формы – текстовое поле, описывающее состояние процесса выполнения 

создания версии. Поле отображает одно из значений: 

 «Анализ версий…» - отображается во время сравнения новой и последней 

версии значений показателя; 

 «Сохранение результатов в новую версию…» - отображается во время 

сохранения значений показателя, если новая версия отличается от 

последней; 

 «Сохранение результатов в последнюю версию…» - отображается во 

время сохранения значений показателя, если новая версия и последняя 

версия показателя одинаковые. 

В нижней части страницы открыт протокол расчета, в котором отображается статус 

выполнения расчета (см. п.9.7.5) 

 Принятие версии показателя 

Запуск принятия версии происходит при выборе пункта контекстного меню «Принять 

версию» (в таблице показателя версионируемой группы уровня Филиала) (Рисунок 186). 
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Рисунок 186 – Контекстное меню принятия версии 

Пункт «Принять версию», отображается при вызове контекстного меню в таблице 

версионируемого показателя у следующих элементов: 

 у ячейки с названием показателя в главной строке (при вызове контекстного 

меню, фокус установлен на всю строку): 

 пункт «Принять версию» не отображается, если главная строка не 

содержит ни одного значения; 

 пункт «Принять версию» отображается, если показатель содержит хотя 

бы одну версионную строку. 

У версионных строк показателя пункт отображается в контекстном меню только если: 

 выбран объект уровня Филиала; 

 пользователь обладает правом «Выбор версии»; 

 Предприятие пользователя – Филиал (не ИА). 

Пункт отображается в контекстном меню, но не доступен для выбора, если: 

 выбранный Филиал заблокирован (установлена пользовательская или расчетная 

блокировка); 

 хотя бы одна ячейка выбранной версионной строки рассчитана с ошибкой. 

При выборе пункта контекстного меню «Принять версию» отображается форма 

подтверждения принятия версии, на которой доступно подтверждение или отмена принятия 

версии (Рисунок 187). 
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Рисунок 187 – Форма подтверждения принятия версии 

Форма предназначена: 

 для информирования пользователя о принимаемой и удаляемых версиях 

расчетов, об обновлении графика в ПК «Планы ремонтов»; 

 для подтверждения запуска принятия версии. 

На форме отображаются следующие элементы: 

 Текстовое поле «Филиал <наименование филиала>». Содержит наименование 

выбранного филиала. 

 Текстовое поле «Версионируемый показатель <наименование показателя>». 

Содержит наименование версионируемого показателя, по которому 

принимается версия. 

 Текстовое поле «Отчетный год <ГГГГ>». Содержит наименование выбранного 

отчетного года; 

 Текстовое поле с наименованием выбранной версии расчетов (или главной 

строки): 

 если выбрана одна из версий показателя, поле содержит текст (включая 

дату и время расчета): «Принимаемая версия расчетов <ДД.MM.ГГГГ 

ЧЧ:мм>». 

 если выбрана главная строка, поле содержит текст (включая дату и время 

расчета): «Принимаемая версия расчетов (главная строка) 

<ДД.MM.ГГГГ ЧЧ:мм>». 

 Текстовое поле «Рассчитанные ячейки <Месяц ГГГГ – Месяц ГГГГ>». Поле 

содержит диапазон рассчитанных месяцев (соответствуют рассчитанным 

ячейкам). 
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 Раскрывающийся список «Рассчитанные показатели». Список содержит 

полные наименования, рассчитанных в версии показателей. Формат полного 

наименования: «Показатель_Объект». 

 Раскрывающийся список «Удаляемые версии расчетов и данных». Список 

содержит наименования удаляемых версий и исходных данных. Элемент списка 

– дата и время расчета – отображается в формате: «ДД.MM.ГГГГ ЧЧ:мм». 

 Текстовое поле «Обновляемый годовой график для моделирования: <ГГГГ>». 

Содержит год, за который будет обновлен график моделирования в ПК «Планы 

ремонтов». 

 Информационное сообщение «Будут обновлены графики в ПК «Планы 

ремонтов» уровня Филиала <наименование Филиала>». Отображается если для 

выбранного версионируемого показателя установлен признак «Обновлять 

графики в ПК «Планы ремонтов». 

 Кнопка [Принять версию]. По нажатию на кнопку форма подтверждения 

принятия версии закрывается и запускается функция «Принятие версии». 

 Кнопка [Отмена]. По нажатию на кнопку форма подтверждения принятия 

версии закрывается и функция «Принятие версии» не запускается. 

После принятия версии отображается информационное сообщение (зеленая шторка): 

 «Принята версия результатов расчета (<Дата и время расчета в формате 

XX.YY.GGGG HH:MM:SS>), остальные версии удалены», если принята версия 

показателя, для которого в справочнике показателей не установлен флаг 

«Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов». 

 «Принята версия результатов расчета (<Дата и время расчета в формате 

XX.YY.GGGG HH:MM:SS>), остальные версии удалены. Исходные данные в 

ПК «Планы ремонтов» успешно обновлены», если принята версия показателя, 

для которого в справочнике показателей установлен флаг «Обновлять графики 

в ПК «Планы ремонтов». 

Если функция «Принятие версии» не выполнена, отображается информационное 

сообщение (красная шторка), содержащее текст «Не принята версия результатов расчета 

(<Дата и время расчета в формате XX.YY.GGGG HH:MM:SS>): <Текст причины непринятия 

версии>». 

Причины непринятия версии: 

 Не найдены исходные данные; «Ошибка получения данных! Исходные данные в 

ПК «Планы ремонтов» обновлены», если выбранная версия в ПК «Мониторинг 

готовности» не принята, но исходные данные в ПК «Планы ремонтов» 

обновлены. 

Причины, получаемые из ПК «Планы ремонтов»: 

 «Исходные данные в ПК «Планы ремонтов» не обновлены». 

 «Невозможно актуализировать данные, график заблокирован пользователем». 

 «Невозможно актуализировать данные, график заблокирован СО». 

 «Неизвестный идентификатор графика ремонтов: {GUID}». 

 «Неизвестный идентификатор ремонтной заявки: {GUID}». 
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 «Версия с датой создания «dd.mm.yyyy hh:nn:ss.zzz» не найдена». 

 «Не было запроса на обновление идентификатора ремонтной заявки: {GUID}». 

Во время выполнения принятия версии устанавливается расчетная блокировка по 

выбранному Филиалу и отображается форма принятия версии. 

При выполнении принятия версии Система запускает алгоритм принятия версии по 

выбранному пользователем: 

 Филиалу; 

 отчетному году; 

 версионному показателю; 

 строке (главной или версионной). 

После выполнения принятия версии: 

 отображается информационное сообщение (шторка), с результатом 

выполнения/невыполнения функции «Принятие версии»; 

 изменяется таблица со значениями версионируемого показателя на расчетной 

форме. 

Если показателю назначен признак «Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов» в 

справочнике показателей: 

 Обновляются графики в ПК «Планы ремонтов»; 

 Обновляются исходные данные из ПК «Планы ремонтов. 

После принятия версии обновляются расчетные формы, содержащие показатели из 

группы версионируемого показателя, версия которого была принята на уровне Филиала. 

Обновляются расчетные формы на уровне: 

 Филиала; 

 Станции; 

 ЕГО. 

Расчетная форма на уровне ИА не изменяется, т.к. на уровне ИА нет версионируемых 

показателей. 

После принятия версии, значения принятой версии отображаются в главной строке 

показателя. Версионные строки не отображаются. 

 

Рисунок 188 – Принятый показатель 

Страница исходных данных обновляется, если для показателя, версия которого 

принята, установлен флаг «Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов» в справочнике 

«Показатели» – после обновления графиков в ПК «Планы ремонтов», ПК «Мониторинг 

готовности» загружает актуальные исходные данные. 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 218 из 

355 
 

Страница исходных данных не обновляется, если для показателя, версия которого 

принята, не установлен флаг «Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов» в справочнике 

«Показатели». 

Действия ПК «План ремонтов» при принятии версии показателя, для которого в 

справочнике «Показатели» установлен флаг «Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов»: 

 При получении данных из ПК «Мониторинг готовности» производить 

обновление данных группы заявок. 

 При получении данных из ПК «Мониторинг готовности», произвести 

актуализацию данных по заявкам. В случае наличия изменений в дате начала 

или окончания ремонта, снижения мощности – создать новую версию заявки с 

обновленными параметрами и установить ее для заявки как актуальную. 

 Если после того как ПК «Мониторинг готовности» получил данные из графика 

для обработки в график были добавлены новые заявки, то после получения 

обновленных данных от ПК «Мониторинг готовности» таким заявкам 

присваивается признак «Снятая». 

 Если заявка, полученная в ПК «Мониторинг готовности» для обработки, была 

снята в графике до получения обновленных данных, то в случае наличия новых 

данных для этой заявки, создается ее новая версия, в которой признак «Снятая» 

отсутствует. Если новых данных для заявки не получено, то новая версия не 

создается, признак «Снятая» при этом снимается. 

 В случае, если хотя бы по одной заявке возникает ошибка: 

 Передать ошибку в ПК «Мониторинг готовности»; 

 Отменить абсолютно все изменения. 

9.11 Просмотр истории изменений значений показателей 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (п.7.11). 

9.12 Просмотр исходных данных 

По нажатию кнопки «Исходные данные» на странице «Расчетная форма аварийность 

и готовность» открывается страница отображения исходных данных по показателям 

аварийности и готовности (см. п. 14). 

9.13 Экспорт расчетной формы в Excel 

Описание данного раздела аналогично описанию для страницы «Расчетная форма 

рыночных показателей за сутки» (п.7.13). 
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10 Модуль «Отопительный сезон». «Расчетная форма ОС» 

10.1 Страница «Расчетная форма ОС» 

Страница расчетной формы ОС (Рисунок 189) содержит: 

 панель инструментов; 

 панель навигации; 

 рабочую область; 

 панель отображения протоколов. 

 

Рисунок 189 – Страница расчетной формы ОС 

Страница доступна для просмотра любому пользователю ПК «Мониторинг 

готовности». При этом результаты расчета отображаются только по тем объектам, которые 

относятся к Предприятию пользователя. 

10.2 Панель инструментов 

В верхней части расчетной формы ОС отображается панель инструментов. 

Панель инструментов содержит следующие кнопки: 

 [Редактировать] – по нажатию на кнопку блокируется/разблокируется 

расчетная форма ОС для выбранных объектов за выбранный отчетный месяц 

(см. п.10.8.1); 
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 [Сохранить] – по нажатию на кнопку сохраняются корректировки 

показателей/индикаторов выбранного объекта за выбранный отчетный месяц 

(см. п.10.8.1); 

 [Рассчитать] – по нажатию на кнопку запускается процесс расчета 

показателей/индикаторов и загрузки исходных данных по выбранным объектам 

за выбранный отчетный месяц (см. п.10.7.1); 

 [Запросить подтверждение] – по нажатию на кнопку устанавливается запрос на 

установку подтверждения результатов расчета по показателю/индикатору (см. п. 

10.11.1);  

 [Подтвердить] - по нажатию на кнопку устанавливается подтверждение 

результатов расчета по показателю/индикатору (см. п. 10.11.2); 

 [Сравнить] – по нажатию на кнопку отображается окно для запуска сравнения 

значений рассчитанных показателей/индикаторов со значениями, 

рассчитанными на сайте Минэнерго по выбранным объектам за выбранный 

отчетный месяц (см. п. 10.10). Отображается, если в дереве выбран субъект 

электроэнергетики; 

 [Моделировать] - по нажатию на кнопку осуществляется переход в режим 

моделирования (см. п. 10.9); 

 [Комментарии] – по нажатию на кнопку отображается вкладка комментариев 

в панели протоколов (см. п.7.7.2). Отображается, если в дереве выбран объект 

электроэнергетики; 

 [История изменений] – по нажатию на кнопку осуществляется переход в 

журнал изменений значений показателей (см. п.7.11). Отображается, если в 

дереве выбран объект электроэнергетики; 

 [Исходные данные] – по нажатию на кнопку осуществляется переход на 

страницу исходных данных (см. п.7.12). Отображается, если в дереве выбран 

объект электроэнергетики; 

[Показатели], [Индикаторы] – переключатель, изменяющий режим расчетной формы 

ОС. Отображается, если в дереве выбран объект электроэнергетики. 

10.3 Панель навигации 

Панель навигации отображается в левой части расчетной формы ОС и содержит 

следующие элементы: 

 поле для выбора отчетного месяца со стрелками перехода к предыдущему и 

следующему месяцу  (см. п.7.3.1); 

 кнопку открытия расчетной формы в новой вкладке (дублирование вкладки)  

(см. п.7.3.2); 

 кнопку установки блокировки отчетного месяца  (см. п. 6.3.4); 
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 кнопку перехода на страницу журнала подтверждения результатов расчета  

(см. Руководство администратора п. 9.5); 

 поле отображения/скрытия панели поиска объекта в дереве  (см. п.7.3.5); 

 поле установки фильтра по уровням иерархии объектов, отображаемых в дереве

 (см. п.7.3.6); 

 дерево объектов (см. п.7.3.7); 

 информационную панель запроса/подтверждения значений 

показателей/индикаторов, состояния блокировки объектов и наличия 

комментариев (см. п.7.3.8). 

По нажатию кнопок перехода на другую страницу с нажатой клавишей «Ctrl», 

страница открывается в новой вкладке. 

По нажатию кнопки скрытия панели навигации, панель скрывается, у левого края 

страницы отображается кнопка восстановления панели. 

По нажатию кнопки восстановления панели навигации, панель восстанавливается до 

прежних размеров. 

Увеличить или уменьшить ширину панели навигации возможно передвигая ее правую 

границу влево или вправо соответственно. 

 Выбор отчетного месяца 

Выбор отчетного месяца осуществляется одним из следующих способов (Рисунок 22): 

 по нажатию левой кнопкой мыши в поле выбора. В открывшемся компоненте 

даты указывается (выбирается) месяц и год;  

 по нажатию левой кнопкой мыши кнопки  в поле даты автоматически 

выбирается месяц, следующий за отчетными; 

 по нажатию левой кнопкой мыши кнопки  в поле даты автоматически 

выбирается месяц, предыдущий относительно отчетного. 

 

Рисунок 190 – Компонент даты 

После выбора даты обновляется дерево объектов по данным из НСИ, действующим 

на выбранную дату, и обновляется рабочая область расчетной формы. 
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 Открытие копии расчетной формы в новой вкладке 

По нажатию кнопки  в новой вкладке браузера открывается расчетная форма за 

тот отчетный месяц, который выбран в поле выбора отчетного месяца текущей вкладки 

браузера. На новой расчетной форме выбран тот же отчетный месяц и объект в дереве 

объектов. 

 Переход на страницу журнала подтверждения результатов расчета 

По нажатию кнопки перехода на страницу журнала подтверждения результатов 

расчетов  выполняется переход на страницу журнала подтверждения результатов расчетов 

для Модуля ОС. На открывшейся странице журнала уже выбран отчетный месяц и объект со 

страницы расчетной формы ОС (подробнее см. Руководство администратора п. 9.5). 

 Поиск объекта в дереве 

По нажатию на кнопку с фиксацией  под панелью навигации отображается 

область поиска. 

Область поиска содержит: 

 поле ввода поискового запроса; 

 кнопку для осуществления поиска «Вниз по дереву». Аналогично нажатию 

клавиши «Enter» на клавиатуре, если фокус находится в текстовом поле для 

ввода; 

 кнопку для осуществления поиска «Вверх по дереву».  

После ввода необходимого значения в поле по нажатию кнопок «Верх по дереву», 

«Вниз по дереву» или «Enter» выполняется поиск, начиная с выделенного элемента 

соответственно вниз или вверх по дереву, раскрывая при необходимости свернутые группы и 

выделяя найденный объект. Поиск производится по всем уровням дерева текущего способа 

отображения. Кнопки становятся не активны, если не найден ни один элемент дерева, название 

которого содержит введенное в тестовое поле значение (регистр не важен). 

Возможен циклический поиск элементов дерева вниз вверх, т.е. если найден 

последний элемент дерева, удовлетворяющий условиям поиска, по поиск производится 

сначала. 

 Выбор объектов, отображаемых в дереве 

По нажатию на кнопку выбора объектов  отображается область отображения 

уровней иерархии дерева объектов. Область настройки содержит поле для множественного 

выбора уровней иерархии: 

 «Филиалы»; 

 «ПО»; 

 «Станции»; 

 «Сети»; 

 «Объекты ДУ». 
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По умолчанию выбраны все уровни, которые доступны текущему пользователю. 

Выбор уровней иерархии влияет только на отображение дерева объектов: 

 при снятии флага с уровня «Объекты ДУ» в дереве объектов не отображается 

уровень «Объекты ДУ»; 

 при снятии флага с уровня «Сети» в дереве объектов не отображается уровень 

«Сети»; 

 при снятии флага с уровня «Станции» в дереве объектов не отображается уровень 

«Станции»; 

 при снятии флага с уровня «ПО» в дереве объектов не отображается уровень 

«ПО»; 

 при снятии флага с уровня «Филиалы» в дереве объектов не отображается 

уровень «Филиалы». 

 Дерево объектов 

Дерево объектов заполнено данными из НСИ, действующими на выбранную дату в 

поле «Отчетный месяц» на панели навигации. 

Информация в дереве отображается согласно следующим уровням иерархии: 

 корневой элемент «ПАО «РусГидро»/Подконтрольное общество; 

 Филиалы; 

 Станции/Сети/Объекты ДУ. 

Каждый из уровней, кроме самого низкого (по умолчанию «Станции/Сети/Объекты 

ДУ»), можно сворачивать и разворачивать. Каждый из уровней объектов, кроме корневого, 

можно скрыть в дереве (см. п. 10.3.5). 

При работе с деревом объектов пользователь может осуществить множественное 

выделение по «Ctrl» объектов разного уровня. 

В дереве объектов отображается индикация наличия несохраненных текущим 

пользователем корректировок расчетов по объекту: 

 при наличии несохраненных данных соответствующий объект подчеркивается 

синим цветом, а также отображается синяя полоска над деревом объектов; 

 при наличии дочерних объектов с несохраненными значениями, и при 

отсутствии несохраненных значений по данному объекту, названия элементов 

выделяются синим цветом (подчеркивание, пунктирная линия). 

По умолчанию в дереве выделен (находится в фокусе) последний выбранный текущим 

пользователем элемент, если данный элемент присутствует. Если данного элемента в дереве 

нет, то выбран корневой элемент. 

 Панель подтверждения значений показателей/индикаторов и состояния 

блокировки объектов 

Панель подтверждения значений показателей/индикаторов и состояния блокировки 

объектов обновляется автоматически при обновлении дерева объектов и содержит таблицу со 

следующими столбцами: 

 Показатели; 
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 Индикаторы; 

 Блокировка; 

 Комментарии. 

В столбцах «Показатели» и «Индикаторы» отображается состояние подтверждения 

значений показателей/индикаторов. 

Все подтверждения значений показателей/индикаторов устанавливаются в 

отношении показателей/индикаторов. Элементы дерева объектов уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ отображают совокупное состояние подтверждения значений 

показателей/индикаторов по соответствующему объекту, а родительские элементы дерева 

отображают совокупное состояние подтверждения значений показателей/индикаторов 

дочерних элементов. 

Правила заполнения ячеек столбцов «Показатели», «Индикаторы» для родительских 

элементов дерева объектов: 

 ячейка заполнена пиктограммой «V» – ячейки всех дочерних объектов в 

соответствующем столбце заполнены пиктограммой «V»; 

 ячейка заполнена пиктограммой «?» – хотя бы одна ячейка дочерних объектов в 

соответствующем столбце заполнена пиктограммой «?»; 

 ячейка пуста – ячейки всех дочерних объектов пустые или хотя бы одна ячейка 

пустая, если ячейки остальных объектов заполнены пиктограммой «V». 

Правила заполнения ячеек столбцов «Показатели», «Индикаторы» для объектов 

уровня Станция/Сети/Объект ДУ: 

 «  » – нет запроса на подтверждение значений показателей/индикаторов; 

 «?» – требуется подтверждение хотя бы одного значения показателя/индикатора; 

 «» – подтверждение значений всех показателей/индикаторов установлено. 

При наведении курсором мыши на пиктограмму «» ячейки столбца «Показатели» 

или «Индикаторы», соответствующей объекту уровня Станция/Сети/Объект ДУ, 

отображается информационное сообщение о последней установке/последнем запросе 

подтверждения значений показателей по текущему объекту.  

В столбце «Блокировка » отображается состояние блокировки (пользовательской 

или расчетной), а также режима моделирования за выбранный отчетный месяц. 

Правила заполнения ячеек столбца «Блокировка » для элементов дерева уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ: 

 ячейка заполнена пиктограммой «Замок закрыт» (без подсветки)  –

Станция/Сети/Объект ДУ заблокирован не текущим (другим) пользователем; 

 ячейка заполнена пиктограммой «Замок закрыт» (синяя пиктограмма)  – 

Станция/Сети/Объект ДУ заблокирован текущим пользователем; 

 ячейка заполнена пиктограммой «Калькулятор»  – на объект уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ установлена расчетная блокировка (по объекту уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ выполняется загрузка данных или расчет); 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 225 из 

355 
 

 ячейка заполнена пиктограммой «М»  - объект находится в режиме 

моделирования для текущего пользователя; 

 ячейка пуста – объект уровня Станция/Сети/Объект ДУ не заблокирован или не 

находится в режиме моделирования. 

Родительские элементы дерева отображают совокупное состояние блокировки 

дочерних элементов вне зависимости от фильтрации по уровням иерархии (отображается 

совокупное состояние всех дочерних элементов). 

Правила заполнения ячеек столбца «Блокировка » для родительских элементов 

дерева объектов по отношению к элементам уровня Станция/Сети/Объект ДУ: 

 ячейка заполнена пиктограммой «Замок закрыт»  – ячейки всех дочерних 

объектов в соответствующем столбце заполнены пиктограммой «Замок 

закрыт»; 

 ячейка заполнена пиктограммой «Замок закрыт» (серая пиктограмма)  – 

хотя бы одна ячейка дочерних объектов в соответствующем столбце заполнена 

пиктограммой «Замок закрыт», и хотя бы одна ячейка дочерних объектов в 

соответствующем столбце не заполнена пиктограммой «Замок закрыт»; 

 ячейка заполнена пиктограммой «М» (серая пиктограмма)  – хотя бы одна 

ячейка дочерних объектов в соответствующем столбце заполнена пиктограммой 

«М», и хотя бы одна ячейка дочерних объектов в соответствующем столбце не 

заполнена пиктограммой «М»; 

 ячейка пуста – все ячейки дочерних объектов в соответствующем столбце пусты. 

При наведении курсором мыши на пиктограмму «Замок закрыт», соответствующей 

объекту уровня Станция/Сети/Объект ДУ, отображается информационное сообщение о 

блокировке по объекту уровня Станция/Сети/Объект ДУ (Рисунок 35). 

Информационное сообщение содержит: 

 текст «Заблокировано»; 

 ФИО пользователя; 

 Предприятие пользователя; 

 дату и время блокировки. 

 

Рисунок 191 – Информационное сообщение о блокировке объекта уровня Станции/Сети/Объекта ДУ 

При наведении курсором мыши на пиктограмму «Калькулятор» соответствующей 

объекту уровня Станция/Сети/Объект ДУ, отображается информационное сообщение о 

расчетной блокировке (Рисунок 36). 
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Рисунок 192 – Информационное сообщение о расчетной блокировке 

Информационное сообщение содержит: 

 текст «Выполнение расчета»; 

 ФИО пользователя; 

 Предприятие пользователя; 

 дату и время начала расчета. 

При наведении на символ «М» ячейки столбца «Блокировка», соответствующей 

объекту уровня Станция/Сети/Объект ДУ, отображается информационное сообщение об 

установке режима моделирования по объекту, содержащее текст: "Объект в режиме 

моделирования". 

В столбце «Комментарии » отображается наличие комментария по данному 

объекту дерева объектов и его дочерним объектам на расчетной форме. 

Правила заполнения ячеек столбца «Комментарии » для элементов дерева уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ и выше: 

ячейка заполнена пиктограммой серого цвета , если хотя бы у одного из 

дочерних объектов есть комментарии;  

ячейка пуста, если у дочерних объектов комментариев нет.  

Правила заполнения ячеек столбца «Комментарии » для элементов дерева уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ: 

ячейка заполнена пиктограммой синего цвета , если у хотя бы одного показателя 

текущего объекта дерева есть комментарии; 

ячейка пуста, если у всех показателей текущего объекта комментариев нет.  

Пиктограмма комментария появляется в момент обновления страницы. 

При наведении курсора мыши на пиктограмму вид курсора меняется на указатель.  

При нажатии на пиктограмму комментария у объекта:  

фокус в дереве объектов устанавливается на выбранный объект;  

отображается расчетная форма выбранного объекта;  

разворачивается панель комментариев (в случае, если она была свернута) и 

переключается на закладку «Комментарии». 
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Слева от наименований столбцов панели подтверждения значений 

показателей/индикаторов расположена кнопка настройки отображения столбцов панели 

подтверждения значений показателей/индикаторов . Кнопка отображается всегда. 

Настройка состава и порядка столбцов дерева объектов выполняется индивидуально 

для каждого пользователя с сохранением выбранного способа отображения при последующем 

открытии форм. При последующем открытии расчетной формы используются настройки 

отображения, ранее сохраненные текущим пользователем. 

Настройка выполняется по нажатию на кнопку . При наведении курсора мыши на 

данную кнопку появляется подсказка с текстом: «Настройка отображения колонок». По 

нажатию на кнопку открывается форма настройки отображения столбцов панели 

подтверждения значений показателей/индикаторов (Рисунок 193). 

 

Рисунок 193 – Форма настройки отображения столбцов 

На форме расположены следующие элементы: 

 группа флагов настройки видимости колонок, в которую входят флаги: 

 Показатели; 

 Индикаторы; 

 Блокировка; 

 Комментарии; 

 флаг «Подсветка строк в соответствии с ИГО/ИГС», при установке которого 

отображается подсветка строк в зависимости от значения ИГО/ИГС; 

 кнопка [Применить], по нажатию на кнопку сохраняются выбранные настройки; 

 кнопка [Отмена], по нажатию на кнопку форма настройки видимости 

закрывается, обновления состава столбцов не происходит. 
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Если флаг у соответствующего столбца установлен, столбец отображается на форме.  

Порядок отображения столбцов также можно изменить. Для этого необходимо 

установить курсор мыши на столбец, затем нажать на левую кнопку мыши и перенести 

выбранный столбец правее или левее в блоке дерева объектов. 

Если флаг у соответствующего столбца установлен, столбец отображается на форме.  

Порядок отображения столбцов также можно изменить. Для этого необходимо 

установить курсор мыши на столбец, затем нажать на левую кнопку мыши и перенести 

выбранный столбец правее или левее в блоке дерева объектов. 

10.4 Рабочая область 

Рабочая область содержит следующие элементы: 

 наименование рабочей области; 

 индикатор выполнения пересчета зависимых показателей; 

 параметры фильтрации; 

 кнопку перехода в режим сравнения показателей с данными, рассчитанными и 

загруженными с сайта Минэнерго . Кнопка отображается только при 

выборе объекта уровня Станция/Сети/Объект ДУ; 

 информационное сообщение о блокировке текущей расчетной формы, если 

форма заблокирована, или о выполнении расчета на текущей форме, если 

установлена расчетная блокировка; 

 информационное сообщение о последнем изменении, выполненном на расчетной 

форме; 

 таблицу значений показателей, которая отображается в режиме «Показатели» 

расчетной формы (подробнее см. 10.4.1); 

 таблицу значений индикаторов, которая отображается в режиме «Индикаторы» 

расчетной формы (подробнее см. 10.4.2). 

Наименование рабочей области отображает наименование объекта, выбранного в 

дереве объектов. 

Информационное сообщение о блокировке или расчетной блокировке текущей 

расчетной формы содержит пиктограмму (для расчетной блокировки ), ФИО и 

Предприятие пользователя, установившего блокировку, и дату блокировки, включая время 

(Рисунок 194). 
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Рисунок 194 – Сообщение о блокировке в рабочей области на расчетной форме 

Сообщение о блокировке объекта отображается в следующих случаях: 

 объект заблокирован пользователем; 

 по объекту выполняется расчет или загрузка исходных данных. 

Информационное сообщение о последнем изменении, выполненном на расчетной 

форме содержит ФИО и Предприятие пользователя, выполнившего изменение, и дату 

изменения, включая время (Рисунок 195).  

Сообщение отображается при выборе в дереве объекта уровня Станция/Сети/Объект 

ДУ, если выполнено одно из действий: 

 расчет/пересчет показателей, инициированный пользователем; 

 ручная корректировка значений показателей; 

 модификация расчетной формы (системой) при изменении справочника 

показателей, НСИ. 

 

Рисунок 195 - Сообщение о последнем изменении на расчетной форме 

Над таблицей значений показателей/индикаторов отображается индикатор 

выполнения пересчета зависимых показателей в виде бегущей полосы синего цвета. 

Индикатор появляется во время пересчета зависимых показателей после ручного 

редактирования значений показателей. По окончании пересчета зависимых показателей 

бегущая полоса скрывается. 

Над таблицей значений показателей/индикаторов, справа от названия выбранного в 

дереве объекта, отображается блок фильтрации и кнопка режима сравнения с сайтом 

Минэнерго. Блок фильтрации состоит из: 

 кнопки [Условия] для фильтра по условиям и группам условий; 

 кнопки [Приложения] для фильтра по приложениям; 

 кнопки для фильтра по отчетным срокам, по которым приближается/наступил 

регламентный срок; 

 кнопки для фильтра по показателям/индикаторам, по которым установлено 

подтверждение; 

 кнопки для фильтра по показателям/индикаторам, по которым отправлен запрос 

на подтверждение.  
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 Режим «Показатели» 

Таблица значений показателей ОС отображает значения показателей, ИВУ, ИВГУ для 

выбранного объекта уровня Станция/Сети/Объект ДУ по отчетному месяцу. 

Над таблицей значений показателей ОС отображается значение ИГО для выбранного 

объекта уровня Станция/Сети/Объект ДУ по отчетному месяцу. 

Для уровня ИА/Филиала/ПО отображается только значение ИГС. 

Значения показателей обновляются в таблице в следующих случаях: 

 при выделении объектов в дереве объектов; 

 после завершения расчета или пересчета показателей; 

 после завершения автоматического пересчета зависимых показателей при 

редактировании значений показателей за выбранный отчетный месяц; 

 при изменении отчетного месяца. 

Обновление таблицы значений показателей не осуществляется при множественном 

выделении объектов в дереве объектов. 

В таблице значений показателей отображаются показатели в зависимости от настроек, 

сделанных в справочнике показателей. 

Если за выбранный месяц не выполнен первичный расчет, таблица значений 

показателей не отображается. Вместо таблицы отображается текст «Нет данных». 

Изменение значений показателей доступно в режиме редактирования (см. п.7.8) 

формы, если: 

 для редактируемого показателя в справочнике «Показатели» установлен флаг 

«Редактируемый»; 

 редактируемый показатель соответствует объекту дерева уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ. 

После редактирования значения показателя автоматически пересчитываются 

значения зависимых показателей ИВУ, ИВГУ, ИГО, ИГС. 

Если расчет показателя невозможен или показатель рассчитан с ошибкой (в том числе 

зависимый показатель), то соответствующая ячейка подсвечивается красным цветом. При 

наведении указателя мыши на ячейку с таким показателем отображается всплывающая 

подсказка с текстом ошибки, которая возникла при расчете.  

Система формирует протокол (см. п.7.6.1.4) с указанием причин, которые вызвали 

сбой в расчете. 

Если в процессе выполнения автоматического пересчета пользователь закрыл вкладку 

браузера с расчетной формой, с которой был запущен процесс автоматического пересчета, то 

процесс автоматического пересчета не прерывается. 

Заголовки и ячейки недоступных для редактирования показателей подсвечиваются 

светло-серым цветом. 

Ячейки со скорректированными значениями визуально выделяются: 

 подчеркивание синим цветом: не сохранено значение ячейки, которое было 

скорректировано вручную или автоматически пересчитано в результате ручного 
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изменения родительского показателя. Отображается только в режиме 

редактирования расчетной формы пользователю, редактирующему таблицу; 

 подчеркивание зеленым цветом: сохранено значение ячейки, которое было 

скорректировано вручную. Отображается всем пользователям. 

Значения ИГС для ИА/Филиала/ПО рассчитываются на основании значений ИГО 

рассчитанных дочерних объектов (фильтрация не важна) и не доступны для редактирования. 

ИГС не рассчитывается, если рассчитаны не все ИГО дочерних объектов. 

Наличие комментария к ячейке отображается пиктограммой зеленого треугольника в 

правом верхнем углу . При наведении курсора мыши на треугольник его вид изменяется на 

курсор в виде указателя. По нажатию на треугольник отображается панель протоколов. Если 

панель была свернута, разворачивается и переключается на закладку «Комментарии».  

Если при расчете значение показателя скопировано с предыдущего месяца, то в ячейке 

показателя отображается пиктограмма желтого треугольника в левом верхнем углу . При 

наведении курсора мыши на треугольник отображается всплывающая подсказка, которая 

содержит наименование показателя и причину копирования. 

Настройка скрытия строк для показателей в таблице показателей на расчетной форме 

определяются в алгоритме видимости. Подробнее о настройке алгоритма видимости для 

показателей указано в документе «Руководство администратора» п.7.3. 

 Режим «Индикаторы» 

Таблица значений индикаторов отображает значения индикаторов для выбранного 

объекта уровня Станция/Сети/Объект ДУ по отчетному месяцу. 

Над таблицей значений индикаторов ОС отображается значение ИГО для выбранного 

объекта уровня Станция/Сети/Объект ДУ по отчетному месяцу. 

Значения индикаторов обновляются в таблице в следующих случаях: 

 при выделении объектов в дереве объектов; 

 после завершения расчета или пересчета индикаторов; 

 после завершения автоматического пересчета зависимых индикаторов при 

редактировании значений индикаторов за выбранный отчетный месяц; 

 при изменении отчетного месяца. 

Обновление таблицы значений индикаторов не осуществляется при множественном 

выделении объектов в дереве объектов. 

В таблице значений индикаторов отображаются индикаторы в зависимости от 

настроек, сделанных в справочнике показателей. 

Если за выбранный месяц не выполнен первичный расчет, таблица значений 

индикаторов не отображается. Вместо таблицы отображается текст «Нет данных». 

Изменение значений индикаторов доступно в режиме редактирования (см. п.7.8) 

формы, если: 

 для редактируемого индикатора в справочнике «Показатели» установлен флаг 

«Редактируемый»; 

 редактируемый индикатор соответствует объекту дерева уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ. 
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Если расчет индикатора невозможен или индикатор рассчитан с ошибкой (в том числе 

зависимый), то соответствующая ячейка подсвечивается красным цветом. При наведении 

указателя мыши на ячейку с таким индикатором отображается всплывающая подсказка с 

текстом ошибки, которая возникла при расчете. Если в результате расчета значение 

индикатора достигло установленной величины, то ячейка подсвечивается светло-оранжевым 

цветом. 

Система формирует протокол (см. п.7.6.1.4) с указанием причин, которые вызвали 

сбой в расчете. 

Если в процессе выполнения автоматического пересчета пользователь закрыл вкладку 

браузера с расчетной формой, с которой был запущен процесс автоматического пересчета, то 

процесс автоматического пересчета не прерывается. 

Заголовки и ячейки недоступных для редактирования индикаторов подсвечиваются 

светло-серым цветом. 

Ячейки со скорректированными значениями визуально выделяются: 

 подчеркивание синим цветом: не сохранено значение ячейки, которое было 

скорректировано вручную или автоматически пересчитано в результате ручного 

изменения родительского индикатора. Отображается только в режиме 

редактирования расчетной формы пользователю, редактирующему таблицу; 

 подчеркивание зеленым цветом: сохранено значение ячейки, которое было 

скорректировано вручную. Отображается всем пользователям. 

Наличие комментария к ячейке отображается пиктограммой треугольника в правом 

верхнем углу . При наведении курсора мыши на треугольник его вид изменяется на курсор 

в виде указателя. По нажатию на треугольник отображается панель протоколов. Если панель 

была свернута, разворачивается и переключается на закладку «Комментарии».  

Если при расчете значение показателя скопировано с предыдущего месяца, то в ячейке 

показателя отображается пиктограмма желтого треугольника в левом верхнем углу . При 

наведении курсора мыши на треугольник отображается всплывающая подсказка, которая 

содержит наименование показателя и причину копирования. 

Настройка скрытия строк для индикаторов в таблице показателей на расчетной форме 

определяются в алгоритме видимости. Подробнее о настройке алгоритма видимости для 

показателей указано в документе «Руководство администратора» п.7.3. 

10.5 Панель отображения протоколов 

Панель отображения протоколов расположена в нижней части страницы расчетной 

формы и страницы исходных данных. При первом запуске приложения панель свернута, 

протоколы не содержат информации. Панель отображается по результатам выполнения 

действия, на соответствующей ему вкладке. Информация на вкладке обновляется 

(перезаписывается) после каждого действия.  

По нажатию кнопки скрытия, панель скрывается, у нижнего края страницы 

отображается кнопка восстановления панели.  

По нажатию кнопки восстановления, панель восстанавливается до прежних размеров.  

Увеличить или уменьшить высоту панели отображения протоколов возможно 

передвигая ее верхнюю границу вверх или вниз соответственно. 
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Панель содержит следующие вкладки (протоколы): 

 Установка блокировки (см. п. 7.5.1.2); 

 Протокол снятия блокировки (см. п. 7.5.1.4); 

 Расчет (отображается только на расчетной форме) (см. п. 10.7.3); 

 Подтверждение (отображается только на расчетной форме) (см. п. 10.11.4); 

 Сравнение (отображается только на расчетной форме) (см. п. 7.9.4); 

 Загрузка данных (см. п. 15.5); 

 Комментарии (отображается только на расчетной форме) (см. п.7.7.2). 

На каждой вкладке (кроме вкладки «Комментарии») отображается следующая 

информация: 

 поле «Отчетный месяц» – отображает дату выполнения действия в формате: 

<месяц ГГГГ>; 

 кнопки  - свернуть все,   - развернуть все. Кнопки отображаются, 

если в протоколе отображается таблица результатов (подробнее о таблице 

результатов см. разделы по протоколам); 

 время выполнения операции; 

 кнопка разворачивания/сворачивания панели протоколов / . 

По нажатию кнопки  -все группы элементов дерева объектов в таблице 

результатов сворачиваются. 

По нажатию кнопки  все группы элементов дерева объектов в таблице 

результатов раскрываются. 

По нажатию кнопки  панель отображения протоколов разворачивается на всю 

страницу браузера. Кнопка изменяется на следующую: . 

По нажатию кнопки  панель отображения протоколов сворачивается до прежних 

размеров. Кнопка изменяется на . 

Если интерфейс системы заблокирован, то панель протоколов отображается поверх 

блокировки интерфейса. 

На вкладке протокола доступно множественное выделение записей протокола (строк 

таблицы) и копирование выделенных строк протоколов в буфер обмена. 

Выделение строк протоколов осуществляется кликом мышкой на любую ячейку 

строки, в том числе на служебном столбце с подсветкой.  

Применяется выделение нескольких строк с помощью клавиш Ctrl и Shift,  

при использовании клавиши Ctrl выделяются только выделенные строки;  

при использовании клавиши Shift выделяются все строки выделенного диапазона. 
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Применяется также выделение всех строк с помощью ячейки в левом верхнем углу 

таблицы (аналогично как в MS Excel), визуального выделения ячейки при этом не происходит.  

Копирование выделенных строк протоколов в буфер обмена выполняется:  

 с помощью клавиш Ctrl+C; 

 с помощью выпадающего меню на любой выделенной строке таблицы 

протоколов, по нажатию правой кнопки мыши, по пункту «Копировать».  

В этом случае копируются выделенные строки.  

Копирование всей таблицы протоколов в буфер обмена выполняется по нажатию 

кнопки . В этом случае копируются все содержимое таблицы протоколов (с 

учетом фильтрации), включая названия столбцов таблицы, визуального выделения строк в 

таблицы комментариев не происходит. 

10.6 Установка и снятие блокировки 

Установка и снятие блокировки осуществляется на расчетной форме ОС или на 

странице исходных данных ОС. 

По нажатию кнопки [Редактировать] пользователь блокирует/разблокирует 

расчетную форму по выбранным объектам за выбранный отчетный месяц, ограничивая тем 

самым возможность одновременного внесения изменений другим пользователем в результаты 

расчета выбранного объекта.  

Визуальное отображение состояния блокировки осуществляется в информационной 

панели подтверждения результатов расчета и состояния блокировки объектов (см. п.7.3.8). 

Кнопка [Редактировать] не активна в следующих случаях: 

 если на расчетной форме выбран месяц, который еще не наступил; 

 не выбран ни один элемент в дереве объектов; 

 пользователь не наделен хотя бы одним правом из следующих «Редактирование 

результатов расчета показателей», «Редактирование результатов расчета 

индикаторов». 

На расчетной форме все блокировки устанавливаются и снимаются в отношении 

элементов дерева объектов уровня Станция/Сети/Объект ДУ. Установить и снять блокировку 

возможно одновременно по нескольким объектам, выделенным в дереве объектов. 

Множественное выделение осуществляется по нажатию кнопки «Ctrl» на клавиатуре и 

выделении соответствующего объекта.  

Если при установке или снятии блокировки выделены родительские элементы дерева 

по отношению к уровню Станция/Сети/Объект ДУ (например, Филиал/ПО или корневой 

элемент), то действие по установке или снятию блокировки распространяется на все дочерние 

объекты. 

Если при установке или снятии блокировки выделены элементы дерева уровня ниже 

ИА/Филиала/ПО (Станция/Сети/Объект ДУ), то блокировка устанавливается по родительским 

объектам выбранных объектов. 

В режиме просмотра или редактирования в рабочей области над таблицей значений 

показателей/индикаторов расчетной формы или в рабочей области на странице исходных 

данных отображается информационное сообщение о блокировке (см. п. 7.4). 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 235 из 

355 
 

10.6.1.1 Установка пользовательской блокировки  

Для установки пользовательской блокировки необходимо: 

 выбрать отчетный месяц, удовлетворяющий условиям активности кнопки 

[Редактировать]; 

 выбрать один или несколько незаблокированных объектов в дереве объектов 

(родительских/дочерних объектов); 

 нажать на кнопку [Редактировать] на панели инструментов. 

Если в п.2 выбраны только заблокированные текущим пользователем объекты, по 

нажатию на кнопку [Редактировать] выполняется снятие пользовательской блокировки (см. 

п.7.5.1.3). 

Если в п.2 выбраны одновременно и заблокированные, и незаблокированные текущим 

пользователем объекты, по нажатию на кнопку [Редактировать] все объекты становятся 

заблокированными.  

Если в п.2 выбраны только не заблокированные текущим пользователем объекты, 

выполняется установка пользовательской блокировки. 

После установки блокировки для текущего пользователя в дереве объектов напротив 

выбранных Станций в столбце «Блокировка » отображается пиктограмма блокировки  

(см. п. 7.3.8). 

Над рабочей областью на странице исходных данных отображается сообщение о 

блокировке. Отображается протокол блокировки (см. п.7.5.1.2) с информацией об объектах, 

по которым выполнена блокировка, а также по которым не выполнена блокировка с указанием 

причины. 

Информация об объектах, на которые установлена блокировка, отображается на 

странице управления блокировками. Подробнее о странице управления блокировками можно 

посмотреть в документе «Руководство администратора» п.9.9. 

10.6.1.2 Протокол блокировки 

Протокол установки блокировки содержит таблицу результатов выполнения 

блокировки. 

Таблица результатов отображает: 

 объекты, по которым выполнялась блокировка;  

 статус выполнения блокировки; 

 комментарии. 

Объекты сгруппированы по типам: 

 «Незаблокированные объекты»; 

 «Заблокированные объекты».  

Список не отображается, если не содержит ни одного элемента. 

Статус выполнения блокировки отображается в первом столбце таблицы результатов 

в виде подсветки: 

 красная: блокировка не выполнена; 
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 зеленая: блокировка выполнена успешно. 

К каждому элементу списка «Заблокированные объекты» отображается комментарий: 

«Блокировка выполнена». 

К каждому элементу списка «Незаблокированные объекты» отображается 

комментарий: «Блокировка не выполнена: Причина невыполнения блокировки». 

Если пользователь одновременно пытается установить блокировку по одному и тому 

же объекту (открыты одновременно несколько форм подтверждения блокировки по одному и 

тому же объекту и последовательно на каждой из них подтверждается выполнение 

блокировки), то повторные блокировки игнорируются: не отображаются записи в протоколе 

блокировки. 

10.6.1.3 Снятие пользовательской блокировки 

Для снятия пользовательской блокировки необходимо: 

 выбрать отчетный месяц, удовлетворяющий условиям активности кнопки 

[Редактировать]; 

 выбрать один или несколько заблокированных объектов в дереве объектов (или 

родительских/дочерних объектов); 

 нажать на кнопку [Редактировать] на панели инструментов. 

Если в п.2 выбраны только незаблокированные текущим пользователем объекты, по 

нажатию на кнопку [Редактировать] выполняется установка пользовательской блокировки 

(см. п.7.5.1.1). 

Если в п.2 выбраны одновременно и заблокированные, и незаблокированные текущим 

пользователем объекты, по нажатию на кнопку [Редактировать] все объекты становятся 

заблокированными.  

По нажатию кнопки [Редактировать], если выбраны только заблокированные 

текущим пользователем объекты, пользовательская блокировка снимается. 

Если есть несохраненные значения показателей, то открывается форма 

подтверждения снятия пользовательской блокировки (Рисунок 64). 
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Рисунок 196 – Форма запроса на подтверждение снятия блокировки 

На форме отображается флаг «Сохранить изменения расчетов». Если флаг 

установлен, то после подтверждения разблокировки будут сохранены корректировки расчетов 

по всем дочерним объектам Филиала/ПО; 

По нажатию кнопки [Разблокировать] процесс снятия блокировки с объектов 

завершается. 

Прекращение процесса снятия блокировки и закрытие формы подтверждения 

выполняется по нажатию кнопки [Отмена]. 

Снять, при необходимости, флаги сохранения и нажать на кнопку [Разблокировать] 

на форме подтверждения снятия блокировки. 

После нажатия на кнопку [Разблокировать] на форме подтверждения снятия 

блокировки выполняется снятие пользовательской блокировки с выбранных в п.2 объектов за 

выбранный в п.1 отчетный месяц. 

Если при снятии блокировки присутствуют корректировки расчетов, то изменения 

удаляются или сохраняются в зависимости от выбранных флагов. 

Если все данные сохранены, то форма подтверждения снятия блокировки не 

появляется и по нажатию кнопки [Редактировать] происходит разблокировка 

объекта/объектов. 

После снятия блокировки в дереве объектов напротив выбранных объектов в столбце 

«Блокировка » скрывается пиктограмма блокировки . Над рабочей областью на 

странице исходных данных скрывается сообщение о блокировке. Отображается протокол 

снятия блокировки (см. п.7.5.1.4) с информацией об объектах, по которым снята блокировка/ 

не снята блокировка с указанием причины, а также с указанием комментария о сохранении 

или несохранении корректировок расчетов, если они были. 

В случае, если пользователь не проявляет активность на расчетной форме (нажатие на 

кнопку мыши или клавиатуры), то пользовательская блокировка снимается автоматически. 

Несохраненные корректировки расчетов при снятии блокировки удаляются. После снятия 

блокировки отображается протокол снятия блокировки (см. п.7.5.1.4), а также 

информационная панель сообщений (см. п.15), в которой содержится сообщение «Страница 

обновлена в связи с истечением периода неактивности» (Рисунок 197). 
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Рисунок 197 – Информационная панель сообщений при истечении периода неактивности 

10.6.1.4 Протокол снятия блокировки 

Протокол снятия блокировки содержит таблицу результатов снятия блокировки.  

Таблица результатов снятия блокировки отображает: 

 объекты, по которым выполнялось снятие блокировки;  

 статус снятия блокировки; 

 комментарии. 

Объекты в таблице сгруппированы по типам: 

 «Неразблокированные объекты»; 

 «Разблокированные объекты».  

Список не отображается, если не содержит ни одного элемента. 

Статус снятия блокировки по объектам отображается в первом столбце таблицы 

результатов в виде подсветки: 

 красная: блокировка не снята; 

 зеленая: блокировка снята успешно. 

К элементам списка «Разблокированные объекты» отображаются следующие 

комментарии: 

 «Блокировка снята успешно», если соответствующий объект относится к 

группе «Разблокированные объекты»; 

 «Блокировка снята успешно. Изменения расчетов сохранены», если 

соответствующий объект относится к группе «Разблокированные объекты» и 

были сохранены изменения расчетов; 

 «Блокировка снята успешно. Изменения расчетов не сохранены», если 

соответствующий объект относится к группе «Разблокированные объекты» и 

изменения расчетов не были сохранены; 

  «Блокировка не снята. [Текст причины невыполнения снятия блокировки]», если 

соответствующий объект относится к группе «Неразблокированные 

объекты». 

Протокол снятия блокировки за отчетный месяц отображается также после 

принудительного снятия пользовательской блокировки при: 

 обновлении НСИ;  

 изменении справочника показателей; 

 изменении справочников: «Приложения», «Группы условий», «Условия», 

«Предприятия», «Станции», «Сети», «Объекты ДУ»; 

 установке блокировки отчетных месяцев вручную пользователем; 
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 установке блокировки отчетных месяцев автоматически Системой в связи с 

истечением регламентных сроков; 

 ручном снятии блокировки со страницы управления блокировками;  

 завершении всех IIS сессий пользователя; 

 автоматическом снятии блокировки по неактивности пользователя.  

Кроме протокола отображается панель сообщений с предупреждающим сообщением 

(см. п.15). 

К объектам, разблокированным другим пользователем или системой, в столбце 

«Комментарий» в протоколе отображается текст: 

 «Блокировка снята пользователем <ФИО пользователя, Предприятие 

пользователя> <дата и время снятия пользовательской блокировки>. Все 

несохраненные изменения потеряны», если блокировка снята вследствие 

обновления НСИ или изменения справочника показателей; 

 «Блокировка снята в связи с истечением периода неактивности. Все 

несохраненные изменения потеряны», если пользователь не проявлял активность 

на расчетной форме. 

Если пользователь одновременно пытается снять блокировку с одного и того же 

объекта (открыты одновременно несколько форм подтверждения снятия блокировки по 

одному и тому же объекту и последовательно на каждой из них подтверждается снятие 

блокировки), то повторные блокировки игнорируются: не отображаются записи в протоколе 

снятия блокировки. 

10.7 Расчет показателей и индикаторов 

По нажатию кнопки [Рассчитать] выполняется запуск расчета/пересчета 

показателей/индикаторов на расчетной форме. Расчет показателей/индикаторов возможен с 

предварительной загрузкой исходных данных. 

Расчет показателей/индикаторов – это определение значений 

показателей/индикаторов по заданным алгоритмам расчета. 

Пересчет показателей/индикаторов – это расчет показателей/индикаторов, которые 

уже были рассчитаны ранее. 

Кнопка [Рассчитать] не активна на расчетной форме в режиме «Показатели»/ 

«Индикаторы» в следующих случаях: 

 если на расчетной форме выбран месяц, который еще не наступил; 

 не выбран ни один объект в дереве объектов; 

 пользователь не наделен правом «Редактирование результатов расчета 

показателей»/«Редактирование результатов расчета индикаторов». 

Если расчетная форма открыта в режиме «Показатели», то по нажатию на кнопку 

[Рассчитать] запускается расчет показателей по объекту уровня Станция/Сети/Объект ДУ 

(выполняется расчет/пересчет показателей), если в дереве объектов выбран хотя бы один 

объект уровня Станция/Сети/Объект ДУ. Если выбран объект уровня выше (Филиал или ПО), 

то выбранными считаются все его дочерние объекты, отображаемые в дереве. 
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Если расчетная форма открыта в режиме «Индикаторы», то по нажатию на кнопку 

[Рассчитать] запускается расчет индикаторов по объекту уровня Станция/Сети/Объект ДУ 

(выполняется расчет/пересчет индикаторов), если в дереве объектов выбран хотя бы один 

объект. Если выбран объект уровня выше (Филиал или ПО), то выбранными считаются все его 

дочерние объекты, отображаемые в дереве. 

При первичном/повторном/частичном выполнении расчета показателей/индикаторов 

устанавливается расчетная блокировка. Расчетная блокировка не устанавливается при 

автоматическом пересчете зависимых показателей/индикаторов. 

При установке расчетной блокировки: 

 в информационной панели подтверждения значений показателей/индикаторов в 

колонке «Блокировка » отображается пиктограмма  (см. п.7.3.8); 

 над таблицей показателей/индикаторов в рабочей области расчетной формы 

отображается информационное сообщение (см. п. 7.4). 

Информационное сообщение содержит: 

 текст «Выполнение расчета»; 

 ФИО пользователя; 

 Предприятие пользователя; 

 Дату и время начала расчета. 

При расчетной блокировке производятся следующие изменения на расчетной форме 

и странице исходных данных: 

 недоступна для редактирования таблица результатов расчета на расчетной форме 

показателей/индикаторов (режим просмотра); 

 недоступна для нажатия кнопка [Сохранить] на расчетной форме 

показателей/индикаторов, если выполняется пересчет выбранных 

показателей/индикаторов и есть несохраненные корректировки; 

 недоступны для редактирования исходные данные по заблокированному объекту 

(режим просмотра). 

Записи об объектах, на которые установлена расчетная блокировка, отображаются на 

странице управления блокировками. Работа со страницей управления блокировками описана 

в Руководстве администратора п. 9.9. 

Если при выполнении расчета объект уровня Станция/Сети/Объект ДУ не был 

рассчитан, отображается информационное сообщение с предупреждением. Информационное 

сообщение содержит текст: 

 Расчет не выполнен. <Причина невыполнения расчета>», если 

соответствующий объект не был рассчитан: 

 во время отображения формы подтверждения расчета по объекту у текущего 

пользователя, по объекту запущен расчет, загрузка исходных данных или 

расчет с загрузкой исходных данных другим пользователем. Комментарий 

содержит текст «Установлена расчетная блокировка», ФИО и Предприятие 

пользователя, выполняющего расчет\загрузку, включая время; 
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 во время отображения формы подтверждения расчета по объекту у текущего 

пользователя, объект заблокирован другим пользователем. Комментарий 

содержит текст «Установлена блокировка», ФИО и Предприятие 

пользователя, заблокировавшего объект и дату блокировки, включая время. 

Если процесс выполнения расчета был отменен пользователем по кнопке [Отменить], 

отображается информационное сообщение с предупреждением «Расчет отменен 

пользователем. Данные не скорректированы». 

Если процесс выполнения расчета был прерван системой вследствие: 

 обновления НСИ; 

 изменения справочника показателей; 

 снятия расчетной блокировки на странице управления блокировками. 

Страница обновляется, отображается информационное сообщение с 

предупреждением, которое содержит причину прерывания, а также текст «Расчет прерван. 

Данные не скорректированы». 

Если процесс выполнения расчета был прерван вследствие снятия расчетной 

блокировки пользователем со страницы управления блокировками, текст «Расчет прерван 

пользователем. Данные не скорректированы», ФИО и Предприятие пользователя, снявшего 

расчетную блокировку, включая время, и список объектов, которые не были рассчитаны. 

 Запуск расчета/пересчета показателей/индикаторов 

Для запуска расчета или полного пересчета показателей/индикаторов необходимо: 

 открыть расчетную форму ОС в режиме «Показатели» / «Индикаторы»; 

 выбрать отчетный месяц, удовлетворяющий условиям активности кнопки 

[Рассчитать]; 

 выбрать в дереве объектов один или несколько объектов для расчета (или 

родительских объектов); 

 нажать на кнопку [Рассчитать]. 

По нажатию на кнопку [Рассчитать] отображается форма запуска расчета (Рисунок 

198). 
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Рисунок 198 – Форма запуска расчета 

На форме запуска расчета расположены следующие элементы: 

 списки наименований объектов, сформированные после запуска 

расчета/пересчета по выбранным в дереве объектам. Все списки отсортированы 

по наименованию. На форме отображаются следующие списки: 

 "Объекты с подтвержденными показателями"/"Объекты с 

подтвержденными индикаторами". Список объектов, у которых хотя бы по 

одному показателю/индикатору установлено подтверждение за выбранный 

отчетный месяц. Если список пустой, то он не отображается на форме. 

 предупреждающее сообщение "Подтверждения будут сброшены". 

Отображается всегда правее списка "Объекты с подтвержденными 

показателями"/"Объекты с подтвержденными индикаторами". 

 «Заблокированные объекты (не могут быть рассчитаны)». Список объектов, 

по которым установлена пользовательская или расчетная блокировка другим 

пользователем за выбранный отчетный месяц. Если список пустой, то он не 

отображается на форме. Справа от наименования объекта отображается текст: 

 "Установлена блокировка", если на объект установлена 

пользовательская блокировка; 

 "Выполнение расчета", если на объект установлена расчетная 

блокировка. 

 флаг "Пересчитать без потери ручных корректировок". Флаг отображается, 

если в дереве объектов выбран хотя бы один объект с ручными корректировками 

показателей/индикаторов. По умолчанию флаг установлен. При установленном 

флаге: 

 сохраняются и НЕ пересчитываются скорректированные значения 

показателей/индикаторов; 

 НЕ пересчитываются показатели/индикаторы, зависимые только от 

скорректированных показателей/индикаторов; 

 пересчитываются показатели/индикаторы, зависимые от скорректированных 

и от пересчитанных Системой показателей/индикаторов 

(нескорректированных, но изменивших значения при пересчете). Новое 

значение показателя/индикатора пересчитывается с учетом значений 
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показателей/индикаторов, скорректированных пользователем, и 

пересчитанных значений показателей/индикаторов, от которых он зависит. 

 предупреждающее сообщение "Ручные корректировки будут потеряны". 

Отображается правее флага "Пересчитать без потери ручных корректировок", 

если данный флаг не установлен; 

 кнопка [Рассчитать]. Активна всегда. По нажатию на кнопку запускается 

расчет/пересчет показателей/индикаторов. Подтверждения всех 

показателей/индикаторов выбранного объекта сбрасываются. 

 кнопка [Отмена]. Активна всегда. По нажатию на кнопку форма запуска расчета 

закрывается. 

Если производится расчет только показателей, то форма называется «Запуск расчета 

показателей». 

Если производится расчет только индикаторов, то форма называется «Запуск расчета 

индикаторов». 

 Выполнение расчета/пересчета показателей/индикаторов 

Выполнение расчета/пересчета показателей/индикаторов по всем объектам, 

выбранным в дереве объектов, запускается, если выполняется одно из следующих условий: 

 на форме подтверждения расчета нажата кнопка [Рассчитать], и загрузка 

исходных данных не выполняется; 

 загрузка исходных данных успешно завершена (все данные успешно загружены). 

Во время выполнения расчета/пересчета на расчетной форме отображается форма 

прерывания расчета (Рисунок 68). 

 

Рисунок 199 – Форма прерывания выполнения расчета 

На форме прерывания выполнения расчета отображаются следующие элементы: 

 информационное сообщение, описывающих состояние процесса: 

 «Выполнение расчета показателей» (во время расчета значений 

показателей); 

 «Выполнение расчета индикаторов» (во время расчета значений 

индикаторов); 

 «Сохранение результатов» (после выполнения расчета значений всех 

показателей и индикаторов, во время сохранения значений); 

 «Прерывание расчета» (во время отмены расчета после нажатия на кнопку 

[Отменить]). 
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 кнопку [Отменить]. 

При прерывании расчета процесс выполнения расчета прекращается, значения 

показателей/индикаторов всех объектов, которые были до момента начала расчета 

возвращаются. 

Расчет/пересчет показателей осуществляется в следующей последовательности: 

 расчет показателей готовности для каждого объекта; 

 расчет ИВУ по значениям соответствующих показателей готовности; 

 расчет ИВГУ посредством усреднения значений ИВУ; 

 расчет ИГО посредством усреднения значений ИВГУ; 

 расчет ИГС посредством усреднения значений ИГО объектов, входящих в состав 

субъекта. 

Значение каждого показателя рассчитывается на основе значений промежуточных 

показателей: 

 «План». Значение показателя рассчитывается на основе исходных данных или 

вводиться вручную; 

 «Факт». Значение показателя рассчитывается на основе исходных данных или 

вводиться вручную; 

 «Балльная оценка». Значение показателя определяется на основе значений 

соответствующих показателей «План» и «Факт»; 

 «Весовой коэффициент». Значение показателя определяется на основе 

параметров соответствующего объекта. 

Во время выполнения расчета показателей, по которым отсутствуют исходные данные 

или не введены значения промежуточных показателей за текущий отчетный месяц, 

копируются с предыдущего месяца. 

При пересчете промежуточных показателей и показателей готовности, автоматически 

пересчитываются зависимые показатели ИВУ, ИВГУ, ИГО и ИГС. 

Расчет индикаторов осуществляется по заданным в справочнике показателей 

алгоритмам. 

После окончания расчета показателей/индикаторов или отмены расчета форма 

прерывания расчета закрывается, отображается протокол расчета (10.7.3), обновляется 

таблица значений показателей на расчетной форме показателей, с которой был запущен 

процесс расчета/пересчета, отображая результаты расчета по соответствующему объекту. 

После пересчета показателей/индикаторов данные о старых и новых значениях 

отображаются в «Журнале изменений значений показателей». Работа с журналом изменений 

значений показателей описана в документе «Руководство администратора» п.9.1. 

Если в процессе выполнения расчета/пересчета закрывается вкладка браузера с 

расчетной формой, с которой был запущен процесс расчета/пересчета, то процесс 

расчета/пересчета не прерывается. 

Если расчет показателя невозможен, то соответствующая ячейка подсвечивается 

красным цветом. 
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 Протокол расчета 

Протокол расчета сохраняется в системе и отображает таблицу результатов 

выполнения расчета для каждого объекта в дереве объектов, по каждому месяцу. 

При выборе в дереве конкретного объекта отображаются протокол для данного 

объекта и всех его дочерних: 

 при выборе уровня Станция/Сети/Объект ДУ – отображается протокол только 

для данного объекта уровня Станция/Сети/Объект ДУ; 

 при выборе уровня Филиал/ПО – отображается протокол для данного 

Филиала/ПО и дочерних объектов (Станция/Сети/Объект ДУ); 

 при выборе ИА – панель протоколов не отображается. 

Протокол не отображается, если расчет не был выполнен. 

В протоколе расчета отображается время расчета: 

 для объекта уровня Станция/Сети/Объект ДУ – время окончания расчета для 

выбранного Объекта ДУ/Станции/Сети; 

 для объекта уровня Филиал/ПО – отображается самое последнее время среди 

дочерних объектов. 

Состояние ячейки может быть изменено посредством ручных корректировок, 

пересчета показателя/индикатора или вследствие пересчета зависимого 

показателя/индикатора. Если состояние ячейки (или группы ячеек) изменилось, с ошибочного 

на успешный или наоборот, то информация по данной ячейке (группе ячеек) в протоколе также 

изменяется.  

Протокол расчета сохраняется вместе с сохранением значений 

показателей/индикаторов. Если есть несохраненные корректировки значений 

показателей/индикаторов, выполненные текущим пользователем, то протокол расчета 

автоматически не сохраняется, а сохраняется вместе с сохранением значений 

показателей/индикаторов расчетной формы. 

Таблица результатов отображает: 

 объекты, по которым выполнялся расчет;  

 статус выполнения расчета; 

 комментарии. 

Объекты, по которым выполнялся расчет, сгруппированы по следующим спискам:  

 «Рассчитанные с ошибками». Список детализируется по 

показателям/индикаторам, по которым обнаружены ошибки выполнения расчета 

или предупреждения. Если выполнялся пересчет выбранных 

показателей/индикаторов на форме, то в списке также отображаются успешно 

рассчитанные показатели/индикаторы, если хотя бы один показатель/индикатор 

среди выбранных рассчитан с ошибкой; 

 «Рассчитанные успешно». Детализация по показателям/индикаторам в списке 

выполняется только в случае выполнения пересчета выбранных 

показателей/индикаторов и все показатели/индикаторы успешно рассчитаны.  

Статус выполнения расчета по Филиалу/ПО отображается в виде подсветки: 
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 Красная: расчет по объекту или по отдельному показателю/индикатору не 

выполнен (выявлены ошибки); 

 Желтая: расчет по объекту или по отдельному показателю/индикатору не 

выполнен (выявлены предупреждения); 

 Зеленая: расчет по объекту или по отдельному показателю/индикатору выполнен 

успешно. 

Красный индикатор для объекта отображается, если по объекту выявлена хотя бы 

одна критическая ошибка. 

Желтый индикатор для объекта отображается, если по объекту не выявлено 

критических ошибок, но выявлено хотя бы одно предупреждение. 

Желтый индикатор для всей группы «Рассчитанные с ошибками» отображается 

только в том случае, если не выявлено ни одной критической ошибки, но выявлены 

предупреждения. 

К элементам списка «Рассчитанные с ошибками» отображается комментарий 

«Расчет выполнен», если соответствующий показатель/индикатор по объекту был рассчитан. 

Если один или несколько показателей/индикаторов по объекту не были рассчитаны, 

то в строке показателя отображается причина невыполнения расчета по 

показателю/индикатору.  

К каждому элементу списка «Рассчитанные успешно» отображается комментарий: 

«Расчет выполнен». 

При пересчете выбранных показателей/индикаторов в протоколе отображаются 

записи по выбранным показателям/индикаторам, а также автоматически пересчитанным 

показателям/индикаторам, зависимым от выбранных. 

На панели протокола расчета расположены кнопки с фиксацией состояния для 

фильтрации записей протокола по статусу выполнения расчета: 

 "Информация" – в протоколе расчета отображаются информационные 

сообщения с зеленым индикатором; 

 "Предупреждения" – в протоколе расчета отображаются предупреждающие 

сообщения с желтым индикатором; 

 "Ошибки" – в протоколе расчета отображаются критические ошибки с красным 

индикатором. 

Кнопка [Показатели]/[Индикаторы] (в зависимости от режима) представляет собой 

фильтр по показателям/индикаторам. По нажатию на кнопку отображается раскрывающийся 

список показателей/индикаторов (сортировка в списке по порядковому номеру в порядке 

возрастания), для которых имеются сообщения в протоколе. При вводе значения в поле 

предиктивного поиска, в списке отображаются только показатели/индикаторы, которые 

содержат в наименовании введенное значение без учета регистра. По умолчанию все флаги 

установлены, для всех объектов. 

В случае отсутствия ошибок расчета в протоколе расчета кнопка фильтрации 

[Ошибки] и кнопка [Показатели] недоступны. 
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 Пересчет выбранных показателей и индикаторов 

Пересчет выбранных показателей/индикаторов осуществляется в таблице значений 

показателей на расчетной форме только в режиме редактирования. 

Пересчет запускается только по выделенным ячейкам таблицы значений 

показателей/индикаторов. 

Пересчет зависимых показателей/индикаторов не осуществляется, если родительский 

показатель/индикатор не рассчитан или рассчитан с ошибкой (подсвечен красным). 

По нажатию правой кнопкой мыши на выделенную область таблицы отображается 

контекстное меню, содержащее пункт [Пересчитать]. 

Пункт [Пересчитать] контекстного меню доступен для нажатия, только если 

расчетная форма находится в режиме редактирования. 

Для пересчета выбранных показателей/индикаторов необходимо: 

 перевести расчетную форму в режим редактирования; 

 выделить ячейки таблицы значений показателей/индикаторов, которые 

необходимо пересчитать; 

 нажать правой кнопкой мыши на выделенную область и выбрать пункт 

«Пересчитать» контекстного меню. 

10.8 Режим редактирования расчетной формы 

Расчетная форма может находиться в следующих режимах: 

 режим просмотра – не установлена блокировка родительского Филиала/ПО 

выбранного объекта на расчетной форме текущим пользователем; 

 режим редактирования – установлена блокировка родительского Филиала/ПО 

выбранного объекта на расчетной форме текущим пользователем; 

В режиме редактирования на расчетной форме возможно: 

 редактировать значения показателей/индикаторов (только для редактируемых 

показателей) (7.7.1); 

 оставлять комментарии к результатам расчета (7.7.2); 

 выполнять пересчет выбранных показателей/индикаторов (7.6.3). 

Редактирование показателей/индикаторов – это изменение значений 

показателей/индикаторов, доступных для редактирования, с последующим автоматическим 

пересчетом зависимых показателей/индикаторов. 

Редактирование показателей осуществляется в таблице значений показателей (10.4.1) 

по Объекту ДУ/Станции/Сети. 

Редактирование индикаторов осуществляется в таблице значений индикаторов 

(10.4.2) по Объекту ДУ/Станции/Сети. 

Редактирование значений параметров возможно, только если расчетная форма по 

показателям находится в режиме редактирования. 
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При закрытии вкладки во время выполнения расчета отображается предупреждение, 

содержащее сообщение «Выполняется расчет. При закрытии вкладки расчет продолжится, 

результаты расчета сохранятся.» 

При закрытии вкладки с расчетной формой2, при условии, что других вкладок с 

расчетной формой или страницей исходных данных нет, отображается сообщение о наличии 

несохраненных корректировок расчетов, блокировок объектов уровня Станция/Сети/Объект 

ДУ. Если при этом выполняется расчет или загрузка исходных данных, отображается общее 

сообщение (Рисунок 81). 

Предупреждение содержит кнопки: 

 [Покинуть эту страницу]. По нажатию на кнопку все несохраненные 

корректировки расчетов и исходных данных удаляются, форма 

предупреждения закрывается, страница закрывается; 

 [Остаться на этой странице]. По нажатию на кнопку форма предупреждения 

закрывается, но страница не закрывается, изменений на странице не 

происходит. 

 

Рисунок 200 – Форма подтверждения закрытия вкладки 

 Редактирование показателей/индикаторов и автоматический пересчет 

Значение показателя пересчитывается после редактирования промежуточных 

показателей: План, Факт, Балльная оценка, Весовой коэффициент. 

Значение индикатора пересчитывается после редактирования промежуточных 

показателей: Х1, Х2, Т1, Т2. 

После редактирования показателя автоматически пересчитываются зависимые 

показатели ИВУ, ИВГУ, ИГО, ИГС (которые рассчитываются на основании редактируемого). 

                                                 

2 Нажатие стандартных кнопок браузера «Обновить», «Перейти назад» и «Перейти вперед», а также 

изменение url-адреса воспринимается как закрытие текущей страницы. 
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Если расчет показателя/индикатора невозможен, то результатом расчета является 

пустая ячейка, подсвеченная красным цветом. 

На время пересчета зависимых показателей/индикаторов пересчитываемые значения 

являются нередактируемыми. Ячейки, соответствующие пересчитываемым значениям, 

подсвечиваются светло-серым цветом. Над таблицей значений показателей/индикаторов 

отображается индикатор выполнения пересчета зависимых показателей/индикаторов. 

В режиме редактирования показателей/индикаторов доступны для редактирования 

значения показателей (ячейки), для которых в справочнике «Показатели» установлен флаг 

«Редактируемый» и флаг «Отображать на форме». В режиме редактирования 

показателей/индикаторов, недоступные для редактирования показатели/индикаторы (ячейки), 

подсвечены светло-серым цветом. 

Сохранение внесенных изменений выполняется по нажатию кнопки [Сохранить] на 

панели инструментов. Кнопка активна, если в таблице значений показателей/индикаторов 

изменено хотя бы одно значение редактируемого показателя/индикатора. 

При сохранении изменений, сделанных пользователем, создаются записи в «Журнале 

изменений значений показателей». Работа с журналом изменений значений показателей 

описана в документе «Руководство администратора» п.9.1. 

Рассчитанные и отредактированные значения показателей/индикаторов 

отображаются на форме и используются в других расчетах c точностью, которая указана в 

справочнике «Показатели» для Модуля ОС для данного показателя. Работа со справочником 

показателей описана в документе «Руководство администратора» п.7.1.3. 

Значения рассчитанных/редактируемых показателей/индикаторов округляются 

автоматически до заданной точности по правилам математического округления. 

Старые и новые значения показателя после сохранения изменений можно посмотреть 

в журнале изменений значений показателей по нажатию кнопки [История изменений] на 

панели инструментов или выбору пункта контекстного меню «История изменений» 

(см. п.7.11). 

Скорректированные значение показателей подсвечиваются синим цветом. 

Автоматически пересчитанные показатели также подсвечиваются синим цветом. Подсветка 

отображается только для текущего пользователя.  

Скорректированные и сохраненные значения показателей подсвечиваются зеленым 

цветом. Автоматически пересчитанные сохраненные показатели не подсвечиваются. 

Подсветка отображается для всех пользователей. 

 Комментарии 

Панель комментариев отображается по нажатию кнопки [Комментарии] на панели 

инструментов (Рисунок 201). 
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Рисунок 201 – Панель комментариев 

Кнопка отображается и активна, если в дереве объектов выбран объект уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ. 

При переходе на панель комментариев по нажатию на пиктограмму комментария 

 в дереве объектов, перечень комментариев определяется уровнем объекта в дереве, с 

которого был осуществлен переход. 

При переходе на панель комментариев также по нажатию на пиктограмму 

комментария  в ячейке значения показателей на расчетной форме, открывается закладка 

комментариев. 

На панели комментариев доступно добавление вложения к выбранному показателю. 

При добавлении файла открывается окно выбора файла с локального компьютера 

пользователя. 

Сохраненный комментарий виден всем пользователям системы. Для отображения 

сохраненного комментария не требуется снятие блокировки с родительского Филиала/ПО 

текущего объекта. 

По нажатию кнопки [Удалить] отображается запрос на подтверждение удаления 

комментария (Рисунок 86): 

 по нажатию кнопки [Удалить комментарий] удаляются выделенные 

комментарии и автоматически сохраняются изменения; 

 по нажатию кнопки [Отмена] прекращается процесс удаления комментариев.  

  

Рисунок 202 – Запрос на удаление комментария 

По нажатию кнопки [Удалить все комментарии] отображается запрос на 

подтверждение удаления всех комментариев (Рисунок 87): 

 по нажатию кнопки [Удалить все комментарии] удаляются все комментарии к 

текущей расчетной форме и автоматически сохраняются изменения; 
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 по нажатию кнопки [Отмена] прекращается процесс удаления всех 

комментариев. 

  

Рисунок 203 – Запрос на удаление всех комментариев 

Редактирование комментария происходит по двойному нажатию левой кнопкой 

мыши на ячейку таблицы комментариев, содержащую текст комментария. По нажатию кнопки 

[Сохранить] в поле для ввода комментария, комментарий сохраняется. 

При удалении показателя, по которому есть комментарии за отчетный месяц, за 

которые удален показатель, комментарии удаляются. 

10.9 Режим моделирования 

В режиме моделирования доступно редактирование всех значений 

показателей/индикаторов с последующим пересчетом зависимых показателей без 

возможности сохранения изменений. 

На расчетной форме ОС режим моделирования доступен в отношении объектов 

уровня Станция/Сети/Объект ДУ. Возможно установить и снять режим моделирования 

одновременно по нескольким объектам уровня Станция/Сети/Объект ДУ, выбранным в дереве 

объектов. 

Если при установке или снятии режима моделирования выделены родительские 

элементы дерева по отношению к уровню Станция/Сети/Объект ДУ (ПАО "РусГидро", 

Филиал, ПО), то действие по установке или снятию режима моделирования распространяется 

на все дочерние объекты выбранных элементов дерева без учета фильтрации по уровням 

иерархии. 

Включение/выключение режима моделирования на расчетной форме ОС 

осуществляется по нажатию кнопки [Моделировать] (Рисунок 204). 
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Рисунок 204 – Расчетная форма в режиме моделирования 

Над таблицей значений показателей/индикаторов в рабочей области расчетной формы 

в режиме "Показатели"/"Индикаторы" отображается информационное сообщение о 

моделировании, содержащее текст: "Расчетная форма находится в режиме моделирования". 

Работа с расчетной формой в режиме моделирования доступна только для текущего 

пользователя и не влияет на расчетные формы, открытые другим пользователем. 

Изменения на расчетной форме, внесенные в режиме моделирования текущим 

пользователем, не доступны для просмотра другим пользователям. 

В режиме моделирования доступны для редактирования: 

 ячейки столбцов таблицы показателей: П, Ф, Б, В; 

 ячейки столбцов таблицы индикаторов: Х1, Х2, Т1, Т2, Х. 

10.10 Сравнение показателей/индикаторов 

Сравнение показателей/индикаторов осуществляется по алгоритму сравнения. 

Алгоритм сравнения должен осуществлять сравнение результатов расчетов, 

произведенных в Модуле ОС ПК «Мониторинг готовности» со значениями, рассчитанными 

на сайте Минэнерго и загруженными в Систему с помощью файлов формата MS Excel. 

Сравнение показателей/индикаторов осуществляется только в отношении объекта 

уровня Станция/Сети/Объект ДУ, выбранного в дереве объектов за выбранные отчетные 

сутки. 

 Запуск сравнения 

Запуск сравнения осуществляется одним из следующих способов: 

 автоматически, после выполнения полного расчета показателей/индикаторов (п. 

7.6.1.1), запущенного пользователем, если загружен файл со значениями 

показателей/индикаторов, рассчитанными в Минэнерго; 

 вручную пользователем – по нажатию кнопки [Сравнить]; 

 автоматически, после редактирования значения сравниваемого показателя, по 

которому уже был выполнен алгоритм сравнения. 
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По окончанию выполнения сравнения (сравнение запускается по нажатию кнопки 

[Сравнить] на уровне ПАО «РусГидро») и при переходе на уровень объекта уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ рабочая область отображается в режиме сравнения. 

Кнопка [Сравнить] доступна для нажатия при одновременном выполнении 

следующих условий (при невыполнении хотя бы одного условия кнопка отображается на 

панели инструментов, но является не активной): 

 на расчетной форме выбран месяц, который уже наступил; 

 в дереве объектов выбран уровень ИА, на все дочерние объекты которого не 

установлена расчетная или пользовательская блокировка другим пользователем; 

 на хотя бы один объект из выбранных не установлена блокировка отчетного 

месяца; 

 по хотя бы одному объекту из выбранных выполнен расчет; 

 пользователь обладает хотя бы одним правом из следующих: «Редактирование 

результатов расчета показателей», «Редактирование результатов расчета 

индикаторов»; 

 кнопка [Рассчитать], расположенная на панели инструментов, доступна для 

нажатия. 

По нажатию на кнопку [Сравнить] отображается окно для загрузки файла со 

значениями Минэнерго (Рисунок 205). 

 

Рисунок 205 – Форма загрузки файлов для сравнения 

 Выполнение сравнения 

При выполнении сравнения показателей за выбранный отчетный месяц Система в 

отношении каждого сравниваемого показателя/индикатора запускает алгоритм сравнения. 

Алгоритм сравнения осуществляет: 
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 сравнение значения сравниваемого показателя/индикатора с соответствующим 

ему показателем/индикатором, рассчитанным на сайте Минэнерго; 

 определяет отклонение между данными показателями/индикаторами. 

В случае, если отклонение превышает «Допустимое отклонение», предусматривает 

возможность визуального информирования пользователя о наличии такого отклонения. При 

этом в ячейке в верхней строке отображается серым цветом рассчитанное значение, в нижней 

строчке – красным цветом значение с сайта Минэнерго. При наведении курсора на такую 

ячейку отображается окно предупреждения, в котором сообщается о размере отклонения. 

Допустимое отклонение указывается в свойствах Сравниваемого показателя/индикатора в 

справочнике «Показатели». По умолчанию составляет 10%. 

Алгоритм сравнения един для всех сравниваемых показателей/индикаторов и 

настраивается разово при разработке Системы. 

Сравнение показателей/индикаторов запускается только по показателям, 

отображаемым на расчетной форме (сравнение не запускается по показателям/индикаторам, 

которые скрыты алгоритмом видимости).  

По нажатию на кнопку [Сравнить] запускается сравнение показателей/индикаторов 

объектов уровня Станция/Сети/Объект ДУ, выбранных в дереве объектов. Пользователю 

доступна возможность запуска сравнения только по одному субъекту и всем его дочерним 

объектам. 

Если дочерний объект выбранного Филиала/ПО заблокирован пользователем, то 

сравнение показателей/индикаторов выполняется следующим образом: 

 не выполняется, если дочерний объект выбранного Филиала/ПО заблокирован 

другим пользователем (установлена пользовательская блокировка, запущен 

расчет, загрузка или расчет с загрузкой); 

 не выполняется, если дочерний объект выбранного Филиала/ПО заблокирован 

текущим пользователем (запущен расчет, загрузка или расчет с загрузкой); 

 выполняется сравнение текущих результатов (в том числе несохраненных), если 

дочерний объект выбранного Филиала/ПО заблокирован текущим пользователем 

(только если установлена пользовательская блокировка). 

Сравнение показателей/индикаторов выполняется по значениям, которые были 

отображены в таблице рабочей области на момент запуска сравнения. При редактировании 

значений показателей/индикаторов (например, в соседней вкладке) по объекту, по которому 

осуществляется сравнение показателей/индикаторов, произойдет следующее: 

 после редактирования запускается собственное сравнение; 

 оба сравнения отработают параллельно; 

 сравнение, запущенное позже сохраниться в протокол. 

Если запущено сравнение нескольких или всех объектов, хотя бы один из которых 

заблокирован другим пользователем (установлена пользовательская блокировка, запущен 

расчет, загрузка или расчет с загрузкой), то сравнение показателей/индикаторов не 

запускается (т.к. кнопка [Сравнить] будет не доступна). 

На время выполнения сравнения показателей/индикаторов не устанавливается 

расчетная блокировка объекта. 
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На время выполнения сравнения отображается отдельным модальным окном форма 

«Прерывание выполнения сравнения». Пользователь может прервать выполнение сравнения 

(Рисунок 106) по нажатию кнопки [Отменить].  

  

Рисунок 206 – Форма прерывания сравнения 

Кнопка отображается на форме всегда. Кнопка активна при выполнении сравнения и 

не активна во время прерывания сравнения. По нажатию на кнопку [Отменить]: 

 сравнение показателей/индикаторов отменяется; 

 отображается информационное сообщение (синяя шторка): «Сравнение 

отменено пользователем. Результаты расчета не сравнены». 

Форма закрывается автоматически после окончания или отмены процесса cравнения 

показателей/индикаторов. 

 Режим сравнения 

Режим сравнения – состояние рабочей области на расчетной форме при нажатой 

кнопке [Отображение расхождений сравниваемых показателей]/[Отображение расхождений 

сравниваемых индикаторов]. Кнопка отображается, только если в дереве выбран объект типа 

Объект ДУ/Станция/Сети и по нему рассчитаны показатели/индикаторы. По умолчанию 

кнопка не активна. Кнопка активна, если за отчетный месяц отработал алгоритм сравнения для 

выбранного в дереве объекта уровня Станции/Сети/Объект ДУ. По нажатию на кнопку 

включается режим сравнения (рабочая область обновляется). 

По наведению на кнопку отображается подсказка: «Включить режим сравнения» - 

если кнопка не нажата, «Выключить режим сравнения» - если кнопка нажата.  

Состояние кнопки [Отображение расхождений сравниваемых показателей] 

сохраняется для отчетного месяца и пользователя. Состояние кнопки не сбрасывается: 

 при переходе к другому объекту в дереве объектов или смене параметров 

фильтрации (выбор показателя, группы показателей); 

 при обновлении браузера при последующем открытии расчетной формы (кнопка 

принимает состояние, соответствующее состоянию при предыдущем сеансе). 

Режим сравнения действует для всех объектов, по которым выполнено сравнение 

показателей. В случае, если было отменено выполнение сравнения, рабочая область не 

изменит своего состояния. 

Режим сравнения изменяет отображение рабочей области только для объектов уровня 

Станция/Сети/Объект ДУ. Режим сравнения не скрывает строки с не сравниваемыми 

показателями. В режиме сравнения доступно редактирование всех редактируемых 

показателей без исключения. 
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Режим сравнения предназначен для: 

 визуального информирования пользователя о наличии расхождений – 

отображения значений показателей, рассчитанными в Минэнерго, которые 

расходятся с аналогичными показателями, рассчитанными в Системе, больше 

чем на допустимое отклонение. Такое информирование доступно для каждой 

строки со сравниваемым показателем. При этом, в соответствующей ячейке под 

рассчитанным показателем отображается значение показателя, рассчитанного в 

Минэнерго. Значение показателя Минэнерго выделяется красным цветом 

шрифта с целью: 

 корректировки пользователем значения, рассчитанного Системой, у ячеек «с 

расхождениями» (по редактируемым показателям и если установлена 

пользовательская блокировка): 

 при выделении фокусом ячейки «с расхождениями» – ее отображение 

не изменяется; 

 при редактировании ячейки «с расхождениями» (двойной клик мыши 

по ячейке) – значение с сайта Минэнерго не отображается. 

Пользователь может изменить только значение, рассчитанное 

Системой; 

 при выходе из режима редактирования ячейки «с расхождениями» 

(фокус на ячейке может остаться или перейти на другую ячейку) 

значение с сайта Минэнерго отображается (отображаются 2 значения 

в ячейке: отредактированное и загруженное с сайта Минэнерго); 

 визуального информирования пользователя о наличии критических ошибок 

алгоритма сравнения – подсвечивания красным фоном ячеек со значением 

показателя; 

 отображения всплывающей подсказки с информацией из протокола сравнения 

при наведении указателя мыши на ячейку, по которой в протоколе сравнения есть 

критическая ошибка или предупреждение отображается всплывающая подсказка 

с соответствующим текстом ошибки. 

 Протокол сравнения 

В случае, если запуск сравнения был инициирован пользователем вручную по 

нажатию кнопки [Сравнить], то по окончанию выполнения сравнения отображается протокол 

сравнения (Рисунок 207). 
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Рисунок 207 – Протокол сравнения 

Протокол сравнения предназначен: 

 для отображения ошибок выполнения сравнения (критические ошибки); 

 для отображения отклонения сравниваемого показателя от соответствующего 

ему показателя, рассчитанного в Минэнерго (предупреждения). 

Протокол сравнения отображается для объектов уровня ИА, Филиал/ПО, 

Станция/Сети/Объект ДУ. 

Сравнение может быть запущено как для заблокированного, так и для 

незаблокированного объекта. 

Если объект не заблокирован: 

 после запуска сравнения новый протокол сравнения автоматически сохраняется 

в базу данных, перезаписывая предыдущий сохраненный протокол; 

 если в процессе выполнения сравнения (по незаблокированному объекту) 

пользователь закрыл вкладку браузера, то сравнение продолжает выполняться, 

по окончании сравнения протокол сохраняется в базе данных. 

Если объект заблокирован текущим пользователем: 

 если есть несохраненные корректировки, то новый протокол сравнения 

отображается на расчетной форме, но не сохраняется в базе данных. Протокол 

сохранится в базе данных только при сохранении изменений по объекту; 

 если несохраненных корректировок нет, то протокол сравнения сохраняется 

автоматически после выполнения сравнения; 

 если в процессе выполнения сравнения (по заблокированной собой форме) 

пользователь закрыл вкладку браузера (с сопутствующим запросом на потерю 

изменений), то сравнение продолжит выполняться и по окончании сравнения 

протокол сохранится в базе данных. 

Если изменения по объекту не сохранены, и расчетная форма была нештатно закрыта 

(без запроса на выход), то при повторном открытии расчетной формы (в рамках текущей 

сессии, до истечения таймаута) отображается актуальный протокол сравнения (так же, как и 

значения показателей). Т.е. отображается тот же самый протокол, который был до закрытия 

формы, и который соответствует значениям показателей – тоже несохраненных в БД, но 

хранящихся в памяти в период жизни сессии. 

Аналогично и при запуске сравнения и нештатном закрытии: 
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 при наличии несохраненных корректировок – сравнение выполнится, запишется 

новый протокол в сессию, но не в базу данных; 

 если несохраненных корректировок нет, сравнение выполнится, протокол 

сравнения запишется в базу данных. 

Если хотя бы один дочерний объект выбранного Филиала/ПО заблокирован, то после 

нажатия кнопки [Сравнить], сравнение не выполняется и в панели сообщений (синей шторке) 

пользователю отображается информационное сообщение о невозможности выполнения 

сравнения. 

Кнопка [Показатели] представляет собой фильтр по показателям. По нажатию на 

кнопку отображается раскрывающийся список показателей объектов, для которых имеются 

сообщения в протоколе.  

В случае отсутствия ошибок расчета в протоколе расчета кнопка фильтрации 

[Ошибка] и кнопка [Показатели] недоступны. 

Таблица «Результат сравнения» отображается, если выявлено хотя бы одно 

предупреждение или ошибка. Таблица содержит столбцы: 

 Статус выполнения сравнения; 

 Объект; 

 Комментарий. 

В столбце «Статус выполнения сравнения» отображаются индикаторы выполнения 

сравнения в виде подсветки ячеек столбца. 

Таблица результатов выполнения сравнения содержит вертикальную полосу 

прокрутки, если все строки не могут быть одновременно отображены в таблице. При 

изменении высоты панели отображения протоколов высота таблицы результатов выполнения 

расчета автоматически увеличивается или уменьшается. 

В случае, если: 

 сравнение результатов расчета выполнено успешно и при сравнении не выявлено 

критических ошибок и предупреждений (ни по одному дочернему объекту 

выбранного в фокусе Филиала, ПО или ПАО «РусГидро»); 

 среди показателей нет ни одного сравниваемого показателя (ни по одному 

дочернему объекту выбранного в фокусе Филиала, ПО или ПАО «РусГидро»); 

то в таком случае в протоколе сравнения: 

 скрываются: 

 кнопка [Копировать]; 

 кнопка [Свернуть все уровни дерева]; 

 кнопка [Развернуть все уровни дерева]; 

 элементы фильтрации; 

 таблица результатов выполнения сравнения. 

 отображается текст: 

 «Сравнение выполнено. Отклонений нет или находятся в пределах допустимых» 

- если сравнение выполнено успешно. Текст выделен зеленым цветом фона; 
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 «Сравнение невозможно. Не найдены сравниваемые показатели» – если среди 

показателей нет ни одного сравниваемого показателя. Текст выделен красным 

цветом фона. 

10.11 Установка и снятие подтверждения значений показателей 

Запрос подтверждения/подтверждение устанавливается для всех промежуточных 

показателей и соответствующего значения показателя/индикатора за выбранный отчетный 

месяц. Подтверждение и запрос устанавливаются для выбранных показателей/индикаторов. 

Показатель/индикатор считается выбранным, если выбрана хотя бы одна ячейка 

показателя/индикатора в таблице. Если выбрана ячейка с группой условий, с условием, со 

значением ИВУ, ИВГУ, то подтверждение устанавливается для всех 

показателей/индикаторов, относящихся к выбранной ячейке. 

Если не выбрана ни одна ячейка в таблице показателей/индикаторов, то выбранными 

считаются все показатели/индикаторы. 

Подтверждение и запрос показателей/индикаторов могут быть установлены и сняты: 

 вручную; 

 автоматически. 

После установки/снятия/запроса подтверждения пользователи, подписанные на 

уведомления об установке/снятии/запросе подтверждения показателя/индикатора, получают 

соответствующие уведомления. 

При установке, снятии или запросе подтверждения добавляется запись в журнал 

подтверждений результатов расчета (см. «Руководство администратора» п.9.5). 

Результат установки и снятия подтверждения отображается в протоколе 

подтверждения (см. п.10.11.4). 

 Запрос подтверждения по показателю/индикатору 

Запрос подтверждений показателей/индикаторов осуществляется по нажатию кнопки 

[Запросить подтверждение], расположенной на панели инструментов. 

Кнопка [Запросить подтверждение] доступна для нажатия (отжата) при 

одновременном выполнении следующих условий (при невыполнении хотя бы одного условия 

кнопка отображается на панели инструментов, но является не активной): 

 Пользователю присвоено право «Редактирование результатов расчета 

показателей» / «Редактирование результатов расчета индикаторов». 

 В поле «Отчетный месяц» выбран текущий месяц или месяц, меньше текущего. 

 На расчетной форме выполнен первичный расчет. 

 Если выбранный объект не заблокирован другим пользователем (расчетная или 

пользовательская блокировка) и не установлена блокировка отчетного месяца. 

 Если по всем выбранным в рабочей области РФ показателям отсутствуют не 

сохраненные ручные корректировки. 

Если запрос по показателю/индикатору не может быть установлен/снят, то в 

протоколе подтверждений отображается причина невыполнения установки/снятия запроса 

подтверждения 
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 Установка/снятие подтверждения по показателю/индикатору 

Установка/снятие подтверждений показателей/индикаторов осуществляется по 

нажатию кнопки [Подтвердить], расположенной на панели инструментов. 

Кнопка [Подтвердить] доступна для нажатия (отжата) при одновременном 

выполнении следующих условий (при невыполнении хотя бы одного условия кнопка 

отображается на панели инструментов, но является не активной): 

 Пользователю присвоено право «Подтверждение значений показателей» / 

«Подтверждение значений индикаторов». 

 В поле «Отчетный месяц» выбран текущий месяц или месяц, меньше текущего. 

 На расчетной форме выполнен первичный расчет. 

 Если выбранный объект не заблокирован другим пользователем (расчетная или 

пользовательская блокировка) и не установлена блокировка отчетного месяца. 

 Если по всем выбранным в рабочей области РФ показателям отсутствуют не 

сохраненные ручные корректировки. 

Если подтверждение по показателю/индикатору не может быть установлено/снято, то 

в протоколе подтверждений отображается причина невыполнения установки/снятия 

подтверждения  

 Автоматическое подтверждение по показателю/индикатору 

Для показателей, у которых рассчитанное значение равно 1, подтверждение 

устанавливается автоматически. 

Если рассчитанное значение не равно 1, то необходимо запрашивать подтверждение 

у ИА. 

Для индикаторов, у которых рассчитанное значение не достигло установленной 

величины, подтверждение устанавливается автоматически. 

Если рассчитанное значение индикатора достигло установленной величины, то 

необходимо запрашивать подтверждение у ИА. 

В случае, если показатель/индикатор не подтвержден в течение N-ого количества 

времени в ИА, то подтверждение устанавливается автоматически. 

 Протокол подтверждения 

«Протокол подтверждения» отображает таблицу результатов установки и снятия 

подтверждений. 

Протокол установки/снятия подтверждения значений показателей/индикаторов не 

обновляется, если подтверждение было сброшено принудительно в результате работы с 

другими формами системы, не с расчетной формой (например, при изменении справочника 

показателей). В этом случае в протоколе остается прежняя информация по 

подтверждениям/снятию подтверждений. 

Протокол установки/снятия подтверждения значений показателей/индикаторов 

обновляется, если подтверждение/запрос были установлены/сняты/сброшены во всех 

остальных случаях. 
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10.12 Просмотр истории изменений значений показателей 

Журнал изменений значений показателей за отчетный месяц по Объекту 

ДУ/Станции/Сети отображается в текущей вкладке браузера одним из следующих способов: 

 по нажатию кнопки [История изменений] на панели инструментов; 

 по выбору пункта контекстного меню «История изменений». 

Контекстное меню отображается по нажатию правой кнопкой мыши на ячейку 

таблицы, содержащую значение показателя. 

По пункту «История изменений в новой вкладке» журнал откроется в новой вкладке 

браузера. 

Работа с журналом изменений значений показателей описана в документе 

«Руководство администратора» п.9.1. 

10.13 Просмотр исходных данных 

По нажатию кнопки [Исходные данные] на панели инструментов расчетной формы 

ОС открывается страница отображения исходных данных по показателям/индикаторам (см. 

п.12).  

При одновременном нажатии кнопки «Ctrl» на клавиатуре и левой кнопки мыши или 

средней кнопки мыши страница исходных данных открывается в новой вкладке браузера. 
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11 Отчетные формы  

Переход на страницу формирования отчета осуществляется со стартовой страницы из 

панели отчетов (см. п.6.3.1). 

Ссылки на отчетные формы сгруппированы по модулям ПК «Мониторинг 

готовности» (Рисунок 208): 

 Рыночные показатели; 

 Аварийность и готовность; 

 Отопительный сезон. 

  

Рисунок 208 – Панель отчетов на стартовой странице 

Для рыночных показателей по умолчанию доступны следующие отчеты: 

 Отчетная форма по показателям генерирующего оборудования к выработке 

электроэнергии (GRM); 

 Агрегированный отчет рыночных показателей по Филиалам. 

Для показателей аварийности и готовности по умолчанию доступны следующие 

отчеты: 

 Отчет по коэффициентам аварийности и готовности. 
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Для показателей и индикаторов модуля ОС по умолчанию доступны следующие 

отчеты: 

 Общий отчет по индикаторам ОС; 

 Общий отчет по показателям ОС; 

 Отчет по индикаторам, достигшим установленной величины; 

 Отчет по уровню готовности и выполнению групп условий объектов 

электроэнергетики; 

 Рейтинг субъектов электроэнергетики. 

На странице формирования любого отчета отображаются следующие элементы: 

 панель инструментов; 

 панель фильтрации; 

 область дерева объектов; 

 область просмотра. 

Пользователь может сформировать отчет только: 

 по ГТП Станций, находящихся в Филиале пользователя (для модулей 

«Рыночные показатели», «Аварийность и готовность»); 

 по объектам своего Филиала/ПО (для модуля «Отопительный сезон»). 

По нажатию на кнопку скрытия панели (аналогично кнопке скрытия/отображения 

панели на расчетной форме по рыночным показателям, п.7), панель фильтрации и область 

дерева объектов скрываются, у левого края страницы отображается кнопка восстановления. 

По нажатию кнопки восстановления, панель фильтрации и область дерева объектов 

восстанавливаются до прежних размеров.  

Увеличить или уменьшить ширину панели фильтрации и области дерева объектов 

возможно передвигая ее правую границу вправо или влево соответственно. 

Панель инструментов содержит следующие кнопки: 

 [Просмотр], по нажатию которой запускается процесс формирования отчета в 

соответствии с текущими настройками панели фильтрации. Сформированный 

отчет отображается в области просмотра текущей страницы;  

 [Экспорт в Excel], по нажатию которой запускается процесс формирования 

отчета и экспорт его в файл формата Excel; 

 [Экспорт в PDF], по нажатию которой запускается процесс формирования 

отчета и экспорт его в файл формата PDF; 

 [Открыть расчетную форму], по нажатию которой осуществляется переход на 

расчетную форму соответствующего модуля. При этом: 

 значение в поле выбора суток/месяца/года/периода равно значению в 

поле выбора отчетных суток/месяца/года/периода на странице 

формирования отчета; 

 в дереве объектов выбран тот же объект, что и на странице формирования 

отчета (если на странице формирования отчета выбрано несколько 
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объектов, расчетная форма открывается для первого из выбранных 

объектов). 

Панель фильтрации всех отчетов содержит следующие элементы: 

 поле для выбора даты отчетных суток/месяца/года (Рисунок 209) или для выбора 

отчетного периода (Рисунок 210); 

 

Рисунок 209 – Поле выбора даты отчетных суток 

 

Рисунок 210 – Поле выбора даты начала и даты окончания отчетного периода 

 кнопку с фиксацией . При включении кнопки отображаются элементы 

поиска объектов в дереве: 

 поле ввода поискового запроса; 

 кнопку для осуществления поиска «Вниз по дереву». Кнопка аналогична 

нажатию кнопки «Enter» на клавиатуре, если фокус находится в 

текстовом поле для ввода; 

 кнопку для осуществления поиска «Вверх по дереву». 

 кнопку выбора объектов . При нажатии на кнопку отображается область 

отображения уровней иерархии дерева объектов. Область настройки содержит 

поле для множественного выбора уровней иерархии: 

 «Филиалы»; 

 «ПО» (только для модуля «Отопительный сезон»); 

 «Станции»; 

 «Сети» (только для модуля «Отопительный сезон»); 

 «Объекты ДУ» (только для модуля «Отопительный сезон»); 

 «ГТП» (только для модуля «Рыночные показатели»); 

 «Оборудование» (только для модуля «Аварийность и готовность»). 

Область дерева объектов отображает дерево, сформированное с учетом: 

 настроек шаблона отчета (на странице настроек шаблонов отчетных форм); 

 НСИ, актуальной на отчетные сутки, месяц, год или на дату окончания 

отчетного периода (если для отчета настроено формирование отчета по 

отчетному периоду). 

В области просмотра отображается сформированный в соответствии с настройками 

панели фильтрации отчет. 
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Если отчет достаточно большой для отображения на одной странице, он делится на 

несколько страниц. Переключение между страницами отчетов осуществляется с помощью 

панели навигации в нижней части области просмотра отчета (Рисунок 211). 

 

Рисунок 211 – Панель навигации по страницам отчета 

Панель навигации служит для навигации по страницам отчета. Управляющие кнопки 

позволяют осуществлять навигацию между страницами отчета. В области навигации 

расположены следующие элементы: 

 Кнопка перехода на первую страницу (стрелка влево до упора). 

 Кнопка перехода на предыдущую страницу (стрелка влево). 

 Кнопка перехода на следующую страницу (стрелка вправо). 

 Кнопка перехода на последнюю страницу (стрелка вправо до упора). 

 Поле для ввода номера страницы, имеющее следующие свойства: 

 В поле отображается номер текущей страницы; 

 Возможен ввод номера страницы из диапазона [1; номер последней 

страницы]; 

 При вводе значений за пределами диапазона или нечисловых 

значений номер страницы сбрасывается на текущий; 

 Переход на страницу осуществляется по нажатию на [Enter]; 

 После отображения данных отчета устанавливается значение "1". 

 Текст, отображающий общее количество страниц, доступных для 

просмотра. Значение обновляется по нажатию кнопки при обновлении 

области данных. 

 Значения обновляются при переходе на другую страницу, по нажатию 

кнопки [Просмотр] или при обновлении страницы отчета. 

11.1 Отчет по рыночным показателям генерирующего оборудования 

к выработке электроэнергии (GRM)  

Отчет GRM (Рисунок 212) содержит значения рыночных показателей указанных ГТП 

за выбранные сутки. 

Перечень показателей, включенных в отчет, а также порядок их отображения на 

форме отчета задаются в шаблоне отчета и преднастроены в соответствии с справочником 

«Показатели» модуля «Рыночные показатели». Работа со справочником описана в документе 

«Руководство администратора», п.7.1.1. 

Переход на страницу отчета по филиалам доступен пользователям с любой ролью. В 

зависимости от настроек видимости шаблона: страница отчета по филиалам отображается 

только для пользователей, филиал которых выбран на странице настройки шаблона отчета в 
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поле «Отображать в Филиале» страницы «Шаблоны отчетных форм» (см. документ 

«Руководство администратора», п. 9.10). 

Отчет GRM формируется по одной или нескольким выбранным в дереве ГТП за 

выбранную в поле «Отчетные сутки» дату. 

 

Рисунок 212 – Отчет GRM 

Панель фильтрации отчета содержит: 

 кнопку поиска , по нажатию на которую открывается панель поиска (см .п. 

7.3.5); 

 кнопку фильтра по уровням иерархии объектов в дереве , по нажатию на 

которую открывается список с выбором отображаемых объектов (см. п.7.3.6). 

Отчет содержит таблицу: «Отчетная форма по показателям генерирующего 

оборудования к выработке электроэнергии, МВт». Таблица содержит следующие столбцы: 

 «Наименование ГТП»; 

 «Код ГОУ»; 

 «Код Станции»; 

 «Код ГТП»; 
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 «Параметр»; 

 часовые значения рыночных показателей. 

11.2 Агрегированный отчет по Филиалам 

Агрегированный отчет по Филиалам содержит средние значения рыночных 

показателей выбранных ГТП за выбранный временной период и агрегированные 

(суммированные) значения рыночных показателей по Филиалу в соответствии с 

принадлежностью выбранных ГТП к Филиалу. 

Перечень рыночных показателей, включенных в отчет, задается в шаблоне отчета и 

преднастроены в соответствии с справочником «Показатели» для модуля «Рыночные 

показатели». В интерфейсе ПК «Мониторинг готовности» отчет по филиалам формируется 

исключительно в соответствии с шаблоном данного отчета в редакторе FastReport (никакие 

дополнительные флаги не учитываются). 

Переход на страницу отчета по филиалам доступен пользователям с любой ролью. В 

зависимости от настроек видимости шаблона страница отчета по филиалам отображается 

только для пользователей, филиал которых выбран на странице настройки шаблона отчета в 

поле «Отображать в Филиале» страницы «Шаблоны отчетных форм» (см. Руководство 

администратора, п. 9.10). 

Панель фильтрации содержит: 

 кнопку поиска , по нажатию на которую открывается панель поиска (см .п. 

7.3.5); 

 кнопку фильтра по уровням иерархии объектов в дереве , по нажатию на 

которую открывается список с выбором отображаемых объектов (см. п.7.3.6). 

Отчет содержит следующие таблицы: 

 «Отчет по филиалам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», где 

ДД.ММ.ГГГГ задается пользователем (Рисунок 213). Таблица отображает 

следующие столбцы: 

 перечень столбцов со значениями НСИ: 

 «Филиал»; 

 «Код филиала» 

 «Станция»; 

 «Код Станции»; 

 «Наименование ГТП»; 

 «Код ГТП»; 

 перечень столбцов со значениями рыночных показателей, который 

определяется пользователем при создании или редактировании шаблона 

отчета.  
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Рисунок 213 – Агрегированный отчет по Филиалам 

 «Итоговый отчет по филиалам за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ», где 

ДД.ММ.ГГГГ – задается пользователем (Рисунок 214). Таблица отображает 

следующие столбцы: 

 перечень столбцов со значениями НСИ: 

 «Филиал»; 

 «Код филиала». 

 перечень столбцов со значениями показателей (соответствует перечню 

показателей из предыдущей таблицы). 
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Рисунок 214 – Итоговый отчет по Филиалам 

11.3 Отчет по коэффициентам аварийности и готовности 

Отчет по коэффициентам аварийности и готовности содержит значения 

коэффициентов аварийности Кав и коэффициентов готовности Кгот за выбранный год. 

Отчет формируется по одному или нескольким выбранным в дереве объектам: 

Филиал/Станция/ЕГО. При формировании отчета учитываются только выбранные в дереве 

объекты. Отображение типов объектов в дереве зависит от выбранных типов объектов на 

панели фильтрации. Если тип объекта не выбран в фильтре, то из формирования отчета он 

исключается. При выборе родительского объекта отчет формируется также и по дочерним 

объектам. 

Если при формировании отчета поля с данными не должны быть заполнены 

(показатель другой дискретности, показатель отсутствует по объекту), то такие поля 

выделяются серым цветом. Если при формировании данных отсутствуют значения 

показателей, то при этом отчетная форма отображается со всеми объектами, по которым 

должен формироваться отчет. такие ячейки отображаются светло - розовым цветом. 

В интерфейсе ПК «Мониторинг готовности» отчет формируется в соответствии с 

шаблоном данного отчета в FastReport (никакие дополнительные флаги не учитываются). 

Переход на страницу отчета по филиалам доступен пользователям с любой ролью. В 

зависимости от настроек видимости шаблона: страница отчета по филиалам отображается 

только для пользователей, филиал которых выбран на странице настройки шаблона отчета в 

поле «Отображать в Филиале» страницы «Шаблоны отчетных форм» (см. Руководство 

администратора, п.9.10). 

Отчет состоит из двух вкладок, на каждой из которых отображаются данные по 

отдельным типам коэффициентов: аварийности (Рисунок 215) или готовности (Рисунок 216). 

Если для одной из вкладок не выбраны коэффициенты (например, не выбраны коэффициенты 

аварийности), то эта вкладка при формировании отчета отсутствует. 
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Если выбрано несколько коэффициентов одного типа, то данные по каждому 

коэффициенту формируются в отдельном блоке на одной странице. Блоки следуют друг за 

другом последовательно сверху вниз. Каждый блок должен иметь свой заголовок, например, 

«Коэффициент готовности Кгот_факт_год». Далее следует область данных.  

 

Рисунок 215 –Вкладка «Коэффициенты аварийности» 

 

Рисунок 216 –Вкладка «Коэффициенты готовности» 

Панель фильтрации содержит: 
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 кнопку поиска , по нажатию на которую открывается панель поиска (см .п. 

7.3.5); 

 кнопку фильтра по уровням иерархии объектов в дереве , по нажатию на 

которую открывается список с выбором отображаемых объектов (см. п.7.3.6); 

 параметр фильтрации «Коэффициенты» - поле для выбора коэффициентов. 

Отчет формируется по выбранным коэффициентам. Особенности: 

 к типу коэффициентов аварийности относятся только коэффициенты, 

наименование которых начинается с Кав (например, Кавар или Кав1). 

остальные коэффициенты относятся к типу коэффициентов готовности 

(например, Кгот_факт_год, Куст, Кизм и пр.); 

 выбранные коэффициенты используются при формировании отчета. По 

умолчанию выбраны все коэффициенты. При выделении/снятии 

выделения родительского уровня выделяются/снимается выделение всех 

элементов дочернего уровня. При снятии выделения всех коэффициентов 

и последующим формировании отчета в отчете отображаются все 

коэффициенты. Сортировка коэффициентов производится согласно 

порядковому номеру показателя в справочнике показателей на уровне 

филиала. При отсутствии показателя на уровне филиала порядковый 

номер берется с того уровня, где имеется этот показатель. При появлении 

новых коэффициентов они добавляются в список в фильтре и в область 

данных; 

 параметр фильтрации «Дискретность» - поле для выбора отображения значения 

показателя в определенный период. Представляет собой список с возможностью 

множественного выбора. Список содержит значения: 

 Месяц; 

 Квартал; 

 Полугодие; 

 9 месяцев; 

 Год. 

Выбранные значения дискретности используются при формировании 

отчета -отчет формируется только по выбранным в фильтре элементам 

дискретности. По умолчанию выбраны все значения. При снятии 

выделения всех значений дискретности и последующим формировании 

отчета в отчете отображаются все значения дискретности; 

Компонент «Дерево объектов» служит для выбора объекта (ов), по которым будет 

формироваться отчет. Для пользователя ИА дерево объектов содержит объект ПАО 

«РусГидро», станции всех Филиалов. Для пользователя Филиала дерево объектов содержит 

станции текущего Филиала. Выделение нескольких чередующих объектов осуществляется 

левой кнопкой мыши при нажатой клавиши «Ctrl», выбор диапазона объектов осуществляется 

левой кнопкой мыши при нажатой клавиши «Shift»; 

Кнопки [Искать далее] и [Искать назад] - по нажатию на которые осуществляется 

переход по найденным значениям в дереве объектов вниз (от корневого к дочерним) по дереву 

или вверх (от дочернего к корневым) соответственно при наличии найденных объектов. 
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Нажатие кнопки [Искать далее] воспроизводится нажатием клавиши Enter на клавиатуре при 

нахождении фокуса в поле поискового запрос. 

Отчет на каждой вкладке содержит таблицу: «Отчет по коэффициентам 

аварийности/готовности за ГГГГ год». Таблица содержит следующие столбцы: 

 «Наименование», который содержит название объекта (филиала, станции, 

оборудования); 

 «Тип объекта», который содержит следующие значения: 

 Филиал; 

 Станция; 

 Оборудование; 

 «Код объекта», который содержит ID объекта; 

 «Установленная мощность, МВт», который содержит данные показателя Nуст: 

 для Оборудования - это фиксированные значения показателя Nуст; 

 для Станции - это сумма значений показателей Nуст Оборудования, 

принадлежащего Станции; 

 для Филиала - это сумма значений показателей Nуст Станций, входящих 

в Филиал; 

 для ПАО «РусГидро» - это сумма значений показателей Nуст всех 

Филиалов. Вычисление суммарного значения мощности для Станций, 

Филиалов, ИА производится независимо от выбранных объектов в отчете. 

 «Янв,...Дек, 1 кв,...4 кв., I пг, II пг, 9 мес.,Год», которые содержат значений 

показателя за выбранный период. Если показатель является версионируемым, то 

его значение необходимо брать из главной строки; 

11.4 Общий отчет по индикаторам ОС 

Общий отчет по индикаторам ОС содержит значения индикаторов объектов Группы 

РусГидро, достигших установленной величины, за выбранный месяц (Рисунок 217). 
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Рисунок 217 – Общий отчет по индикаторам ОС 

Перечень индикаторов, включенных в отчет, а также порядок их отображения на 

форме отчета задаются в шаблоне отчета и преднастроены в соответствии со справочником 

«Показатели» модуля «Отопительный сезон». Работа со справочником описана в документе 

«Руководство администратора», п.7.1.3. 

Переход на страницу отчета доступен пользователям с любой ролью. В зависимости 

от настроек видимости шаблона страница отчета отображается только для пользователей, 

филиал которых выбран на странице настройки шаблона отчета в поле «Отображать в 

Филиале» страницы «Шаблоны отчетных форм» (см. документ «Руководство 

администратора», п. 9.10). 

Отчет формируется по одному или нескольким выбранным в дереве объектам за 

выбранный месяц в поле «Отчетный месяц». 

Панель фильтрации содержит: 

 кнопку поиска , по нажатию на которую открывается панель поиска (см .п. 

7.3.5); 

 кнопку фильтра по уровням иерархии объектов в дереве , по нажатию на 

которую открывается список с выбором отображаемых объектов (см. п.7.3.6). 

Отчет содержит таблицу: «Общий отчет по индикаторам за <отчетный месяц>». 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 «Холдинг».  

 «Субъект ЭЭ».  
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 «Объект ЭЭ».  

 «Источник данных».  

 «Предоставляет».  

 «Номер СИ».  

 «Группа условий».  

 «Оценка группы условий».  

 «Индикатор».  

 «Код аварийности».  

 «Установленная величина».  

 «Величина индикатора».  

 «Х1».  

 «Х2».  

 «Т1».  

 «Т2».  

 «Комментарий».  

 «Отчетный период». 

11.5 Общий отчет по показателям ОС 

Общий отчет по показателям ОС содержит значения показателей объектов Группы 

РусГидро за выбранный месяц (Рисунок 218). 
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Рисунок 218 – Общий отчет по показателям ОС 

Перечень показателей, включенных в отчет, а также порядок их отображения на 

форме отчета задаются в шаблоне отчета и преднастроены в соответствии со справочником 

«Показатели» модуля «Отопительный сезон». Работа со справочником описана в документе 

«Руководство администратора», п.7.1.3. 

Переход на страницу отчета доступен пользователям с любой ролью. В зависимости 

от настроек видимости шаблона страница отчета отображается только для пользователей, 

филиал которых выбран на странице настройки шаблона отчета в поле «Отображать в 

Филиале» страницы «Шаблоны отчетных форм» (см. документ «Руководство 

администратора», п. 9.10). 

Отчет формируется по одному или нескольким выбранным в дереве объектам за 

выбранный месяц в поле «Отчетный месяц». 

Панель фильтрации содержит: 

 кнопку поиска , по нажатию на которую открывается панель поиска (см .п. 

7.3.5); 

 кнопку фильтра по уровням иерархии объектов в дереве , по нажатию на 

которую открывается список с выбором отображаемых объектов (см. п.7.3.6). 

Отчет содержит таблицу: «Общий отчет по показателям за <отчетный месяц>». 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 «Холдинг (Оцениваемый объект)».  

 «Субъект ЭЭ».  

 «Вид субъекта».  
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 «ИГС».  

 «Качественная оценка субъекта».  

 «Вид объекта».  

 «Объект ЭЭ». 

 «ИГО».  

 «Качественная оценка объекта». 

 «Группа условий готовности».  

 «Оценка группы условий объекта».  

 «Качественная Оценка группы условий объекта». 

 «Условие готовности».  

 «Оценка условия».  

 «Номер показателя».  

 «Наименование показателя готовности».  

 «Бальная оценка показателя».  

 «Весовой коэффициент показателя».  

 «Произведение показателя».  

 «Качественная оценка показателя».  

 «Плановое значение для оценки показателя».  

 «Фактическое значение для оценки показателя». 

 «Отчетный период». 

 «Форма предоставления». 

11.6 Отчет по индикаторам, достигшим установленной величины 

Отчет по индикаторам, достигшим установленной величины (Рисунок 219), содержит 

информацию о количестве индикаторов и групп условий индикаторов, достигших 

установленной величины, за отчетный месяц с делением по типам объектов: 

 объекты гидрогенерации (ГЭС, ГАЭС); 

 объекты теплогенерации (все типы станций, отличные от ГЭС, ГАЭС); 

 сетевые объекты (сети); 

 объекты оперативно-диспетчерского управления (ОДУ).  

Отчет формируется по одному или нескольким выбранным в дереве объектам за 

выбранный месяц в поле «Отчетный месяц». 

Переход на страницу отчета доступен пользователям с любой ролью. В зависимости 

от настроек видимости шаблона страница отчета отображается только для пользователей, 

филиал которых выбран на странице настройки шаблона отчета в поле «Отображать в 

Филиале» страницы «Шаблоны отчетных форм» (см. документ «Руководство 

администратора», п. 9.10). 
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Рисунок 219 – Отчет по индикаторам, достигшим установленной величины 
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Панель фильтрации содержит: 

 кнопку поиска , по нажатию на которую открывается панель поиска (см .п. 

7.3.5); 

 кнопку фильтра по уровням иерархии объектов в дереве , по нажатию на 

которую открывается список с выбором отображаемых объектов (см. п.7.3.6). 

Отчет содержит блоки по индикаторам, достигшим установленной величины (по 

типам объектов).  

Каждый блок содержит: 

 круговую диаграмму групп условий индикаторов, достигших 

установленной величины, за отчетный месяц. Диаграмма состоит из секторов 

и отображает процентное отношение количества групп условий объектов из 

таблицы на отчетный месяц. 100% - это количество групп условий с хотя бы 

одним индикатором, достигшим установленной величины, среди всех объектов. 

Величина сектора пропорциональна количеству объектов, у которых данная 

группа условий имеет хотя бы один индикатор, достигший установленной 

величины; 

 круговую диаграмму по индикаторам, достигшим установленной 

величины, за отчетный месяц. Диаграмма состоит из секторов и отображает 

процентное отношение количества индикаторов, достигших установленной 

величины, объектов из таблицы на отчетный месяц. 100% - это общее число 

индикаторов, достигших установленной величины, всех выбранных объектов 

данного типа. Величина сектора пропорциональна количеству объектов, у 

которых данный индикатор достиг установленной величины; 

 таблицу с индикаторами, достигшими установленной величины, за 

отчетный месяц. Таблица содержит следующие столбцы: 

 «Наименование объекта».  

 «Группа условий».  

 «Полное наименование индикатора».  

 «Наименование индикатора».  

 «Установленная величина».  

 «Величина индикатора на <месяц ГГГГ> года».  

11.7 Отчет по уровню готовности и выполнению групп условий 

объектов электроэнергетики 

Отчет по показателям объектов электроэнергетики содержит информацию об уровне 

готовности и выполнении групп условий объектов электроэнергетики за отчетный месяц с 

делением по типам объектов: 

 объекты гидрогенерации (ГЭС, ГАЭС); 

 объекты теплогенерации (все типы станций, отличные от ГЭС, ГАЭС); 

 сетевые объекты (сети); 
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 объекты оперативно-диспетчерского управления (ОДУ). 

Отчет формируется по одному или нескольким выбранным в дереве объектам за 

выбранный месяц в поле «Отчетный месяц». 

Переход на страницу отчета доступен пользователям с любой ролью. В зависимости 

от настроек видимости шаблона страница отчета отображается только для пользователей, 

филиал которых выбран на странице настройки шаблона отчета в поле «Отображать в 

Филиале» страницы «Шаблоны отчетных форм» (см. документ «Руководство 

администратора», п. 9.10). 

Отчет состоит из двух частей: 

 уровень готовности объектов электроэнергетики к отопительному сезону 

(Рисунок 220); 

 выполнение групп условий (Рисунок 221). 

 Уровень готовности объектов электроэнергетики к отопительному сезону 

Отчет содержит блоки с информацией об уровне готовности объектов (по типам 

объектов).  

Каждый блок содержит: 

 круговую диаграмму уровня готовности объектов определенного типа за 

отчетный месяц. Диаграмма состоит из секторов и отображает процентное 

отношение количества объектов данного типа с разными уровнями готовности 

(Готов, Готов с условиями, Не готов) на отчетный месяц. 100% - это общее число 

всех выбранных объектов данного типа. Диаграмма строится по данным 

таблицы. Сектор подсвечивается соответствующим цветом в зависимости от 

уровня готовности (значения ИГО). Величина сектора пропорциональна 

количеству объектов с соответствующим уровнем готовности; 

 таблицу динамики изменения ИГО выбранных объектов за отчетный месяц. 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 «Наименование объекта».  

 «Динамика изменения». Содержит два столбца: 

 «<Месяц1 ГГГГ>» - предыдущий месяц относительно отчетного;  

 «<Месяц2 ГГГГ>» - отчетный месяц. 
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Рисунок 220 – Уровень готовности объектов (по типам объектов) 
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 Выполнение групп условий 

Отчет содержит блоки с информацией об уровне готовности групп условий в разрезе 

типов объектов.  

Каждый блок содержит: 

 две круговые диаграммы готовности групп условий с оценками «Готов с 

условиями» и «Не готов» за отчетный месяц. Диаграммы состоят из секторов 

и отображают процентное отношение количества групп условий с оценками 

«Готов с условиями» / «Не готов» объектов из таблицы на отчетный месяц. 100% 

- это общее число групп условий с оценками «Готов с условиями» / «Не готов» 

всех выбранных объектов данного типа. Величина сектора пропорциональна 

количеству объектов, для которых данная группа условий имеет оценку «Готов 

с условиями» / «Не готов»; 

 таблицу динамики изменения ИГО выбранных объектов за отчетный месяц. 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 «Наименование объекта».  

 «Группа условий».  

 «Оценка группы условий». 
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Рисунок 221 – Выполнение групп условий (по типам объектов) 
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11.8 Рейтинг субъектов электроэнергетики 

Отчет с рейтингом субъектов содержит отсортированные списки предприятий по 

значениям соответствующих ИГС и по количеству индикаторов, которые достигли 

установленную величину за выбранный месяц. 

Отчет формируется по одному или нескольким выбранным в дереве объектам за 

выбранный месяц в поле «Отчетный месяц». 

Переход на страницу отчета доступен пользователям с любой ролью. В зависимости 

от настроек видимости шаблона страница отчета отображается только для пользователей, 

филиал которых выбран на странице настройки шаблона отчета в поле «Отображать в 

Филиале» страницы «Шаблоны отчетных форм» (см. документ «Руководство 

администратора», п. 9.10). 

Отчет состоит из двух частей: 

 рейтинг субъектов электроэнергетики по значениям ИГС (Рисунок 222); 

 рейтинг субъектов электроэнергетики по количеству индикаторов, достигших 

установленной величины (Рисунок 223). 

 Рейтинг субъектов электроэнергетики по значениям ИГС  

Отчет содержит: 

 столбчатую диаграмму по значениям ИГС за отчетный месяц; 

 таблицу готовности субъектов за отчетный месяц.  

Столбчатая диаграмма состоит из столбцов и отображает сравнение значений ИГС 

предприятий за отчетный месяц. Диаграмма строится по данным таблицы. Каждому 

предприятию из таблицы соответствует столбец на диаграмме: 

 высота столбца равна соответствующему значению ИГС за отчетный месяц; 

 столбцы подсвечиваются соответствующим цветом в зависимости от значения 

ИГС; 

 столбцы отсортированы по убыванию; 

 столбцы с одинаковым значением отсортированы по наименованиям 

предприятий по алфавиту по возрастанию; 

 столбцы, соответствующие предприятиям с пустыми значениями ИГС в 

таблице, отображаются на диаграмме последними и отсортированы по алфавиту 

(в порядке возрастания). 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 «Субъект ЭЭ».  

 «ИГС <месяц ГГГГ >». Отображаются значения ИГС с расчетной формы 

соответствующего предприятия за отчетный месяц. 
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Рисунок 222 – рейтинг субъектов электроэнергетики по значениям ИГС 

 Рейтинг субъектов электроэнергетики по количеству индикаторов, 

достигших установленную величину  

Отчет содержит: 

 столбчатую диаграмму по предприятиям, индикаторы которых достигли 

установленной величины, за отчетный месяц; 

 таблицу по предприятиям, индикаторы которых достигли установленной 

величины, за отчетный месяц.  
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Столбчатая диаграмма состоит из столбцов и отображает сравнение предприятий по 

количеству индикаторов, достигших установленной величины, за отчетный месяц. Диаграмма 

строится по данным таблицы. Каждому предприятию из таблицы соответствует столбец на 

диаграмме: 

 высота столбца равна количеству индикаторов, достигших установленной 

величины, за отчетный месяц; 

 столбцы отсортированы по убыванию; 

 столбцы с одинаковым значением отсортированы по наименованиям 

предприятий по алфавиту по возрастанию; 

 столбцы, соответствующие предприятиям с пустыми значениями ИГС в 

таблице, отображаются на диаграмме последними и отсортированы по алфавиту 

(в порядке возрастания). 

Таблица содержит следующие столбцы: 

 «Субъект ЭЭ».  

 «Объект ЭЭ». 

 «Индикаторы». 

 «Установленная величина». 

 «Величина индикатора на <месяц ГГГГ>». 
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Рисунок 223 – рейтинг субъектов электроэнергетики по количеству индикаторов, достигших 

установленную величину  
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12 Страница «Исходные данные по рыночным показателям 

за сутки» 

Исходные данные загружаются по выбранным в дереве объектов станциям и 

выбранным отчетным суткам на панели навигации. При выборе филиала – загружаются 

данные по всем дочерним станциям этого филиала, отображаемым в дереве объектов. При 

выборе ПАО «РусГидро» – загружаются данные по всем станциям, отображаемым в дереве 

объектов. 

Предусмотрена возможность запуска загрузки исходных данных с страницы 

«Расчетная форма рыночных показателей за сутки» при выполнении первичного расчета или 

повторного пересчета рыночных показателей за сутки. При выполнении повторного пересчета 

выбранных показателей или автоматического пересчета зависимых показателей не 

предусмотрена возможность инициализации повторной загрузки исходных данных. 

Пользователю, обладающему правом «Просмотр результатов расчета» доступна 

возможность просмотра загруженных исходных данных. 

Пользователю, обладающему правом «Редактирование результатов расчета» 

дополнительно доступна функция «Запуск загрузки исходных данных» (см. п. 12.5). 

Пользователю, обладающему правом «Редактирование страницы исходных данных» 

дополнительно доступна функция «Редактирование исходных данных» (см. п. 12.7). 

Страница «Исходные данные по рыночным показателям за сутки» (Рисунок 224) 

содержит информацию, загруженную из внешних систем. 

Исходные данные по Станциям и их дочерним объектам на странице отображаются в 

случае, если Станции находятся Филиале текущего пользователя.  

 

Рисунок 224 – Страница отображения исходных данных 

В верхней части страницы отображается панель инструментов, которая содержит 

следующие кнопки: 

 [Редактировать] (см п. 13.1); 
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 [Сохранить] (см. п. 13.1); 

 [Сохранить все] (см. п. 13.1); 

 [Загрузить данные] (см. п. 13.1). 

 [Открыть расчетную форму], по нажатию которой осуществляется переход на 

страницу «Расчетная форма рыночных показателей за сутки» (см. п. 7.1), 

выбранную в поле «Отчетные сутки». При одновременно нажатии «Ctrl» на 

клавиатуре и левой кнопки мыши или средней кнопки мыши страница 

открывается в новой вкладке браузера.  

В левой части страницы отображается: 

 Панель навигации (см. п.12.2); 

 информационная панель состояния блокировок (см. п.7.3.8). 

В правой части страницы отображается рабочая область, которая содержит значения 

исходных данных по следующим внешним системам: 

 ПК «Планы ремонтов» - сроки отключений на основе годового графика 

(плановые годовые заявки); 

 ПК «Оперативные заявки» – диспетчерские заявки на изменение состояния 

и/или параметров оборудования; 

 ПАК «MODES-Centre» модуль СДК – зарегистрированные СДК, в том числе на 

включение генерирующего оборудования в минимально возможный срок; 

 ПАК «MODES-Centre» – уведомления о составе и параметрах генерирующего 

оборудования; 

 ОИК «СК-2007» – параметры ГТП / ЕГО в час фактической поставки; 

 Сайт Балансирующего Рынка – предоставляет ежесуточные значения 

показателей готовности, рассчитанные СО ЕЭС для сравнения с ежесуточными 

рыночными показателями ПК «Мониторинг готовности». 

При открытии страницы группы внешних систем свернуты. Отображение групп 

внешних систем одинаково для всех ГТП. 

Исходные данные отображаются для объектов следующих уровней (в зависимости от 

внешней системы исходные данные могут отображаться для объектов разных уровней): 

 Станция; 

 ГТП; 

 Оборудование. 

Если в дереве объектов выделен объект уровня выше Станции, в рабочей области 

отображается информационное сообщение (Рисунок 225): «Для просмотра данных выберите 

Станцию, ГТП или Оборудование». 
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Рисунок 225 – Информационное сообщение, в случае выбора объекта уровня выше Станции 

Если данные из внешней системы не загружены или данные по выбранному типу 

объекта из внешней системы не загружаются, то в рабочей области отображается заголовок 

внешней системы. При раскрытии группы отображается информационное сообщение 

(Рисунок 226): «Нет данных». 

 

Рисунок 226 – Информационное сообщение об отсутствии данных 

Во время получения ранее загруженных данных по внешней системе, при раскрытии 

группы, отображается сообщение (Рисунок 227) «Получение данных с сервера». 

 

Рисунок 227 – Сообщение об обновлении данных 

В правой части строки внешней системы ПАК «MODES-Centre» находятся кнопки: 

 [Сравнить макеты]  - (см. п.12.3.4); 

 Кнопка скрытия/отображения слоев макетов СО без изменений  - (см. п. 

12.3.4). 
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12.1 Панель инструментов 

В верхней части страницы «Исходные данные по рыночным показателям за сутки» 

отображается панель инструментов (Рисунок 228). 

 

Рисунок 228 – Панель инструментов на странице «Расчетная форма рыночных показателей за сутки» 

Панель инструментов содержит следующие кнопки: 

 [Редактировать] – кнопка с типом «кнопка-переключатель». По нажатию на 

кнопку устанавливается пользовательская блокировка выбранной Станции (см. 

п. 7.5.1.1). 

 [Сохранить] – по нажатию сохраняются корректировки по одному 

заблокированному объекту. По умолчанию кнопка неактивна. Кнопка 

отображается активной, если были внесены корректировки на рабочей области; 

 [Сохранить все] – – по нажатию сохраняются корректировки по всем 

заблокированным объектам. По умолчанию кнопка неактивна. Кнопка 

отображается активной, если были внесены корректировки на рабочей области; 

 [Загрузить данные] – по нажатию на кнопку запускается загрузка исходных 

данных; 

 [Открыть расчетную форму] – по нажатию на кнопку осуществляется переход 

со страницы исходных данных на расчетную форму модуля «Рыночные 

показатели» за сутки. По нажатию левой кнопки мыши с «Ctrl» или средней 

кнопки мыши расчетная форма открывается в новой вкладке браузера. 

Пользователю, обладающему правом «Просмотр результатов расчета» доступна 

возможность перейти на страницу «Расчетная форма рыночных показателей за сутки». 

Переход на расчетную форму доступен в текущей или новой вкладке. 

Пользователю, обладающему правом «Редактирование страницы исходных данных» 

дополнительно доступна возможность: 

 Запускать загрузку исходных данных; 

 Устанавливать пользовательскую блокировку для редактирования исходных 

данных; 

 Сохранять изменения отредактированных исходных данных по одному или всем 

заблокированным объектам. 

12.2 Панель навигации 

Панель навигации предназначена для выбора отчетных суток и объектов, по которым 

пользователь хочет загрузить или посмотреть исходные данные. Панель навигации 

отображает расчетные блокировки по объектам дерева. 

Объекты расположены в дереве объектов и подразделяются на уровни: 

 ИА; 
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 Филиал; 

 Станция; 

 ГТП; 

 Оборудование. 

Перечень объектов, отображаемых в дереве и доступных для выбора, определяется в 

соответствии с уровнем предприятия пользователя: 

 пользователь Филиала может просмотреть исходные данные по дочерним 

объектам своего Филиала; 

 пользователь ИА может просмотреть исходные данные по дочерним объектам 

всех Филиалов. 

Пользователю, обладающему правом «Просмотр результатов расчета» доступна 

возможность: 

 скрывать, отображать или изменять ширину панели навигации; 

 выбирать отчетные сутки; 

 осуществлять поиск элемента в дереве объектов по названию; 

 устанавливать/снимать фильтр по уровням иерархии в дереве объектов; 

 выделять один или несколько объектов в дереве объектов; 

 просматривать информацию о блокировке объектов. 

Панель навигации (Рисунок 229) отображается с левой части страницы исходных 

данных рыночных показателей за сутки и содержит следующие элементы: 

 поле для выбора отчетных суток со стрелками перехода к предыдущим и 

следующим суткам  (см. п.7.3.1); 

 поле отображения/скрытия панели поиска объекта в дереве  (см. п.7.3.5); 

 поле установки фильтра по уровням иерархии объектов, отображаемых в дереве 

(см. п.7.3.6); 

 дерево объектов (см. п.7.3.7); 

 информационную панель подтверждения результатов расчета и состояния 

блокировки объектов (см. п.7.3.8). 

По нажатию кнопок перехода на другую страницу с нажатой клавишей «Ctrl», 

страница открывается в новой вкладке. 
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Рисунок 229 – Панель навигации на странице исходных данных рыночных показателей за сутки 

По нажатию кнопки скрытия (Рисунок 230) панели навигации, панель скрывается, у 

левого края страницы отображается кнопка восстановления панели. 

По нажатию кнопки восстановления панели навигации, панель восстанавливается до 

прежних размеров. 

Увеличить или уменьшить ширину панели отчетов возможно передвигая ее правую 

границу влево или вправо соответственно. 
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Рисунок 230 – Кнопка скрытия/восстановления панели навигации 

12.3 Рабочая область 

Рабочая область предназначена для отображения загруженных исходных данных 

модуля РРП за сутки – по одним суткам и одному выбранному объекту в дереве. Рабочая 

область позволяет: 

 редактировать исходные данные; 

 сравнивать и скрывать макеты СО; 

 просматривать информацию о заблокированной Станции и всех ее дочерних 

объектов. 

Пользователь, обладающий правом «Редактирование страницы исходных данных» 

дополнительно имеет возможность редактировать отображенные исходные данные. 

Исходные данные на форме сгруппированы по внешним системам, из которых они 

загружаются: 

 ПК «Планы ремонтов»; 

 ПК «Оперативные заявки»; 

 ПАК «MODES Centre»; 

 ОИК «СК-2007»; 

 Сайт Балансирующего рынка. 
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Данные, загруженные из ПАК «MODES Centre» сгруппированы: 

 уведомления (макеты) – расположены в рабочей области на панели ПАК 

«MODES Centre»; 

 диспетчерские команды – расположены в рабочей области на панели ПАК 

«MODES Centre» модуль СДК. 

На рабочей области расположены следующие элементы: 

 информационное сообщение о блокировке (только если форма заблокирована 

пользователем) (Рисунок 230). Для объектов уровня: 

 Станция, ГТП, Оборудование - сообщение отображается; 

 Филиал или ИА - сообщение не отображается;  

 сворачиваемая панель ПК «Планы ремонтов»; 

 сворачиваемая панель ПК «Оперативные заявки»; 

 сворачиваемая панель ПАК «MODES Centre» модуль СДК; 

 сворачиваемая панель ПАК «MODES Centre»; 

 сворачиваемая панель ОИК «СК-2007»; 

 сворачиваемая панель «Сайт Балансирующего рынка». 

 

Рисунок 231 – Сообщение о блокировании 

 Панель ПК «Планы ремонтов» 

На панели «ПК «Планы ремонтов» отображаются данные, загруженные из внешней 

системы ПК «Планы ремонтов». На панели расположены следующие элементы: 

 группы станционного оборудования – сворачиваемая панель, содержащая 

данные по планам ремонтов станционного оборудования. Панель отображается 

для объектов уровня Станция, если объект содержит данные по ремонтам такого 

оборудования; 

 дочернее оборудование – сворачиваемая панель, содержащая данные по планам 

ремонтов дочернего оборудования. Панель отображается для объектов уровня 

Станция, ГТП, если по дочернему оборудованию есть данные по ремонтам. 

Общестанционное оборудование - это оборудование станции, которое: 

 не отображается в дереве объектов; 

 не имеет кроссировок; 

 отнесенное к определенным комплексам оборудования (настраиваемый 

справочник). Преднастроенные комплексы оборудования (список комплексов 

может быть изменен): «ВО», «К», «ОО», «ПГУ», «ХТ». 

Для объекта уровня «Оборудование» – данные не группируются и отображаются сразу 

под панелью ПК «Планы ремонтов». 
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Панели «Группы станционного оборудования» и «Дочернее оборудование» содержат 

следующие элементы: 

 Заголовок – отображается наименование оборудования. Если наименование не 

умещается на странице, то осуществляется его перенос на следующую строку. 

Заявки сортируются по наименованию оборудования (по алфавиту). Заявки для 

одного оборудования сортируются и группируются по названию оборудования; 

 Данные по плановым заявкам. 

Данные по плановым заявкам представлены в виде строк. Количество строк 

соответствует количеству заявок из планового годового графика ремонта, загруженных на 

отчетную дату 1 января текущего года (Рисунок 232). 

 

Рисунок 232 – Отображение загруженных данных из ПК «Планы ремонтов» 

Строка плановых заявок состоит из следующих элементов: 

 флаг «Учитывать в расчетах» – флаг, доступный для снятия/установки в 

режиме редактирования формы; 

 текст со значением: период планирования (годовой график или месячный 

график) и состояние графика, заключенное в скобки (утвержденный, 

разрешенный и т.д.); 

 группа элементов «снижение мощности»: 

 текст: ∆P; 
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 поле ввода, содержащее значение снижения мощности по заявке. Поле 

доступно для редактирования по нажатию кнопки [Редактировать] на 

панели инструментов. 

 группа элементов «время ремонта»: 

 текст: Время ремонта; 

 текстовое поле, содержащее время начала ремонта по заявке. Доступно 

для редактирования по нажатию кнопки [Редактировать] на панели 

инструментов (не может быть указано время, указывается только дата); 

 текстовое поле, содержащее время окончания ремонта по заявке. 

Доступно для редактирования по нажатию кнопки [Редактировать] на 

панели инструментов (не может быть указано время, указывается только 

дата). 

 группа элементов «вид ремонта»: 

 текст: Вид ремонта; 

 текст, содержащий значение вида ремонта по заявке. 

 текст, содержащий значение «состояние оборудования» (не отображаем 

«условие производства работ», т.е., например «С отключением» без 

скобок и без текста в скобках). 

 Панель ПК «Оперативные заявки» 

На панели отображаются данные из внешней системы ПК «Оперативные заявки», 

представленные в виде иерархической таблицы. 

В таблице расположены 2 сворачиваемых панели: 

 Группы станционного оборудования – панель, содержащая данные по планам 

ремонтов станционного оборудования. Панель отображается для объектов 

уровня Станция, если объект содержит данные по ремонтам такого 

оборудования; 

 Дочернее оборудование – панель, содержащая данные по ремонтам дочернего 

оборудования. Панель отображается для объектов уровня Станция, ГТП, если по 

дочернему оборудованию есть данные по ремонтам. 

Общестанционное оборудование - это оборудование станции, которое: 

 не отображается в дереве объектов; 

 не имеет кроссировок; 

 отнесенное к определенным комплексам оборудования (настраиваемый 

справочник). Преднастроенные комплексы оборудования (список комплексов 

может быть изменен): «ВО», «К», «ОО», «ПГУ», «ХТ». 

Панели «Группы станционного оборудования» и «Дочернее оборудование» содержат 

следующие элементы: 

 заголовок – отображается наименование оборудования. Если наименование не 

умещается на странице, то осуществляется его перенос на следующую строку. 

Заявки сортируются по наименованию оборудования (по алфавиту). Заявки для 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 297 из 

355 
 

одного оборудования не сортируются и не группируются по названию 

оборудования; 

 данные по плановым заявкам. 

Для объекта уровня Оборудование – данные не группируются и отображаются сразу 

в иерархической таблице. 

 

Рисунок 233 – Отображение загруженных данных из ПК «Оперативные заявки» 

Диспетчерские заявки в иерархической таблице расположены по строкам, и разбиты 

по ячейкам (Рисунок 233): 

 Заявка; 

 Плановые сроки ремонта; 

 Просимые сроки ремонта; 

 Разрешенные сроки ремонта; 

 Фактические сроки ремонта. 

В ячейке «Заявка» отображены следующие данные (элементы) по заявке: 

 флаг «Учитывать в расчетах» - особенности отображения флага описаны в 

спецификации Загрузка исходных данных из ПК «Оперативные заявки»; 

 текст, содержащий название оборудования; 

 группа элементов «Заявка»: 

 сворачиваемая панель «Заявка» (описана ниже); 

 текст, содержащий: чужой номер заявки, свой номер заявки, категорию заявки, 

вид ремонта; 

 элемент цепочки продления; 

 текст, содержащий: состояние заявки, состояние оборудования (не отображаем 

«условие производства работ», т.е., например, «С отключением» без скобок и 

без текста в скобках). 
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В ячейке «Плановые сроки ремонта» отображены следующие данные по заявке: 

 текст, содержащий дату начала плановых сроков ремонта; 

 текст, содержащий дату окончания плановых сроков ремонта. 

В ячейке «Просимые сроки ремонта» отображены следующие данные по заявке: 

 текст, содержащий дату начала просимых сроков ремонта; 

 текст, содержащий дату окончания просимых сроков ремонта. 

В ячейке «Разрешенные сроки ремонта» отображены следующие данные по заявке: 

 текст, содержащий дату начала разрешенных сроков ремонта; 

 текст, содержащий дату окончания разрешенных сроков ремонта. 

В ячейке «Фактические сроки ремонта» отображены следующие данные по заявке: 

 поле ввода, содержащее дату начала фактических сроков ремонта; 

 поле ввода, содержащее дату окончания фактических сроков ремонта. Для 

заявок, у которых не загружено окончание фактического срока (открытые 

заявки) отображается пустое поле. 

Если время и дата окончания одного из сроков ремонтов (просимого, разрешенного, 

фактического) по заявке получены в формате [ГГГГ-ММ-ДД 00:00:00.000], то 

соответствующая дата отображается в формате [24:00 (ДД-1).ММ.ГГГГ], где (ДД-1) – 

предыдущие сутки. 

Сворачиваемая панель «Заявка» (в ячейке Заявка) состоит из элементов: 

 группа элементов «Подающее предприятие»: 

 текст: Подающее предприятие; 

 текст, содержащий название подающего предприятия по заявке. 

 группа элементов «Время приема СО»: 

 текст: Время приема СО; 

 текст, содержащий время и дату приема заявки Системным оператором. 

 группа элементов «Предыдущая» (отображается для заявок с цепочками 

продления): 

 текст: Предыдущая; 

 текст, содержащий чужой номер предыдущей заявки, свой номер 

предыдущей заявки. 

 группа элементов «Следующая» (отображается для заявок с цепочками 

продления): 

 текст: Следующая; 

 текст, содержащий чужой номер следующей заявки, свой номер 

следующей заявки. 

 группа элементов «снижение мощности»: 

 текст: ∆P; 
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 поле ввода, содержащее значение снижения мощности по заявке. 

 группа элементов «Вид ремонта»: 

 текст: Вид ремонта; 

 текст, содержащий значение вида ремонта по заявке. 

 группа элементов «Содержание работ»: 

 текст: Содержание работ; 

 текст, содержащий текстовое примечание «Содержание работ». 

 группа элементов «Режимные указания»: 

 текст: Режимные указания; 

 текст, содержащий значения режимных указаний по заявке. 

 Панель ПАК «MODES Centre» модуль СДК 

На панели отображаются данные из внешней системы ПАК «MODES Centre» модуль 

СДК, представленные в виде иерархической таблицы. В таблице представлены стандартные 

диспетчерские команды, разбитые по строкам. 

Для выбранных отчетных суток отображаются команды, действующие на данные 

отчетные сутки. Срок действия определяется с учетом типа команды и заданного количества 

суток её действия. 

При отображении на странице исходных данных, команды отсортированы по полю 

«Время отдачи команды» (по возрастанию, старые сверху). 

Для объекта уровня Станция и ГТП дополнительно отображаются команды по 

дочернему оборудованию отдельной сворачиваемой панелью (Рисунок 234). 

 

Рисунок 234 – Отображение загруженных данных из ПАК «MODES Centre» модуль СДК 

В иерархической таблице расположены колонки: 
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 Команда; 

 Время отдачи команды; 

 Период действия команды; 

 Параметр 1; 

 Параметр 2. 

Колонка «Команда» в каждой строке данных содержит элементы: 

 сворачиваемая панель «Команда» (описана ниже); 

 флаг «Учитывать в расчетах»; 

 текст, содержащий название команды (значение из поля «Краткий текст 

команды». 

Колонка «Время отдачи команды» в каждой строке данных содержит – поле ввода 

(дату и время отдачи команды). 

Колонка «Период действия команды» в каждой строке данных содержит элементы: 

 поле ввода, содержащее дату и время начала действия команды; 

 поле ввода, содержащее дату и время окончания действия команды. 

Колонка «Параметр 1» в каждой строке данных содержит – поле ввода, содержащее 

первый параметр команды. 

Колонка «Параметр 2» в каждой строке данных содержит – поле ввода, содержащее 

второй параметр команды. 

Сворачиваемая панель «Команда» состоит из следующих элементов: 

 группа элементов «Инициатива»: 

 текст: Инициатива; 

 текст, содержащий значения параметра Инициатива у команды. 

 группа элементов «Тип команды»: 

 текст: Тип команды; 

 текст, содержащий Тип команды. 

 группа элементов «Статус согласования»: 

 текст: Статус согласования; 

 текст, содержащий статус согласования команды. 

 группа элементов «Автор команды»: 

 текст: Кто; 

 текст, содержащий Филиала, зарегистрировавший команду / Имя пользователя, 

отдавшего команду (необязательное). 

 группа элементов «Текст команды»: 

 текст: Текст команды; 

 текст, содержащий текст команды. 
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Для объектов уровня Оборудование отображаются только команды, в наименовании 

которых присутствует текст «(ГГ №)». Например: 

 «Включить агрегат (ГГ №) в работу в минимально возможный срок»; 

 «РАЗРЕШАЮ Включить агрегат (ГГ №) в работу в минимально возможный 

срок с отступлением от норматива «___»; 

 «РАЗРЕШАЮ включить агрегат (ГГ №) в работу из резерва». 

 Панель ПАК «MODES Centre» 

На панели отображаются данные из внешней системы ПАК «MODES-Centre» (кроме 

модуля СДК), представленные в виде 2-х иерархических таблиц: 

первая таблица содержит сворачиваемую панель «Станционный макет»; 

вторая таблица содержит сворачиваемую панель «Макет СО». 

Также на основной панели содержатся элементы: 

 [Настройка сравнения макетов ПАК «MODES-Centre»] – кнопка с выпадающим 

меню выбора одного из пунктов. 

 [Скрыть слои СО без изменений] – кнопка-переключатель, отображается слева 

от кнопки сравнения макетов. При наведении курсора на кнопку отображается 

подсказка (хинт). По умолчанию, при первом открытии Системы, кнопка 

принимает состояние «не нажата». 

Панель «Станционный макет» содержит сворачиваемые панели «Слой уведомлений», 

и отображает слои, по которым есть хотя бы одно станционное уведомление. 

Панель «Макет СО» содержит сворачиваемые панели «Слой» и отображает все слои 

планирования СО. 

Слои станционных уведомлений и макетов СО и отображаются в соответствии с 

порядком, определяемом при загрузке из ПАК «MODES Centre», в столбце «Порядок 

следования слоев» (order) таблицы «Слои макетов СО ПАК «MODES-Centre» 

(layer_so_modest) и «Слои станционных уведомлений» (layer_est) соответственно. Перечень 

слоев макетов СО и станционных уведомлений может отличаться в зависимости от 

синхронной зоны родительского Филиала станции (Рисунок 235). 
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Рисунок 235 – Отображение загруженных данных из ПАК «MODES Centre» 

Панель «Слой уведомлений» в «Станционных макетах» содержит сворачиваемую 

панель «Уведомление». Уведомления распределяются по слоям в зависимости от времени 

подачи уведомления. Уведомления отображаются в хронологическом порядке (последние 

поданные уведомления внизу). Каждое уведомление содержит параметры по выбранному в 

дереве объекту, заявленные участником до регламентного времени. 

Панель «Макет СО» содержит сворачиваемую панель «Слой». Каждый слой 

содержит параметры по выбранному в дереве объекту, принятые в СО. 

Параметры уведомлений (или слоев макета СО) располагаются в строках 

иерархических таблиц. В колонках таблицы указаны индексы часов (от 1 до 24). В ячейках 

таблицы отображаются значения параметров на указанный час. 

При отображении параметров уведомлений (или слоев макетов СО) порядок 

параметров определяется согласно справочнику «Параметры ПАК «MODES-Centre» 

(attr_modest) по первому встреченному значению порядка для данного типа Системы. 

На странице исходных данных информация об уведомлении (название и время 

уведомления) для каждой Станции и ее дочерних элементов отображается идентичной, а 

снятие/установка признака использования в расчете осуществляется одновременно для всех 

элементов одной Станции. Если в составе станционного макета присутствует информация в 

отношении ряда Станций, то выполняется разделения такого уведомления и независимая 

обработка данных (включая простановку флага «Учитывать в расчетах») в отношении 

каждой Станции с ее дочерними элементами. 

Значения параметра «Состояние_ЕГО» хранятся в справочниках в базе данных 

Системы. Значения параметров из ПАК MODES-Centre загружаются с типом «Число».  

Значения параметра «Состояние_ЕГО» отображается на странице исходных данных 

принятым сокращением согласно справочникам. 
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12.3.4.1 Сравнение макетов 

По нажатию на кнопку [Сравнить макеты]  отображается меню выбора одного 

из пунктов: 

 «Не сравнивать». В этом случае сравнение уведомлений и сравнение макетов 

СО не выполняется, индикация сравнения для параметров не отображается; 

 «Сравнивать выбранные». В этом случае сравнение осуществляется только 

среди уведомлений, для которых установлен флаг «Учитывать в расчетах» 

(здесь и далее выбранные уведомления), и среди всех слоев макетов СО; 

 «Сравнивать все». В этом случае сравнение выполняется среди всех 

уведомлений и среди всех макетов СО, загруженных из ПАК «MODES-Centre». 

Сравнение макетов СО осуществляется в рабочей области. 

Для каждого пункта меню отображается значок. После выбора одного из пунктов в 

меню значок выбранного варианта отображается на кнопке [Сравнить макеты]. 

По умолчанию при первом открытии страницы исходных данных в меню кнопки 

[Сравнить макеты] выбран пункт «Сравнивать все» и на кнопке [Сравнить макеты] 

отображается соответствующий значок. Кнопка активна всегда. Состояние кнопки хранится 

индивидуально для каждого пользователя. 

При наведении на кнопку [Сравнить макеты] отображается информационное 

сообщение «Настройка сравнения макетов ПАК MODES-Centre». 

Для макетов СО по каждому объекту (если макеты по объекту загружены) 

выполняется сравнение значений параметров текущего слоя с предыдущим. 

Порядок следования слоев на странице исходных данных определяется по данным 

таблицы «Слои макетов СО ПАК «MODES-Centre» (layer_so_modest), по столбцу «Порядок 

следования слоев» (order) соответствующей синхронной зоны, а при наличии слоев с 

одинаковым порядковым номером по алфавиту. 

Для станционных макетов по каждому объекту выполняется сравнение значений 

параметров уведомлений (если уведомления по объекту загружены). Значение параметра за 

каждый час текущего уведомления сравнивается со значением данного параметра за тот же 

час предыдущего уведомления. 

Предыдущим уведомлением считается уведомление, время подачи которого меньше 

времени подачи текущего уведомления (ближайшее уведомление вне зависимости от слоя, к 

которому оно относится). 

Сравнение выполняется по всем часам для каждого параметра. Расхождения значений 

выделяются цветом в текущем слое/уведомлении, в предыдущем слое/уведомлении 

расхождения с текущим не подсвечиваются. То есть, если значение параметра А за час h в 

слое/уведомлении B отличается от значения параметра А за час h в предшествующем 

слое/уведомлении С, то соответствующая ячейка выделяется в слое/уведомлении В. 

Сравнение не выполняется: 

 для первого слоя (у которого наименьший порядок следования); 

 для первого уведомления (время подачи которого наименьшее); 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 304 из 

355 
 

 для значений параметров за час h, скорректированных пользователем вручную 

(сохраненных и несохраненных). Признак «Учитывать в расчетах» для 

уведомлений не сравнивается. 

В случае, если значение параметра из слоя/уведомления, с которым выполняется 

сравнение, скорректировано, то с этим параметром сравнение выполняется. 

При изменении значений параметров предыдущего слоя/уведомления сравнение 

осуществляется автоматически, сразу после изменения, если выбран соответствующий пункт 

меню кнопки [Сравнивать макеты]. 

Уведомления на странице исходных данных сравниваются по порядку отображения 

(текущее с предыдущим). Если слои уведомлений отображаются по времени (04.02.2015), то 

порядок отображения совпадает с хронологическим порядком. 

В случае, если порядок слоев уведомлений не соответствует хронологическому 

порядку слоев уведомлений, то сравнение уведомлений будет выполняться некорректно. 

12.3.4.2 Скрытие слоев макета СО 

Для макетов СО выполняется скрытие слоев (при отображении), в которых нет 

изменений относительно предыдущего слоя (если макеты загружены). 

Скрытие выполняется для объекта уровня Станции, включая дочерние объекты. То 

есть, слой макета СО отображается либо скрывается для Станции и всех ее дочерних объектов: 

не может быть ситуации, когда слой отображается для Станции, но не отображается для ГТП 

или другого объекта, а также обратной. 

Слой считается изменением, если значение хотя бы одного параметра данного слоя по 

Станции или хотя бы одному дочернему объекту Станции (ГТП, Оборудованию) отличается 

от значения того же параметра того же объекта предыдущего слоя. 

В случае, если в текущем слое добавился параметр, но других отличий нет, то слой не 

считается изменением. 

В случае, если при загрузке исходных данных в слое изменений не было, но изменения 

впоследствии были внесены вручную и сохранены, слой считается изменением. 

Предыдущий слой определяется согласно порядку, описанному в разделе «Сравнение 

макетов» (см. п. 12.3.4.1). 

Первый слой отображается всегда. 

Скрытие слоев выполняется по нажатию на кнопку [Скрыть слои СО]. 

На странице исходных данных отображаются: 

 все слои макетов СО, даже если в них нет отличий от предыдущего слоя, если 

кнопка в состоянии «не нажата»; 

 только слои, у которых есть изменения в отличие от предыдущего слоя, в том 

числе ручные корректировки, если кнопка в состоянии «нажата». 

По умолчанию, при первом открытии Системы, кнопка принимает состояние «не 

нажата». 
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 Панель ОИК «СК-2007» 

На панели отображаются данные из внешней системы ОИК «СК-2007», 

расположенные в таблице (построчно). В колонках таблицы указаны индексы часов (от 1 до 

24). В ячейках таблицы отображаются значения параметров на указанный час (Рисунок 236). 

 

Рисунок 236 – Отображение загруженных данных из ОИК «СК-2007» 

 Панель «Сайт Балансирующего рынка» 

На панели отображаются данные из внешней системы «Сайт Балансирующего 

рынка», расположенные в таблице (построчно). Заголовки колонок таблицы: первая колонка 

без названия, в остальных колонках указаны индексы часов (от 1 до 24) (Рисунок 237). В 

остальных строках таблицы расположены: 

 в первой колонке – код параметра (например, «D_1» без кавычек). 

 в остальных колонках отображаются значения параметра на указанный час. Если 

значение параметра отсутствует, отображается пустое значение. 

 

Рисунок 237 – Отображение загруженных данных с сайта Балансирующего рынка 

 Точки перелома 

Точки перелома отображаются на панелях: 

 ПАК «MODES-Centre»; 

 ОИК «СК-2007»; 

 Сайт Балансирующего рынка. 

Значение параметра за час h, отличающееся от значения за предыдущий час h-1, 

называется точкой перелома. Значение за первый час всегда не считается точкой перелома. 

Ячейки, соответствующие точке перелома, подсвечиваются на странице исходных 

данных желтым цветом. 

Точки перелома подсвечиваются автоматически, сразу после изменения значений 

параметров в ячейках. Точки перелома отображаются как в режиме редактирования, когда 

установлена пользовательская блокировка родительской Станции текущим пользователем, 

так и в режиме просмотра (Рисунок 238). 
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Рисунок 238 – Отображение загруженных данных с сайта Балансирующего рынка 

12.4 Панель протоколов 

Панель отображения протоколов расположена в нижней части страницы исходных 

данных рыночных показателей за сутки. Пользователь может скрыть или восстановить до 

прежних размеров панель отображения протоколов, нажав на кнопку скрытия/восстановления 

панели. Пользователь может увеличить или уменьшить высоту панели отображения 

протоколов, передвигая её верхнюю границу вверх или вниз соответственно. 

Панель протоколов состоит из вкладок. На каждой вкладке панели протоколов 

отображается протокол по какой-либо функции Системы (Рисунок 239). 

 

Рисунок 239 – Панель протоколов 

При открытии страницы исходных данных панель протоколов по умолчанию скрыта. 

Панель протоколов отображается в следующих случаях: 

 при установке блокировки на объекте уровня Предприятия /Станции/ГТП/ЕГО; 

 при снятии блокировки. 

Для отображения/скрытия панели протоколов необходимо нажать левой кнопкой 

мыши на середину верхней границы панели. 

При отображении панель по умолчанию принимает размер 33% от области экрана. 

Панель протоколов скрывается при обновлении страницы исходных данных, если 

перед этим она отображалась. 

Вкладки протокола отображаются пустыми в случае, если: 

 не было установки/снятия блокировки на объекте уровня 

предприятия/Станция/ГТП/ЕГО; 

 не было загрузки исходных данных. 
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На странице исходных данных в панели протоколов отображаются следующие 

протоколы: 

 установка блокировки; 

 снятие блокировки; 

 загрузка данных. 

В панели протоколов всем пользователям доступны следующие функции: 

 выбор протокола для просмотра; 

 множественное выделение и копирование строк протоколов. 

На панели протоколов расположены следующие элементы: 

 панель вкладок; 

 кнопка [Развернуть]/[Свернуть]. По умолчанию отображается значок 

разворачивания () вкладки. По нажатию на кнопку [Развернуть] () вкладка 

протокола разворачивается на всю вкладку браузера, значок кнопки меняется на 

значок сворачивания (). По нажатию на кнопку [Свернуть] () вкладка 

протокола сворачивается до прежних размеров, значок кнопки меняется на 

значок разворачивания (). 

На вкладках с протоколами расположены следующие элементы: 

 текст «Отчетные сутки: ДД.ММ.ГГГГ» (отображается дата, введенная в поле 

«Отчетные сутки» при выполнении операции); 

 кнопка [Копировать]. По нажатию на данную кнопку в буфер обмена 

копируются все строки текущего протокола; 

 кнопка [Свернуть все] для сворачивания всех уровней всех элементов дерева в 

таблице результатов выполнения расчета. Кнопка отображается, если 

отображается таблица результатов выполнения операции; 

 кнопка [Развернуть все] для разворачивания всех элементов дерева в таблице 

результатов выполнения операции. Кнопка отображается, если отображается 

таблица результатов выполнения операции; 

 текст «Время выполнения: ЧЧ.ММ.СС -ЧЧ.ММ.СС ДД.ММ.ГГГГ», 

отображающий время начала, окончания и дату выполнения операции; 

 таблица результатов выполнения операции. Таблица содержит следующие 

столбцы: 

 статус выполнения операции (заголовок столбца не отображается); 

 объект; 

 комментарий. 

В столбце «Статус выполнения операции» отображаются индикаторы выполнения 

операции в виде подсветки ячеек столбца: 

 Красный: в результате операции для ГТП (ЕГО) в целом или по отдельному 

показателю выявлены критические ошибки; 

 Желтый: в результате операции для ГТП (ЕГО) в целом или по отдельному 

показателю выявлены предупреждения; 
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 Зеленый: отладочные сообщения. 

На вкладке протокола доступно множественное выделение строк протоколов и 

копирование выделенных строк протоколов в буфер обмена. 

Выделение строк протоколов осуществляется кликом мышкой на любую ячейку 

строки (в том числе на ячейку столбца «Статус выполнения операции»). 

Допускается выделение нескольких строк: 

 при использовании клавиши «Ctrl» выделяются только выделенные строки; 

 при использовании клавиши «Shift» выделяются все строки выделенного 

диапазона; 

 при нажатии на ячейку в левом верхнем углу таблицы (аналогично MS Excel). 

Визуального выделения ячейки при этом не происходит. 

Копирование выделенных строк протоколов в буфер обмена выполняется: 

 с помощью клавиш «Ctrl+C»; 

 с помощью выпадающего меню на любой выделенной строке таблицы 

протоколов, по нажатию правой кнопки мыши, по пункту «Копировать». 

Копирование всей таблицы протоколов в буфер обмена выполняется по кнопке 

[Копировать]. В этом случае копируются все содержимое таблицы протоколов (с учетом 

фильтрации), включая названия столбцов таблицы, визуального выделения строк в таблице не 

происходит. 

При вставке в буфер обмена: 

 сохраняется многострочное форматирование комментария; 

 в качестве значения столбца «Статус выполнения операции» (с цветовой 

индикацией) отображается текст: «Ошибка» / «Предупреждение» / 

«Информация». Цвет фона служебного столбца в буфер не копируется. 

Выделение и копирование должно происходить с учетом фильтрации строк (строки 

протокола, которые не показываются из-за фильтрации, копироваться не должны). 

Все ранее выполненные выделения снимаются: 

 при смене объекта в дереве объектов; 

 при смене параметров фильтрации: 

 по кнопкам [Информация], [Предупреждения], [Ошибки]; 

 по кнопке [Показатели], выбрав другие показатели; 

 при повторном открытии панели протоколов (выделили строку протоколов, 

скрыли панель, открыли снова); 

 при переходе на другую закладку в панели протоколов. 

12.5 Запуск загрузки исходных данных 

Загрузка исходных данных – это получение из внешних систем данных, на основании 

которых могут быть рассчитаны показатели. 



ПК «Мониторинг готовности»  ООО «СМС - ИТ» 

 

«  Руководство пользователя Страница 309 из 

355 
 

Загрузка исходных данных осуществляется в отношении объекта уровня Станции, 

выбранного в дереве объектов за выбранные отчетные сутки (кроме ПК «Планы ремонтов»). 

При загрузке данных по Cтанции автоматически загружаются данные по всем дочерним 

объектам следующих уровней: ГТП, оборудование. Не может быть осуществлена загрузка 

исходных данных отдельно по элементам дерева объектов уровня ниже станции. Загрузка 

исходных данных осуществляется по инициативе пользователя. 

Пользователю доступна возможность запуска загрузки исходных данных: 

 по отдельной станции; 

 одновременно по нескольким станциям; 

 по всем дочерним станциям филиала. 

Запуск загрузки исходных данных осуществляется одним из следующих способов: 

 со страницы исходных данных; 

 с расчетной формы. 

При любом пересчете выбранных показателей (автоматическом и ручном) загрузка 

исходных данных не осуществляется. 

Перед подтверждением запуска загрузки пользователь настраивает параметры 

загрузки: 

 из каких систем необходимо выполнить загрузку: 

 ПК «Планы ремонтов»; 

 ПК «Оперативные заявки»; 

 ПАК «MODES-Centre» модуль СДК; 

 ПАК «MODES-Centre»; 

 ОИК «СК-2007»; 

 Сайт Балансирующего рынка; 

 загружать исходные данные полностью, или только недостающие; 

 загрузка данных из всех систем возможна только по отчетным суткам (по 

суткам, выбранным на расчетной форме или странице исходных данных). 

Для системы ПК «Планы ремонтов», независимо от выбранных отчетных суток, 

загрузка данных осуществляется на 1 января текущего года (и сразу за весь год). 

После подтверждения запуска загрузки начинается процесс загрузки исходных 

данных из внешних систем.  

На время выполнения загрузки исходных данных из внешних систем устанавливается 

расчетная блокировка выбранных станций, по которым выполняется загрузка.  

При загрузке (повторной загрузке) данных из ПК «Планы ремонтов» устанавливается 

расчетная блокировка выбранных станций на 1 января отчетного года. 

Загрузка осуществляется параллельно по всем выбранным пользователем внешним 

системам. Если в процессе загрузки исходных данных произошла ошибка получения 

исходных данных из внешней системы по одному из объектов (дочерних объектов), то процесс 

загрузки данных из соответствующей системы по данному объекту (дочернему объекту) 

прерывается, но продолжает выполняться загрузка из данной системы по всем остальным 
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объектам (дочерним объектам). Ошибка загрузки данных из внешней системы по одному из 

объектов не влияет на загрузку данных по данному объекту из остальных систем. Загрузка 

данных выполняется по всем выбранным объектам (дочерним объектам) из других внешних 

систем. 

Пользователь может прервать процесс выполнения загрузки.  

Если пользователь прервал выполнение загрузки, то данные, которые были 

полностью загружены из внешней системы и записаны в базу данных Системы до момента 

прерывания процесса загрузки, не удаляются, новые данные не записываются. То есть: 

 если данные из внешней системы записаны в базу данных Системы, то эти 

данные не удаляются; 

 если данные из внешней системы были загружены, но не записаны в базу данных 

Системы, то загруженные данные не сохраняются (не записываются). 

По окончании процесса загрузки (успешной, неуспешной или частично успешной) 

отображается протокол загрузки.  

Протокол загрузки отображается на следующих страницах (вне зависимости от того, 

откуда был осуществлен запуск загрузки): 

 на расчетной форме; 

 на странице исходных данных. 

Исходные данные отображаются на странице исходных данных в рабочей области.  

Пользователю, обладающему правом «Редактирование результатов расчета» 

доступна возможность: 

 запускать загрузку исходных данных; 

 настраивать параметры загрузки исходных данных на форме «Запуск загрузки 

исходных данных» или форме «Запуск расчета»; 

 наблюдать за ходом выполнения загрузки на форме «Прерывание загрузки 

исходных данных» или прерывать загрузку исходных данных. 

Под загрузкой исходных данных подразумевается загрузка данных по Станции и всем 

ее дочерним объектам. 

Если при запуске загрузки выделены элементы дерева выше уровня Станции (Филиал 

или ИА), загрузка осуществляется по всем дочерним станциям выбранных объектов. 

Если при запуске загрузки выделены элементы дерева уровня ниже Станции (ГТП или 

Оборудование), загрузка осуществляется по родительским станциям выбранных объектов. 

Загрузка исходных данных по Станции недоступна, если: 

 Станция заблокирована другим пользователем за отчетные сутки, выбранные на 

странице исходных данных перед запуском загрузки; 

 хотя бы по одной ГТП Станции выполняется расчет (установлена расчетная 

блокировка) за отчетные сутки, выбранные на странице исходных данных перед 

запуском загрузки; 

 по Станции уже выполняется загрузка исходных данных (установлена расчетная 

блокировка) за отчетные сутки, выбранные на странице исходных данных перед 

запуском загрузки. 
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Загрузка исходных данных из ПК «Планы ремонтов» по Станции недоступна, если: 

 Станция заблокирована другим пользователем за отчетные сутки 1 января 

отчетного года - перед запуском загрузки; 

 хотя бы по одной ГТП Станции выполняется расчет (установлена расчетная 

блокировка) за отчетные сутки 1 января отчетного года - перед запуском 

загрузки; 

 по Станции уже выполняется загрузка исходных данных (установлена расчетная 

блокировка) за отчетные сутки 1 января отчетного года - перед запуском 

загрузки. 

По нажатию кнопки [Загрузить данные] пользователь инициирует загрузку исходных 

данных со страницы исходных данных. 

Кнопка [Загрузить данные] доступна для нажатия при одновременном выполнении 

следующих условий: 

 пользователь обладает правом «Редактирование результатов расчета» в 

модуле «Рыночные показатели» за сутки; 

 выбрана дата в поле «Отчетные сутки», меньшая текущей даты (например, 

текущая дата 21.02.2018 и отчетные сутки 20.02.2018); 

 в дереве объектов выбран один или несколько элементов, по родительской 

Станции которых доступна загрузка исходных данных на текущие отчетные 

сутки. 

При невыполнении хотя бы одного условия кнопка отображается на панели 

инструментов, но является не активной. 

Загрузка исходных данных осуществляется согласно выделенным подсветкой 

пересечениям «Станция – система», отображаемым в табличном блоке области «Область 

запуска загрузки исходных данных». 

При наличии ручных корректировок исходных данных по Станции или ее дочернему 

объекту, при повторной загрузке исходных данных по данной станции из данной внешней 

системы, все корректировки (сохраненные или несохраненные) будут потеряны. 

Установка подтверждения расчетов не влияет на загрузку исходных данных. 

Форма «Запуск загрузки исходных данных» отображается в модальном окне на 

странице исходных данных по нажатию кнопки [Загрузить данные] (Рисунок 240). 
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Рисунок 240 – Форма запуска загрузки данных 

На форме расположены следующие элементы: 

 название формы «Запуск загрузки исходных данных»; 

 область запуска загрузки исходных данных; 

 кнопка [Загрузить данные]. Кнопка не активна (заблокирована) при выполнении 

любого следующего условия в области подтверждения загрузки: 

 не выбрана ни одна система в «группе флагов для выбора систем»; 

 в табличном блоке «отображения исходных данных» подсветкой не 

выделено ни одного пересечения «Станция – Система» (установленный 

флаг «Отображать только станции…» не влияет на список станций, по 

которым будет производится загрузка данных). 

 кнопка [Отмена]. 

«Область запуска загрузки исходных данных» отображается на форме «Запуск 

загрузки исходных данных» и на форме «Запуск расчета». 

В «Области запуска загрузки исходных данных» отображаются следующие элементы: 

 флаг «Загрузить данные из всех систем»; 
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 группа флагов для выбора систем, из которых необходимо получить исходные 

данные; 

 флаг «Загрузить только недостающие исходные данные»; 

 табличный блок отображения исходных данных; 

 флаг «Отображать только станции…». 

Зависимые элементы области: 

 флаг «Загрузить только недостающие исходные данные»; 

 табличный блок отображения исходных данных; 

 флаг «Отображать только станции…». 

Флаг «Загрузить данные из всех систем» предназначен для установки или снятия 

флагов всех систем: 

 флаг принимает значение «установлен», если в группе флагов для выбора 

систем установлены все флаги; 

 флаг принимает значение «частично установлен», если в группе флагов для 

выбора систем установлен хотя бы один флаг; 

 флаг принимает значение «не установлен», если в группе флагов для выбора 

систем не установлен ни один флаг; 

 при установке флага в группе для выбора систем все флаги принимают значение 

«установлен»; 

 при снятии флага в группе для выбора систем все флаги принимают значение 

«не установлен»; 

 если флаг находится в состоянии «частично установлен», при следующем 

нажатии флаг принимает значение «не установлен», все флаги в группе флагов 

для выбора систем принимают значение «не установлен». 

При открытии формы отмечены системы, по которым за выбранные отчетные сутки, 

хотя бы для одной выбранной Станции исходные данные не получены. 

Список флагов: 

 ПК «Планы ремонтов» – для получения данных из ПК «Планы ремонтов»; 

 ПК «Оперативные заявки» – для получения данных из ПК «Оперативные 

заявки»; 

 СДК – для получения данных из ПАК «MODES-Centre» модуль СДК; 

 ПАК «MODES-Centre» – для получения данных из ПАК «MODES-Centre»; 

 ОИК «СК-2007» – для получения данных из ОИК «СК-2007»; 

 Сайт БР – для получения данных с «Сайта Балансирующего рынка». 

Визуально, флаги сгруппированы в 2 блока: 

 На отчетный год - загрузка данных производится за весь отчетный год 

(загруженные данные хранятся в отчетных сутках 1 января отчетного года); 
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 На выбранные отчетные сутки - загрузка данных производится за выбранные 

отчетные сутки (загруженные данные хранятся в выбранных отчетных сутках). 

Флаг «Загрузить только недостающие исходные данные», предназначен для загрузки 

исходных данных, которые не были получены: 

 при открытии формы флаг принимает значение – «Установлен», в случае если 

установлен хотя бы один флаг в блоке выбора систем, т.е. хотя бы по одной из 

выбранных станций на выбранные отчетные сутки (отчетный год для внешней 

системы ПК "Планы ремонтов") исходные данные не загружались, либо 

загружались, но не получены. Свойства флага: 

 снятие флага доступно; 

 если флаг установлен, в табличном блоке подсвечиваются пересечения 

строк, соответствующие внешней системе и станции, для которых 

исходные данные не получены (на выбранные отчетные сутки или 

отчетный год для внешней системы ПК «Планы ремонтов»). 

 при открытии формы флаг принимает значение «Не установлен», в случае если 

не установлен ни один флаг в блоке выбора систем, т.е. по всем станциям из 

табличного блока исходные данные получены успешно (на выбранные отчетные 

сутки или отчетный год для внешней системы ПК «Планы ремонтов»). Свойство 

флага: 

 установка флага блокируется; 

 если флаг не установлен, в табличном блоке по выбранным отчетным 

суткам подсвечиваются пересечения строк, соответствующие выбранной 

внешней системе и выбранной станции, независимо от полученных 

исходных данных. 

 флаг становится не активен для установки или снятия если в «группе флагов для 

выбора систем, из которых необходимо получить исходные данные» не 

установлен ни один флаг; 

Исходные данные не получены (здесь и далее), если: 

 не была инициирована загрузка исходных данных; 

 исходные данные загружались, но не были получены, в следующих случаях: 

 в процессе загрузки возникла критическая ошибка, делающая 

невозможным дальнейший процесс получения данных. Например, 

ошибка связи с системой; 

 загрузка была прервана пользователем, и на момент прерывания данные 

еще не были получены; 

 превышен таймаут ожидания ответа внешней системы; 

 ошибок нет, но данные не получены для ОИК «СК-2007» – хотя бы по 1 

дочернему объекту, хотя бы один параметр, хотя бы за 1 час. 

Исходные данные получены успешно, если при загрузке внешняя система вернула 

положительный ответ с данными, при этом данные могут быть пустыми (здесь и далее). 

Табличный блок отображения исходных данных содержит: 
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 столбцы с наименованиями внешних систем. Соответствуют системам в блоке 

выбора систем для загрузки данных; 

 строки с наименованием выбранных Станций, отсортированные по алфавиту. 

Список станций формируется на основании проверки перед отображением 

формы; 

 значки в ячейках таблицы, отображающие состояние загруженных данных на 

отчетные сутки (или отчетный год для внешней системы ПК «Планы 

ремонтов»): 

 «…» – исходные данные не могут загружаться на данные сутки; 

 « » – исходные данные получены успешно и не редактировались; 

 « » – исходные данные получены успешно, имеются ручные 

корректировки исходных данных для самой станции или ее дочернего 

оборудования, в т.ч. корректировки, не сохраненные текущим 

пользователем; 

 « » – исходные данные не получены. 

 подсветка желто-оранжевого цвета: 

 выделяет названия доступных для загрузки данных (незаблокированных) 

Станций и внешних систем, которые будут участвовать в загрузке 

исходных данных; 

 выделяет пересечения выбранных станций и выбранных внешних систем, 

которые определяют пару «Станция - система», по которым будет 

производиться загрузка данных. Например, для Станции 2 - будут 

загружены данные из систем «ПК Оперативные заявки», ОИК «СК-2007» 

(см. рисунок 3); 

 если данные не умещаются по высоте, отображается вертикальная полоса 

прокрутки. 

Проставляется флаг для станции об «успешности окончания загрузки», в случаях, 

когда: 

 загрузка запустилась; 

 удалось соединиться и получить ответ от внешней системы; 

 в процессе работы с системой не произошло критических ошибок, делающих 

взаимодействие с системой невозможным. 

Особенности по системам: 

ПК «Оперативные заявки» / ПК «Планы ремонтов» / ПАК «MODES-Centre» модуль 

СДК: 

 если пришел хоть какой-то ответ от системы, не содержащий явно сообщения об 

ошибке, даже если пустой (без заявок) – то загрузка считается успешной, флаг 

ставится; 

 допускается, что на сутки не подано ни одной заявки (команды); 
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 флаг не ставится, если ответ не пришел, или в ответе ошибка сервера 

приложений заявок. 

ОИК «СК-2007» / Сайт Балансирующего рынка: 

 если получены данные по всем параметрам и всем дочерним объектам (по 

которым проставлены кроссировки и запрашивались данные) - флаг ставится; 

 если хотя бы по одному параметру / дочернему объекту не пришло данных, вся 

Станция считается не загруженной - флага нет. 

ПАК «MODES-Centre» уведомления и макеты: 

 если хоть что-то по станции загрузили, то считаем, что по ней была загрузка; 

 если ответ не пришел, или в ответе ошибка сервера внешней системы - флага 

НЕТ. 

Это флаг, меняющий состояние в зависимости от состояния флага «Загрузить только 

недостающие исходные данные». Флаг влияет только на отображение строк в таблице. При 

отборе станций для выполнения загрузки положение данного флага не учитывается. 

Состояние флага, если флаг «Загрузить только недостающие исходные данные» 

установлен: 

 принимает значение «Отображать только станции с недостающими исходными 

данными»; 

 по умолчанию флаг не установлен: 

 если флаг установлен, в табличном блоке отображаются строки с 

наименованиями станций, по которым исходные данные не получены; 

 если флаг не установлен, в табличном блоке отображаются все строки с 

наименованиями выбранных станций, независимо от состояния 

полученных исходных данных. 

Состояние флага, если флаг «Загрузить только недостающие исходные данные» не 

установлен: 

 принимает значение «Отображать только станции с недостающими исходными 

данными или ручными корректировками»; 

 по умолчанию флаг не установлен: 

 если флаг установлен, в табличном блоке отображаются строки с 

наименованиями станций, по которым выполняется одно из условий: 

 исходные данные не получены; 

 исходные данные получены успешно, имеются корректировки; 

 если флаг не установлен, в табличном блоке отображаются ВСЕ строки с 

наименованиями выбранных станций, независимо от состояния 

полученных исходных данных. 

Если в «группе флагов для выбора систем, из которых необходимо получить 

исходные данные» не установлен ни один флаг – то флаг «Отображать только станции…» 

становится недоступным для установки или снятия. 
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12.6 Загрузка исходных данных 

По нажатию кнопки [Загрузить данные] на форме запуска загрузки данных 

инициируется загрузка данных из выбранных внешних систем. При этом отображается форма 

прерывания загрузки данных (Рисунок 241) 

 

Рисунок 241 – Форма прерывания загрузки данных 

Форма «Прерывание загрузки данных» содержит следующие элементы: 

 значок-индикатор процесса загрузки данных; 

 текстовое поле, описывающее состояние процесса. Поле содержит одно из 

следующих значений: 

 «Загрузка данных» – сообщение отображается в процессе загрузки 

данных; 

 «Прерывание загрузки данных» – сообщение отображается с момента 

нажатия кнопки [Прервать] на форме прерывания загрузки до закрытия 

формы; 

 список систем, по которым выполняется загрузка данных (перечень систем, 

которые выбрал пользователь на форме подтверждения загрузки или расчета): 

 слева от названия системы отображается один из следующих 

индикаторов состояния загрузки из этой системы: 

 « » – загрузка выполнена успешно; 

 « » – загрузка не выполнена (возникла критическая ошибка); 

 «!» - загрузка выполнена с некритичными ошибками 

(предупреждениями); 

 « » – загрузка выполняется. 
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 справа от названия системы после окончания или ошибки загрузки отображается 

время выполнения загрузки. 

 кнопку [Прервать]. По нажатию на кнопку процесс загрузки данных 

прерывается. Данные, загруженные в Систему до момента прерывания процесса 

загрузки, сохраняются в Системе, новые данные не загружаются. Если данные 

из внешней системы на момент прерывания процесса загрузки были загружены 

не полностью, данные, которые загружены, не сохраняются. Кнопка [Прервать] 

после нажатия становится неактивной – кнопка не доступна для нажатия во 

время прерывания загрузки исходных данных из внешних систем. 

12.7 Редактирование исходных данных 

Пользователю, обладающему правом «Редактирование страницы исходных данных» 

доступна возможность «Редактирование исходных данных». 

«Редактирование исходных данных» – это изменение в Системе данных, загруженных 

из внешних систем и доступных для редактирования. К изменению данных относятся 

операции: 

 редактирование; 

 копирование; 

 распространение. 

Доступные для редактирования параметры определяются внешней системой и 

описаны в соответствующих разделах. 

Возможность редактирования данных по внешней системе задается индивидуально в 

настройках файла webconfig администратором (см. документ «Руководство администратора» 

п. 8). 

В случае, если по внешней системе настроен запрет на редактирование данных, то все 

параметры данной системы, кроме флага «Учитывать в расчетах», будут не доступны для 

редактирования. 

Процесс редактирования исходных данных состоит из: 

 перехода в режим редактирования по нужной Станции (и ее дочерним 

объектам); 

 редактирования параметров системы, доступных для редактирования; 

 сохранения изменений и выход из режима редактирования. 

Редактирование исходных данных осуществляется только на Странице исходных 

данных. 

Исходные данные по станции и дочерним объектам станции на Странице исходных 

данных могут находиться в двух состояниях: 

 режим просмотра – не установлена блокировка станции текущим 

пользователем; 

 режим редактирования – установлена блокировка станции текущим 

пользователем. 
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Параметры, доступные для редактирования по внешней системе, в режиме 

редактирования выделены рамкой (данные в ячейках). Редактирование параметра возможно 

на любом уровне объекта, на котором он отображается в рабочей области. 

Скорректированные значения исходных данных подсвечиваются синим цветом. 

Скорректированные данные дочерних элементов так же подсвечиваются у родительских 

элементов.  

Флаги «Учитывать в расчетах», у которых скорректировано состояние 

(автоматически или вручную пользователем), также подсвечиваются синим цветом. 

Скорректированные данные дочерних элементов так же подсвечиваются у родительских 

элементов. 

Если по объекту скорректированы исходные данные, соответствующий объект 

выделяется в дереве объектов по аналогии с выделением в дереве объектов на расчетной 

форме (см. п.7.3.7). 

В случае если в дереве объектов выделен родительский элемент и скорректированы 

значения параметров по дочернему объекту, то данные у дочернего объекта автоматически 

обновляются. Дочерний объект в дереве объектов выделяется, родительский объект не 

выделяется в дереве объектов. 

В случае, если пользователь закрывает последнюю вкладку с расчетной формой или 

страницей исходных данных, то отображается предупреждающее сообщение:  

«Имеются несохраненные корректировки исходных данных за: ДД.ММ.ГГ, 

ДД1.ММ1.ГГ1, ... , которые будут потеряны.», где «ДД.ММ.ГГ» - отчетные сутки, за которые 

имеются несохраненные корректировки исходных данных. 

Сохранить корректировки исходных данных возможно по нажатию кнопки 

[Сохранить] или [Сохранить все], расположенных на панели инструментов страницы 

исходных данных. 

По нажатию кнопки [Сохранить] сохраняются корректировки исходных данных 

текущего пользователя по объекту, выбранному в дереве объектов. Корректировки по другим 

объектам не сохраняются. 

Кнопка [Сохранить] не активна при открытии страницы исходных данных. Кнопка 

[Сохранить] становится активной, если по выбранному объекту дерева объектов изменено и 

не сохранено значение хотя бы одного параметра исходных данных. 

По нажатию кнопки [Сохранить все] сохраняются корректировки текущего 

пользователя по всем объектам дерева объектов, в исходных данных которых есть 

несохраненные изменения. 

Кнопка [Сохранить все] не активна при открытии страницы исходных данных. Кнопка 

[Сохранить все] становится активной, если хотя бы по одному объекту дерева объектов 

изменено и не сохранено значение хотя бы одного параметра исходных данных. 

Во время сохранения исходных данных отображается форма индикации сохранения.  

Скорректированные и сохраненные значения исходных данных подсвечиваются 

зеленым цветом (Рисунок 242). Скорректированные и сохраненные данные дочерних 

элементов так же подсвечиваются у родительских элементов. 
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Рисунок 242 – Сохраненные изменения 

Флаги «Учитывать в расчетах», у которых скорректировано состояние 

(автоматически или вручную пользователем) и сохранено, также подсвечиваются зеленым 

цветом. Скорректированные и сохраненные данные дочерних элементов так же 

подсвечиваются у родительских элементов. 

При редактировании исходных данных на странице исходных данных нет 

возможности ввести некорректное значение параметра (не соответствующего типу). 

Скорректированные и сохраненные значения параметров исходных данных 

отображаются на странице исходных данных, записываются в базу данных и используются в 

расчетах, округленные до 3-х знаков после запятой. 

На странице исходных данных возможно копирование значения одной или 

нескольких выделенных ячеек с исходными данными по нажатию сочетания клавиш «Ctrl+C», 

а также вставка (в режиме редактирования) скопированных значений в одну или несколько 

выделенных ячеек по нажатию сочетания клавиш «Ctrl+V». 

Вставленные значения (например, скопированные с другой страницы исходных 

данных) также считаются корректировками. 

На странице исходных данных доступно копирование/вставка из/в MS Excel. При 

вставке скопированного в MS Excel диапазона и вставке в выбранный диапазон на странице 

исходных данных сохраняются все правила копирования, как при копировании с другой 

страницы исходных данных. Копирование и вставка значений доступна как для табличных 

данных, так и данных в отдельных ячейках. На странице исходных данных доступно 

копирование нередактируемых значений. 

Копировать на странице исходных данных возможно: 

 одну ячейку; 

 несколько ячеек, в т.ч. диапазон. 

Вставлять скопированные значения ячеек возможно: 

 в одну ячейку; 

 в несколько ячеек, в т.ч. в диапазон. 

Для копирования и вставки действуют следующие правила: 

 при копировании одной ячейки и вставки в диапазон ячеек скопированное 

значение вставляется в каждую ячейку. 

 при копировании диапазона ячеек и вставки в одну ячейку или меньший 

диапазон вставляются те значения, которые «умещаются», начиная с левого 

верхнего угла скопированного диапазона. 
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 при копировании диапазона ячеек и вставки в больший диапазон, 

скопированный диапазон дублируется в обе стороны (вниз и вправо), при 

необходимости, и дублированные данные вставляются по ранее описанным 

правилам. 

Если тип поля, в которое вставляется значение, не соответствует типу вставляемого 

значения, значение поля не меняется: 

 если при копировании выделено поле типа «Выбор», значение этого поля не 

скопируется, в том числе, если поле типа «Выбор» присутствует в выделенной 

области одновременно с числовыми полями. 

 в случае, если вставляются числовые значения в поле типа «Выбор», исходное 

значение типа «Выбор», не меняется и не подсвечивается. 

 

Рисунок 243 – Особенности копирования поля «Выбор» 

Распространение значений – это копирование значения выбранной ячейки и вставка 

скопированного значения в ячейки других часов (в режиме редактирования). 

Распространение значений на Странице исходных данных доступно для параметров 

следующих внешних систем: 

 для параметров ПАК «MODES-Centre» (кроме модуля СДК); 

 для параметров ОИК «СК-2007». 

Распространение значений осуществляется по выбору пункта контекстного меню (в 

режиме редактирования). Контекстное меню отображается по нажатию правой кнопки мыши 

на редактируемую ячейку. 

Контекстное меню содержит (Рисунок 244): 

 «Копировать до ближайшего изменения» – при выборе данного пункта Система 

скопирует значение выделенной ячейки и вставит данное значение во все ячейки 

далее до точки перелома, а при ее отсутствии до последней (до 24 часа 

включительно). Значение распространяется, даже если для 

показателя/параметра не отображаются точки перелома; 
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 «Копировать до конца суток» – при выборе данного пункта Система скопирует 

значение выделенной ячейки и вставит данное значение во все ячейки далее до 

последней (до 24 часа включительно); 

 «Копировать до начала суток» – при выборе данного пункта Система скопирует 

значение выделенной ячейки и вставит данное значение во все ячейки, 

предшествующие выбранной до первой в отчетных сутках (до 1 часа 

включительно). 

Распространенные значения подсвечиваются синим цветом на расчетной форме и на 

странице исходных данных, как скорректированные значения (и соответственно зеленым 

цветом после сохранения), если значения были изменены. 

Если значение показателя/параметра не изменилось после распространения, значения 

не подсвечиваются. 

 

Рисунок 244 – Распространение значений 

Автоматически значения показателей/параметров не распространяются (в том числе 

значения параметров ПАК «MODES-Centre» на Странице исходных данных). 

 ПК «Планы ремонтов» 

На странице исходных данных возможно редактирование значений следующих 

параметров, загружаемых из ПК «Планы ремонтов»: 

 время начала ремонта. Параметр содержит дату и время в формате [ЧЧ:ММ 

ДД.ММ.ГГГГ]. Часы выбираются от 00 до 23. Минуты автоматически 

принимают значение 00 и не доступны для редактирования; 

 время окончания ремонта. Параметр содержит дату и время в формате [ЧЧ:ММ 

ДД.ММ.ГГГГ]. Часы выбираются от 01 до 24. Минуты принимают значение 00 

и не доступны для редактирования; 

 величина снижения мощности. Параметр содержит неотрицательное целое или 

дробное число. Ограничение на ввод значения - 5 знаков до запятой и 3 знака 

после запятой (пример, 12345,678); 

 учет в расчетах. Параметр может находиться в двух состояниях: да, нет. 

Данные, загружаемые из ПК «Планы ремонтов»: 

 загружаются сразу на весь отчетный год; 

 хранятся в базе данных в отчетных сутках "1 января отчетного года"; 

 при редактировании параметров заявки - изменения сохраняются только для 

отчетного года, в котором было редактирование (на весь год); 
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 отображаются на странице исходных данных по любым отчетным суткам 

(последние сохраненные значения); 

 возможны для редактирования только в отчетных сутках «1 января отчетного 

года». При выборе отчетных суток, отличных от «1 января отчетного года», 

редактируемые параметры не активны - при наведении курсора мыши на 

параметр отображается всплывающая подсказка «Для редактирования 

параметра выберите отчетные сутки 1 января». 

В расчетах за выбранные отчетные сутки используются последние сохраненные 

значения данных. 

 ПК «Оперативные заявки» 

На странице исходных данных возможно редактирование следующих параметров, 

загружаемых из ПК «Оперативные заявки»: 

 время начала фактического срока заявки. Параметр содержит время и дату в 

формате [ЧЧ:ММ ДД.ММ.ГГГГ]. Часы выбираются в интервале от 0 до 23. 

Минуты – в интервале от 00 до 59; 

 время окончания фактического срока заявки. Параметр содержит время и дату 

в формате [ЧЧ:ММ ДД.ММ.ГГГГ]. Часы выбираются в интервале от 0 до 24. 

Минуты – в интервале от 00 до 59. В случае если выбраны 24 часа, минуты 

устанавливаются в 00 и не доступны для редактирования. В случае если выбраны 

00 часов, минуты выбираются в интервале от 01 до 59: 

 если значение параметра не загружено – отображается пустое 

редактируемое поле; 

 загруженное значение параметра можно удалить и сохранить изменения; 

 при изменении значения параметра – отображаемый статус заявки никак 

не меняется. 

 дата и время приема заявки СО. Параметр содержит время и дату в формате 

[ЧЧ:ММ ДД.ММ.ГГГГ]. Часы выбираются в интервале от 0 до 23. Минуты – в 

интервале от 00 до 59; 

 величина снижения мощности по заявке (ΔР). Параметр содержит 

неотрицательное целое или дробное число; 

 включение в результаты расчета. Параметр (флаг) может находиться в двух 

состояниях: включается, не включается. 

 ПАК «MODES-Centre» модуль СДК 

На странице исходных данных возможно редактирование следующих параметров, 

загружаемых из ПАК «MODES-Centre» модуль СДК: 

 начало и окончание действия команды. Параметры содержат время и дату в 

формате [ЧЧ:ММ ДД.ММ.ГГГГ]; 

 время отдачи команды. Параметр содержит время и дату в формате [ЧЧ:ММ 

ДД.ММ.ГГГГ]; 

 значения параметров команды. Параметры содержат целое или дробное число; 
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 включение в результаты расчета. Параметр(флаг) может находиться в двух 

состояниях: включается, не включается. 

 ПАК «MODES-Centre» 

На странице исходных данных возможно редактирование следующих исходных 

данных, загружаемых из ПАК «MODES-Centre»: 

 значения всех параметров выбранного слоя макета СО. Параметры содержат 

целые или дробные числа, а также сокращения для поля «Состояние_ЕГО» 

(отображается полем типа «Выбор»); 

 значения всех параметров уведомлений выбранного слоя станционного макета. 

Параметры содержат целые или дробные числа; 

 включение в результаты расчета. Параметр(флаг) может находиться в двух 

состояниях: включается, не включается. 

В режиме редактирования для значений параметров ПАК MODES-T отображаются 

точки перелома. 

При редактировании значения параметра из ПАК «MODES-Centre» в одном часе, 

ячейки после точки перелома (час, по которому были изменения предыдущих значений) не 

заполняются автоматически до следующей точки перелома. Подсвечивается только точка 

перелома (скорректированное значение), автоматически заполненные ячейки не 

подсвечиваются. 

При выборе значения не выделяются все автоматически заполненные значения, 

начиная с выбранной ячейки до следующей точки перелома. 

 ОИК «СК-2007» 

На странице исходных данных возможно редактирование всех параметров, 

загружаемых из ОИК «СК-2007». Параметры содержат целое или дробное число. 

 Сайт Балансирующего рынка 

На странице исходных данных невозможно редактирование ни одного параметра, 

загружаемого с Сайта Балансирующего рынка. 
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13 Страница «Исходные данные» по рыночным 

показателям за месяц 

Страница исходных данных предназначена для получения и просмотра исходных 

данных модуля «Рыночные показатели» за месяц. 

На странице исходных данных отображаются исходные данные из следующих 

информационных систем: 

 ПАК «MODES-Centre» модуль СДК – диспетчерские команды на регулирование 

напряжения; 

 Сайт БР – месячные значения показателей готовности, регулирования и 

поставленной мощности, рассчитанные СО ЕЭС для сравнения рыночными 

месячными показателями ПК «Мониторинг готовности» с сайта 

Балансирующего рынка. 

Исходные данные загружаются по дочерним станциям Филиалов, и отчетному 

месяцу, выбранному на панели навигации. При выборе объекта уровня ИА – загружаются 

данные по всем дочерним станциям Филиалов, отображаемых в дереве объектов: 

 пользователь на уровне Филиала может просмотреть и загрузить данные по 

станциям своего Филиала; 

 пользователь на уровне ИА может просмотреть и загрузить данные по станциям 

любого Филиала. 

Предусмотрена возможность запуска загрузки исходных данных с расчетной формы 

модуля «Рыночные показатели» за месяц при выполнении первичного расчета или повторного 

пересчета рыночных показателей за месяц. При выполнении повторного пересчета выбранных 

показателей или автоматического пересчета зависимых показателей не предусмотрена 

возможность инициализации повторной загрузки исходных данных. 

Пользователю, обладающему правом «Просмотр результатов расчета» доступна 

возможность просмотра загруженных исходных данных. 

Пользователю, обладающему правом «Редактирование результатов расчета» 

дополнительно доступна функция «Запуск загрузки исходных данных». 

Общий вид страницы исходных данных показан на (Рисунок 245) 

Страница исходных данных рыночных показателей за месяц является модификацией 

страницы исходных данных рыночных показателей за сутки (см. п. 12). 

Элементы формы, требующие модификации: 

 панель инструментов (см. п. 13.1); 

 панель навигации (см. п. 13.2); 

 рабочая область (см. п. 13.3). 
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Рисунок 245 – Страница исходных данных рыночных показателей за месяц 

13.1 Панель инструментов 

Панель инструментов страницы исходных данных рыночных показателей за месяц 

является модификацией панели инструментов страницы исходных данных рыночных 

показателей за сутки (см. п.12.1). 

Основные отличия в том, что удалены кнопки: 

 [Редактировать]; 

 [Сохранить]; 

 [Сохранить все]. 

13.2 Панель навигации 

Панель навигации страницы исходных данных рыночных показателей за месяц 

является модификацией панели навигации страницы исходных данных рыночных показателей 

за сутки (см. п.12.2). 

Основные отличия: 

 Отчетный период – месяц; 

 Конечный уровень объектов – Филиал; 
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 Отсутствует кнопка панель поиска с кнопкой вызова поиска ; 

 Отсутствует кнопка фильтра по уровню иерархии ; 

 Отсутствуют внешние системы: 

 ПК «Планы ремонтов»; 

 ПК «Оперативные заявки»; 

 ОИК «СК-2007» 

 ПАК «MODES-Centre». 

13.3 Рабочая область 

Рабочая область страницы исходных данных рыночных показателей за месяц является 

модификацией рабочей области страницы исходных данных рыночных показателей за сутки 

(см. п.12.3). 

Основные отличия касаются внешних систем и их данных: 

 удалены внешние системы: 

 ПК «Планы ремонтов»; 

 ПК «Оперативные заявки»; 

 ОИК «СК-2007» 

 ПАК «MODES-Centre»; 

 изменены внешние системы: 

 ПАК «MODES Centre» модуль: 

 Cистема отображает только команды на регулирование напряжения; 

 команды сгруппированы по ГТП; 

 удалена группировка «Дочернее оборудование». 

 Сайт Балансирующего рынка: 

 Cистема отображает данные, загруженные с сайта Балансирующего 

рынка только в части «Участие в регулировании» и «Поставленная 

мощность»; 

 добавляется группировка по «Участие в регулировании» и 

«Поставленная мощность»; 

 в каждой группировке (панели) расположена таблица: первая колонка 

содержит список ГТП, остальные колонки содержат значения 

параметра по каждой ГТП из соответствующего раздела сайта БР; 

 внешние системы и информационное сообщение о блокировке – отображаются 

только для объекта уровня Филиал; 

 отсутствует подсветка отредактированных значений исходных данных – т.к. нет 

возможности редактирования Страницы исходных данных; 

 отсутствуют точки перелома. 
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13.4 Панель протоколов 

Панель протоколов страницы исходных данных рыночных показателей за месяц 

является модификацией панелью протоколов страницы исходных данных рыночных 

показателей за сутки (см. п.12.4). 

Основные отличия: 

 панель протоколов на странице исходных данных за месяц отображает одну 

вкладку «Загрузка данных»; 

 протоколы сохраняются в Системе к привязке к пользователю и отчетному 

месяцу. 

13.5 Запуск загрузки исходных данных 

Запуск загрузки исходных данных рыночных показателей за месяц является 

модификацией запуска загрузки исходных данных рыночных показателей за сутки (см. п.12.5). 

Основные отличия: 

 форма «Запуск загрузки исходных данных» – изменение: «Область 

подтверждения загрузки исходных данных» (см. ниже); 

 форма «Подтверждения загрузки» – изменение: «Область подтверждения 

загрузки исходных данных» (см. ниже). 

«Область подтверждения загрузки исходных данных»: 

 отсутствие: 

 флаг и столбец (в табличном блоке) – «ПК «Планы ремонтов»; 

 флаг и столбец (в табличном блоке) – «ПК «Оперативные заявки»; 

 флаг и столбец (в табличном блоке) – «ПАК «MODES-Centre»; 

 флаг и столбец (в табличном блоке) – «ОИК «СК-2007». 

 изменение: 

 расположение флагов с выбором систем для загрузки; 

 название флага «Отображать только станции с недостающими исходными 

данными или ручными корректировками». Новое название флага 

«Отображать только станции с недостающими исходными данными»; 

 форма «Прерывание загрузки исходных данных» – изменение: текст со 

списком систем, по которым выполняется загрузка исходных данных; 

 панель протоколов закладка «Загрузка данных» –в колонке 

«Комментарий» изменен текст сообщений (ошибок). 

13.6 Загрузка исходных данных 

Загрузка исходных данных рыночных показателей за месяц является модификацией 

загрузки исходных данных рыночных показателей за сутки (см. п. 12.6). 

Убраны внешние системы: 
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 ПК «Планы ремонтов»; 

 ПК «Оперативные заявки»; 

 ОИК «СК-2007» 

 ПАК «MODES-Centre». 
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14 Страница «Исходные данные» по показателям 

аварийности и готовности 

Страница исходных данных предназначена для получения, просмотра и 

редактирования исходных данных модуля «Аварийность и готовность» (Рисунок 246). 

На странице исходных данных отображаются исходные данные из следующих 

информационных систем: 

 ПК «Планы ремонтов» – заявки из: 

 предварительных годовых графиков ремонтов; 

 годовых графиков ремонтов; 

 годовых графиков ремонтов для моделирования; 

 месячных графиков ремонтов. 

 ПК «Оперативные заявки» –диспетчерские заявки на изменение состояния и/или 

параметров оборудования. 

Исходные данные загружаются по родительским Филиалам, выбранных объектов в 

дереве объектов и отчетному году, выбранному на панели навигации. При выборе объекта 

уровня ИА РусГидро – исходные данные не загружаются ни со страницы исходных данных, 

ни с расчетной формы. 

Предусмотрена группировка исходных данных при отображении в рабочей области 

(по типам графиков).  

Возможности пользователя: 

 пользователь на уровне Филиала может просмотреть и загрузить данные по 

станциям своего Филиала; 

 пользователь на уровне ИА может просмотреть и загрузить данные по станциям 

любого Филиала. 

Предусмотрена возможность запуска загрузки исходных данных с расчетной формы 

при выполнении первичного расчета или повторного пересчета показателей аварийности и 

готовности. При выполнении пересчета выбранных показателей или автоматического 

пересчета зависимых показателей не предусмотрена возможность инициализации повторной 

загрузки исходных данных. 

Пользователь на уровне ИА может редактировать некоторые параметры Годовых 

графиков ремонтов для моделирования. 

Страница исходных данных аварийности и готовности является модификацией 

страницы исходных данных рыночных показателей за сутки (см. п.12). 

Основные отличия в элементах формы: 

 панель навигации (см. п.12.2); 

 рабочая область (см. п. 12.3); 

 панель протоколов (см. п. 12.4). 
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Рисунок 246 – Страница исходных данных показателей аварийности и готовности 

14.1 Панель инструментов 

Панель инструментов страницы исходных данных показателей аварийности и 

готовности аналогична панели инструментов страницы исходных данных рыночных 

показателей за сутки (см. п.12.1). 

14.2 Панель навигации 

Панель навигации страницы исходных данных показателей аварийности и готовности 

является модификацией панели навигации страницы исходных данных рыночных показателей 

за сутки (см. п.12.2). 

Основные отличия: 

 поле выбора отчетных суток заменено на поле выбора отчетного года; 

 отсутствие в дереве объектов – объектов уровня ГТП. 

14.3 Рабочая область 

Рабочая область страницы исходных данных показателей аварийности и готовности 

является модификацией рабочей области страницы исходных данных рыночных показателей 

за сутки (см. п.12.3). 

Основные отличия: 

 удалены внешние системы: 

 ПАК «MODES Centre»; 

 ПАК «MODES Centre» модуль СДК; 

 ОИК «СК-2007»; 

 Сайт Балансирующего рынка. 

 изменены внешние системы:  
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 ПК «Планы ремонтов» (см. ниже); 

 ПК «Оперативные заявки» (см. ниже); 

 общие изменения на рабочей области: 

 внешние системы отображают данные за выбранный отчетный год; 

 отсутствует отображение данных для объектов уровня ГТП. Добавлено 

отображение данных по объекту уровня Филиал (т.е. данные 

отображаются для объектов уровня Филиал, Станция и ЕГО); 

 отсутствуют точки перелома. 

Изменения в ПК «Планы ремонтов»: 

 отображаются данные по типам графиков: годовой, предварительный, месячный 

и годовой график для моделирования; 

 данные группируются: 

 по дочерним станциям Филиалов, если в дереве выбран объект уровня 

Филиал, и по отображаемым станциям есть данные. Группировка 

расположена перед группами «Дочернее оборудование» и «Группа 

станционного оборудования»; 

 по типам графиков (рядом в скобках указывается статус графика – везде, 

кроме месячного графика). Месячные графики дополнительно 

группируются по названиям месяцев планирования (рядом в скобках 

указывается статус графика); 

 изменено название ремонтов и расположение элементов на панели; 

 добавлен элемент «версия заявки». 

Изменения в ПК «Оперативные заявки»: данные группируются по дочерним станциям 

Филиалов, если в дереве выбран объект уровня Филиал, и по отображаемым станциям есть 

данные. Группировка расположена перед группами Дочернее оборудование и Группа 

станционного оборудования. 

14.4 Панель протоколов 

Панель протоколов страницы исходных данных показателей аварийности и 

готовности является модификацией панелью протоколов страницы исходных данных 

рыночных показателей за сутки (см. п.12.4). 

Основные отличия: 

 изменения на вкладках «установка блокировки», «снятие блокировки» и 

«загрузка данных» – текст «Отчетные сутки» переименован на «Отчетный год». 

 добавлена вкладка «График работ». 

14.5 Запуск загрузки исходных данных 

Запуск загрузки исходных данных показателей аварийности и готовности является 

модификацией запуска загрузки исходных данных рыночных показателей за сутки (см. п.12.5). 

Основные отличия: 
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 условия доступности кнопки [Загрузить данные] на панели инструментов 

страницы исходных данных. 

 форма «Запуск загрузки исходных данных» – изменение: «Область 

подтверждения загрузки исходных данных» (см. ниже) и условия доступности 

кнопки [Загрузить данные] на этой форме; 

 форма «Запуск расчета» – изменение: «Область подтверждения загрузки 

исходных данных» (см. ниже) и условия доступности кнопки [Рассчитать] 

форме; 

 «Область подтверждения загрузки исходных данных»: 

 отсутствие: 

 столбец (в табличном блоке) – «ПК «Оперативные заявки» не 

отображается, но данные по системе загружаются независимо от 

значения флага «Загрузить только недостающие данные»; 

 флаг и столбец (в табличном блоке) – «ПАК «MODES-Centre» модуль 

СДК; 

 флаг и столбец (в табличном блоке) – «ПАК «MODES-Centre»; 

 флаг и столбец (в табличном блоке) – «ОИК «СК-2007»; 

 флаг и столбец (в табличном блоке) – «Сайт БР». 

 изменение: 

 расположение флагов с выбором систем для загрузки. Рядом с флагами 

«ПК «Планы ремонтов» и «ПК «Оперативные заявки» добавлены 

элементы «информационный треугольник»; 

 столбец «ПК «Планы ремонтов» (в табличном блоке) разделен на колонки 

с типами графиков (отображаются все графики, кроме Годового графика 

для моделирования). Система загружает данные по Годовому графику для 

моделирования независимо от значения флага «Загрузить только 

недостающие данные»; 

 название флага «Отображать только станции с недостающими исходными 

данными или ручными корректировками». Новое название флага 

«Отображать только станции с недостающими исходными данными»; 

 табличный блок содержит дочерние станции Филиала, который выбран в 

дереве объектов и на котором установлен фокус (т.к. на расчетной форме 

можно запустить расчет с загрузкой данных, выделив несколько 

филиалов или их дочерних объектов, то только филиал, дочерний объект 

которого в фокусе – это филиал, по которому будет производится расчет с 

загрузкой данных); 

 в табличном блоке ужесточены требования к установке флага об 

«успешности окончания загрузки» в ячейках станция-график ПК «Планы 

ремонтов» (пустой ответ от системы – не успешная загрузка данных). 

 форма «Прерывание загрузки исходных данных» – изменение: текст со списком 

систем, по которым выполняется загрузка исходных данных; 
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 панель протоколов закладка «Загрузка данных» – особенности реализации 

протокола для ПК «Планы ремонтов». 

14.6 Загрузка исходных данных 

Загрузка исходных данных показателей аварийности и готовности за месяц является 

модификацией загрузки исходных данных рыночных показателей за сутки (см. п. 12.6). 

Основные отличия - изменены внешние системы: 

 ПК «Планы ремонтов»; 

 ПК «Оперативные заявки». 

 ПК «Планы ремонтов» 

Из ПК «Планы ремонтов» осуществляется загрузка заявок по необходимым графикам 

ремонтов (список станций по каждому графику формируется Системой перед запуском 

загрузки исходных данных). Список загружаемых графиков: 

 годовые графики: предварительный годовой, годовой, годовой график для 

моделирования; 

 месячные графики: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, 

Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь. 

Загрузка заявок осуществляется по всем типам дочернего оборудования дочерних 

Станций одного выбранного Филиала. 

Отображение загружаемых данных представлено на странице рабочей области 

исходных данных внешней системы ПК «Планы ремонтов» рыночных показателей за сутки 

(см. п. 12.3.1) 

 ПК «Оперативные заявки» 

Из ПК «Оперативные заявки» осуществляется загрузка заявок (список станций 

формируется Системой перед запуском загрузки исходных данных). 

Загрузка заявок осуществляется: 

 по всем типам дочернего оборудования дочерних Станций одного выбранного 

Филиала; 

 по дочерним станциям одного выбранного филиала. 

Загруженные заявки хранятся в отчетном году. 

Отображение загружаемых данных представлено на странице рабочей области 

исходных данных внешней системы ПК «Оперативные заявки» рыночных показателей за 

сутки (см. п. 12.3.2). 
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14.7 Редактирование исходных данных 

Пользователю уровня ИА, обладающему правом «Редактирование страницы 

исходных данных» в модуле «Аварийность и готовность» доступна функция «Редактирование 

исходных данных». 

Редактирование исходных данных – это изменение в Системе данных, загруженных 

из внешних систем и доступных для редактирования. К изменению данных в модуле 

«Аварийность и готовность» относится только операция редактирование данных, 

загруженных из графика для моделирования ПК «Планы ремонтов». Операции «копирование» 

и «распространение» на странице исходных данных модуля «Аварийность и готовность» не 

предусмотрены. 

Редактирование исходных данных показателей аварийности и готовности является 

модификацией редактирования исходных данных рыночных показателей за сутки (см. п. 12.6). 

Основные отличия: 

 возможность «Редактирование исходных данных» доступна только 

пользователям уровня ИА, которым присвоено право «Редактирование 

страницы исходных данных»; 

 флаг «Учитывать в расчетах» не отображается на форме. 

 по системе ПК «Планы ремонтов» можно редактировать данные только у 

Годового графика для моделирования; 

 в модуле АГ не учитывается настройка «InitialDataNoneditableSystems» 

(webconfig Системы), т.е. независимо от перечисленных в ней внешних систем 

по модулю «Аварийность и готовность», данная настройка никак не повлияет на 

возможность редактирования исходных данных. 

 ПК «Планы ремонтов» 

По внешней системе ПК «Планы ремонтов» возможно редактирование данных только 

по Годовому графику для моделирования. Недоступные для редактирования графики: 

предварительный годовой график, годовой график и месячные графики (с Января по Декабрь). 

На странице исходных данных возможно редактирование значений следующих 

параметров, загружаемых из ПК «Планы ремонтов»: 

 время начала ремонта. Параметр содержит дату и время в формате [ЧЧ:ММ 

ДД.ММ.ГГГГ]: 

 часы выбираются от 00 до 23. Минуты автоматически принимают 

значение 00 и не доступны для редактирования. 

 год нельзя отредактировать, при редактировании года (любым способом 

вручную или через календарь), год восстанавливается на первоначальное 

значение, сохраненное в базе данных при загрузке из внешней системы. 

 если время начала ремонта заявки меньше отчетного года, то его нельзя 

отредактировать (например, продленная заявка); 

 при завершении ввода выполняется проверка: дата и время окончания 

ремонта больше даты и времени начала ремонта. Если проверка не 

пройдена, то введенное значение поля возвращается на прошлое 

(допускается, что дата начала и окончания ремонта могут совпадать). 
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Необходимо учесть, что 24:00 суток Х-1 и 00:00 суток Х - это одно и тоже 

время. 

 время окончания ремонта. Параметр содержит дату и время в формате [ЧЧ:ММ 

ДД.ММ.ГГГГ]: 

 часы выбираются от 01 до 24. Минуты принимают значение 00 и не 

доступны для редактирования. 

 год нельзя отредактировать, при редактировании года (любым способом 

вручную или через календарь), год восстанавливается на первоначальное 

значение, сохраненное в базе данных при загрузке из внешней системы; 

 если время окончания ремонта заявки больше отчетного года, то его 

нельзя отредактировать (например, продленная заявка); 

 при завершении ввода выполняется проверка: дата и время окончания 

ремонта должна быть позднее даты и времени начала ремонта. Если 

проверка не пройдена, то введенное значение поля возвращается на 

прошлое (допускается, что дата начала и окончания ремонта могут 

совпадать). Необходимо учесть, что 24:00 суток Х-1 и 00:00 суток Х - это 

одно и тоже время. 

 величина снижения мощности. Параметр содержит положительное целое или 

дробное число. Ограничение на ввод значения - 5 знаков до запятой и 3 знака 

после запятой (пример, 12345,678). 

При завершении редактирования сроков ремонта у заявки Годового графика для 

моделирования в рабочей области – начало и конец отрезка у заявки автоматически 

перерисовывается (т.е. не требуется сохранение данных по кнопке [Сохранить] или 

[Сохранить все]). При снятии блокировки без сохранения начало и конец отрезков 

восстанавливается График работ. 

Флаг «Учитывать в расчетах» не доступен для редактирования. 

Работа с вкладкой «График работ»: 

 пользователь может найти необходимую ему заявку (по годовому графику для 

моделирования) на вкладке График работ, кликнув на наименование этой заявки 

в Рабочей области. При наведении курсора мыши на наименование заявки (вид 

ремонта и условие производства работ) у годового графика ремонтов, курсор 

мыши отображается в виде указателя; 

 также (только при наличии пользовательской блокировки), при установке 

фокуса на поле «время начала» или «время окончания ремонта» у плановой 

заявки Годового графика для моделирования (в рабочей области), происходит 

автоматическая навигация к этой заявке на вкладке «График работ». 

Автоматическая навигация возможна только, если панель протоколов отображается и 

активна вкладка График работ (Рисунок 247). 

Автоматическая навигация на вкладке График работ предусматривает (независимо от 

способа инициации): 

 перемещение к необходимой заявке с помощью вертикальной полосы прокрутки 

так, чтобы наименование заявки было первым в колонке «Ремонты». Если 

вертикальная полоса прокрутки отсутствует (т.е. все отображаемые заявки 

помещаются на экране), то навигации к наименованию заявки не происходит; 
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 перемещение к началу отрезка (дата начала ремонта) у искомой заявки с 

помощью горизонтальной полосы прокрутки так, чтобы дата начала ремонта 

заявки была первой в Графике. Если горизонтальная полоса прокрутки 

отсутствует (т.е. все отображаемые отрезки помещаются на экране), то 

навигации к началу отрезка заявки не происходит. 

 

Рисунок 247 – Вкладка «График работ» 

 ПК «Оперативные заявки» 

Исходные данные, загружаемые из ПК «Оперативные заявки» не доступны для 

редактирования. 
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15 Страница исходных данных показателей готовности ОС 

Страница исходных данных предназначена для просмотра и получения исходных 

данных модуля ОС за месяц. (Рисунок 248). 

 

Рисунок 248 – Форма страницы исходных данных модуля ОС 

На странице исходных данных отображаются: 

 панель инструментов; 

 панель навигации; 

 рабочая область; 

 панель отображения протоколов. 

Страница доступна для просмотра любому пользователю ПК «Мониторинг 

готовности». При этом загруженные исходные данные отображаются только по тем объектам, 

которые относятся к Предприятию пользователя. 

Пользователю, обладающему правом «Редактирование результатов расчета 

показателей»/«Редактирование результатов расчета индикаторов» дополнительно 

доступна функция «Загрузка исходных данных» (см. п. 12.5). 

Исходные данные загружаются по выбранным в дереве объектам и выбранному 

отчетному месяцу. 

15.1 Панель инструментов 

В верхней части страницы исходных данных отображается панель инструментов 

(Рисунок 228). 
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Рисунок 249 – Панель инструментов на странице исходных данных 

Панель инструментов содержит следующие кнопки: 

 [Загрузить данные] – по нажатию на кнопку запускается загрузка исходных 

данных. Кнопка доступна для нажатия при одновременном выполнении 

следующих условий: 

 пользователь обладает правом «Редактирование результатов расчета 

показателей»/«Редактирование результатов расчета индикаторов»; 

 в дереве объектов выбран объект уровня Станция/Сети/Объект ДУ, по 

которому доступна загрузка исходных данных на текущий отчетный месяц. 

При невыполнении хотя бы одного условия кнопка отображается на панели 

инструментов, но является не активной; 

 [Открыть расчетную форму] – по нажатию на кнопку осуществляется переход со 

страницы исходных данных на расчетную форму. По нажатию левой кнопки 

мыши с [Ctrl] или средней кнопки мыши расчетная форма открывается в новой 

вкладке браузера. 

15.2 Панель навигации 

Панель навигации предназначена для выбора отчетного месяца и объектов, по 

которым пользователь хочет загрузить или посмотреть исходные данные. Панель навигации 

отображает расчетные блокировки по объектам дерева. 

Информация в дереве отображается согласно следующим уровням иерархии: 

 корневой элемент «ПАО «РусГидро»/Подконтрольное общество; 

 Филиалы; 

 Станции/Сети/Объекты ДУ. 

Перечень объектов, отображаемых в дереве и доступных для выбора, определяется в 

соответствии с уровнем предприятия пользователя: 

 пользователь Филиала/ПО может просмотреть исходные данные по дочерним 

объектам своего Филиала/ПО; 

 пользователь ИА может просмотреть исходные данные по дочерним объектам 

всех Филиалов и ПО. 

Панель навигации содержит следующие элементы: 

 поле для выбора отчетного месяца со стрелками перехода к предыдущему и 

следующему месяцу (см. п.7.3.1); 

 поле отображения/скрытия панели поиска объекта в дереве  (см. п.7.3.5); 

 поле установки фильтра по уровням иерархии объектов, отображаемых в дереве 

(см. п.7.3.6); 
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 дерево объектов (см. п.7.3.7); 

 информационную панель состояния блокировки объектов (см. п.7.3.8). 

По нажатию кнопок перехода на другую страницу с нажатой клавишей «Ctrl», страница 

открывается в новой вкладке. 

По нажатию кнопки скрытия панели навигации, панель скрывается, у левого края 

страницы отображается кнопка восстановления панели. 

По нажатию кнопки восстановления панели навигации, панель восстанавливается до 

прежних размеров. 

Увеличить или уменьшить ширину панели отчетов возможно передвигая ее правую 

границу влево или вправо соответственно. 

15.3 Рабочая область 

Рабочая область предназначена для отображения загруженных исходных данных 

модуля ОС – по одному месяцу и одному выбранному объекту в дереве. Рабочая область 

позволяет просматривать информацию о наличии исходных данных. 

Исходные данные на форме сгруппированы по приложениям. 

В рабочей области расположены следующие элементы: 

 информационное сообщение о блокировке (только если форма заблокирована 

пользователем). Для объектов уровня: 

 Станция/Сети/Объект ДУ - сообщение отображается; 

 Филиал/подконтрольное общество или ИА - сообщение не отображается;  

 сворачиваемые панели приложений из справочника «Приложения» 

(отображаются только для станций, сетей, объектов ДУ), версии которых 

действуют на текущий месяц. 

При выборе в дереве объектов уровня ПАО "РусГидро", филиала или 

подконтрольного общества в рабочей области отображается наименование выбранного 

объекта и сообщение: "Для просмотра данных выберите Станцию, Сети или Объект ДУ". 

На развернутой панели приложения отображаются: 

 информационное сообщение по этому приложению; 

 данные, загруженные из файла формата MS Excel: наименования диапазонов и 

таблица значений, загруженная из соответствующего диапазона исходного 

файла. Названия диапазонов и загружаемые ячейки каждого диапазона 

настраиваются в справочнике «Приложения». Порядок отображения диапазонов 

соответствует порядку отображения диапазонов в справочнике приложений.  

Если исходные данные не были загружены за текущий месяц, то при разворачивании 

панели приложения отображается сообщение: "Нет данных". 

После загрузки данных на развернутой панели приложения отображается сообщение: 

«Приложение загружено пользователем Иванов Иван Иванович, ПАО "РусГидро", 28.10.2017 

16:50».  
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Если для приложения за текущий месяц данные скопированы с другого месяца, то на 

развернутой панели приложения отображается сообщение: «Данные скопированы с месяца: 

январь 2018». 

15.4 Загрузка исходных данных 

Загрузка исходных данных – это получение данных из файлов MS Excel, на основании 

которых могут быть рассчитаны показатели/индикаторы. Загрузка исходных данных 

осуществляется в отношении объекта уровня Объект ДУ/Станции/Сети, выбранного в дереве 

объектов за выбранный отчетный месяц. 

Запуск загрузки осуществляется на форме "Загрузка исходных данных" (Рисунок 250). 

Форма «Загрузка исходных данных» отображается на странице исходных данных по 

нажатию кнопки [Загрузить данные]. 

На форме загрузки исходных данных пользователю, обладающему правами 

"Редактирование результатов расчета показателей", "Редактирование результатов расчета 

индикаторов", доступны: 

 добавление файлов формата MS Excel; 

 настройка соответствия загружаемого файла и приложения из справочника 

Приложения; 

 запуск загрузки исходных данных.  

 

Рисунок 250 – Форма загрузки исходных данных 

На форме загрузки исходных данных расположены: 

 группа элементов загрузки приложения, которая состоит из следующих 

элементов: 

 кнопка [x]. По нажатию на кнопку с формы удаляется группа элементов 

загрузки приложения; 

 поле "Приложение". Раскрывающийся список с возможностью выбора одного 

значения. Список содержит наименования всех версий приложений, 

действующих на выбранный месяц, из справочника «Приложения»; 
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 поле "Файл". Поле отображения наименования файла, выбранного по кнопке 

[Добавить]. Если выбрано несколько файлов, то в поле отображается текст 

"выбрано файлов: N", где N - количество выбранных в проводнике файлов; 

 кнопка [Добавить]. Кнопка предназначена для добавления новых файлов в 

формате .xls/.xlsx.  

Размер каждого файла не должен превышать 20 Мб. 

В случае, если размер файла превышает 20 Мб, то в протоколе загрузки отображается 

ошибка. По умолчанию на форме загрузки данных отображается одна группа элементов 

загрузки приложения; 

 кнопка [Добавить приложение]. По нажатию на кнопку на форме отображается 

новая группа элементов загрузки приложения;  

 кнопка [Загрузить данные]. По нажатию на кнопку запускается процесс загрузки 

исходных данных и отображается форма индикации загрузки данных (Рисунок 

251). Если во время нажатия кнопки объект заблокирован, то в протоколе 

загрузки отображается ошибка; 

 кнопка [Отмена]. По нажатию на кнопку форма "Загрузка исходных данных" 

закрывается, исходные данные не загружаются. 

 

Рисунок 251 – Форма индикации загрузки исходных данных 

В зависимости от настроек приложения в справочнике «Приложения», для каждого 

приложения определяется диапазон месяцев, за которые будут загружены исходные данные. 

Исходные данные загружаются: с месяца загрузки до последнего месяца загружаемого 

диапазона. 

На время выполнения загрузки исходных данных устанавливается расчетная 

блокировка выбранных объектов, по которым выполняется загрузка. 

Если на расчетной форме или странице исходных данных установлена блокировка, то 

загрузка и копирование исходных данных не могут быть выполнены для выбранного объекта 

за выбранный месяц. 

После окончания или прерывания загрузки исходных данных отображается протокол 

загрузки данных (п. 15.5). 

Протокол загрузки отображается на следующих страницах (вне зависимости от того, 

откуда был осуществлен запуск загрузки): 

 на расчетной форме; 

 на странице исходных данных. 

Если во время выполнения загрузки исходных данных закрывается вкладка, с которой 

запущена загрузка, отображается предупреждение, содержащее сообщение «Выполняется 

загрузка исходных данных. При закрытии вкладки загрузка данных продолжится, исходные 

данные сохранятся». 
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15.5 Протокол загрузки 

Панель протоколов расположена в нижней части страницы исходных данных модуля 

ОС. Панель протоколов содержит вкладку «Загрузка данных», на которой отображается 

протокол загрузки исходных данных.  

На панели протоколов расположены следующие элементы: 

 вкладка «Загрузка данных»; 

 кнопка [Развернуть]/[Свернуть] панель протоколов.  

На вкладке «Загрузка данных» расположены следующие элементы: 

 текст "Отчетный месяц: ДД.ММ.ГГГГ" (отображается дата, введенная в поле 

"Отчетный месяц" при выполнении операции); 

 кнопка [Копировать]. По нажатию на данную кнопку в буфер обмена копируются 

все строки текущего протокола; 

 кнопка [Свернуть все] для сворачивания всех уровней всех элементов дерева в 

таблице результатов выполнения расчета. Кнопка отображается, если 

отображается таблица результатов выполнения операции; 

 кнопка [Развернуть все] для разворачивания всех элементов дерева в таблице 

результатов выполнения операции. Кнопка отображается, если отображается 

таблица результатов выполнения операции; 

 текст "Время выполнения: ЧЧ.ММ.СС-ЧЧ.ММ.СС ДД.ММ.ГГГГ", 

отображающий время начала, окончания и дату выполнения операции; 

 таблица результатов выполнения операции.  

Таблица содержит следующие столбцы: 

 статус выполнения операции (заголовок столбца не отображается); 

 приложение; 

 комментарий. 

В столбце "Статус выполнения операции" отображаются индикаторы выполнения 

операции в виде подсветки ячеек столбца: 

 Красный: в результате операции приложение не было загружено (выявлены 

критические ошибки); 

 Зеленый: приложение загружено успешно. 

В столбце «Приложение» отображаются полные наименования приложений, по 

которым происходила загрузка данных. Приложения сгруппированы по типам (не загружены 

/ загружены успешно) и отсортированы по наименованию. Дополнительно возможно 

свернуть/развернуть каждую из групп: 

 Не загружены. По умолчанию развернута; 

 Загружены успешно. По умолчанию развернута. 

В столбце «Комментарий» отображается текст сообщения о результате выполнения 

процесса загрузки исходных данных. 
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На вкладке протокола доступно множественное выделение строк и копирование 

выделенных строк протоколов в буфер обмена. 
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16 Информационные сообщения пользователю 

Актуальная информация о возникновении критических ошибок в Системе или 

предупреждения пользователю отображаются на информационной панели сообщений 

(Таблица 2). 

  

Рисунок 252 – Информационная панель сообщений с критической ошибкой 

 

Рисунок 253 – Информационная панель сообщений с предупреждением 

Фон информационной панели сообщений может принимать следующие цвета: 

 красная панель: содержит критическую ошибку (Рисунок 252); 

 синяя панель: содержит предупреждающее сообщение пользователю (Рисунок 

253); 

 зеленая панель: содержит сообщение о положительном результате выполнения 

действия пользователя. 

Информационная панель сообщений отображает следующие элементы: 

 текстовое сообщение; 

 ссылку «Подробнее». Ссылка может отображаться только для критических 

ошибок. По нажатию на ссылку открывается окно с детальной информацией об 

ошибке (Рисунок 255); 
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Рисунок 254 - Окно с полным текстом критической ошибки 

 кнопку «Отправить сообщение об ошибке». По нажатию кнопки отображается 

форма отправки сообщения разработчикам (см. п. 16.1). Кнопка отображается 

только при возникновении критической ошибки; 

 кнопку [Х] для закрытия информационной панели сообщений. 

Для скрытия информационной панели необходимо: 

 нажать на крестик в правом верхнем углу панели; 

 обновить вкладку браузера; 

 перейти на другую страницу в текущей вкладке браузера. 

 

Таблица 2 – Информационные сообщения 

Сообщение Условия отображения 

Критические ошибки 

Ошибка получения данных! <Необходимая 

для отладки системная информация> 
База данных недоступна 
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Ошибка получения данных! Подробнее 

отображается текст: «Невозможно обновить 

версию показателя, так как версия уже была 

изменена. Обновите страницу и повторите 

попытку». 

Если открыто одновременно две формы 

редактирования одной и той же версии показателя 

(одним или разными пользователями) и 

последовательно выполнено изменение или 

удаление на первой форме, а затем изменение или 

удаление на второй форме. 

Примечание: При редактировании разных версий, 

синей шторки нет, версия просто сдвигается. 

Сервер ПК «Мониторинг готовности» 

недоступен! 
Отсутствует доступ к серверу 

Критическая ошибка! Обновите страницу ПК 

«Мониторинг готовности»! <Необходимая 

для отладки системная информация> 

Возникла критическая ошибка 

Внутренняя ошибка сервера 

Необработанное исключение. Недостаточно 

памяти для завершения операции 
Недостаточно оперативной памяти в IE 

Превышено максимальное количество 

подключений к серверу ПК «Мониторинг 

готовности». Пожалуйста, закройте 

неиспользуемые вкладки и перегрузите 

страницу 

Открыто больше 5 вкладок в IE 

Выполнение операции <Название операции> 

невозможно в связи с выполнением другой 

операции. Повторите попытку позже 

При изменении справочника показателей 

осуществляется попытка выполнения другого 

изменения справочника показателей. 

Данные конфликты разрешены блокировкой 

интерфейса станицы при изменении справочника 

показателей, а также проверкой валидации НСИ при 

обновлении (сохранение в справочнике показателей 

выполняется быстрее, чем проверка валидации 

НСИ) 

Отчет не доступен для формирования. 

Шаблон отчета не найден 

Если удален шаблон отчета, а пользователь 

переходит на страницу его формирования (со 

стартовой страницы или по ссылке в адресной 

строке) 

Ошибка компиляции пользовательской 

функции. 

<Текст ошибки> 

Если при запуске пользовательской функции 

произошла ошибка на этапе компиляции. 

(Например, при создании пользовательской 

функции показатель был действующим, а затем 

показатель перестал действовать). 

Не принята версия результатов расчета (<Дата 

и время расчета в формате XX.YY.GGGG 

HH:MM:SS>): <Текст причины непринятия 

версии> 

Если НЕ принята версия показателя в модуле АГ. 

Текст причины непринятия версии: 
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 «Не найдены исходные данные» 

 Текст причин, получаемых из ПК «Планы 

ремонтов»: 

 «Исходные данные в ПК «Планы 

ремонтов» не обновлены». 

 «Невозможно актуализировать данные, 

график заблокирован пользователем». 

 «Невозможно актуализировать данные, 

график заблокирован СО». 

 «Неизвестный идентификатор графика 

ремонтов: {GUID}». 

 «Неизвестный идентификатор ремонтной 

заявки: {GUID}». 

 «Версия с датой создания «dd.mm.yyyy 

hh:nn:ss.zzz» не найдена». 

 «Не было запроса на обновление 

идентификатора ремонтной заявки: 

{GUID}». 

Предупреждения 

Страница обновлена в связи с обновлением 

НСИ пользователем <ФИО пользователя, 

предприятие пользователя, инициировавшего 

обновление НСИ>, <дата и время обновления 

НСИ>  

Пример: Страница обновлена в связи с 

обновлением НСИ пользователем Иванов 

Иван Иванович, Дагестанский филиал, 

26.06.2014 17:30 

Обновлена НСИ 

Страница обновлена в связи с изменением 

справочника «Показатели» пользователем 

<ФИО пользователя, предприятие 

пользователя, инициировавшего изменение 

справочника показателей>, <дата и время 

изменения справочника показателей>  

Пример: Страница обновлена в связи с 

изменением справочника «Показатели» 

пользователем Иванов Иван Иванович, 

Дагестанский филиал, 26.06.2018 17:30 

Изменен справочник показателей (добавлен или 

удален показатель, изменен атрибут показателя, 

кроме порядка отображения на форме). 

Отображается на соответствующих расчетных 

формах и страницах исходных данных: 

 если изменена версия рыночного показателя с 

дискретностью «часовой», отображается на 

Расчетной форме и Странице исходных данных 

рыночных показателей за сутки; 

 если изменена версия рыночного показателя с 

дискретностью «месячный», отображается на 

Расчетной форме и Странице исходных данных 

рыночных показателей за месяц; 

 если изменена версия показателя аварийности и 

готовности, отображается на расчетной форме 

и странице исходных данных показателей 

аварийности и готовности. 
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В связи с переименованием показателя 

«<строе название показателя>» на «<новое 

название показателя>» за период <новый 

период действия измененного показателя в 

формате [с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ] > 

требуется модификация алгоритмов 

зависимых показателей: 

<название показателя 1>: <срок действия 

версии 1 в формате [ДД.ММ.ГГГГ - 

ДД.ММ.ГГГГ]>, <срок действия версии 2 в 

формате [ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ]> 

<название показателя 2>: <срок действия 

версии 1 в формате [ДД.ММ.ГГГГ - 

ДД.ММ.ГГГГ]>,.. 

Пример: В связи с переименованием 

показателя «∆1» на «∆_1» за период с 

01.01.2018 по 31.01.2018 требуется 

модификация алгоритмов зависимых 

показателей: 

∆12: 01.12.2017 - 15.01.2018, 16.01.2017 - 

31.03.2017 

∆15: 01.01.2017 - . 

Сообщение отображается после изменения 

наименования показателя, если старое 

наименование используется в алгоритмах других 

показателей. 

Сообщение отображается только в справочнике 

показателей только пользователю, изменившему 

название показателя. Сроки действия версий 

отображаются ссылками. По нажатию на ссылку 

отображается форма редактирования выбранной 

версии. 

Срок действия отображается в формате: 

 [ДД.ММ.ГГГГ] - для рыночных показателей с 

дискретностью «часовой»; 

 [Месяц ГГГГ] - для рыночных показателей с 

дискретностью «месячный»; 

 [ГГГГ] - для показателей аварийности и 

готовности. 

Расчет не выполнен. Не заблокирована на 

редактирование станция. 

Если запущен расчет ЕГО, при этом станция не была 

заблокирована пользователем 

 Расчет не выполнен. 

Установлена блокировка: <ФИО 

пользователя1, предприятие пользователя1, 

установившего пользовательскую 

блокировку>, <дата и время установки 

блокировки>  

Пример: Расчет не выполнен. 

Установлена блокировка: Иванов Иван 

Иванович, Жигулевская ГЭС, 06.03.2014 

14:33. 

 Расчет не выполнен. 

Установлена расчетная блокировка: <ФИО 

пользователя2, предприятие пользователя2, 

запустившего расчет>, <дата и время 

установки блокировки> 

Пример: Расчет не выполнен. 

Установлена расчетная блокировка: Иванов 

Иван Иванович, Жигулевская ГЭС, 06.03.2014 

14:33. 

Если после выполнения расчета показатели 

выбранного объекта не рассчитаны (для модуля 

РРП). 

Если после выполнения расчета показатели 

выбранной группы вертикально-зависимых 

показателей не рассчитаны (для модуля АГ). 
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Расчет отменен пользователем. Данные не 

скорректированы. 

Если расчет, пересчет выбранных показателей, 

пересчет до конца месяца (пересчет накапливаемых 

показателей или пересчет с применением 

пользовательских функций) был прерван 

пользователем по нажатию кнопки [Отменить] на 

форме прерывания расчета. 

Страница обновлена в связи с <Причина 

снятия блокировки>, пользователем <ФИО 

пользователя, предприятие пользователя, 

прервавшего расчет>, <дата и время 

изменения>. Расчет прерван. Данные не 

скорректированы. 

Пример: «Страница обновлена в связи с 

обновлением НСИ пользователем Иванов 

Иван Иванович, Исполнительный аппарат, 

10:00 10.04.2017. Расчет прерван. Данные не 

скорректированы.» 

Отображается на расчетной форме, если расчет, 

пересчет до конца месяца (пересчет накапливаемых 

показателей или пересчет с применением 

пользовательских функций) на соответствующей 

расчетной форме был прерван вследствие: 

 обновления НСИ; 

 изменения справочника показателей; 

 принудительного снятия блокировки 

(расчетной). 

Страница обновляется, отображается шторка с 

информацией о причине прерывания. Данное 

сообщение дописывается в шторку. 

Страница обновлена в связи с <Причина 

снятия блокировки>, пользователем <ФИО 

пользователя, предприятие пользователя, 

прервавшего расчет>, <дата и время 

изменения>. 

Пример: «Страница обновлена в связи с 

принудительным снятием блокировки 

пользователем Иванов Иван Иванович, 

Исполнительный аппарат, 10:00 10.04.2017.» 

Отображается на расчетной форме/странице 

исходных данных, если пользовательская 

блокировка на соответствующей расчетной 

форме/странице исходных данных была снята 

вследствие: 

 обновления НСИ; 

 изменения справочника показателей; 

 принудительного снятия блокировки 

(расчетной); 

 истечения периода неактивности. 

Страница обновляется, отображается шторка с 

информацией о причине снятия. Данное сообщение 

дописывается в шторку. 

Проверка не выполнена.  

<Наименование ГТП1:> Установлена 

блокировка: <ФИО пользователя1, 

предприятие пользователя1, установившего 

пользовательскую блокировку>, <дата и 

время установки блокировки>  

Пример: Проверка не выполнена. 

Чиркейская ГЭС: Установлена блокировка: 

Сидоров Иван Иванович, Дагестанский 

Филиала, в 14:00 12.05.2016 

Проверка не выполнена. 

<Наименование ГТП2:> Установлена расчетная 

блокировка: <ФИО пользователя2, предприятие 

Если запущена проверка нескольких объектов, на 

часть из которых установлена пользовательская 

блокировка другим пользователем или расчетная 

блокировка 
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пользователя2, запустившего расчет>, <дата и 

время установки блокировки>  

Пример: Проверка не выполнена. 

Чиркейская ГЭС: Установлена расчетная 

блокировка: Иванов Иван Иванович, ОДУ Центра, 

в 14:00 12.05.2016 

Проверка отменена пользователем. 

Результаты расчета не проверены. 

Если проверка была прервана пользователем по 

нажатию кнопки [Отменить] на форме прерывания 

выполнения проверки 

Страница обновлена в связи с <Причина 

блокировки>, <ФИО пользователя, 

предприятие пользователя, прервавшего 

расчет>, <дата и время блокировки>. 

Проверка прервана. Результаты расчета не 

проверены. 

Пример: «Страница обновлена в связи с 

обновлением НСИ пользователем Иванов 

Иван Иванович, Исполнительный аппарат, 

10:00 10.04.2017. Проверка прервана. 

Результаты расчета не проверены.» 

Отображается на расчетной форме, если для 

показателей данной расчетной формы проверка 

была прервана вследствие: 

 обновления НСИ, 

 изменения справочника показателей. 

Страница обновляется, отображается шторка с 

информацией о причине прерывания. Данное 

сообщение дописывается в шторку (по аналогии 

прерывания расчета) 

 Сравнение не выполнено.  

<Наименование ГТП1:> Установлена 

блокировка: <ФИО пользователя1, 

предприятие пользователя1, установившего 

пользовательскую блокировку>, <дата и 

время установки блокировки>  

Пример: Сравнение не выполнено. 

Чиркейская ГЭС: Установлена блокировка: 

Сидоров Иван Иванович, Дагестанский 

Филиала, в 14:00 12.05.2016 

 Сравнение не выполнено.  

<Наименование ГТП2:> Установлена 

расчетная блокировка: <ФИО пользователя2, 

предприятие пользователя2, запустившего 

расчет>, <дата и время установки 

блокировки>  

Пример: Сравнение не выполнено. 

Чиркейская ГЭС: Установлена расчетная 

блокировка: Иванов Иван Иванович, ОДУ 

Центра, в 14:00 12.05.2016 

Если запущено сравнение нескольких объектов, на 

часть из которых установлена пользовательская 

блокировка другим пользователем или расчетная 

блокировка 

Сравнение отменено пользователем. 

Результаты расчета не сравнены 

Если сравнение было прервано пользователем по 

нажатию кнопки [Отменить] на форме прерывания 

выполнения сравнения 
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Страница обновлена в связи с истечением 

периода неактивности 

В течение времени, заданного в настройках Системы 

(в webconfig), пользователь не проявлял активность 

при работе с интерфейсом Системы 

Невозможно перейти на расчетную форму для 

данного объекта. Выбранный объект не 

отображается в дереве объектов. 

Если в протоколе расчета выбрали строку, 

соответствующую не текущему объекту в дереве, и 

выбранный объект не отображается в дереве 

согласно условиям фильтрации в дереве объектов. 

Успешный результат 

<Текст справочной информации (текст 

подсказок)> 

Расчет успешно выполнен; 

Данные успешно загружены 

Создана версия результатов расчета (<Дата и 

время расчета в формате XX.YY.GGGG 

HH:MM:SS>) 

Отображается после создания новой версии 

показателя в модуле «Аварийность и готовность» 

Обновлена последняя версия результатов 

расчета (<Дата и время расчета в формате 

XX.YY.GGGG HH:MM:SS>) 

Отображается после обновления версии показателя 

в модуле «Аварийность и готовность» (в случае, 

если созданная версия равна последней созданной 

версии показателя) 

Принята версия результатов расчета (<Дата и 

время расчета в формате XX.YY.GGGG 

HH:MM:SS>), остальные версии удалены 

 Если принята версия показателя, для которого в 

справочнике показателей не установлен флаг 

«Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов» 

Принята версия результатов расчета (<Дата и 

время расчета в формате XX.YY.GGGG 

HH:MM:SS>), остальные версии удалены. 

Исходные данные успешно обновлены в ПК 

«Планы ремонтов 

Если принята версия показателя, для которого в 

справочнике показателей установлен флаг 

«Обновлять графики в ПК «Планы ремонтов» 

 

16.1 Отправка сообщения разработчикам 

При возникновении критических ошибок пользователю доступна функция отправки 

лога работы Системы разработчикам. 

Форма отправки сообщения разработчикам (Рисунок 255) отображается по нажатию 

кнопки: 

  в правой верхней части любой страницы Системы; 

 «Отправить сообщение об ошибке» на информационной панели сообщений 

(отображается при возникновении критических ошибок). 
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Рисунок 255 – Форма отправки сообщения разработчикам  

Форма отправки содержит текстовое многострочное поле для ввода сообщения. 

По нажатию кнопки «Сохранить» выполняется сохранение архива, который содержит 

следующие файлы: 

 «User_message.txt» – содержит текст, введенный пользователем на форме. 

 «Readiness_client.txt» – содержит клиентский лог работы Системы за текущие 

сутки. 

Под полем в виде ссылки отображается адрес электронной почты support@sms-it.ru. 

По нажатию на ссылку формируется новое сообщение в MS Outlook со следующими 

заполненными полями: 

 «Кому»: support@sms-it.ru. 

 «Тема»: ПК «Мониторинг готовности»: сообщение об ошибке. 

Если не настроен или настроен другой почтовый клиент, пользователю необходимо 

вручную сформировать письмо разработчикам. 
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17 Страницы с сообщениями об ошибках 

17.1 Ошибка «Доступ ограничен» 

Если у группы Active Directory, в которой состоит пользователь, нет ролей в Системе, 

на странице приложения отображается следующее сообщение: «Доступ ограничен. У Вас 

недостаточно прав для входа в ПК «Мониторинг готовности». Обратитесь к 

администратору для получения доступа» (Рисунок 256). 

 

Рисунок 256 – Ошибка «Доступ ограничен» 

17.2 Ошибка «Страница не найдена» 

Ошибка отображается, если страницы по указанному адресу не существует и может 

возникать после выполнения любого из следующих действий: 

 при обновлении вкладки браузера, если страница была удалена перед 

обновлением; 

 при переходе по некорректной прямой ссылке; 

 при переходе по прямой ссылке на страницу, которая была удалена. 

При возникновении ошибки на странице приложения отображается следующее 

сообщение (Рисунок 257): «К сожалению, такой страницы не существует. Возможно, 

страница удалена или неверно указан адрес страницы. Вернитесь назад или перейдите на 

Стартовую страницу ПК «Мониторинг готовности». 

 

Рисунок 257 – Ошибка «Страница не найдена» 

17.3 Ошибка «Неверно задано Предприятие пользователя» 

Ошибка (Рисунок 258) отображается в случае если: 
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 не указано Предприятие в профиле пользователя в AD; 

 указано несуществующее Предприятие в профиле пользователя в AD. 

При возникновении ошибки на странице приложения отображается следующее 

сообщение: «Вы не можете просмотреть страницу: «Вы не можете войти в ПК «Мониторинг 

готовности», так как в Вашем профиле Active Directory не указан или неверно указано 

Предприятие. Текущее значение предприятия в профиле: <Значение предприятия в профиле 

пользователя AD>. Обратитесь к администратору для уточнения информации в профиле». 

 

Рисунок 258 – Ошибка «Неверно задано Предприятие пользователя» 




